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บทคัดย่อ 
  

การค้นคว้าอิสระนีเ้ป็นการประเมินประสทธิภาพทางหนีไฟ โดยเลือกอาคารประเภท

สํานักงานท่ีตัง้อยู่ย่านสุขุมวิท  เป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากได้ขออนุญาตและก่อสร้างก่อนปีพ.ศ. 

2535 ก่อนการบงัคบัใช้กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 ซึ่งเป็นกฎหมายควบคมุอาคารท่ีมีการกําหนดให้

อาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพความปลอดของทางหนีไฟใน

ครัง้นีเ้พ่ือประเมินและตรวจสอบความถกูต้องของเส้นทางหนีไฟในอาคาร ตามกฏหมาย เพ่ือให้รู้

ว่าอาคารท่ีสร้างขึน้ถกูต้องตามกฏหมายในขณะนัน้ แต่ตอนนีมี้กฏหมายท่ีใหม่กว่า ดีกว่าและมี

ความปลอดภยัเม่ือศกึษาแล้วทําให้ผู้บริหารทรัพยากรอาคารได้ทราบจดุบกพร่องของเส้นทางหนี

ไฟ เพ่ือหาแนวทางการพฒันาปรับปรุงเพ่ือท่ีจะรักษา ช่ือเสียง ความแขง่ขนัเร่ืงความปลอดภยั เพ่ือ

ปกป้องและลดความเสี่ยงโดยสามารถปรับปรุงหรือพฒันาเพ่ือให้มีความปลอดภยัตามกฏหมาย

ฉบบัใหม่เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารทรัพยากรอาคารสามารถนําไปประเมินเบือ้งต้นและทําการ

ปรับปรุง 

 ผลการสํารวจและประเมินประสิทธิภาพทางหนีไฟของ อาคารสํานกังาน ย่านสขุุมวิท  

พบไม่ผ่านทัง้หมด 14 รายการ จากรายการท่ีทําการสํารวจทัง้หมด 35 รายการ โดยท่ีผ่านเป็นไป

ตามข้อกําหนดในกฎหมายมี 21 รายการ  
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กติตกิรรมประกาศ 
 

ค้นคว้าอิสระหัวข้อเร่ือง" การประเมินประสิทธิภาพทางหนีไฟ กรณีศึกษา อาคาร

สํานักงาน ย่านสุขุมวิท ฉบับนีสํ้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะความเมตตาช่วยเหลือและความ

อนเุคราะห์อย่างยิ่งจาก อาจารย์เรกซ์ธนศกัดิ์   เรืองเทพรัชต์ อาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความรู้คําปรึกษาแนะนําตัง้แต่

เร่ิมจัดหาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทําให้ค้นคว้าอิสระ   ฉบบันี ้

สมบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้

ขอบพระคุณ   คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ วิจัยมาตลอด

ระยะเวลาท่ีได้ศึกษา รวมทัง้เพ่ือนร่วมชัน้เรียนรุ่นท่ี 3 ทุกคน และท่ีสําคญัขอขอบพระคณุบิดา 

มารดาท่ีช่วยสง่เสริม ให้การสนบัสนนุเงินทนุเป็นกําลงัใจให้ตลอดมา 

ขอขอบคุณ    ฝ่ายอาคารสํานักงานและฝ่ายวิศวกรรม ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ผู้ วิจัยนํา

ข้อมลู มาทําการวิจยัในครัง้นี ้  ซึง่หวงัว่าประโยชน์จากค้นคว้าอิสระฉบบันีค้งเกิดแก่องค์กรแห่งนี ้

เช่นกนั 

ท้ายนีคุ้ณประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบบันี  ้ ขอมอบให้แก่ผู้ มีพระคุณต่อผู้

ศกึษาครัง้นีท้กุท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและให้กําลงัใจเสมอมา 

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

จิระศกัดิ ์  สะอาด                                  

ผู้จดัทํา 
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