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บทคัดยอ 
  

 การคนควาอิสระนี้เปนการประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยในอาคาร โดยเลือก

อาคารสถานศึกษา แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เปนกรณีศึกษา เนื่องดวยเปนอาคารที่ไดรับ

ใบอนุญาตกอสรางในป พ.ศ. 2532 กอนการบังคับใชกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ

พ.ศ. 2532 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 เปนกฎหมายควบคุมอาคารที่มีการกําหนดใหอาคารสูงและ

อาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดวยเหตุนี้ทําให

อาคารกรณีศึกษา ไมไดจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกําหนด 

 ความปลอดภัยดานอัคคีภัยถือวาเปนสวนสําคัญและเปนพื้นฐานในการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร  เนื่องจากอัคคีภัยถือเปนอุบัติภัยที่กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และ

ชื่อเสียงอยางสูง โดยเฉพาะอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ซึ่งมีผูใชอาคารเปนจํานวนมาก 
 การประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยสําหรับอาคารกรณีศึกษา จะทําใหทราบถึง

ขอบกพรองในดานการปองกันอัคคีภัย นําไปสูการวิเคราะหหาแนวทางในการแกไขและปรับปรุง 
การศึกษาน้ีไดนําเอาขอกําหนดดานการปองกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (แกไขเพิ่มเติม

โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)) มาจัดทําเปน

แบบสํารวจและประเมิน การเก็บขอมูลดําเนินการ โดยสอบถามขอมูลจากผูจัดการอาคาร แบบ

และเอกสารตาง ๆ ของอาคาร และจากการสํารวจโดยตนเอง ขอบกพรองและจุดเส่ียงที่พบจาก

การสํารวจและประเมินจะนํามาวิเคราะหหาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม และนํา

วิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงตอไป 
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 ผลการสํารวจและประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา พบ

ขอบกพรองทั้งหมด 22 รายการ จากรายการที่ทําการสํารวจทั้งหมด 42 รายการ โดยเปนสภาพท่ี

ไมเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมาย 19 รายการ และปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎหมายแตขณะทํา

การสํารวจพบวาอยูในสภาพที่ใชการไมได 3 รายการ เมื่อไดทําการวิเคราะหผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการแกไขปรับปรุงและเตรียมพรอม

รับมือเหตุอัคคีภัย 

 ในการเสนอแนวทางแกไขปรับปรุงนั้น ไดคํานึงถึงความรุนแรงของผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนเมื่อเกิดเหตุและความยากในการปรับปรุง เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูจัดการอาคารและ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยในการพิจารณาแกไขปรับปรุงใหอาคารมีความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัย

ถือเปนความตองการพื้นฐานของผูใชอาคาร และเปนเร่ืองสําคัญที่ตองคํานึงถึงอยูเสมอในการ

บริหารทรัพยากรอาคาร 

 ในสวนสุดทาย ไดนําเสนอแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารจัดการความปลอดภัย

ดานอัคคีภัย ซึ่งเปนการกําหนดหนาที่ของผูรับผิดชอบ แผนการดําเนินงาน การตรวจสอบ และการ

ติดตามประเมินผล ซึ่งผูเกี่ยวของสามารถนําไปพัฒนาตอเพื่อใชเปนแผนในการดําเนินงานสําหรับ

อาคารในเร่ืองการปองกันอัคคีภัย เพื่อใหเกิดความปลอดภัยอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระน้ีสําเร็จไดดวยดีเนื่องมาจากผูจัดทําไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก

อาจารยทุกทานในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร 

ที่ไดมอบความรู และถายทอดประสบการณในดานการบริหารทรัพยากรอาคาร และที่สําคัญไดให

มุมมองที่เปนประโยชนในอาชีพการงานและการใชชีวิต 

 ขอขอบพระคุณอาจารยเรกซธนศักด์ิ เรืองเทพรัชต อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่

ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจทานแกไข จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณบุคลากรในสํานักงานอาคารสถานท่ี ของอาคารกรณีศึกษา ทุกทานได

เอ้ือเฟอขอมูล และอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลเปนอยางดี 

 ขอขอบพระคุณพี่ ๆ ในบริษัท EEC Engineering Network ที่ไดมอบความรูและความ

เขาใจเร่ืองงานระบบประกอบอาคารและระบบปองกันอัคคีภัย  ซึ่งสามารถชวยในการวิเคราะห

สําหรับการคนควาอิสระนี้  ขอบคุณพี่ ๆ ในบริษัท อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จํากัด สําหรับขอมูลและ

คําแนะนํา 
 ขอขอบพระคุณ คุณบัณฑิตา รุงเรืองฤทธิ์ สําหรับกําลังใจและคําอวยพร 

 คุณคาและประโยชนอันพึงจะเกิดข้ึนจากการศึกษาคนความอิสระนี้ ผูจัดทําขอมอบแด

บิดา มารดา อาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 
 

        

           ขอขอบพระคุณเปนอยาง สูง

                     ฐานันต วชิรศักด์ิชัย 

              ผูจัดทํา 
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ภาพที ่4.13 พืน้ตางระดับบริเวณบันไดหนีไฟช้ันที่ 8 ถึงชัน้ที ่12   37 

ภาพที ่4.14 แผนผังอาคารทีเ่ก็บไวที่บริเวณช้ันลางของอาคาร   38 

ภาพที ่4.15 ทอสําหรับสายตัวนําที่มกีารชาํรุด     39 

ภาพที ่4.16 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม      39 

ภาพที ่4.17  จํานวนขอบกพรองแบงตามตาราง Matrix    41 

ภาพที ่4.18  ตาราง Matrix แบงตามโซนสี     41 

ภาพที ่4.19 จดุติดต้ังปายบอกช้ัน และตัวอยางปาย    43 

ภาพที ่4.20 เคร่ืองดับเพลิงชนิดสารดับเพลิงสะอาดแบบมีลอ    45 

ภาพที ่4.21 หนาตางภายในบันไดหนีไฟทีส่ามารถเปล่ียนเปนชองระบายอากาศได 46 



IX 
 

 
สารบัญภาพ (ตอ)  

                หนา 

ภาพที ่5.1  สภาพภายในหองสูบน้าํประปาซ่ึงมกีารเกบ็วัสดุส่ิงของที่ไมเกี่ยวของ  60 

ภาพที ่5.2  บริเวณชั้นที่ 13 มีการเก็บเอกสารที่ไมไดใชงานจํานวนมาก   61 

ภาพที ่5.3  สายฉีดของถงัดับเพลิงเส่ือมสภาพและไมมกีารตรวจเช็ค   61 

ภาพที ่5.4  ไฟสํารองฉุกเฉินชนิดมีแบตเตอร่ีในตัวไมมีเอกสารการตรวจเช็ค  62 

ภาพที ่5.5  สภาพภายในชองเปดแนวด่ิงของระบบไฟฟา    62 

ภาพที ่5.6  แบบแปลนแสดงทางหนีไฟของชั้นที่ 4     63 

ภาพที ่5.7  ประตูซึ่งนาํไปสูทางหนีไฟมีอุปกรณสํานกังานกีดขวางและสังเกตไดยาก 63 

ภาพที ่5.8  อุปกรณที่อยูในสภาพไมเรียบรอยอาจกอใหเกิดอันตราย   64 

ภาพที ่5.9  ประตูหนีไฟหองประชุมใหญชัน้ 5     64 

 

 


