
Type

1 286/14263 หลอดไฟปงปองเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ตรวจสอบหลอดไฟไมเสียสายไฟ

ขั้วหลอดหลุดดําเนินการแกไขให

เรียบรอย

วิลาสิณี ทันตกรรม ชั้น1 1/01/2551 8:00 น. นคร 1/01/2551 8:00 น. ณัฐศชา 1/01/2551 8:05 น. 1/01/2551 8:10 น. นาถตยา อภิรักษ 1/01/2551 8:10 น. E

2 286/14264 อางลางตัน อางตันมีเศษผมติดอยู
ไดดําเนินการตรวจสอบมีเศษผมติด

อยูเขาไปอุดตันทําการแกไขให

เรียบรอย

นาถตยา
ทันตกรรม ชั้น1 

หองแมบาน
1/01/2551 8:30 น. ชวลิต 1/01/2551 8:30 น. ณัฐศชา 1/01/2551 8:35 น. 1/01/2551 8:40 น. ปน อภิรักษ 1/01/2551 8:40 น. S

3 2856/14265
หลอดไฟเสีย

(FL-36w,ตะเกียบ11w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
สายทอง 5A ชั้น5 1/01/2551 10:25 น. ชวลิต 1/01/2551 10:25 น. ประสงค 1/01/2551 15:10 น. 1/01/2551 15:20 น. วิมลวรรณ อภิรักษ 1/01/2551 15:20 น. E

4 286/14266 ประตูบานพับหลุด ประตูบานพับชํารุด

ไดดําเนินการใสบานพับที่หลุดกลับ

เขาที่และตรวจสอบบานประตูตูทุก

บานใหเรียบรอย

สวาง OPD-MAD ชั้น4 1/01/2551 10:30 น. ชวลิต 1/01/2551 10:30 น. ประสงค 1/01/2551 10:50 น. 1/01/2551 11:02 น. จันทิพย อภิรักษ 1/01/2551 11:02 น. O

5 286/14267 ตูบานเลื่อนชํารุด บานเลื่อนที่จับหลุด
ดําเนินการแกไขขันยึดน็อตที่ดามจับ

ใหเรียบรอย
พัชรี LAB ชั้น2 1/01/2551 11:50 น. ชวลิต 1/01/2551 11:50 น. ชวลิต 1/01/2551 11:55 น. 1/01/2551 12:20 น. พัชรี อภิรักษ 1/01/2551 12:20 น. O

6 286/14268
หลอดไฟเสีย

(Halogen12v50w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
แมบาน 6A ชั้น6 หอง1621 1/01/2551 13:45 น. ประสงค 1/01/2551 13:45 น. ประสงค 1/01/2551 14:43 น. 1/01/2551 14:45 น. ไพศาล อภิรักษ 1/01/2551 14:45 น. E

สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง

สรุปรายละเอียดรายการแจงซอมเดือน  มกราคม 2551

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผูตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

7 286/14269 ประตูชํารุด โชคประตูเปดคางไมได
ดําเนินการปรับระดับโชคประตูใหม

ใหเรียบรอย
ผองศรี 6B ชั้น6 หอง2602 1/01/2551 14:15 น. ชวลิต 1/01/2551 14:15 น. ประสงค 1/01/2551 14:30 น. 1/01/2551 14:34 น. ผองศรี อภิรักษ 1/01/2551 14:34 น. O

8 286/14270
หลอดไฟโคมเคานเตอร

เสีย(Superlux60w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
รัศมี

6B ชั้น6 

เคานเตอร
1/01/2551 16:40 น. ชวลิต 1/01/2551 16:40 น. ประสงค 1/01/2551 17:39 น. 1/01/2551 17:40 น. รัศมี อภิรักษ 1/01/2551 17:40 น. E

9 277/13842 กอกน้ําไหลไมหยุด กอกน้ําชํารุด
ตรวจสอบทําการแกไขเปลี่ยนกอก

ใหมเนื่องจากเสื่อมสภาพการใชงาน
กรรณิการ

ICU ชั้น3 หอง

ซักลาง
14/12/2550 11:40 น. กรทิพพา 14/12/2550 11:40 น. ชวลิต 14/12/2550 11:50 น. 1/01/2551 15:00 น. กรรณิการ อภิรักษ 1/01/2551 15:00 น. S

10 284/14184
หลอดไฟเสียทางลงลาน

จอดรถ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ฐิติพร ลานจอดรถ ชั้นB1 18/12/2550 10:30 น. กรทิพพา 18/12/2550 10:30 น. สัมฤทธิ์ 18/12/2550 10:30 น. 1/01/2551 20:00 น. วีระ อภิรักษ 1/01/2551 20:00 น. E

11 286/14271 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
อุดร

OPD-SUR ชั้น1 

หองตรวจ16
2/01/2551 6:50 น. ไพศาล 2/01/2551 6:50 น. สัมฤทธิ์ 2/01/2551 6:50 น. 2/01/2551 6:55 น. พลอย อภิรักษ 2/01/2551 6:55 น. E

12 286/14272 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
พัชรินทร ICU ชั้น3 2/01/2551 7:35 น. ชวลิต 2/01/2551 7:35 น. ชวลิต 2/01/2551 7:40 น. 2/01/2551 7:45 น. กาญจนา อภิรักษ 2/01/2551 7:45 น. E

13 286/14273 สวิตชไฟเสีย สวิตชไฟกดไมติด
ดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงไฟยาย

ใหมสามารถใชงานไดเรียบรอย
วิเศษ 5A ชั้น5 หอง1516 2/01/2551 8:55 น. ประสงค 2/01/2551 8:55 น. ณัฐศชา 2/01/2551 9:00 น. 2/01/2551 9:03 น. สายทอง อภิรักษ 2/01/2551 9:03 น. E

14 286/14274 สวิตชไฟรีโมทเสีย สวิตชไฟกดไมติด
ดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงไฟยาย

ใหมสามารถใชงานไดเรียบรอย
อุดร

OPD-OB ชั้น2 

หองตรวจ8
2/01/2551 9:45 น. ชวลิต 2/01/2551 9:45 น. ชวลิต 2/01/2551 9:50 น. 2/01/2551 9:55 น. จิรนันท อภิรักษ 2/01/2551 9:55 น. E

15 286/14275 อางน้ําตัน อางน้ําตันมีเศษอาหาร
ดําเนินการทะลวงทอเพื่อใหเศษ

อาหารลงแกไขใหเรียบรอย
สายทอง

5A ชั้น5 

เคานเตอร
2/01/2551 10:25 น. ชวลิต 2/01/2551 10:25 น. ณัฐศชา,ชวลิต 2/01/2551 10:30 น. 2/01/2551 10:45 น. สุมาลา อภิรักษ 2/01/2551 10:45 น. S



Type

สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผูตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

16 286/14276 โทรศัพทใชงานไมได แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่กอน

ใหมใหเรียบรอย
สิรามล 6A ชั้น6 หอง1625 2/01/2551 7:50 น. สัมฤทธิ์ 2/01/2551 7:50 น. ณัฐศชา 2/01/2551 7:50 น. 2/01/2551 8:20 น. สิรามล อภิรักษ 2/01/2551 8:20 น. T

17 286/14277
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
จินตนา ตางประเทศ ชั้น3 2/01/2551 11:10 น. ประสงค 2/01/2551 11:10 น. ณัฐศชา 2/01/2551 11:15 น. 2/01/2551 11:20 น. จุฑารัตน อภิรักษ 2/01/2551 11:20 น. E

18 286/14278 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
บุบผาทิพย

ICU ชั้น3 หอง

เปลี่ยนผา
2/01/2551 10:20 น. ชวลิต 2/01/2551 10:20 น. ชวลิต 2/01/2551 10:30 น. 2/01/2551 10:45 น. กชชนม อภิรักษ 2/01/2551 10:45 น. E

19 286/14279
เก็บสายไฟดานหนาตน

 คริสตมาส
เก็บสายไฟ

ดําเนินการพันสายไฟเก็บเขาที่ให

เรียบรอย
พงเชษฐ Customer ชั้น1 2/01/2551 11:46 น. ประสงค 2/01/2551 11:46 น. ณัฐศชา 2/01/2551 11:49 น. 2/01/2551 11:55 น. พรพงษ อภิรักษ 2/01/2551 11:55 น. E

20 286/14280
หลอดไฟเสีย

(BALL40w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ปวีณา

6B ชั้น6 

เคานเตอร
2/01/2551 12:03 น. ประสงค 2/01/2551 12:03 น. ชวลิต 2/01/2551 12:10 น. 2/01/2551 12:20 น. ปวีณา อภิรักษ 2/01/2551 12:20 น. E

21 286/14281
หลอดไฟเสีย

(BALL40w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
จิตตราพร 5A ชั้น5 หอง2521 2/01/2551 13:30 น. ประสงค 2/01/2551 13:30 น. ณัฐศชา 2/01/2551 13:50 น. 2/01/2551 13:55 น. จิตตราพร อภิรักษ 2/01/2551 13:55 น. E

22 286/14282 ประตูทางเขาชํารุด ประตูชํารุด
ดําเนินการแกไขประตูที่ชํารุดให

เรียบรอย
ศุภวรรณ หองคลอด ชั้น3 2/01/2551 14:00 น. ประสงค 2/01/2551 14:00 น. ชวลิต 2/01/2551 14:10 น. 2/01/2551 14:20 น. จินตนา อภิรักษ 2/01/2551 14:20 น. O

เรยบรอย

23 286/14283 ประตูมีเสียงดัง ประตูเปด-ปดมีเสียงดัง
ดําเนินการฉีดน้ํามันหลอลื่นให

เรียบรอย
ปราณี 6B ชั้น6 หอง2617 2/01/2551 14:20 น. ประสงค 2/01/2551 14:20 น. ชวลิต 2/01/2551 14:30 น. 2/01/2551 14:35 น. ปราณี อภิรักษ 2/01/2551 14:35 น. O

24 286/14284
หลอดไฟกระพิบ

(FL-36w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
จุฑารัตน การเงิน ชั้น4 2/01/2551 14:38 น. ประสงค 2/01/2551 14:38 น. ณัฐศชา 2/01/2551 14:40 น. 2/01/2551 14:45 น. จุฑารัตน อภิรักษ 2/01/2551 14:45 น. E

25 286/14285
หลอดไฟกระพิบ

(FL-36w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
วิไลลักษณ

หองคลอด ชั้น3 

เคานเตอร
2/01/2551 15:20 น. ประสงค 2/01/2551 15:20 น. ชวลิต 2/01/2551 16:00 น. 2/01/2551 16:10 น. วิไลลักษณ อภิรักษ 2/01/2551 16:10 น. E

26 286/14286 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
สายทอง 5A ชั้น5 หอง1509 2/01/2551 15:25 น. ประสงค 2/01/2551 15:25 น. ณัฐศชา 2/01/2551 15:30 น. 2/01/2551 15:35 น. สายทอง อภิรักษ 2/01/2551 15:35 น. E

27 286/14287
หลอดไฟทางเดินเสีย

(FL-36w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
เมธา

สูตินารี ชั้น4 

ทางเดิน
2/01/2551 15:45 น. ประสงค 2/01/2551 15:45 น. ณัฐศชา 2/01/2551 15:50 น. 2/01/2551 15:55 น. ทัศนีย อภิรักษ 2/01/2551 15:55 น. E

28 286/14288 ประตูล็อคไมได ประตูล็อคไมได
ดําเนินการแกไขตัวล็อคประตูใหม

ใหเรียบรอย
ขวัญระวี 5A ชั้น5 หอง1507 2/01/2551 17:50 น. ชวลิต 2/01/2551 17:50 น. ณัฐศชา 2/01/2551 17:55 น. 2/01/2551 18:00 น. สายทอง อภิรักษ 2/01/2551 18:00 น. O

29 286/14289 หลอดไฟเสีย(FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
วีรญา 6A ชั้น6 2/01/2551 18:00 น. ประสงค 2/01/2551 18:00 น. ณัฐศชา 2/01/2551 18:10 น. 2/01/2551 18:20 น. ปราณี อภิรักษ 2/01/2551 18:20 น. E

30 286/14291 หลอดไฟเสีย(FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
วัชรา

OR ชั้น3 หอง

OR5
2/01/2551 21:08 น. สัมฤทธิ์ 2/01/2551 21:08 น. วีระ 2/01/2551 21:40 น. 2/01/2551 21:45 น. วีระ อภิรักษ 2/01/2551 21:45 น. E

31 286/14292 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
นันทิยา

6A ชั้น6 หอง

แมบาน
2/01/2551 21:10 น. สัมฤทธิ์ 2/01/2551 21:10 น. สัมฤทธิ์ 2/01/2551 21:55 น. 2/01/2551 22:00 น. นันทิยา อภิรักษ 2/01/2551 22:00 น. E



Type

สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผูตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

32 286/14290 สายฉีดชําระน้ํารั่ว สายฉีดชํารุด
ดําเนินการเปลี่ยนสายฉีดชําระชุด

ใหมใหเรียบรอย
ฐิติพร ER ชั้น1 หองน้ํา 2/01/2551 18:00 น. ประสงค 2/01/2551 18:00 น. วีระ 2/01/2551 18:00 น. 3/01/2551 21:00 น. วีระ อภิรักษ 3/01/2551 21:00 น. S

33 286/14293 ติดตั้งลูกกุญแจ ติดตั้งลูกกุญแจตู ดําเนินการติดตั้งตูยาใหมใหเรียบรอย พัชรินทร ICU ชั้น3 3/01/2551 7:50 น. ประสงค 3/01/2551 7:50 น. วีระ 3/01/2551 7:51 น. 3/01/2551 8:00 น. พัชรินทร อภิรักษ 3/01/2551 8:00 น. O

34 286/14294 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
รุงทิพย ทันตกรรม ชั้น1 3/01/2551 10:05 น. ชวลิต 3/01/2551 10:05 น. ชวลิต 3/01/2551 10:10 น. 3/01/2551 10:15 น. วิลาสิณี อภิรักษ 3/01/2551 10:15 น. E

35 286/14295
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
บุบผาทิพย ไตเทียม ชั้น3 3/01/2551 10:35 น. ณัฐศชา 3/01/2551 10:35 น. ชวลิต 3/01/2551 10:35 น. 3/01/2551 10:40 น. บุบผาทิพย อภิรักษ 3/01/2551 10:40 น. E

36 286/14298 ประตูหองน้ําล็อคไมได ประตูหองน้ําล็อคไมได

ตรวจสอบแลวประตูล็อคใชงานได

ปกติเนื่องจากคนไขใชงานไมถูกวิธี

แจงกับเจาหนาที่เรียบรอยแลว

สายฝน 6A ชั้น6 หอง1621 3/01/2551 11:50 น. ณัฐศชา 3/01/2551 11:50 น. กฤษณ 3/01/2551 11:58 น. 3/01/2551 12:15 น. รื่นรมย อภิรักษ 3/01/2551 12:15 น. O

37 286/14300 ออดกดไมดัง ออดกดเสียใชงานไมได ดําเนินการแกไขใชงานไดปกติ นิภาพักตร 6A ชั้น6 หอง1619 3/01/2551 13:05 น. ณัฐศชา 3/01/2551 13:05 น. ชวลิต 3/01/2551 13:10 น. 3/01/2551 13:20 น. สมใจ อภิรักษ 3/01/2551 13:20 น. E

38 287/14302 ประตูตก ประตูตกปดไมได
ดําเนินการปรับระดับโชคประตูให

ใหมเรียบรอย
สุมิตตรา หองผาตัด ชั้น3 3/01/2551 14:25 น. ณัฐศชา 3/01/2551 14:25 น. ณัฐศชา 3/01/2551 14:30 น. 3/01/2551 14:35 น. ชัชพร อภิรักษ 3/01/2551 14:35 น. O

39 287/14303 หลอดไฟเสีย(จําป) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
แมบาน 5A ชั้น5 หอง1515 3/01/2551 15:20 น. ณัฐศชา 3/01/2551 15:20 น. กฤษณ 3/01/2551 15:30 น. 3/01/2551 15:58 น. สายทอง อภิรักษ 3/01/2551 15:58 น. E

40 287/14304 หลอดไฟเสีย(FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
เจาหนาที่ สูตินารี ชั้น4 3/01/2551 19:46 น. ณัฐศชา 3/01/2551 19:46 น. ไพศาล 3/01/2551 19:47 น. 3/01/2551 19:49 น. ฐิติพร อภิรักษ 3/01/2551 19:49 น. E

41 287/14305 ออดกดไมดัง ออดกดเสียใชงานไมได ดําเนินการเชื่อมสายอฮดใหเรียบรอย เจาหนาที่ 6B ชั้น6 หอง2618 3/01/2551 20:10 น. ณัฐศชา 3/01/2551 20:10 น. ไพศาล 3/01/2551 20:12 น. 3/01/2551 20:18 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 3/01/2551 20:18 น. E

42 287/14306 หลอดไฟเสีย(ปงปอง) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
กรรณิการ

5A ชั้น5 

เคานเตอร
4/01/2551 7:20 น. สัมฤทธิ์ 4/01/2551 7:20 น. สัมฤทธิ์ 4/01/2551 7:30 น. 4/01/2551 7:35 น. วิยะดา อภิรักษ 4/01/2551 7:35 น. E

43 287/14307 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน(Round 

inspection)

ชวลิต หองคลอด ชั้น3 4/01/2551 11:30 น. ชวลิต 4/01/2551 11:30 น. ชวลิต 4/01/2551 13:00 น. 4/01/2551 13:30 น. ชวลิต อภิรักษ 4/01/2551 13:30 น. E

44 287/14308
หลอดไฟทางเดินเสีย

(Ecotone15w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน(Round 

inspection)

ชวลิต
CSSD ชั้น3 

ทางเดิน
4/01/2551 13:00 น. ชวลิต 4/01/2551 13:00 น. ชวลิต 4/01/2551 13:30 น. 4/01/2551 14:00 น. ชวลิต อภิรักษ 4/01/2551 14:00 น. E

45 287/14309 แอรไมเย็น แอรไมเย็นมอเตอรไมทํางาน

ตรวจมอเตอรไมหมุนเกิดจากฟดทํา

การใสน้ํามันและทําความสะอาดให

เรียบรอย

สุมลทัศน 6A ชั้น6 หอง1605 4/01/2551 8:05 น. ชวลิต 4/01/2551 8:05 น. ชวลิต 4/01/2551 8:20 น. 4/01/2551 9:30 น. เสาวณี อภิรักษ 4/01/2551 9:30 น. A
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ผูตรวจสอบ
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46 287/14310 แอรมีน้ําหยด แอรมีน้ําหยดอุณหภูมิต่ํา

ตรวจสอบอุณหภูมิที่ปรับอยูกอนต่ํา

เกินไปดําเนินการแกไขปรับใหอยู

ระหวาง18-19องศาเรียบรอย

เคานเตอร 6A ชั้น6 หอง1601 4/01/2551 11:20 น. นคร 4/01/2551 11:20 น.
ประสงค

,ณัฐศชา
4/01/2551 11:50 น. 4/01/2551 13:50 น. สุมลทัศน อภิรักษ 4/01/2551 13:50 น. A

47 287/14311 ล็อคหนาตางหองคนไข ล็อคหนาตาง ดําเนินการล็อคหนาตางใหเรียบรอย สุมลทัศน 6A ชั้น6 หอง1601 4/01/2551 13:25 น. ณัฐศชา 4/01/2551 13:25 น.
ประสงค

,ณัฐศชา
4/01/2551 13:35 น. 4/01/2551 13:56 น. สุมลทัศน อภิรักษ 4/01/2551 13:56 น. O

48 287/14312 โทรศัพทเสีย โทรศัพทแผงวงจรเสีย
ตรวจสอบพบวา ไมสามารถซอมได 

ตองสั่งซื้อใหม เพราะแผงวงจรเสีย
สรัญญา Admin ชั้น 3 4/01/2551 14:15 น. นคร 4/01/2551 14:15 น. ณัฐศชา 4/01/2551 14:20 น. 4/01/2551 14:25 น. สรัญญา อภิรักษ 4/01/2551 14:25 น. T

49 287/14313 หลอดไฟเสีย (FL 18 W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ให

แลว
สุทธิรัตน การตลาด ชั้น 3 4/01/2551 18:20 น. นคร 4/01/2551 18:20 น. ณัฐศชา 4/01/2551 18:25 น. 4/01/2551 18:30 น. ธนากร อภิรักษ 4/01/2551 18:30 น. E

50 287/14314 ขอตอชักโครกมีน้ํารั่ว น้ํารั้วที่ขอตอชักโครก ไดทําการซอมแซมไมใหน้ําไหล บุปผาทิพย
หองน้ําER ชั้น 1

 หองน้ําชาย
5/01/2551 9:05 น. ประสงค 5/01/2551 9:05 น. นคร 5/01/2551 9:10 น. 5/01/2551 9:20 น. ฐิติพร อภิรักษ 5/01/2551 9:20 น. S

51 287/14315 หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม ปวิดา หองยา ชั้น 1 5/01/2551 18:45 น. กรทิพพา 5/01/2551 18:45 น. นคร 5/01/2551 18:55 น. 5/01/2551 19:00 น. สาริณี อภิรักษ 5/01/2551 19:00 น. E

ั้ 
52 287/14316 สวิทซรีโมทไฟเสีย สวิทซืรีโมท ชํารุด สวิทซคางตรวจซอมเรียบรอยแลว เจาหนาที่

 6 B ชัน 6 หอง 

2607
5/01/2551 18:00 น. กรทิพพา 5/01/2551 18:00 น. ชวลิต 5/01/2551 18:55 น. 5/01/2551 19:10 น. ดุษฏี อภิรักษ 5/01/2551 19:10 น. E

53 287/14317 ประตูหองน้ําล็อคเอง ประตูล็อค ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว นิ่มนวล กายภาพ ชั้น 2 6/01/2551 8:55 น. ชวลิต 6/01/2551 8:55 น. นคร 6/01/2551 8:55 น. 6/01/2551 9:00 น. นิ่มนวล อภิรักษ 6/06/2551 9:00 น. O

54 287/14318 ฝกบัวปดไมอยู ฝกบัวเสีย ตรวจเช็คหัวฝกบัวเสีย ปรับใชไดแลว เจาหนาที่ X RAY ชั้น 1 6/01/2551 9:15 น. ณัศฐชา 6/01/2551 9:15 น. ณัฐศชา 6/01/2551 9:40 น. 6/01/2551 9:45 น. เชาวฤทธิ์ อภิรักษ 6/01/2551 9:45 น. S

55 287/14319 แบตเตอรี่โทรศัพทเสื่อม โทรศัพทเสีย เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมใหแลว ไพศาล
6 A ชั้น 6 หอง 

1620
6/01/2551 9:50 น. ชวลิต 6/01/2551 9:50 น. ณัฐศชา 6/01/2551 10:00 น. 6/01/2551 16:20 น. ไพศาล อภิรักษ 6/01/2551 16:20 น. T

56 287/14321
หลอดไฟเคานเตอร เสีย 

 FL 18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว พัชรินทร OPD ศัลย ชั้น 1 6/01/2551 17:05 น. ณัศฐชา 6/01/2551 17:05 น. ณัฐศชา 6/01/2551 19:43 น. 6/01/2551 19:45 น. ดุษฏี อภิรักษ 6/01/2551 19:45 น. E

57 287/14322 ทีวีไมมีภาพ ทีวีเสีย ทําการแกไขใชไดปกติแลว เจาหนาที่
6 A ชั้น 6 หอง 

1619
6/01/2551 18:40 น. ชวลิต 6/01/2551 18:40 น. กิติวัฒน 6/01/2551 21:00 น. 6/01/2551 21:20 น. กิติวัฒน อภิรักษ 6/01/2551 21:20 น. E

58 287/14323
   หลอดไฟเสีย 1 หลอด 

    ( FL  18 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  ( FL  18 W)

ใหเรียบรอยแลว
แมบาน ER ชั้น 1 หองER 7/01/2551 2:00 น. ไพศาล 7/01/2551 2:00 น. ไพศาล 7/01/2551 2:01 น. 7/01/2551 2:04 น. ฐิติพร อภิรักษ 7/01/2551 2:04 น. E

59 287/14324
หลอดไฟเสียหนา 

ADMIN(FL 18 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  ( FL  18 W)

ใหเรียบรอยแลว
แมบาน  ชั้น 3 7/01/2551 7:00 น. ไพศาล 7/01/2551 7:00 น. ไพศาล 7/01/2551 7:00 น. 7/01/2551 7:05 น. ฐิติพร อภิรักษ 7/01/2551 7:05 น. E

60 287/14325
หลอดไฟเสียหองพัก

แพทย(FL 36W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  ( FL  36 W)

ใหเรียบรอยแลว
แมบาน

DOGTOR 

LOUGE ชั้น 4 

หองพักแพทย

7/01/2551 6:38 น. ไพศาล 7/01/2551 6:38 น. ไพศาล 7/01/2551 6:39 น. 7/01/2551 7:42 น. ฐิติพร อภิรักษ 7/01/2551 7:42 น. E
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61 287/14326
หลอดไฟเสีย หนาหอง

VIP(FL 36 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  ( FL  36 W)

ใหเรียบรอยแลว
แมบาน Check up ชั้น 4 7/01/2551 7:25 น. ไพศาล 7/01/2551 7:25 น. ไพศาล 7/01/2551 7:26 น. 7/01/2551 7:29 น. ฐิติพร อภิรักษ 7/01/2551 7:29 น. E

62 287/14327
หลอดไฟโคมมวง

กระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ 11Wให

เรียบรอยแลว
แมบาน

5 A ชั้น 5 หอง

ทางเดิน
7/01/2551 7:55 น. สัมฤทธิ์ 7/01/2551 7:55 น. ไพศาล 7/01/2551 7:52 น. 7/01/2551 7:59 น. เทศ อภิรักษ 7/01/2551 7:59 น. E

63 287/14330
ประตูทางเขาICU บาน

ตก
ประตูชํารุด ทําการแกไขเรียบรอยแลว กรรณิการ ICU  ชั้น 3 7/01/2551 8:45 น. กรทิพพา 7/01/2551 8:45 น. 7/01/2551 8:50 น. 7/01/2551 8:55 น. อภิรักษ 7/01/2551 8:55 น. O

64 287/14332
แอรมีเสียงดัง ในหอง

คุณหมอ
แอรเสียงดัง ทําการแกไขใชงานได พรธวี

 5 B ชั้น 5 หอง 

2506
7/01/2551 10:50 น. กรทิพพา 7/01/2551 10:50 น. ณัฐศชา 7/01/2551 11:25 น. 7/01/2551 11:31 น. สมหมาย อภิรักษ 7/01/2551 11:31 น. A

65 287/14333
ประตูเปดคางปดไมได 

ทางเขาลิฟท
ประตูปดไมได

ไดทําการยึดนอตใหใหมแลว ใชการ

ไดปกติ
สายทอง 5  A ชั้น 5 7/01/2551 11:26 น. กรทิพพา 7/01/2551 11:26 น. ณัฐศชา 7/01/2551 13:50 น. 7/01/2551 13:59 น. วิมลวรรณ อภิรักษ 7/01/2551 13:59 น. O

66 287/14334 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนใหแลว ใชการได นิตยา should and joint 7/01/2551 13:20 น. กรทิพพา 7/01/2551 13:20 น. สัมฤทธิ์ 7/01/2551 14:00 น. 7/01/2551 14:05 น. วิรัญญา อภิรักษ 7/01/2551 14:05 น. E

67 28/14335
โทรศัพทมีสัญญาณ

โทรศัพทเสีย สายโทรศัพทเสื่อมสภาพ ปริดา หองยา ชั้น 1 7/01/2551 16:17 น กรทิพพา 7/01/2551 16:17 น ณัฐศชา 7/01/2551 16:20 น 7/01/2551 16:25 น ภริชชนา อภิรักษ 7/01/2551 16:25 น T67 28/14335
แทรก

โทรศพทเสย สายโทรศพทเสอมสภาพ ปรดา หองยา ชน 1 7/01/2551 16:17 น. กรทพพา 7/01/2551 16:17 น. ณฐศชา 7/01/2551 16:20 น. 7/01/2551 16:25 น. ภูรชชนา อภรกษ 7/01/2551 16:25 น. T

68 287/14331 หลอดไฟโคมเคานเตอร หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว เจาหนาที่ skin ชั้น 2 7/01/2551 9:06 น. กรทิพพา 7/01/2551 9:06 น. สัมฤทธิ์ 7/01/2551 10:10 น. 7/01/2551 10:15 น. จิราพร อภิรักษ 7/01/2551 10:15 น. E

69 287/14328 แอรมีเสียงดัง แอรมีเสียงดัง ทําการแกไขแลว เจาหนาที่
5 B ชั้น 5 หอง 

2509
7/01/2551 8:05 น. กรทิพพา 7/01/2551 8:05 น. ณัฐศชา,สัมฤทธิ 7/01/2551 10:20 น. 7/01/2551 10:25 น. พรธวี อภิรักษ 7/01/2551 10:25 น. A

70 287/14329 ชักโครกกดแลวมีน้ําหยด ชักโครกตัน แกไขแลวไมมีน้ํารั่วซึมอีกตอไป นิศาภัทร
OR ชั้น 3 

หองน้ําพนักงาน
7/01/2551 8:40 น. กรทิพพา 7/01/2551 8:40 น. สัมฤทธิ์ 7/01/2551 10:05 น. 7/01/2551 10:10 น. เสริมศิริ อภิรักษ 7/01/2551 10:10 น. S

71 287/14336 หลอดไฟเสีย FL 36 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหใหมเรียบรอยแลว เจาหนาที่ SPINE ชั้น 2 8/01/2551 6:55 น. กิติวัฒน 8/01/2551 6:55 น. 8/01/2551 6:57 น. 8/01/2551 6:58 น. นิตยา อภิรักษ 8/01/2551 6:58 น. E

72 287/14337 หลอดไฟเสีย FL 36 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหใหมเรียบรอยแลว keeper B1 หองน้ําชาย 8/01/2551 7:50 น. กิติวัฒน 8/01/2551 7:50 น. สัมฤทธิ์ 8/01/2551 20:00 น. 8/01/2551 20:30 น. สุนันทินี อภิรักษ 8/01/2551 20:30 น. E

73 287/14338 โทรศัพทไมมีสัญญาณ โทรศัพทเสีย
ตรวจสอบแลวเสีย 2เครื่อง ตองซื้อ

ใหม
รัชนี OPD -OB ชั้น 2 8/01/2551 10:35 น. กรทิพพา 8/01/2551 10:35 น. ไพศาล 8/01/2551 10:37 น. 8/01/2551 10:42 น. วรรณทิพา อภิรักษ 8/01/2551 10:42 น. T

74 287/14339 หลอดไฟเสีย FL 36 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหใหมเรียบรอยแลว จันทพร หองผาสะอาด 8/01/2551 10:49 น. นคร 8/01/2551 10:49 น. ไพศาล 8/01/2551 10:50 น. 8/01/2551 10:52 น. นฤมล อภิรักษ 8/01/2551 10:52 น. E

75 287/14340 หองน้ําหญิง มีน้ํารั่วซึม น้ํารั่วซึม ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว สมควร หองคลอด ชั้น 3 8/01/2551 13:25 น. ณัฐศชา 8/01/2551 13:25 น. นคร 8/01/2551 13:45 น. 8/01/2551 15:00 น. วราภรณ อภิรักษ 8/01/2551 15:00 น. S



Type

สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผูตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

76 287/14342 โทรศัพทเสีย โทรศัพทเสีย ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว พรพรรณ การบัญชี 8/01/2551 15:10 น. กรทิพพา 8/01/2551 15:10 น. นคร 8/01/2551 15:40 น. 8/01/2551 15:45 น. พรพรรณ อภิรักษ 8/01/2551 15:45 น. T

77 287/14343
หลอดไฟเสีย FL 36 W 

ทางลงรถ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบงานซ้ํา คารม จอดรถ โซนB 8/01/2551 15:21 น. กรทิพพา 8/01/2551 15:21 น. 8/01/2551 0:00 น. 8/01/2551 0:00 น. อภิรักษ 1/01/2551 0:00 น. ใบงานซ้ํา

78 287/14344
ซิงคอางลางมือปดไม

สนิท
กอกน้ําหลวม เปลี่ยนกอกน้ําใหมใหแลว ใชการได พรเพ็ญ Lab ชั้น 2 8/01/2551 16:35 น. ณัฐศชา 8/01/2551 16:35 น. สัมฤทธิ์ 8/01/2551 20:10 น. 8/01/2551 20:25 น. กฤษณ อภิรักษ 8/01/2551 20:25 น. S

79 287/14345 ปายชื่อคุณหมอหลุด ติดปายชื่อหมอ แกไขใหแลว พรไพลินทร ทันตกรรม 9/01/2551 13:15 น. ณัฐศชา 9/01/2551 13:15 น. ณัฐศชา 9/01/2551 14:00 น. 9/01/2551 14:09 น. ภาวิณี อภิรักษ 9/01/2551 14:09 น. O

80 287/14347 หลอดไฟเสียที่อางลางมือ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบงานซ้ํา เจาหนาที่
6 B ชั้น 6 

เคานเตอร
9/01/2551 21:45 น. กิติวัฒน 9/01/2551 21:45 น. สัมฤทธิ์ 9/01/2551 0:00 น. 9/01/2551 0:00 น. อภิรักษ 1/01/2551 0:00 น. ใบงานซ้ํา

81 287/14348 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว เจาหนาที่
6B ชั้น 6 

เคานเตอร
9/01/2551 23:35 น. สัมฤทธิ์ 9/01/2551 23:35 น. 9/01/2551 23:33 น. 9/01/2551 23:35 น. สุดาภร อภิรักษ 9/01/2551 23:35 น. E

ไดดําเนินเจาะยึดราวผามานใหมให OPD SUR ชั้น1 
82 288/14351 ราวยึดผามานหลุด ราวยึดมานหลุด

ไดดาเนนเจาะยดราวผามานใหมให

เรียบรอย
สายน้ําฝน

OPD-SUR ชน1 

หองตรวจ6
10/01/2551 10:35 น. นคร 10/01/2551 10:35 น. นคร 10/01/2551 10:45 น. 10/01/2551 10:55 น. รุงทิวา อภิรักษ 10/01/2551 10:55 น. O

83 288/14352 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
วรรณา หองผาตัด ชั้น3 10/01/2551 10:50 น. กรทิพพา 10/01/2551 10:50 น. นคร 10/01/2551 11:00 น. 10/01/2551 11:05 น. จันทิพย อภิรักษ 10/01/2551 11:05 น. E

84 288/14353
หลอดไฟหองน้ําเสีย

(LYNX D18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินาการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
หมู(แมบาน) PAI ชั้น7 10/01/2551 11:14 น. กรทิพพา 10/01/2551 11:14 น. ณัฐศชา 10/01/2551 11:20 น. 10/01/2551 11:25 น. วันนิกานต อภิรักษ 10/01/2551 11:25 น. E

85 288/14354 กอกน้ําชํารุด กอกน้ําชํารุด ยกเลิกใบงานซ้ําซอน อาภรณ Heart Center ชั้น2 10/01/2551 11:21 น. กรทิพพา 10/01/2551 11:21 น. - 10/01/2551 0:00 น. 10/01/2551 0:00 น. - - 10/01/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

86 288/14355 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
สิรามล 6A ชั้น6 หอง1617 10/01/2551 12:51 น. กรทิพพา 10/01/2551 12:51 น. นคร 10/01/2551 13:30 น. 10/01/2551 13:35 น. ไพศาล อภิรักษ 10/01/2551 13:35 น. E

87 288/14356 เครื่อง FAX ใชงานไมได ปลั๊กเสียบเครื่องFAX หลวม
ดําเนินการเปลี่ยนสายใหมให

เรียบรอยพรอมใชงาน
ปยวรรณ

ฝายการพยาบาล 

ชั้น3
10/01/2551 13:55 น. กรทิพพา 10/01/2551 13:55 น. นคร 10/01/2551 14:00 น. 10/01/2551 14:20 น. พิชญา อภิรักษ 10/01/2551 14:20 น. T

88 288/14357
สายฝกบัวอาบน้ําใช

งานไมได

สายฝกบัวอาบน้ําเปดใชงาน

ไมได

ตรวจสอบเช็คแลวปกติสามารถใช

งาน
จริยวลี

หองผาตัด ชั้น3 

หองน้ําหญิง
10/01/2551 14:30 น. กรทิพพา 10/01/2551 14:30 น. นคร 10/01/2551 15:30 น. 10/01/2551 15:40 น. ชัชพร อภิรักษ 10/01/2551 15:40 น. S

89 288/14359 บานประตูชํารุด ประตูตกใชงานไมได
ดําเนินการปรับโชคประตูใหมให

เรียบรอย
สวีนาถ สูตินารี ชั้น4 10/01/2551 16:20 น. กรทิพพา 10/01/2551 16:20 น. นคร 10/01/2551 16:30 น. 10/01/2551 16:40 น. ชไมพร อภิรักษ 10/01/2551 16:40 น. O

90 287/14301 อางซิงคน้ําตัน อางลางตัน
ไดดําเนินการตามชางงูเหล็กมา

ดําเนินการแกไขใหเรียบรอย
สายทอง

5A ชั้น5 

เคานเตอร
3/01/2551 13:35 น. ณัฐศชา 3/01/2551 13:35 น. ประสงค 3/01/2551 13:35 น. 10/01/2551 21:00 น. วีระ อภิรักษ 10/01/2551 21:00 น. S
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91 287/14320 ราวผามานหลุด ราวยึดมานหลุด
ตรวจสอบสายสปริงยึดราวหลุด

ดําเนินการแกไขใหเรียบรอย
วณิชา กายภาพ ชั้น2 6/01/2551 11:30 น. ชวลิต 6/01/2551 11:30 น. สัมฤทธิ์ 6/01/2551 11:30 น. 10/01/2551 6:30 น. นิ่มนวล อภิรักษ 10/01/2551 6:30 น. O

92 288/14360
หลอดไฟฟเสีย

(Superlux60w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
จิตนา

5A ชั้น5 

เคานเตอร
11/01/2551 8:00 น. สัมฤทธิ์ 11/01/2551 8:00 น. สัมฤทธิ์ 11/01/2551 8:00 น. 11/01/2551 8:05 น. จินตนา อภิรักษ 11/01/2551 8:05 น. E

93 288/14361 หลอดไฟเคานเตอรเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
เสาวนีย

6A ชั้น6 

เคานเตอร
11/01/2551 8:45 น. ณัฐศชา 11/01/2551 8:45 น. ณัฐศชา 11/01/2551 9:25 น. 11/01/2551 9:30 น. เสาวนีย อภิรักษ 11/01/2551 9:30 น. E

94 288/14362 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
รัตนาภรณ 6B ชั้น6 11/01/2551 9:25 น. กิติวัฒน 11/01/2551 9:25 น. ณัฐศชา 11/01/2551 10:30 น. 11/01/2551 10:35 น. รัตนาภรณ อภิรักษ 11/01/2551 10:35 น. E

95 288/14363 โทรศัพทมีเสียงซา โทรศัพทชํารุด
ตรวจสอบเครื่องเสียเปลี่ยนเครื่อง

ใหมในแผนกใหใชงานกอน
ปทมพร การตลาด ชั้น3 11/01/2551 11:23 น. กิติวัฒน 11/01/2551 11:23 น. ณัฐศชา 11/01/2551 11:40 น. 11/01/2551 11:45 น. กรรณิการ อภิรักษ 11/01/2551 11:45 น. T

96 288/14364 ชักโครกตัน ชักโครกตันหองน้ําหญิง
ดําเนินการแกไขเบื้องตันเนื่องมีเศษ

กระดาษติดอยูแกไขใหเรียบรอย
บุบผาทิพย

Skin ชั้น2 

หองน้ําหญิง
11/01/2551 11:56 น. กรทิพพา 11/01/2551 11:56 น. ณัฐศชา 11/01/2551 12:55 น. 11/01/2551 13:15 น. สุนิสา อภิรักษ 11/01/2551 13:15 น. S

  ั   ั ี
ดําเนินการแกไขปมเศษอาหารที่ติด

ิ 
ฝายการพยาบาล 

ิ ั ้ํ ใ ิ ั 97 288/14365 อางลางจานตัน อางลางตันมีเศษอาหาร
อยูแกไขใหเรียบรอย

บุบผาทิพย ชั้น3 หองพัก

แพทย

11/01/2551 11:56 น. กรทิพพา 14/12/2550 11:40 น. ณัฐศชา 11/01/2551 13:30 น. 11/01/2551 14:12 น. นําใจ อภิรักษ 11/01/2551 14:12 น. S

98 288/14366 หลอดไฟเสีย(PL-L36v) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
แมบาน 6A ชั้น6 หอง2622 11/01/2551 13:00 น. ไพศาล 11/01/2551 13:00 น. ไพศาล 11/01/2551 13:00 น. 11/01/2551 13:03 น. ไพศาล อภิรักษ 11/01/2551 13:03 น. E

99 288/14367 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชํารุด
ไดดําเนินการเปลี่ยนสายฉีดชําระ

ใหมใหเรียบรอย
แมบาน 5B ชั้น5 หอง2501 11/01/2551 13:14 น. ไพศาล 11/01/2551 13:14 น. ไพศาล 11/01/2551 13:14 น. 11/01/2551 13:16 น. พรฉวี อภิรักษ 11/01/2551 13:16 น. S

100 288/14368
หลอดไฟหองน้ําเสีย

(Ecotone15w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ปราณี 6B ชั้น6 หอง2616 11/01/2551 13:50 น. กรทิพพา 11/01/2551 13:50 น. ไพศาล 11/01/2551 13:51 น. 11/01/2551 13:53 น. ผองศรี อภิรักษ 11/01/2551 13:53 น. E

101 288/14369 หลอดไฟเสีย(Jupiter) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
แมบาน 5B ชั้น5 หอง2523 11/01/2551 13:58 น. ไพศาล 11/01/2551 13:58 น. ไพศาล 11/01/2551 13:59 น. 11/01/2551 14:01 น. พรฉวี อภิรักษ 11/01/2551 14:01 น. E

102 288/14371
ปลดสายโทรศัพทที่ไม

ใชออก
ปลดสายโทรศัพทออก

ไดดําเนินการเก็บสายโทรศัพทที่ไม

ใชงานใหเรียบรอย
เบญจมาส 5B ชั้น5 หอง2518 11/01/2551 17:17 น. กรทิพพา 11/01/2551 17:17 น. ไพศาล 11/01/2551 17:25 น. 11/01/2551 17:30 น. บุบผาทิพย อภิรักษ 11/01/2551 17:30 น. T

103 288/14358 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
จรรญาพร

5B ชั้น5 บริเวณ

โถง
10/01/2551 15:30 น. กรทิพพา 10/01/2551 15:30 น. นคร 11/01/2551 10:30 น. 11/01/2551 10:50 น. พรฉวี อภิรักษ 11/01/2551 10:50 น. E

104 288/14373 ประตูชํารุด ประตูน็อตหลวม
ไดดําเนินการขันยึดน็ฮตใหแนน

เรียบรอยพรอใชงาน
เบญจพร

OPD-MAD ชั้น4

 หองตรวจ5
12/01/2551 10:35 น. ประสงค 12/01/2551 10:35 น. ประสงค 12/01/2551 10:45 น. 12/01/2551 11:45 น. เบญจพร อภิรักษ 12/01/2551 11:45 น. O

105 288/14374 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน(Round 

inspection)

วีระ
Shoulder&Joint 

ชั้น2
12/01/2551 11:10 น. วีระ 12/01/2551 11:10 น. วีระ 12/01/2551 11:10 น. 12/01/2551 11:15 น. วีระ อภิรักษ 12/01/2551 11:15 น. E



Type

สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผูตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

106 288/14375 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ผองศรี 6B ชั้น6 หอง2612 12/01/2551 11:00 น. วีระ 12/01/2551 11:00 น. วีระ 12/01/2551 11:10 น. 12/01/2551 11:15 น. ผองศรรี อภิรักษ 12/01/2551 11:15 น. E

107 288/14376 ชักโครกตัน ชักโครกตันมีเศษกระดาษติด ดําเนินการแกไขปมใหเรียบรอย แมบาน Skin ชั้น2 12/01/2551 11:10 น. วีระ 12/01/2551 11:10 น. วีระ 12/01/2551 11:10 น. 12/01/2551 11:30 น. วีระ อภิรักษ 12/01/2551 11:30 น. S

108 288/14377 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ขวัญระวี

5A ชั้น5 

เคานเตอร
12/01/2551 13:30 น. นคร 12/01/2551 13:30 น. นคร 12/01/2551 13:55 น. 12/01/2551 14:05 น. ขวัญระวี อภิรักษ 12/01/2551 14:05 น. E

109 288/14378 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ชลิตา

X-RAY ชั้น1 

เคานเตอร
12/01/2551 13:30 น. นคร 12/01/2551 13:30 น. นคร 12/01/2551 13:45 น. 12/01/2551 13:50 น. ชลิตา อภิรักษ 12/01/2551 13:50 น. E

110 288/14379
หลอดไฟเสีย

(Superlux60,Halogen12

)

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
เจาหนาที่ 5A ชั้น5 หอง1509 12/01/2551 14:30 น. วีระ 12/01/2551 14:30 น. วีระ 12/01/2551 14:30 น. 12/01/2551 14:50 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 12/01/2551 14:50 น. E

111 288/14380 อางตันหองน้ําหญิง อางลางตัน
ตรวจสอบพบเศษอาหารไขมันอุด

ตันอยูแกไขทะลวงทอใหเรียบรอย
นาง

OPD-MAD ชั้น4

 หองน้ําหญิง
12/01/2551 14:00 น. วีระ 12/01/2551 14:00 น. นคร 12/01/2551 14:05 น. 12/01/2551 14:25 น. นาง อภิรักษ 12/01/2551 14:25 น. S

หลอดไฟทางเขาหอง ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม
112 288/14381

หลอดไฟทางเขาหอง

เสีย(Econtone15w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดาเนนการเปลยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
พี่สาย 5A ชั้น5 หอง1516 12/01/2551 14:20 น. ประสงค 12/01/2551 14:20 น. วีระ 12/01/2551 14:20 น. 12/01/2551 14:30 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 12/01/2551 14:30 น. E

113 288/14382 โทรศัพทเสีย สายโทรศัพทชํารุด
ดําเนินการเปลี่ยนสายโทรศัพทใหม

ใหมพรอมตัวเครื่องใหยืมกอน
พรฉวี 5B ชั้น5 หอง2501 12/01/2551 14:20 น. นคร 12/01/2551 14:20 น. นคร 12/01/2551 14:50 น. 12/01/2551 15:10 น. พรฉวี อภิรักษ 12/01/2551 15:10 น. T

114 288/14370 ประตูทางชํารุด ประตูทางเขาแผนกชํารุด
ดําเนินการขันยึดน็อตดามจับใหแนน

เรียบรอยพรอมใชงาน
วิยดา

5A ชั้น5 

เคานเตอร
11/01/2551 15:30 น. กรทิพพา 11/01/2551 15:30 น. ประสงค 12/01/2551 9:30 น. 12/01/2551 9:55 น. นงลักษณ อภิรักษ 12/01/2551 9:55 น. O

115 288/14384 อางซักลางรั่ว อางรั่ว ไดทําการซอมแซมเรียบรอยแลว รัตนาภรณ 5 A หองซักลาง 13/01/2551 9:30 น. ณัฐศชา 13/01/2551 9:30 น. 13/01/2551 9:35 น. 13/01/2551 9:40 น. รัตนาภรณ อภิรักษ 13/01/2551 9:40 น. S

116 288/14385
ชักโครกกดน้ําแลวไม

ไหล
ชักโครกตัน แกไขแลว ใชการไดปกติ เจาหนาที่ MRI ชั้น 1 13/01/2551 11:30 น. วีระ 13/01/2551 11:30 น. ณัฐศชา 13/01/2551 11:35 น. 13/01/2551 11:55 น. อภิรักษ 13/01/2551 11:55 น. S

117 288/14386 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว จรรยาภรณ 6 A หอง 1611 13/01/2551 14:15 น. ณัฐศชา 13/01/2551 14:15 น. ณัฐศชา 13/01/2551 14:20 น. 13/01/2551 14:23 น. ณัฐษยกานต อภิรักษ 13/01/2551 14:23 น. E

118 288/14383 หลอดไฟเสียFL 18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว อุไรวรรณ
ทันตกรรม หอง 

ตรวจ 10
13/01/2551 9:00 น. ณัฐศชา 13/01/2551 9:00 น. ณัฐศชา 13/01/2551 9:05 น. 13/01/2551 9:10 น. อุไรวรรณ อภิรักษ 13/01/2551 9:10 น. E

119 198/9859
ชักโครกหองน้ําหญิง

ตันกดไมลง
ชักโครกตัน

ดําเนินการทะลวงทอมีเศษอุดตัน

แกไขใหเรียบรอยพรอมใชงาน

ฐิติพร

(แมบาน)

Skin ชั้น2 

หองน้ําหญิง
14/01/2551 9:00 น. วีระ 14/01/2551 9:00 น. วีระ 14/01/2551 9:00 น. 14/01/2551 10:00 น. บุบผาทิพย อภิรักษ 14/01/2551 10:00 น. S

120 198/9861
สายฉีดชําระหักใชงาน

ไมไมได
สายฉีดชําระชํารุด

ไดดําเนินการเปลี่ยนสายฉีดชําระชุด

ใหมใหเรียบรอย

ฐิติพร

(แมบาน)

หองน้ําเจาหนาที่

 ชั้น1
14/01/2551 9:50 น. กรทิพพา 14/01/2551 9:50 น. วีระ 14/01/2551 9:55 น. 14/01/2551 11:55 น. ฐิติพร อภิรักษ 14/01/2551 11:55 น. S



Type

สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผูตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

121 198/9862 กลองกระดาษชําระหลุด กลองกระดาษหลุด
ดําเนินการเจาะยึดติดใหใหม

เรียบรอยพรอมใชงาน

ฐิติพร

(แมบาน)
Saff Louge ชั้น4 14/01/2551 10:50 น. กรทิพพา 14/01/2551 10:50 น. วีระ 14/01/2551 10:55 น. 14/01/2551 11:30 น. วีระ อภิรักษ 14/01/2551 11:30 น. O

122 288/14388 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ สอง

ภาพ 1 หลอดใหเรียบรอย
สิรามล 6A ชั้น6 หอง1610 14/01/2551 10:25 น. กรทิพพา 14/01/2551 10:25 น. ณัฐศชา 14/01/2551 10:35 น. 14/01/2551 10:40 น. อําภา อภิรักษ 14/01/2551 10:40 น. E

123 288/14390
โทรศัพทไมไดยินเสียง

เรียกเขา
โทรศัพทไมมีเสียง

ตรวจสอบไมสามารถแกไขเนื่อง

แผนวงจรในตัวเครื่องเสียแจงทาง

แผนกสั่งซื้อเครื่องใหม

จินตนา 6A ชั้น6 14/01/2551 9:30 น. ณัฐศชา 14/01/2551 9:30 น. ณัฐศชา 14/01/2551 9:35 น. 14/01/2551 9:40 น. จินตนา อภิรักษ 14/01/2551 9:40 น. T

124 288/14392 ชักโครกกดน้ําไมลง ชักโครกกดไมลง
ดําเนินการปรับระดับน้ําฟลัดวาลล

ใหมใหเรียบรอยพรอมใชงาน
กรรณิการ 6B ชั้น6 หอง2606 14/01/2551 13:25 น. กรทิพพา 14/01/2551 13:25 น. กฤษณ 14/01/2551 13:30 น. 14/01/2551 13:36 น. กรรณิการ อภิรักษ 14/01/2551 13:36 น. S

125 288/14394 หลอดไฟเสีย(FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-36w 1 หลอดใหเรียบรอย
สุนันทินี ลานจอดรถ ชั้นB2 14/01/2551 14:40 น. กรทิพพา 14/01/2551 14:40 น. ณัฐศชา 14/01/2551 15:00 น. 14/01/2551 15:15 น. สุนันทินี อภิรักษ 14/01/2551 15:15 น. E

126 288/14395 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอย
ชลิตตา X-RAY ชั้น1 14/01/2551 14:45 น. กรทิพพา 14/01/2551 14:45 น. ณัฐศชา 14/01/2551 14:50 น. 14/01/2551 14:45 น. ชาริณี อภิรักษ 14/01/2551 14:45 น. E

โ ั ไ  ี ั โ ั ใ โ ไ ไ  ิ ใ   ี่  ใ 
127 288/14396

โทรศัพทไมมีสัญญาณ

โทรออก

โทรศัพทใชโทรออกไมได

ไมมีสัญญาณ

ยกเลิกใบงานเจาหนาทีแจงใชงาน

ไดปกติแลว
อธิติยา IT ชั้น3 14/01/2551 15:06 น. กรทิพพา 14/01/2551 15:06 น. - 14/01/2551 0:00 น. 14/01/2551 0:00 น. กิติพงษ อภิรักษ 14/01/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

128 288/14397
หลอดไฟเสีย

(Ecotone12v)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Ecotone12v 1 หลอดใหเรียบรอย
จรรญาพร Lift (ตัวที่5) ชั้น6 14/01/2551 15:20 น. กรทิพพา 14/01/2551 15:20 น. ณัฐศชา 14/01/2551 15:30 น. 14/01/2551 15:35 น. จรรญาพร อภิรักษ 14/01/2551 15:35 น. E

129 288/14398
หลอดไฟกระพิบ

(ตะเกียบ11w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

ตะเกียบ11w 1 หลอดใหเรียบรอย
จรรญาพร

5A ชั้น5 

เคานเตอร
14/01/2551 16:05 น. กรทิพพา 14/01/2551 16:05 น. วีระ 14/01/2551 16:05 น. 14/01/2551 16:30 น. วีระ อภิรักษ 14/01/2551 16:30 น. E

130 288/14399
หลอดไฟเสีย

(FL-18,36w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18,36w 2 หลอดใหเรียบรอย
นุชนาถ หองผาตัด ชั้น3 14/01/2551 16:30 น. กรทิพพา 14/01/2551 16:30 น. วีระ 14/01/2551 16:30 น. 14/01/2551 17:00 น. สุริยา อภิรักษ 14/01/2551 17:00 น. E

131 288/14389
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอย
คารม Lift Zona A ชั้น2 14/01/2551 10:30 น. กรทิพพา 14/01/2551 10:30 น. ณัฐศชา 14/01/2551 10:50 น. 14/01/2551 11:40 น. คารม อภิรักษ 14/01/2551 11:40 น. E

132 288/14400 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอยพรอม

ใชงาน

ปราณี
ICU ชั้น3 

หองพักแพทย
15/01/2551 6:45 น. กิติวัฒน 15/01/2551 6:45 น. ไพศาล 15/01/2551 6:47 น. 15/01/2551 6:49 น. ปราณี อภิรักษ 15/01/2551 6:49 น. E

133 279/13901
หลอดไฟเสีย

(Ecotone36w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Ecotone 36w1 หลอดใหเรียบรอย

พรอมใชงาน

รําพึง
6B ชั้น6 

เคานเตอร
15/01/2551 6:50 น. กิติวัฒน 15/01/2551 6:50 น. สัมฤทธิ์ 15/01/2551 6:51 น. 15/01/2551 6:54 น. รําพึง อภิรักษ 15/01/2551 6:54 น. E

134 279/13902
กอกน้ําปดไมสนิทมีน้ํา

หยด
กอกมีน้ําหยด

ทําการขอตอวาลลน้ําใหแนน

เรียบรอย
เบญจมาส IMCU ชั้น3 15/01/2551 9:20 น. กรทิพพา 15/01/2551 9:20 น. ประสงค 15/01/2551 9:12 น. 15/01/2551 9:24 น. พัชรินทร อภิรักษ 15/01/2551 9:24 น. S

135 279/13903 อางลางจานตัน อางลางตัน
ทําการถอดอุปกรณทอมาลางทําการ

ขันน็อตใหเรียบรอย
สายทอง 5A ชั้น5 หอง1504 15/01/2551 9:55 น. กรทิพพา 15/01/2551 9:55 น. ไพศาล 15/01/2551 9:57 น. 15/01/2551 10:02 น. สายทอง อภิรักษ 15/01/2551 10:02 น. S
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136 279/13905 หลอดไฟเสีย(FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-36w 1 หลอดใหเรียบรอย
คารม Skin ชั้น2 15/01/2551 10:35 น. กรทิพพา 15/01/2551 10:35 น. ประสงค 15/01/2551 10:55 น. 15/01/2551 11:01 น. สุนิสา อภิรักษ 15/01/2551 11:01 น. E

137 279/13906 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอย
เจาหนาที่ การตลาด ชั้น3 15/01/2551 13:15 น. ณัฐศชา 15/01/2551 13:15 น. ณัฐศชา 15/01/2551 13:17 น. 15/01/2551 13:20 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 15/01/2551 13:20 น. E

138 279/13907
หลอดไฟตูเย็นเสีย

(Ball40w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ Ball 

40w 1 หลอดใหเรียบรอย
นัฐนารี หองครัว ชั้น2 15/01/2551 15:01 น. กรทิพพา 15/01/2551 15:01 น. ไพศาล 15/01/2551 15:02 น. 15/01/2551 15:05 น. ณัฐนารี อภิรักษ 15/01/2551 15:05 น. E

139 279/13908 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟสอง

ภาพ 1 หลอดใหเรียบรอย
สิรามล 6A ชั้น6 หอง1609 15/01/2551 16:14 น. กรทิพพา 15/01/2551 16:14 น. ไพศาล 15/01/2551 16:17 น. 15/01/2551 16:19 น. สุมลทัศน อภิรักษ 15/01/2551 16:19 น. E

140 279/13909 โทรศัพทไมมีสัญญาณ โทรศัพทเสีย
ตรวจสอบปลั๊กเสียบหลวมแกไขให

เรียบรอยพรอมใชงาน
พัชรินทร ICU ชั้น3 15/01/2551 17:45 น. ไพศาล 15/01/2551 17:45 น. ไพศาล 15/01/2551 10:48 น. 15/01/2551 10:50 น. จันทิมา อภิรักษ 15/01/2551 10:50 น. T

141 279/13909 ปลั๊กชํารุดใชงานไมได ปลั๊กไฟชํารุด
ดําเนินการแกไขปลั๊กไฟใหมให

เรียบรอยพรอมใชงาน
พัชรินทร ICU ชั้น3 15/01/2551 17:45 น. ไพศาล 15/01/2551 17:45 น. ไพศาล 15/01/2551 10:48 น. 15/01/2551 10:50 น. จันทิมา อภิรักษ 15/01/2551 10:50 น. E

ดําเนินการแปลี่ยนทอซิงคน้ําใหมให
142 287/14344 อางซิงคน้ํามีน้ําหยด อางมีน้ําหยด

ดาเนนการแปลยนทอซงคนาใหมให

เรียบรอยพรอมใชงาน
พรเพ็ญ LAB ชั้น2 8/01/2551 16:35 น. ณัฐศชา 8/01/2551 16:35 น. สัมฤทธิ์ 8/01/2551 20:10 น. 15/01/2551 8:15 น. กฤษณ อภิรักษ 15/01/2551 8:15 น. S

143 288/14393 ลอรถเข็นฃํารุด 2 คัน ลอรถเข็นชํารุด
ดําเนินการเปลี่ยนลอรถใหมให 2 คัน

เรียบรอย
นิสาพัทธ หองผาตัด ชั้น3 14/01/2551 13:40 น. กรทิพพา 14/01/2551 13:40 น. กฤษณ 14/01/2551 16:00 น. 15/01/2551 15:30 น. กฤษณ อภิรักษ 15/01/2551 15:30 น. O

144 279/13910 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชํารุด
ดําเนินการเปลี่ยนสายฉีดชําระใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
บุบผาทิพย

ไตเทียม ชั้น3 

หองน้ําหญิง
16/01/2551 7:02 น. กิติวัฒน 16/01/2551 7:02 น. กิติวัฒน 16/01/2551 7:07 น. 16/01/2551 7:15 น. พิสมัย อภิรักษ 16/01/2551 7:15 น. S

145 279/13911
หลอดไฟเสีย

(Superlux6w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Superlux60w 1 หลอดใหเรียบรอย
แจมจันทร

6B ชั้น6 

เคานเตอร
16/01/2551 8:00 น. กิติวัฒน 16/01/2551 8:00 น. กิติวัฒน 16/01/2551 8:12 น. 16/01/2551 8:19 น. แจมจันทร อภิรักษ 16/01/2551 8:19 น. E

146 279/13912
หลอดไฟเสีย

(Superlux6w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Superlux60w 1 หลอดใหเรียบรอย
จินตนา 6A ชั้น6 16/01/2551 8:20 น. กรทิพพา 16/01/2551 8:20 น. กิติวัฒน 16/01/2551 8:10 น. 16/01/2551 8:17 น. จินตนา อภิรักษ 16/01/2551 8:17 น. E

147 279/13913
ประตูทางเขา-เปดมี

เสียงดัง
ประตูปดมีเสียงดัง ทําการฉีดน้ํามันหลอลื่นใหเรียบรอย จินตนา Nursery ชั้น5 16/01/2551 8:40 น. กรทิพพา 16/01/2551 8:40 น. วีระ 16/01/2551 8:40 น. 16/01/2551 9:50 น. จินตนา อภิรักษ 16/01/2551 9:50 น. O

148 279/13914 \น็อตยึดกระบอกหลุด น็อตยึดหลุด
ตรวจสอบเปนงานเครื่องมือแพทย

สงตอใหเรียบรอย
นิตยา

ทันตกรรม ชั้น1 

หองตรวจ4
16/01/2551 8:55 น. กรทิพพา 16/01/2551 8:55 น. วีระ 16/01/2551 8:35 น. 16/01/2551 9:00 น. วีระ อภิรักษ 16/01/2551 9:00 น.

งานเครื่องมือ

แพทย

149 279/13915
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18

 1 หลอดใหเรียบรอย
เจาหนาที่ หองยา ชั้น1 16/01/2551 8:55 น. กรทิพพา 16/01/2551 8:55 น. วีระ 16/01/2551 8:55 น. 16/01/2551 9:00 น. เพ็ญรุง อภิรักษ 16/01/2551 9:00 น. E

150 279/13916 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18

 1 หลอดใหเรียบรอย
นิ่มนวล กายภาพ ชั้น2 16/01/2551 8:55 น. กรทิพพา 16/01/2551 8:55 น. วีระ 16/01/2551 8:55 น. 16/01/2551 9:10 น. หญิง อภิรักษ 16/01/2551 9:10 น. E
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151 279/13917 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชํารุด
ดําเนินการขันเกลียวสายใหแนน

สามารถใชงานไดปกติ
จิราพร

สูตินารี ชั้น4 

หองตรวจ6
16/01/2551 9:10 น. กรทิพพา 16/01/2551 9:10 น. วีระ 16/01/2551 9:10 น. 16/01/2551 10:00 น. คารม อภิรักษ 16/01/2551 10:00 น. S

152 279/13918 ชักโครกกดน้ําไมลง ชักโครกกดน้ําไมไหล
ดําเนินการปรับวาลลน้ําใหมใชงาน

ไดเรียบรอย
กันยากรณ

ทันตกรรม ชั้น1 

หองน้ําหญิง
16/01/2551 9:12 น. กรทิพพา 16/01/2551 9:12 น. ไพศาล 16/01/2551 9:15 น. 16/01/2551 9:30 น. วิลาสิณี อภิรักษ 16/01/2551 9:30 น. S

153 279/13919
   หลอดไฟเสีย  

(ตะเกียบ11w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ตะเกียบ

11w ใหใหมเรียบรอย
ปราณี

BIG ชั้น7 

หองน้ําพนักงาน
16/01/2551 10:25 น. กรทิพพา 16/01/2551 10:25 น. ไพศาล 16/01/2551 10:23 น. 16/01/2551 11:00 น. ปราณี อภิรักษ 16/01/2551 11:00 น. E

154 279/13920
หลอดไฟกระพิบ

(FL-36w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-36

  1 หลอดใหเรียบรอย
วณิชา กายภาพ ชั้น2 16/01/2551 13:15 น. กรทิพพา 16/01/2551 13:15 น. ไพศาล 16/01/2551 13:52 น. 16/01/2551 13:55 น. นิ่มนวล อภิรักษ 16/01/2551 13:55 น. E

155 279/13921 ประตูหองล็อคไมได ประตูเสีย
ทําการถอดลูกบิดและปลดตัวล็อค

ใหมแกไขใหเรียบรอย
ปราณี 6B ชั้น6 หอง2601 16/01/2551 14:15 น. กรทิพพา 16/01/2551 14:15 น. วีระ 16/01/2551 14:17 น. 16/01/2551 14:29 น. ผองศรี อภิรักษ 16/01/2551 14:29 น. O

156 279/13922 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ FL-18

  1 หลอดใหเรียบรอย
ชลิตา X-RAY ชั้น1 16/01/2551 14:35 น. กรทิพพา 16/01/2551 14:35 น. ไพศาล 16/01/2551 14:37 น. 16/01/2551 14:39 น. ชลิตา อภิรักษ 16/01/2551 14:39 น. E

ไฟ  ้ํ ี ไฟ ื่
ตรวจสอบแลวหลอดไฟใชงานได

ั
สูตินารี ชั้น4 

ิ ี   ี ่ ิ ั 157 279/13923 หลอดไฟหองนําเสีย หลอดไฟเสือมสภาพ
ปกติ

สุรัตนา
ู

หองตรวจ6
16/01/2551 15:37 น. กรทิพพา 16/01/2551 15:37 น. วีระ 16/01/2551 15:40 น. 16/01/2551 16:00 น. เจาหนาที อภิรักษ 16/01/2551 16:00 น. E

158 279/13924 กอกน้ํารั่ว ตูน้ําดิ่มกอกรั่ว ยกเลิกใบงานเนื่องจากใชงานปกติ วรฤดี เวรเปล ชั้น1 16/01/2551 15:40 น. กรทิพพา 16/01/2551 0:00 น. - 16/01/2551 0:00 น. 16/01/2551 0:00 น. - - 16/01/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

159 279/13925 ปลั๊กไฟชํารุด ปลั๊กเตารับหลุด
ดําเนินาการขันยึดน็อตใหแนน

เรียบรอย
วัชรา

หองผาตัด ชั้น3 

หองพักฟน
16/01/2551 18:40 น. กรทิพพา 16/01/2551 18:40 น. ไพศาล 16/01/2551 18:41 น. 16/01/2551 18:43 น. วัชรา อภิรักษ 16/01/2551 18:43 น. E

160 279/13926
       หลอดไฟเสีย      

(Link D860 18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหมให

เรียบรอย
เจาหนาที่

สูตินารี ชั้น4 

หองตรวจ4
16/01/2551 20:00 น. ไพศาล 16/01/2551 20:00 น. สัมฤทธิ์ 16/01/2551 20:01 น. 16/01/2551 20:04 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 16/01/2551 20:04 น. E

161 279/13928
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
จินตนา Nursery ชั้น5 17/01/2551 11:34 น. กรทิพพา 17/01/2551 11:34 น. กิติวัฒน 17/01/2551 11:42 น. 17/01/2551 11:47 น. ณัฐมณ อภิรักษ 17/01/2551 11:47 น. E

162 279/13929
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ยกเลิกใบงานซ้ําซอน สุนันทินี ER ชั้น1 17/01/2551 13:00 น. กรทิพพา 17/01/2551 13:00 น. - 17/01/2551 0:00 น. 17/01/2551 0:00 น. - - 17/01/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

163 279/13930 อางลางรั่ว อางตันน้ําระบายทอไมทัน

ตรวจสอบเนื่องจากหนางาน

เนื่องจากทอระบายน้ําไมทันทําการ

แกไขใหเรียบรอย

คารม รานกาแฟ ชั้น1 17/01/2551 13:25 น. กรทิพพา 17/01/2551 13:25 น. กิติวัฒน 17/01/2551 13:45 น. 17/01/2551 13:50 น. ผองศรี อภิรักษ 17/01/2551 13:50 น. E

164 279/13932 ยืมปลั๊กไฟ ยืมปลั๊กไฟ
ยกเลิกใบงานเนื่องจากทางแผนกไม

ยืมปลั๊กไฟแลว
เจาหนาที่ ทันตกรรม ชั้น1 17/01/2551 13:41 น. กรทิพพา 17/01/2551 13:41 น. กิติวัฒน 17/01/2551 0:00 น. 17/01/2551 0:00 น. - - 17/01/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

165 279/13933 ไมระแนงหลุด ไมระแนงหลุด
ดําเนินการติดกาวใหเรียบรอยพรอม

ใชงาน
จรรญาพร 6A ชั้น6 17/01/2551 14:20 น. กรทิพพา 17/01/2551 14:20 น. ไพศาล 17/01/2551 14:21 น. 17/01/2551 14:39 น. ไพศาล อภิรักษ 17/01/2551 14:39 น. O



Type

สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผูตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

166 279/13934
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
นิตยา ทันตกรรม ชั้น1 17/01/2551 15:30 น. กรทิพพา 17/01/2551 15:30 น. กิติวัฒน 17/01/2551 15:40 น. 17/01/2551 15:45 น. นิตยา อภิรักษ 17/01/2551 15:45 น. E

167 279/13927
ปลั๊กไฟสายไฟผนัง

หลุดออกจากผนัง
ปลั๊กไฟชํารุด

ดําเนินการแกไขติดตั้งใหมให

เรียบรอย
กรรณิการ ICU ชั้น3 เตียง1 17/01/2551 8:55 น. กรทิพพา 17/01/2551 8:55 น. กิติวัฒน 17/01/2551 8:59 น. 17/01/2551 9:50 น. วีระ อภิรักษ 17/01/2551 9:50 น. E

168 279/13936 หลอดไฟเสีย(FL-18) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ฮธิติยา IT ชั้น3 18/01/2551 9:15 น. กรทิพพา 18/01/2551 9:15 น.

กิติวัฒน

,ไพศาล
18/01/2551 9:30 น. 18/01/2551 9:35 น. สันติ อภิรักษ 18/01/2551 9:35 น. E

169 279/13938 สายฉีดชําระน้ํารั่ว สายฉีดชํารุด
ดําเนินการเปลี่ยนสายฉีดชําระใหม

ใหเรียบรอย
ปราณี 6B ชั้น6 หอง2625 18/01/2551 11:30 น. กรทิพพา 18/01/2551 11:30 น. ไพศาล 18/01/2551 11:30 น. 18/01/2551 11:35 น. ผองศรี อภิรักษ 18/01/2551 11:35 น. S

170 279/13940 อางซิงคน้ําตัน อางลางตัน
เนื่องจากมีเศษผมติดอยูดําเนินการ

แกไขใหเรียบรอย
สิรามล 6A ชั้น6 หอง1602 18/01/2551 11:10 น. กรทิพพา 18/01/2551 11:10 น. สัมฤทธิ์ 18/01/2551 11:20 น. 18/01/2551 11:30 น. ไพศาล อภิรักษ 18/01/2551 11:30 น. S

171 279/13941 ไมระแนงหลุด ไมรแนงหลุด
ดําเนินการใชกาวติดใหมให

เรียบรอยพรอมใชงาน
พรฉวี 5B ชั้น5 หอง2519 18/01/2551 11:40 น. กรทิพพา 18/01/2551 11:40 น. กิติวัฒน 18/01/2551 11:40 น. 18/01/2551 12:00 น. พรฉวี อภิรักษ 18/01/2551 12:00 น. E

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม Heart Center ชั้น
172 279/13942 หลอดไฟเสีย(FL-36) หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดาเนนการเปลยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
จามจุรี

Heart Center ชน

2 หองตรวจ4
18/01/2551 13:58 น. กรทิพพา 18/01/2551 13:58 น. กิติวัฒน 18/01/2551 14:00 น. 18/01/2551 14:06 น. อัญชลี อภิรักษ 18/01/2551 14:06 น. E

173 279/13943 ชักโครกกดไมลง ชักโครกน้ําไมลง
ทากรเช็ควาลลน้ําถอดP-TAP ให

เรียบรอยพรอมใชงาน
อุษณี

ทันตกรรม ชั้น1 

หองเบรค
18/01/2551 14:14 น. กรทิพพา 18/01/2551 14:14 น. สัมฤทธิ์ 18/01/2551 14:16 น. 18/01/2551 14:38 น. ละมัย อภิรักษ 18/01/2551 14:38 น. S

174 279/13944
โทรศัพทแบตเตอรี่

เสื่อมสภาพ

โทรศัพทแบตเตอรี่

เสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่กอน

ใหมใหเรียบรอย
เอราวัณ 6B ชั้น6 หอง2607 18/01/2551 16:25 น. กรทิพพา 18/01/2551 16:25 น. ไพศาล 18/01/2551 16:30 น. 18/01/2551 16:58 น. เอราวัณ อภิรักษ 18/01/2551 16:58 น. T

175 279/13945
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
กรรณิการ IMCU ชั้น3 18/01/2551 16:34 น. กรทิพพา 18/01/2551 16:34 น. กิติวัฒน 18/01/2551 16:40 น. 18/01/2551 16:45 น. มัทนา อภิรักษ 18/01/2551 16:45 น. E

176 279/13946
หลอดไฟกระพิบ

(PL-36w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
สุนิสา

Skin ชั้น2 หอง

Laser
18/01/2551 18:10 น. กรทิพพา 18/01/2551 18:10 น. กิติวัฒน 18/01/2551 18:17 น. 18/01/2551 18:22 น. สุนิสา อภิรักษ 18/01/2551 18:22 น. E

177 279/13947 ไฟหัวเตียงเสีย สวิตชไฟหัวเตียงไมทํางาน
ดําเนินการแกไขสวิตชไฟเตียงให

เรียบรอย
วีรญา 6A ชั้น6 หอง1616 18/01/2551 18:30 น. วีระ 18/01/2551 18:30 น. ไพศาล 18/01/2551 18:31 น. 18/01/2551 18:33 น. วีรญา อภิรักษ 18/01/2551 18:33 น. E

178 279/13948 โทรศัพทไมมีสัญญาณ
โทรศัพทไมมีสัญญาณใช

งานไมได

โทรศัพทสวิตชมีปญหาทําการแกไข

ใชงานไดเรียบรอย
เจาหนาที่ 5A ชั้น5 หอง1504 18/01/2551 18:30 น. วีระ 18/01/2551 18:30 น. กิติวัฒน 18/01/2551 18:30 น. 18/01/2551 18:32 น. วีรญา อภิรักษ 18/01/2551 18:32 น. T

179 279/13935 เปลี่ยนหัวกอกน้ํา กอกน้ําชํารุด
ดําเนินการเปลี่ยนหัวกอกน้ําใหมให

เรียบรอย
จิรนันท OPD-OB ชั้น2 18/01/2551 8:50 น. กรทิพพา 18/01/2551 8:50 น. วีระ 18/01/2551 13:50 น. 18/01/2551 14:02 น. จิรนันท อภิรักษ 18/01/2551 14:02 น. S

180 279/13937 หลอดไฟ(ปงปอง40w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ชัยยุทธ PAI ชั้น7 18/01/2551 9:35 น. กรทิพพา 18/01/2551 9:35 น. กิติวัฒน 18/01/2551 10:00 น. 19/01/2551 7:00 น. ชัยยุทธ อภิรักษ 19/01/2551 7:00 น. E
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สาเหตุงานที่แจง
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ใบแจง
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ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ
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หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

181 279/13949 แอรมีน้ําหยด แอรมีน้ําหยด

ตรวจสอบพบวามีน้ําหยดจากทอ

เดนจึงทําการใชซิลิคอนอุดรอยรั่วให

เรียบรอย

เจาหนาที่ 6A ชั้น6 หอง1601 19/01/2551 10:18 น. ไพศาล 19/01/2551 10:18 น. สัมฤทธิ์ 19/01/2551 10:19 น. 19/01/2551 10:29 น. เพ็ญนภา อภิรักษ 19/01/2551 10:29 น. A

182 280/13951 ทอน้ําทิ้งไหลชา ทอน้ําทิ้งน้ําไหลลงชา
ดําเนินการตรวจสอบแกไขให

เรียบรอย
ดรุณี 6A ชั้น6 หอง1607 19/01/2551 20:45 น. วีระ 19/01/2551 20:45 น. วีระ 19/01/2551 20:50 น. 19/01/2551 20:55 น. ดรุณี อภิรักษ 19/01/2551 20:55 น. S

183 198/9867
หลอดไฟตะเกียบเสีย

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

ตะเกียบ 18w 1 หลอดใหเรียบรอย
เจาหนาที่ Skin ชั้น2 19/01/2551 14:00 น. ไพศาล 19/01/2551 14:00 น. สัมฤทธิ์ 19/01/2551 14:02 น. 19/01/2551 14:08 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 19/01/2551 14:08 น. E

184 236/11783
ไฟโตะกินขาวดับ/

ประตูหองน้ําล็อคไมได
หลอดไฟเสีย

ทําการเปลี่ยนหลอดและซอมประตู

เสื้อผาแลว
แมบาน 5 B ชั้น 5 20/01/2551 9:00 น. วีระ 20/01/2551 9:00 น. สัมฤทธิ์/ไพศาล20/01/2551 11:00 น. 20/01/2551 11:30 น. ภาวิณี อภิรักษ 20/01/2551 11:30 น. E

185 280/13953
โทรศัพทตรงเคานเตอร

ใชงานไมได
โทรศัพทเสีย

ทําการเปลี่ยนตําแหนงสวิทซไปที่

TONE
เจาหนาที่ 5A ชั้น 5 20/01/2551 20:45 น. วีระ 20/01/2551 20:45 น. ชวลิต/วีระ 20/01/2551 20:50 น. 20/01/2551 21:30 น. จุฑาพร อภิรักษ 20/01/2551 21:30 น. T

186 236/11782
ประตูตูเซฟหลุดและ

หลอดไฟเสีย

ประตูตูเซฟหลุดและ

หลอดไฟเสีย
ทําการแกไขใหเรียบรอยแลว แมบาน 5Bชั้น 5 20/01/2551 9:00 น. สัมฤทธิ์ 20/01/2551 9:00 น. สัมฤทธิ์/ไพศาล20/01/2551 10:00 น. 20/01/2551 10:40 น. ภาวิณี อภิรักษ 20/01/2551 10:40 น. E

ไ  ํ ิ ป ี่ ไฟ
187 280/13954 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลียนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
PCS Lift ZoneA ชั้น3 21/01/2551 10:48 น. กรทิพพา 21/01/2551 10:48 น. กิติวัฒน 21/01/2551 10:52 น. 21/01/2551 10:54 น. พงศธร อภิรักษ 21/01/2551 10:54 น. E

188 280/13956 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
พลอยไพลิน ทันตกรรม ชั้น1 21/01/2551 11:15 น. กรทิพพา 21/01/2551 11:15 น. ไพศาล 21/01/2551 11:17 น. 21/01/2551 11:19 น. พรไพลิน อภิรักษ 21/01/2551 11:19 น. E

189 280/13957 โทรศัพทชํารุด โทรศัพทเสีย
ตรวจสอบทําการเปลี่ยนหูโทรศัพท

ใหมใหเรียบรอย
จิรนันท OPD-OB ชั้น2 21/01/2551 11:30 น. กรทิพพา 21/01/2551 11:30 น. ไพศาล 21/01/2551 11:30 น. 21/01/2551 11:40 น. จิรนันท อภิรักษ 21/01/2551 11:40 น. T

190 280/13959
หลอดไฟเสีย

(Ecotone15w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Econtone15w 1 หลอดใหมให

เรียบรอย

ชวลิต
X-RAY ชั้น1 

หองน้ํา
21/01/2551 15:00 น. กรทิพพา 21/01/2551 15:00 น. กิติวัฒน 21/01/2551 15:10 น. 21/01/2551 15:15 น. ชุติวรรณ อภิรักษ 21/01/2551 15:15 น. E

191 280/13962 หลอดไฟเสีย ยกเลิกใบงาน
ยกเลิกใบงานตรวจสอบหลอดไฟ

ปกติ
พลอยไพลิน ทันตกรรม ชั้น1 21/01/2551 0:00 น. กรทิพพา 21/01/2551 0:00 น. - 21/01/2551 0:00 น. 21/01/2551 0:00 น. - - 21/01/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

192 280/13964 TV ภาพไมชัด ทีวีภาพไมชัด
ดําเนินการจูนสัญญาณความถี่สถานี

ใหตรงเรียบรอย
เจาหนาที่ 6A ชั้น6 หอง1607 21/01/2551 20:50 น. กรทิพพา 21/01/2551 20:50 น. ชวลิต 21/01/2551 21:00 น. 21/01/2551 21:30 น. อําภา อภิรักษ 21/01/2551 21:30 น. E

193 280/13960 ตุยาบานพับตูเสีย ตูยาชํารุด
ดําเนินการทําการใสบานพับใหมให

เรียบรอย
เอราวัณ

6B ชั้น6 

เคานเตอร
21/01/2551 15:38 น. กรทิพพา 21/01/2551 15:38 น. กิติวัฒน 21/01/2551 15:50 น. 21/01/2551 15:55 น. เอราวัณ อภิรักษ 21/01/2551 15:55 น. O

194 280/13965 กอกน้ําไหลนอยและชา กอกน้ําไหลนอย
ดําเนินการทําความสะอาดหัวกอก

น้ํามีสิ่งอุดตันหัวกอกแกไขให

เรียบรอย

อัมพร
GI ชั้น2 หอง

ตรวจ4
22/01/2551 8:40 น. กรทิพพา 22/01/2551 8:40 น. กิติวัฒน 22/01/2551 10:45 น. 22/01/2551 15:30 น. อัมพร อภิรักษ 22/01/2551 15:30 น. S

195 280/13966
เครื่องเลนVCD ไม

ทํางาน
เครื่องเลนใชงานไมได

ตรวจสอบยังไมทําการตอสาย

ดําเนินการใหเรียบรอย
สายทอง 5A ชั้น5 หอง1519 22/01/2551 9:25 น. กรทิพพา 22/01/2551 9:25 น. กิติวัฒน 22/01/2551 9:32 น. 22/01/2551 9:37 น. สายทอง อภิรักษ 22/01/2551 9:37 น. E
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196 280/13968 สวิตชไฟกดไมติด สวิตชไฟกดไมติด
ดําเนินการยายปรับสวิตชไฟเปลี่ยน

ตําแหนงใหม
ปราณี 6B ชั้น6 หอง2603 22/01/2551 10:30 น. กรทิพพา 22/01/2551 10:30 น. ชวลิต 22/01/2551 10:40 น. 22/01/2551 10:50 น. ผองศรี อภิรักษ 22/01/2551 10:50 น. E

197 280/13968 อางซิงคน้ําไหลไมคลอง อางลางตัน ดําเนินการปมอางลางใหเรียบรอย ปราณี 6B ชั้น6 หอง2604 23/01/2551 10:30 น. กรทิพพา 23/01/2551 10:30 น. ชวลิต 22/01/2551 10:40 น. 22/01/2551 10:50 น. ผองศรี อภิรักษ 22/01/2551 10:50 น. S

198 280/13969
\ชักโครกกดไมลงน้ํา

ลนออกมา
ชักโครกตัน

ดําเนินการปมชักโครกมีสิ่งอุดตัน

แกไขใหเรียบรอย
พจนีย

X-RAY ชั้น1 

หองน้ํา
22/01/2551 10:55 น. กรทิพพา 22/01/2551 10:55 น. กิติวัฒน 22/01/2551 10:57 น. 22/01/2551 11:37 น. พจนีย อภิรักษ 22/01/2551 11:37 น. S

199 280/13970 ราวแขวนผาเช็คมือหลุด ยึดน็อตราวแขวนผา ดําเนินการยึดน็อตใหใหมเรียบรอย ปวีณา
OPD-OB ชั้น2 

หองตรวจ5
22/01/2551 11:25 น. กรทิพพา 22/01/2551 11:25 น. กิติวัฒน 22/01/2551 11:35 น. 22/01/2551 13:08 น. พรทิพย อภิรักษ 22/01/2551 13:08 น. O

200 280/13971 บานพับตูเชฟน็อตหลุด บานพับน็อตยึดหลุด
ดําเนินการขันยึดน็อตบานพับให

เรียบรอยพรอมใชงาน
ปราณี 6B ชั้น6 หอง2608 22/01/2551 11:30 น. กรทิพพา 22/01/2551 11:30 น. กิติวัฒน 22/01/2551 11:35 น. 22/01/2551 11:42 น. ปราณี อภิรักษ 22/01/2551 11:42 น. O

201 280/13972 งัดตูล็อคเกอรพนักงาน งัดตูล็อคเกอร
ดําเนินการงัดแมกุญแจล็อคเกอรให

เรียบรอย
ชลธิชา หองผาตัด ชั้น3 22/01/2551 12:07 น. กรทิพพา 22/01/2551 12:07 น. กิติวัฒน 22/01/2551 12:10 น. 22/01/2551 12:12 น. ชลธิชา อภิรักษ 22/01/2551 12:12 น. O

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม
202 280/13973 หลอดไฟเสีย(FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดาเนนการเปลยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอย
สุนันทินี Lift3 22/01/2551 14:00 น. กรทิพพา 22/01/2551 14:00 น. กิติวัฒน 22/01/2551 14:07 น. 22/01/2551 14:12 น. สุนันทินี อภิรักษ 22/01/2551 14:12 น. E

203 280/13974
หลอดไฟเคานเตอรเสีย

(Superlux60w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอย
ชนิดา หองคลอด ชั้น3 22/01/2551 15:05 น. กรทิพพา 22/01/2551 15:05 น. กิติวัฒน 22/01/2551 15:12 น. 22/01/2551 15:19 น. ชนิดา อภิรักษ 22/01/2551 15:19 น. E

204 280/13978
หลอดไฟเคานเตอรเสีย

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอย
ชนันทพักตร

X-RAY ชั้น1 

หองFull
22/01/2551 16:33 น. กรทิพพา 22/01/2551 16:33 น. กิติวัฒน 22/01/2551 16:50 น. 22/01/2551 16:55 น. บัชชา อภิรักษ 22/01/2551 16:55 น. E

205 280/13979 ปลั๊กไฟชํารุด ปลั๊กเตารับเสียบไฟชํารุด
ทําการประกอบปลั๊กไฟใหมให

เรียบรอย
ธัญพร Nursery ชั้น5 22/01/2551 16:40 น. กรทิพพา 22/01/2551 16:40 น. กิติวัฒน 22/01/2551 16:45 น. 22/01/2551 16:50 น. ธัญธรณ อภิรักษ 22/01/2551 16:50 น. E

206 280/13980
รีโมททีวีกดไมตรงกับ

ชองที่เลือก
สถานีไมตรงชอง ดํานินการปรับรีเซตใหมใหเรียบรอย กฤษณ 6B ชั้น6 หอง2612 22/01/2551 16:50 น. กรทิพพา 22/01/2551 16:50 น. กิติวัฒน 22/01/2551 17:00 น. 22/01/2551 17:15 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/01/2551 17:15 น. E

207 280/13981 ทีวีสีภาพเสีย ทีวีเสีย
ตรวจสอบสีภาพผิดปกติเห็นสมควร

เปลี่ยนใหมเนื่องจากซอมไมคุมราคา
เนาวรัตน IMCU ชั้น3 22/01/2551 17:00 น. กรทิพพา 22/01/2551 17:00 น. กิติวัฒน 22/01/2551 17:05 น. 22/01/2551 17:10 น. สุภาพร อภิรักษ 22/01/2551 17:10 น. E

208 280/13958 หลอดไฟเสียBox Film หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหมให

เรียบรอย
พิชากรณ MRI ชั้น1 21/01/2551 13:31 น. กรทิพพา 21/01/2551 13:31 น. กิติวัฒน 21/01/2551 13:48 น. 22/01/2551 11:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/01/2551 11:00 น. E

209 280/13975 ประตูมีเสียงดัง โชคประตูชํารุด ทําการฉีดSonexใหเรียบรอย สุอัมพร
สูตินารี ชั้น4 

หองตรวจ9
22/01/2551 15:15 น. กรทิพพา 22/01/2551 15:15 น. ชวลิต 22/01/2551 20:30 น. 22/01/2551 20:35 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/01/2551 20:35 น. O

210 280/13982 ประมีเสียงดัง โชคประตูชํารุด ทําการฉีดSonexใหเรียบรอย เจาหนาที่ OPD-MAD ชั้น4 22/01/2551 18:00 น. วีระ 22/01/2551 18:00 น. ชวลิต 22/01/2551 20:00 น. 22/01/2551 20:07 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/01/2551 20:07 น. O
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สาเหตุงานที่แจง
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ผูตรวจสอบ
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ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

211 280/13961
หลอดไฟหนาแผนกเสีย

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอย
กรรณิการ

ฝายการพยาบาล 

ชั้น3
21/01/2551 17:30 น. กรทิพพา 21/01/2551 0:00 น. วีระ 22/01/2551 17:35 น. 22/01/2551 17:42 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/01/2551 17:42 น. E

212 198/9860 แกนเกาอี้หลุด เกาอี้ชํารุด
ตรวจสอบซอมไมไดสงใหชาง

ภายนอกเขามารับ

ฐิติพร

(แมบาน)
ICU ชั้น3 14/01/2551 9:30 น. กรทิพพา 14/01/2551 9:30 น. ณัฐศชา 14/01/2551 9:30 น. 22/01/2551 8:00 น. - อภิรักษ 1/01/2551 0:00 น. O

213 198/9865
ลูกบิดประตูหองน้ําชาย

ล็อคไมได
ลูกบิดประตูชํารุด

ดําเนินการแกไขสามารถใชงานได

ปกติ

ฐิติพร

(แมบาน)
สวนกลาง ชั้น2 15/01/2551 12:00 น. กรทิพพา 15/01/2551 12:00 น. วีระ 15/01/2551 12:00 น. 15/01/2551 0:00 น. - อภิรักษ 22/01/2551 8:30 น. O

214 198/9863 ถังขยะสแตนเลสชํารุด สปริงเสีย
ตรวจสอบไมสามารถซอมไดตอง

เปลี่ยนใหม

ฐิติพร

(แมบาน)
แมบาน ชั้น2 15/01/2551 10:57 น. กรทิพพา 15/01/2551 10:57 น. วีระ 15/01/2551 11:00 น. 22/01/2551 9:00 น. - อภิรักษ 22/01/2551 9:00 น. O

215 288/14372 ประตูทางเขาแผนกชํารุด ประตูชํารุด บริษัทไทยอินเตอรแกไขดําเนินการ เจาหนาที่ ICU ชั้น3 11/01/2551 9:00 น. วีระ 11/01/2551 9:00 น. วีระ 11/01/2551 9:00 น. 22/01/2551 9:30 น. - อภิรักษ 22/01/2551 9:30 น. O

216 198/9866 หลอดไฟดับ(FL-36w) หลอดไฟดับ
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนหลอดไฟ

ใหมใหเรียบรอย

ฐิติพร

(แมบาน)
ER ชั้น1 ทางเดิน 17/01/2551 11:50 น. กรทิพพา 17/01/2551 11:50 น. ชวลิต 17/01/2551 11:50 น. 1/01/2551 9:30 น. - อภิรักษ 1/01/2551 0:00 น. E

217 281/14001 ถังตูชํารุด ถังตูชํารุด ถอดลอมาแลว ทําการเปลี่ยนลอใหม พงษศักดิ์ Check upชั้น 4 24/01/2551 12:05 น. กรทิพพา 24/01/2551 12:05 น. วีระ 24/1/2008  12:00500 24/01/2551 14:00 น. วีระ อภิรักษ 24/01/2551 14:00 น. O

218 281/14002 หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว
นิ่มนวล

กายภาพ ชั้น 2 

หองตรวจ 2
24/01/2551 12:31 น. กรทิพพา 24/01/2551 12:31 น. วีระ 24/01/2551 12:35 น. 24/01/2551 12:40 น. หญิง อภิรักษ 24/01/2551 12:40 น. E

219 281/14004 โทรศัพทใชงานไมได โทรศัพทเสีย หมอแปลงเสียบไมสนิท พรฉวี
5 B  ชั้น 5 หอง 

2020
24/01/2551 18:36 น. กรทิพพา 24/01/2551 18:36 น. วีระ 24/01/2551 18:42 น. 24/01/2551 18:48 น. พรฉวี อภิรักษ 24/01/2551 18:48 น. T

220 281/14005 อางลางซิงคตัน อางลางตัน
ทําการปมตอและใชลวดดึงเศษผืที่

อุดอยูที่ทอออกมาแลว
ฉะมอย

check upชั้น 4 

กลาง หองน้ําชาย
24/01/2551 19:00 น. กรทิพพา 24/01/2551 19:00 น. นคร/ประสงค 24/01/2551 8:05 น. 24/01/2551 8:14 น. ฉะมอย อภิรักษ 24/01/2551 8:14 น. S

221 281/14006 ซิงคน้ําในหองน้ําตัน ซิงคน้ําตัน
ทําการถอดทอนําเศษแกวที่อุด

ออกมา แลวทําการปมทอเสร็จแลว
นันทวรรณ

6 B  ชั้น 6 หอง  

2606
24/01/2551 20:20 น. กรทิพพา 24/01/2551 20:20 น. ประสงค 24/01/2551 20:37 น. 24/01/2551 20:59 น. กรรณิการณ อภิรักษ 24/01/2551 20:59 น. S

222 281/14007 หลอดไฟเสีย (FL 18 W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว
รุงฤดี ER ชั้น 1 24/01/2551 4:20 น. กรทิพพา 24/01/2551 4:20 น. ประสงค 24/01/2551 4:25 น. 24/01/2551 4:25 น. รุงนที อภิรักษ 24/01/2551 4:25 น. E

223 281/14003 ปรับเกาอี้นั่งเคานเตอร ปรับเกาอี้
ปรับสูงสุดแลวแตเจาหนาที่ตองการ

ใหปรับสูงอีก ปรับไมไดแลว
นิ่มนวล กายภาพ ชั้น 2 26/01/2551 16:42 น. กรทิพพา 26/01/2551 16:42 น. วีระ 26/01/2551 15:03 น. 26/01/2551 16:00 น. วีระ อภิรักษ 1/01/2551 0:00 น. O

224 280/13983 หลอดไฟเสีย PL-L36w หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
สุมัจฉา 5A ชั้น5 หอง1506 23/01/2551 7:00 น. ณัฐศชา 23/01/2551 7:00 น. ชวลิต 23/01/2551 7:00 น. 23/01/2551 7:30 น. สุมัจฉา อภิรักษ 23/01/2551 7:30 น. E

225 280/13984 ปลั๊กไฟช็อตใชงานไมได ปลั๊กไฟชํารุด
ยกเลิกใบงานเนื่องจากเจาหนาที่แจง

กลับใชงานไดแลว
พัชกรณ

เวชระเบียน ชั้น

B1
23/01/2551 7:30 น. ณัฐศชา 23/01/2551 7:30 น. วีระ 23/01/2551 0:00 น. 23/01/2551 0:00 น. - - 23/01/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน
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226 280/13985
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ละดม พักแพทย ชั้น2 23/01/2551 8:00 น. ณัฐศชา 23/01/2551 8:00 น. สัมฤทธิ์ 23/01/2551 9:15 น. 23/01/2551 9:17 น. น้ําใจ อภิรักษ 23/01/2551 9:17 น. E

227 280/13986 แผงไฟมีไฟเหมือนช็อต แผงไฟช็อต
ตรวจสอบทําการตัดตอสายเขา

เทอรมินอลใหมใหเรียบรอย
พัสกรณ

เวชระเบียน ชั้น

B1
23/01/2551 8:15 น. ณัฐศชา 23/01/2551 8:15 น. สัมฤทธิ์ 23/01/2551 8:21 น. 23/01/2551 8:40 น. ปยะวรรณ อภิรักษ 23/01/2551 8:40 น. E

228 280/13987
หลอดไฟเสีย

(Superlux60w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
มาลินี ทันตกรรม ชั้น1 23/01/2551 8:17 น. ณัฐศชา 23/01/2551 8:17 น. กิติวัฒน 23/01/2551 8:50 น. 23/01/2551 9:15 น. มาลินี อภิรักษ 23/01/2551 9:15 น. E

229 280/13988
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
เจาหนาที่ Skin ชั้น2 23/01/2551 9:00 น. กรทิพพา 23/01/2551 9:00 น. วีระ 23/01/2551 9:00 น. 23/01/2551 9:15 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 23/01/2551 9:15 น. E

230 280/13989
หลอดไฟกระพิบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
หนิง PAI ชั้น7 ทางเดิน 23/01/2551 9:40 น. กรทิพพา 23/01/2551 9:40 น. วีระ 23/01/2551 9:40 น. 23/01/2551 10:00 น. หนิง อภิรักษ 23/01/2551 10:00 น. E

231 280/13992 หลอดไฟเสีย (FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
นิ่มนวล

กายภาพ ชั้น2 

หองทรีเมนต
23/01/2551 10:55 น. กรทิพพา 23/01/2551 10:55 น. กิติวัฒน 23/01/2551 12:02 น. 23/01/2551 12:14 น. นิ่มนวล อภิรักษ 23/01/2551 12:14 น. E

เตาแกสไมมีไฟออกที่
ทําการตรวจเช็คแลวไมมีแกส

ี่   ใ   ์232 280/13993
เตาแกสไมมไฟออกท

หัวเตาแกส
ไฟไมเขาหัวเตาแกส ออกมาทีหัวจายแจงงานใหพงษศักดิ

ตามบริษัทโกมลโกศลเขามา

ดําเนินการ

ชลลดา หองครัว ชั้น2 23/01/2551 11:40 น. กรทิพพา 23/01/2551 11:40 น. กิติวัฒน 23/01/2551 11:50 น. 23/01/2551 11:59 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 23/01/2551 11:59 น. O

233 280/13994 เก็บสายไฟใสราง เก็บสายไฟ
ดําเนินการเก็บสายไฟเทปติดให

เรียบรอย
วรวรัญ OPD-GYN ชั้น1 23/01/2551 13:15 น. กรทิพพา 23/01/2551 13:15 น. วีระ 23/01/2551 13:15 น. 23/01/2551 14:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 23/01/2551 14:00 น. E

234 280/13995 ถอดลอตูเอกสารออก ถอดลอตูเอกสาร ทําการถอดลอตูเอกสารใหเรียบรอย รัญติญา EENT ชั้น1 23/01/2551 14:05 น. กรทิพพา 23/01/2551 14:05 น. พงษศักดิ์ 23/01/2551 14:05 น. 23/01/2551 14:30 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 23/01/2551 14:30 น. O

235 280/13996 สวิตชปลั๊กเสีย สวิตชปลั๊กไฟเสีย
ดําเนืนการเปลี่ยนสวิตชปลั๊กไฟใหม

ใหเรียบรอย
จิรนันท

OPD-OB ชั้น2 

หองกระดุน
23/01/2551 14:30 น. กรทิพพา 23/01/2551 14:30 น. สัมฤทธิ์ 23/01/2551 15:17 น. 23/01/2551 15:25 น. ทัชชกร อภิรักษ 23/01/2551 15:25 น. E

236 280/13997 ชักโครกกดไมลง ชักโครกกดไมลง ดําเนินการแกไขใหเรียบรอย ฉันทนา 6B ชั้น6 หอง2621 23/01/2551 14:30 น. กรทิพพา 23/01/2551 14:30 น. สัมฤทธิ์ 23/01/2551 15:00 น. 23/01/2551 15:15 น. กรรณิการ อภิรักษ 23/01/2551 15:15 น. S

237 280/13998 ชักโครกกดไมลง ชักโครกกดไมลง ทําการปมแกไขใหเรียบรอย ขวัญระวี 5A ชั้น5 หอง1501 23/01/2551 14:46 น. กรทิพพา 23/01/2551 14:46 น. สัมฤทธิ์ 23/01/2551 14:55 น. 23/01/2551 15:50 น. ขวัญระวี อภิรักษ 23/01/2551 15:50 น. S

238 280/13999 ยึดที่แขวนนาฟกา แขวนนาฟกา
ดําเนินการยึดที่แขวนนาฟกาให

เรียบรอย
สิรามล 6A ชั้น6 หอง1606 23/01/2551 15:18 น. กรทิพพา 23/01/2551 15:18 น. ณัฐศชา 23/01/2551 22:40 น. 23/01/2551 22:45 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 23/01/2551 22:45 น. O

239 280/14000 ทีวีภาพไมกดไมติด โทรศัพทเปดไมติด
ดําเนินการปรับใหมใหเรียบรอย

พรอมใชงาน
วัชรา

หองผาตัด ชั้น3 

หองพักแพย
23/01/2551 18:50 น. กรทิพพา 23/01/2551 18:50 น. สัมฤทธิ์ 23/01/2551 18:10 น. 23/01/2551 18:15 น. ธิดา อภิรักษ 23/01/2551 18:15 น. E

240 285/14202
กุญแจล็อคหองดึงออก

ไมได
กุญแจเสีย ทําการใสกุญแจใหใหมเรียบรอยแลว ปวีณา

5 B ชั้น 5 หอง 

2506
25/01/2551 7:45 น. ชวลิต 25/01/2551 7:45 น. ณัฐศชา 25/01/2551 7:55 น. 25/01/2551 10:00 น. ภาวิณี อภิรักษ 25/01/2551 10:00 น. O
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สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)
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สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ
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ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผูตรวจสอบ
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ผูตรวจรับ
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แผนกจาง

241 281/14012
ประตูหองน้ําหลุด หลัง

เคานเตอร
ประตูชํารุด ทําการขันนอตประตูใหแนน ราตรี

OPD -MED ชั้น 

1 หองน้ํา
25/01/2551 10:50 น. กรทิพพา 25/01/2551 10:50 น. ไพศาล 25/01/2551 10:51 น. 25/01/2551 10:54 น. อภิรักษ 25/01/2551 10:54 น. O

242 281/14021 หลอดไฟเสีย(FL 18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว แมบาน
OPD-OB ชั้น 2 

หองเบรก
25/01/2551 17:30 น. ไพศาล 25/01/2551 17:30 น. ไพศาล 25/01/2551 17:31 น. 25/01/2551 17:33 น. อภิรักษ 25/01/2551 17:33 น. E

243 281/14019 พัดลมตั้งพื้นใชงานไมได พัดลมเสีย
ไดทําการตรวจเช็คและแกไข

เรียบรอยแลว
ปทมพร การตลาด ชั้น 3 25/01/2551 16:32 น. กรทิพพา 25/01/2551 16:32 น. ไพศาล/วีระ 25/01/2551 16:32 น. 25/01/2551 17:45 น. อัจฉรียา อภิรักษ 25/01/2551 17:45 น. E

244 281/14008 หลอดไฟในนหองน้ําเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว
แมบาน

แมบาน ชั้น 4 

หองน้ําหญิง
26/01/2551 8:30 น. วีระ 26/01/2551 8:30 น. วีระ 26/01/2551 8:30 น. 26/01/2551 9:40 น. วีระ อภิรักษ 26/01/2551 9:40 น. E

245 281/14011
โทรศัพทเสีย โทรออก

ไมได
โทรศัพทเสีย ทําการแกไขเรียบรอยแลว สุมัจฉา 5 A หอง 1510 26/01/2551 9:30 น. วีระ 26/01/2551 9:30 น. วีระ 26/01/2551 9:30 น. 26/01/2551 10:00 น. สุมัจฉา อภิรักษ 26/01/2551 10:00 น. T

246 281/14013
ไฟกดติดๆ ดับๆ หอง

เบอร2
สวิทซไฟเสีย

กดปุมสวิทซโดยการปรับสปริงของ

ตัวสวิทซ
ผองศรี

6 B ชั้น 6 หอง 

2611
26/01/2551 10:50 น. กรทิพพา 26/01/2551 10:50 น. ไพศาล 26/01/2551 10:51 น. 26/01/2551 10:54 น. อภิรักษ 26/01/2551 10:54 น. E

ทําการเปลี่นหลอดไฟใหเรียบรอย
247 281/14014 หลอดไฟเสีย(FL 18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทาการเปลนหลอดไฟใหเรยบรอย

แลว
พรนิภา Admin  การเงิน 25/01/2551 14:30 น. ไพศาล 25/01/2551 14:30 น. ไพศาล 25/01/2551 14:31 น. 25/01/2551 14:34 น. พรนิภา อภิรักษ 25/01/2551 14:34 น. E

248 281/14015 หลอดไฟหัวเตียง เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ตรวจสอบแลวใชงานไดปกติ แมบาน
6 A ชั้น 6หอง 

1621
25/01/2551 15:10 น. ไพศาล 25/01/2551 15:10 น. ไพศาล 25/01/2551 15:10 น. 25/01/2551 15:12 น. ไพศาล อภิรักษ 25/01/2551 15:12 น. E

249 281/14016 หลอดไฟเสีย(FL 18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทํากรเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
พลอย

OPD- OB ชั้น 2 

หอง ตรวจ 9
25/01/2551 15:25 น. กรทิพพา 25/01/2551 15:25 น. วีระ 25/01/2551 15:25 น. 25/01/2551 16:00 น. อภิรักษ 25/01/2551 16:00 น. E

250 281/14017 หลอดไฟเสีย(FL 18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทํากรเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
กรณีวนัศ

ฝายลูกคาสัมพันธ

 ชั้น1
25/01/2551 15:30 น. กรทิพพา 25/01/2551 15:30 น. ไพศาล 25/01/2551 15:37 น. 25/01/2551 15:39 น. พรวนัช อภิรักษ 25/01/2551 15:39 น. E

251 281/14018 หลอดไฟเสีย(FL 36 W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทํากรเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
ภาสิณี สูตินารี ชั้น 1 25/01/2551 16:10 น. กรทิพพา 25/01/2551 16:10 น. วีระ/ไพศาล 25/01/2551 16:20 น. 25/01/2551 16:32 น. กวินนา อภิรักษ 25/01/2551 16:32 น. E

252 281/14020 หลอดไฟเสีย(FL 18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทํากรเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
อัมพร GI ชั้น 2 25/01/2551 16:55 น. กรทิพพา 25/01/2551 16:55 น. ไพศาล 25/01/2551 16:56 น. 25/01/2551 16:59 น. ฉัตรฤดี อภิรักษ 25/01/2551 16:59 น. E

253 198/9868 ไฟทางเดินกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว

เรียบรอย
แมบาน

แมบาน PCS ชั้น

 2
26/01/2551 7:30 น. ชวลิต 26/01/2551 7:30 น. ณัศฐชา 26/01/2551 7:35 น. 26/01/2551 7:40 น. ปน อภิรักษ 26/01/2551 7:40 น. E

254 281/14025
หองน้ําพนักงานขอตอ

ชักโครกเสีย
ขอตอชักโครกเสีย ทําการยึดขอตอใหแลวใชการได บุปผาทิพย หองน้ําหญิง ชั้น 1 26/01/2551 8:05 น. ชวลิต 26/01/2551 8:05 น. สัมฤทธิ์/ไพศาล26/01/2551 20:00 น. 26/01/2551 20:10 น. สังเวียน อภิรักษ 26/01/2551 20:10 น. S

255 281/14023 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน ไดทําการปมสามารถใชงานไดปกติ สุมนทัศ
 6 Aชั้น 6 หอง 

1606
26/01/2551 7:45 น. ชวลิต 26/01/2551 7:45 น. นคร 26/01/2551 7:50 น. 26/01/2551 8:00 น. สุนีรัตน อภิรักษ 26/01/2551 8:00 น. S
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256 281/14024 หลอดไฟFL   18 W  เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว

เรียบรอย
นิศาภัทร OR  ชั้น 3 26/01/2551 7:58 น. ชวลิต 26/01/2551 7:58 น. ไพศาล 26/01/2551 7:59 น. 26/01/2551 8:01 น. นิศาภัทร อภิรักษ 26/01/2551 8:01 น. E

257 281/14026
หลอดไฟกระพริบ FL 

18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว

เรียบรอย
เอี้ยงภัย OR  ชั้น 3 26/01/2551 10:40 น. จักมหาชัย 26/01/2551 10:40 น. ไพศาล 26/01/2551 10:21 น. 26/01/2551 10:24 น. อภิรักษ 26/01/2551 10:24 น. E

258 281/14027
หลอดไฟเคานเตอรเสีย

และประตูชํารุด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว

เรียบรอย
พยาบาล  6 B ชั้น 6 26/01/2551 16:18 น. ไพศาล 26/01/2551 16:18 น. ไพศาล 26/01/2551 16:19 น. 26/01/2551 16:22 น. ปราณี อภิรักษ 26/01/2551 16:22 น. E

259 281/14028 หลอดไฟกลางหองเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว

เรียบรอย
พยาบาล

5 Aชั้น 5  หอง 

1511
26/01/2551 16:18 น. ไพศาล 26/01/2551 16:18 น. ไพศาล/วีระ 26/01/2551 16:19 น. 26/01/2551 16:22 น. สายทอง อภิรักษ 26/01/2551 16:22 น. E

260 281/14029 หลอดไฟหนาหองน้ําเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอบแลว สุมลทัศ
6 A ชั้น 6 หอง 

1614
27/01/2551 7:25 น. นคร 27/01/2551 7:25 น. ประสงค 27/01/2551 7:25 น. 27/01/2551 7:36 น. สุมลทัศน อภิรักษ 27/01/2551 7:36 น. E

261 281/14030
          หลอดไฟเสีย        

  ( 36 W  coolwhite)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอบแลว ธารทิพย DIRIVERY ชั้น 3 27/01/2551 13:19 น. ไพศาล 27/01/2551 13:19 น. ไพศาล 27/01/2551 13:20 น. 27/01/2551 13:22 น. เสาวคน อภิรักษ 27/01/2551 13:22 น. E

หลอดไฟเสียไอโดรเจน
262 281/14031

หลอดไฟเสยไอโดรเจน

 12 V
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอบแลว พยาบาล ICU ชั้น 3 27/01/2551 14:38 น. ไพศาล 27/01/2551 14:38 น. สัมฤทธิ์ 27/01/2551 14:45 น. 27/01/2551 14:50 น. จิตติมา อภิรักษ 27/01/2551 14:50 น. E

263 281/14032
หลอดไฟกระพริบ 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอบแลว พยาบาล

OPD เด็ก ชั้น 2 

หองตรวจ 8
27/01/2551 15:20 น. สัมฤทธิ์ 27/01/2551 15:20 น. สัมฤทธิ์ 27/01/2551 15:25 น. 27/01/2551 15:30 น. จิรนันท อภิรักษ 27/01/2551 15:30 น. E

264 281/14033 ฝาชักโครกชํารุด ฝาชักโครกชํารุด
เปลี่ยนฝาชักโครกใหใหมเรียบรอย

แลว
เจาหนาที่

สูตินารี ชั้น 4 

หองน้ํา
28/01/2551 8:38 น. นคร 28/01/2551 8:38 น. นคร 28/01/2551 8:25 น. 28/01/2551 8:38 น. พจนีย อภิรักษ 28/01/2551 8:38 น. O

265 281/14036 หลอดไฟเสีย FL 18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว พัชรี
OPD ศัลย  ชั้น 1

 หองตรวจ 3
28/01/2551 7:50 น. ชวลิต 28/01/2551 7:50 น. ไพศาล 28/01/2551 7:51 น. 28/01/2551 7:54 น. พัชรินทร อภิรักษ 28/01/2551 7:54 น. E

266 281/14037 หลอดตะเกียบเสีย 18W หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว เจาหนาที่ หองคลอด  ชั้น 3 28/01/2551 8:05 น. ชวลิต 28/01/2551 8:05 น. ประสงค 28/01/2551 8:08 น. 28/01/2551 8:12 น. อภิรักษ 28/01/2551 8:12 น. E

267 281/14038 ประตูหองชํารุด ประตูชํารุด ทําการน้ํามัน SONEX ณัฐกานต
6 B ชั้น 6 หอง 

2601
28/01/2551 8:15 น. กรทิพพา 28/01/2551 8:15 น. ไพศาล 28/01/2551 8:16 น. 28/01/2551 8:17 น. รัตนาภรณ อภิรักษ 28/01/2551 8:17 น. O

268 281/14039 โทรศัพทเสีย โทรศัพทเสีย ทําการตรวจเช็คสายแลวใชงานได จิตรา
ICU ชั้น 3 

หองพักแพทย
28/01/2551 8:55 น. กิตติวัฒน 28/01/2551 8:55 น. ไพศาล 28/01/2551 8:59 น. 28/01/2551 9:01 น. ลักขณา อภิรักษ 28/01/2551 9:01 น. T

269 281/14010
โทรศัพทมีสัญญาณแต

รับสงแฟกสไมได
โทรศัพทเสีย ทําการตรวจเช็คและแกไขแลว อัญชลีญา การตลาด ชั้น 3 28/01/2551 10:40 น. กรทิพพา 28/01/2551 10:40 น.ไพศาล/กิติวัฒน28/01/2551 10:41 น. 28/01/2551 10:43 น. อัจรียา อภิรักษ 28/01/2551 10:43 น. T

270 281/14041 เกาอี้นั่งปรับลงไมได ปรับเกาอี้ ทําการปรับระดับเกาอี้ ธัญวพร การตลาด ชั้น 3 28/01/2551 11:10 น. กรทิพพา 28/01/2551 11:10 น.ไพศาล/กิติวัฒน28/01/2551 11:11 น. 28/01/2551 11:14 น. ธันวภรณ อภิรักษ 28/01/2551 11:14 น. O



Type

สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผูตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

271 281/14042
หลอดไฟดาวไลท 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนบัลลาสใหมเรียบรอย

แลว
ทับทิม  BIG ชั้น 7 28/01/2551 12:09 น. กรทิพพา 28/01/2551 12:09 น.ไพศาล/กิติวัฒน28/01/2551 12:01 น. 28/01/2551 12:05 น. ทับทิม อภิรักษ 28/01/2551 12:05 น. E

272 281/14044 เตียงคนไขปรับไมได ปรับเตียง
แจงแผนกเครื่องมือแพทยแลวคุณ

กฤษณะรับเรื่อง
ดรุณี

 6 A ชั้น 6 หอง

1619
28/01/2551 12:10 น. อภิรักษ 28/01/2551 12:10 น. กฤษณ 28/01/2551 12:10 น. 28/01/2551 12:10 น. กฤษณ อภิรักษ 28/01/2551 12:10 น. O

273 281/14045 น้ําไหลไมหยุด น้ําไหลไมหยุด แกไขแลวใชงานไดปกติ
5 A ชั้น 5 หอง 

1518
28/01/2551 20:45 น. ชวลิต 28/01/2551 20:45 น. ณัฐศชา 28/01/2551 20:55 น. 28/01/2551 21:00 น. ถาวร อภิรักษ 28/01/2551 21:00 น. S

274 281/14046 หลอดไฟ FL 36W เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว เมธา การเงินนอก ชั้น 1 28/01/2551 22:30 น. ชวลิต 28/01/2551 22:30 น. ณัฐศชา 28/01/2551 23:35 น. 28/01/2551 23:45 น. อังคณา อภิรักษ 28/01/2551 23:45 น. E

275 281/14047 หลอดกระพริบ1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว อาภาพร
6 A ชั้น 6 หอง

กาแฟ
29/01/2551 6:20 น. อาภาพร 29/01/2551 6:20 น. ณัฐศชา 29/01/2551 6:25 น. 29/01/2551 6:35 น. สายฝน อภิรักษ 29/01/2551 6:35 น. E

276 281/14048 โทรศัพทเสีย โทรศัพทเสีย ทําการซอมโทรศัพทแลว ละมอม
ICU ชั้น 3  

หองพักแพทย
29/01/2551 9:37 น. กิติวัฒน 29/01/2551 9:37 น. ไพศาล 29/01/2551 9:37 น. 29/01/2551 9:42 น. ละมอม อภิรักษ 29/01/2551 9:42 น. T

6 A ชั้น 6 หอง
277 281/14049 ทีวีไมชัด ทีวีไมชัด ทําการปรับจูนแลว ภัควรรณ

6 A ชน 6 หอง

1607
29/01/2551 21:40 น. ณัฐศชา 29/01/2551 21:40 น. ไพศาล 29/01/2551 21:41 น. 29/01/2551 21:55 น. นันทิยา อภิรักษ 29/01/2551 21:55 น. E

278 281/14050 แผนผาตกแตก แผนผาตกแตก
ยายผาจากออฟฟศCHECK UP มา

ใชแทนกอนแลวดูสาเหตุตอไป
ปรวี

CHECK UP ชั้น 

4 หอง EKG
30/01/2551 6:00 น. ณัฐศชา 30/01/2551 6:00 น. ชวลิต/ประสงค 30/01/2551 6:15 น. 30/01/2551 7:28 น. เบญจพร อภิรักษ 30/01/2551 7:28 น. O

279 289/14401
หลอดไฟทางเดินหนา

หอง 1517เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดใหม 11w 827 

เรียบรอยแลว
สายทอง

5 Aชั้น 5หอ ง

1517
30/01/2551 7:10 น. ณัฐศชา 30/01/2551 7:10 น. ชวลิต 30/01/2551 7:20 น. 30/01/2551 7:25 น. สายทอง อภิรักษ 30/01/2551 7:25 น. E

280 289/14402 หลอดไฟบนชักโครกเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดใหม  18 w  827 

เรียบรอยแลว
ประรัตน

สูตินารี ชั้น 4 

หองน้ําหญิง
30/01/2551 7:10 น. ณัฐศชา 30/01/2551 7:10 น. ชวลิต 30/01/2551 7:20 น. 30/01/2551 7:25 น. ปวีณา อภิรักษ 30/01/2551 7:25 น. E

281 289/14403 ที่ล็อคหนาตางหัก ที่ล็อคหนาตางหัก ทําการเปลี่ยนใหแลว ประสงค CHECK UP ชั้น 4 30/01/2551 7:50 น. ณัฐศชา 30/01/2551 7:50 น. พงษศักดิ์ 30/01/2551 7:50 น. 30/01/2551 7:55 น. อภิรักษ 30/01/2551 7:55 น. O

282 28/14404 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟแลวใชงานได สันติ
Admin ชั้น 3 

หองน้ําชาย
30/01/2551 8:25 น. กิติวัฒน 30/01/2551 8:25 น. สัมฤทธิ์ 30/01/2551 9:15 น. 30/01/2551 9:19 น. อภิรักษ 30/01/2551 9:19 น. E

283 289/14405 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟแลวใชงานได Skill ชั้น 2 30/01/2551 9:20 น. กิติวัฒน 30/01/2551 9:20 น. ชวลิต 30/01/2551 9:25 น. 30/01/2551 9:30 น. กนกวรรณ อภิรักษ 30/01/2551 9:30 น. E

284 289/14406 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟแลวใชงานได
OPD SURG ชั้น 

1 เคานเตอร
30/01/2551 9:50 น. สัมฤทธิ์ 30/01/2551 9:50 น. สัมฤทธิ์ 30/01/2551 9:55 น. 30/01/2551 9:57 น. พัชรินทร อภิรักษ 30/01/2551 9:57 น. E

285 289/14407 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟแลวใชงานได ฝายบุคคล ชั้น 3 30/01/2551 14:25 น. กิติวัฒน 30/01/2551 14:25 น. กิติวัฒน 30/01/2551 14:30 น. 30/01/2551 14:35 น. Bomb อภิรักษ 30/01/2551 14:35 น. E
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286 289/14408 ทีวีเปนสีฟา ทีวีไมมีสัญญาณ สายสัญญาณหลุด ทิพวรรณ
6 Aชั้น6  หอง

1610
30/01/2551 17:35 น. กิติวัฒน 30/01/2551 17:35 น. กิติวัฒน 30/01/2551 17:35 น. 30/01/2551 17:41 น. อภิรักษ 30/01/2551 17:41 น. E

287 289/14410 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน ทํากสนแกไขใชไดปกติแลว สุมลทัศ
6 Aชั้น6  หอง

1608
30/01/2551 21:17 น. 30/01/2551 21:17 น. วีระ 30/01/2551 21:17 น. 30/01/2551 21:30 น. สุมลทัศน อภิรักษ 30/01/2551 21:30 น. S

288 281/14009 หลอดไฟทางเดินเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ตรวจสอบแลวไมพบหลอดเสีย กรรณิการ
ICU ชั้น 3 หอง 

ทางเดิน
30/01/2551 8:50 น. 30/01/2551 8:50 น. วีระ 30/01/2551 8:55 น. 30/01/2551 9:00 น. อภิรักษ 30/01/2551 9:00 น. E

289 289/14411 หลอดไฟนเตอรไมติด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว อําภา
6 A ชั้น 6 หอง

เคานเตอร
31/01/2551 6:40 น. ประสงค 31/01/2551 6:40 น. วีระ 31/01/2551 8:34 น. 31/01/2551 8:35 น. สุมลทัศน อภิรักษ 31/01/2551 8:35 น. E

290 289/14412 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว ปวีณา สูตินารี 31/01/2551 6:55 น. ณัฐศชา 31/01/2551 6:55 น. ณัฐศชา 31/01/2551 7:00 น. 31/01/2551 7:05 น. วิ อภิรักษ 31/01/2551 7:05 น. E

291 289/14413 ประตูมีเสียงดัง ประตูฝด
ทําการฉีดน้ํามันหลอลื่นแกความฝด

เรียบรอย
จุรีรัตน

6 A ชั้น 6 หอง  

1618
31/01/2551 8:06 น. ประสงค 31/01/2551 8:06 น. ประสงค 31/01/2551 8:36 น. 31/01/2551 8:37 น. สุมลทัศน อภิรักษ 31/01/2551 8:37 น. O

6 B  ชั้น 6 หอง 
292 289/14414 หลอดไฟในหองน้ําเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว ปราณี

6 B  ชน 6 หอง 

2606
31/01/2551 10:30 น. วีระ 31/01/2551 10:30 น. วีระ 31/01/2551 10:30 น. 31/01/2551 11:30 น. ปราณี อภิรักษ 31/01/2551 11:30 น. E

293 289/14415 โทรศัพทกดปุมไมติด โทรศัพทเสีย แบตตเตอรรี่ออน สุภัคจิรา NURSERY ชั้น 5 31/01/2551 11:28 น. ไพศาล 31/01/2551 11:28 น. ชวลิต 31/01/2551 11:35 น. 31/01/2551 11:45 น. ชลิตา อภิรักษ 31/01/2551 11:45 น. T

294 289/14416 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
เลขา ผ.อ. Admin ชั้น 4 31/01/2551 13:21 น. ไพศาล 31/01/2551 13:21 น. ไพศาล 31/01/2551 13:22 น. 31/01/2551 13:24 น. ศันทริยา อภิรักษ 31/01/2551 13:24 น. E

295 289/14417 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
พยาบาล SUPPLY 31/01/2551 14:00 น. ไพศาล 31/01/2551 14:00 น. วีระ 31/01/2551 14:00 น. 31/01/2551 14:30 น. อภิรักษ 31/01/2551 14:30 น. E

296 289/14419 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
นิ่มนวล

กายภาพ ชั้น 2 

หองน้ําหญิง
31/01/2551 14:40 น. ชวลิต 31/01/2551 14:40 น. วีระ/ชวลิต 31/01/2551 14:45 น. 31/01/2551 14:54 น. หญิง อภิรักษ 1/01/2551 0:00 น. E

297 289/14420
ติดตั้งและประกอบ

โทรศัพท
ประกอบโทรศัพท ประกอบติดตั้งโทรศัพทใหม พยาบาล 6:00 AM 31/01/2551 15:00 น. ไพศาล 31/01/2551 15:00 น. ชวลิต/วีระ 31/01/2551 15:05 น. 31/01/2551 15:15 น. สมใจ อภิรักษ 31/01/2551 15:15 น. T

298 289/14421 หลอดไฟสองภาพ เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว
คุณพร

 5 B ชั้น 5 หอง 

2504
31/01/2551 16:58 น. ไพศาล 31/01/2551 16:58 น. ชวลิต/วีระ 31/01/2551 17:05 น. 31/01/2551 17:15 น. พรธวี อภิรักษ 31/01/2551 17:15 น. E

299 289/14422 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว
แมบาน

5A ชั้น 5 หอง

1514
31/01/2551 17:08 น. ไพศาล 31/01/2551 17:08 น. ชวลิต/วีระ 31/01/2551 17:15 น. 31/01/2551 17:20 น. สายทอง อภิรักษ 31/01/2551 17:20 น. E

300 289/14423 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว
นิภาพร

Shoulder and 

jiont ชั้น 2 หอง 

ตรวจ 5

31/01/2551 19:08 น. ไพศาล 31/01/2551 19:08 น. ไพศาล 31/01/2551 19:09 น. 31/01/2551 19:12 น. นิภาพร อภิรักษ 31/01/2551 19:12 น. E


