
1 289/14430
หลอดไฟเสีย 1หลอด   

(FL 18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18W

ใหใหม1 หลอดเรียบรอยแลว
รุงทิวา

Showder  ชั้น2 

หองตรวจ 1
1/02/2551 16:30 น. นคร 1/02/2551 16:30 น. ชาลี นคร นคร 1/02/2551 16:40 น. 1/02/2551 16:45 น. รุงทิวา อภิรักษ 1/02/2551 16:45 น. E

2 289/14431 ดามจับประตูตูหลุด ดามจับประตูตูหลุด
ทําการขันนอตยึดดามจับประตูตู

เขาไปใหมเรียบรอย
เจาหนาที่ 6A หอง 1611 2/02/2551 8:42 น. ประสงค 2/02/2551 8:42 น. ชาลี ประสงค ประสงค 2/02/2551 0:00 น. 2/02/2551 0:00 น. _ อภิรักษ 2/02/2551 0:00 น. O

3 289/14434
หลอดไฟเสียประตู

ทางเขา  (Ecotone 15w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟEcotoneให

แลว 2หลอด
สุมัจฉา 5A  ชั้น5 3/02/2551 0:05 น. ชวลิต 3/02/2551 0:05 น. ชาลี ชวลิต กิติวัฒน 3/02/2551 0:20 น. 3/02/2551 0:25 น. สุมัจฉา อภิรักษ 3/02/2551 0:25 น. E

4 289/14435 สายโฟนเสีย สายโฟนเสีย ทําการซอมสายโฟนใหแลว เจาหนาที่ 6A ชั้น6  หอง 1615 3/02/2551 6:15 น. กิติวัฒน 3/02/2551 6:15 น. ชาลี วรรณวิทย วรรณวิทย 3/02/2551 6:20 น. 3/02/2551 6:32 น. รื่นรมย อภิรักษ 3/02/2551 6:32 น. E

5 289/14436
   หลอดไฟเสีย      

(Ecotone 15w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟEcotoneให

แลว
keeper ชั้น2 หองน้ําชาย 3/02/2551 6:59 น. กิติวัฒน 3/02/2551 6:59 น. ชาลี ชวลิต ชวลิต 3/02/2551 7:05 น. 3/02/2551 7:10 น. สุนันทินี อภิรักษ 3/02/2551 7:10 น. E

6 289/14437
   หลอดไฟกระพริบ    

(FL  18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18Wให

แลว
ไพศาล หนา ER ชั้น1 3/02/2551 7:15 น. กิติวัฒน 3/02/2551 7:15 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 3/02/2551 7:20 น. 3/02/2551 7:25 น. _ อภิรักษ 3/02/2551 7:25 น. E

7 289/14438    หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว จิระนันท
OPD -OB  ชั้น2

 หอง1
3/02/2551 7:45 น. กิติวัฒน 3/02/2551 7:45 น. _ _ _ _ _ _ อภิรักษ _ E

8 289/14440
   หลอดไฟกระพริบ    

(FL  18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18Wให

แลว
วันเพ็ญ

OPD  เด็ก ชั้น2 

หอง 6
3/02/2551 8:15 น. ชวลิต 3/02/2551 8:15 น. ชาลี ชวลิต ชวลิต 3/02/2551 8:20 น. 3/02/2551 8:25 น. สุกานต อภิรักษ 3/02/2551 8:25 น. E

9 282/14051
โทรศัพทใชงานโทร

ออกไมได
โทรศัพทเสีย ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมใหแลว รัตนาภรณ

5B  ชั้น5 หอง

2511
4/02/2551 9:55 น. กรทิพพา 4/02/2551 9:55 น. ชาลี นคร นคร 4/02/2551 10:00 น. 4/02/2551 10:05 น. นคร อภิรักษ 4/02/2551 10:05 น. T

10 282/14053 ประตูมีเสียงดัง ประตูมีเสียงดัง รออะไหล ปราณี
6B  ชั้น6 หอง 

2601
4/02/2551 15:35 น. กรทิพพา 4/02/2551 15:35 น. ชาลี นคร นคร 4/02/2551 15:40 น. 4/02/2551 15:45 น. ปราณี อภิรักษ 4/02/2551 0:00 น. O

11 282/14054 ยายปลั๊กไฟ ยายปลั๊กไฟ ทําเสร็จเรียบรอยแลว อรัญญา การเงิน ชั้น3 4/02/2551 16:45 น. กรทิพพา 4/02/2551 16:45 น. ชาลี _ _ _ _ _ อภิรักษ _ E

12 282/14061
หลอดไฟโคมกลมหนา

หองตรวจ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปนหนาที่รับผิดชอบแผนก

เครื่องมือแพทย
จินตนา

OPD-สูตินารี  

ชั้น4 หองตรวจ
5/02/2551 9:25 น. กรทิพพา 5/02/2551 9:25 น. ชาลี _ _ _ _ _ อภิรักษ _ _

13 282/14059 โทรศัพทไมมีสัญญาณ โทรศัพทเสีย ตรวจเช็คแลวปลั๊กหลวม หนิง PAI  ชั้น7 5/02/2551 9:05 น. กรทิพพา 5/02/2551 9:05 น. ชาลี ชวลิต ชวลิต 5/02/2551 9:10 น. 5/02/2551 9:15 น. ชนนิกานต อภิรักษ 5/02/2551 9:15 น. T

14 282/14060 เจาะติดรูปภาพเจาะยึด เจาะติดรูปภาพ เปลี่ยนปลั๊กใหใหม วรวลิญจ
OPD-SUR  ชั้น1 

ตรวจ1
5/02/2551 9:22 น. กรทิพพา 5/02/2551 9:22 น. ชาลี นคร นคร 5/02/2551 15:40 น. 5/02/2551 15:45 น. อัจฉรา อภิรักษ 5/02/2551 15:45 น. O

15 282/14062 ผามานปดแลวไมชิดกัน ผามานปดแลวไมชิดกัน ติดผามานใหใหม สุภาวรรณ ICU ชั้น3 เตียง 7 5/02/2551 9:50 น. กรทิพพา 5/02/2551 9:50 น. ชาลี นคร นคร 5/02/2551 10:20 น. 5/02/2551 10:30 น. _ อภิรักษ 5/02/2551 10:30 น. O

แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

สรุปรายละเอียดรายการแจงซอมเดือน  กุมภาพันธ 2551

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

16 282/14063 ปลั๊กชํารุด ปลั๊กชํารุด เปลี่ยนปลั๊กตัวผูใหใหม เจาหนาที่ ทันตกรรม 5/02/2551 9:55 น. กรทิพพา 5/02/2551 9:55 น. ชาลี นคร นคร 5/02/2551 15:40 น. 5/02/2551 15:45 น. อัจฉรา อภิรักษ 5/02/2551 15:45 น. E

17 282/14065 ประตูหองน้ําเปดยาก ประตูหองน้ําเปดยาก ทําการปรับใกแลว ใชงานได ละมัย
  ทันตกรรม ชั้น 

1 หองน้ําหญิง
5/02/2551 14:30 น. กรทิพพา 5/02/2551 14:30 น. ชาลี นคร นคร 5/02/2551 14:35 น. 5/02/2551 14:40 น. นคร อภิรักษ 5/02/2551 14:40 น. O

18 282/14066 โทรศัพทไมมีสัญญาณ โทรศัพทเสีย
ทําการหาจุดตอที่ขาดแลวทําการตอ

ใหมเรียบรอยแลว
ธัญวพร

การตลาด  ชั้น3 

หอง32
5/02/2551 14:55 น. กรทิพพา 5/02/2551 14:55 น. ชาลี ประสงค ประสงค 5/02/2551 17:10 น. 5/02/2551 17:14 น. อุบล อภิรักษ 5/02/2551 17:14 น. T

19 282/14067 หลอดไฟเสีย(FL 18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอด(FL 18W)ให

ใหมเรียบรอยแลว
นิ่มนวล

กายภาพ ชั้ น 2 ทรี

เมนต
5/02/2551 17:40 น. กรทิพพา 5/02/2551 17:40 น. ชาลี นคร นคร 5/02/2551 5:50 น. 5/02/2551 5:55 น. นิ่มนวล อภิรักษ 5/02/2551 5:55 น. E

20 282/14068
    หลอดไฟกระพริบ    

   (FL 18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชการ

ไดปกติ
สายน้ําฝน

OPD -ศัลยกรรม 

ชั้น1 หองตรวจ6
6/02/2551 7:15 น. ชวลิต 6/02/2551 7:20 น. ชาลี กิตติวัฒน กิตติวัฒน 6/02/2551 7:25 น. 6/02/2551 7:30 น. _ อภิรักษ 6/02/2551 7:30 น. E

21 282/14069
     หลอดไฟหองน้ําเสีย

    ( PL 36W)

หลอดไฟหมดอายุการใช

งาน

หลอดหมดอายุการใชงานทําการ

เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชการไดปกติ
นาง

OPD-MED  ชั้น4 

หองดอกเตอร
6/02/2551 8:10 น. ชวลิต 6/02/2551 8:10 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 6/02/2551 8:15 น. 6/02/2551 8:20 น. เรณู อภิรักษ 6/02/2551 8:20 น. E

22 282/14070
    หลอดไฟหองน้ําเสีย 

    (FL 18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชการ

ไดปกติ
พิสมัย

ไตเทียม  ชั้น3 

หองน้ําหญิง
6/02/2551 9:20 น. ณัฐศชา 6/02/2551 9:20 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 6/02/2551 9:40 น. 6/02/2551 9:45 น. พิสมัย อภิรักษ 6/02/2551 9:45 น. E

23 282/14072 อางน้ําเสีย อางน้ําเสีย
ไดทําการขันนอตและปรับแตงซิล

ใหใหมแลว
ตาย OR หอง 4 6/02/2551 10:40 น. นคร 6/02/2551 10:40 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 6/02/2551 9:30 น. 6/02/2551 10:00 น. อภิรักษ 6/02/2551 0:00 น. S

24 282/14073
หลอดไฟในหองแชผา

เสีย1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนแลวใชการได เจาหนาที่ หองอาคาร 6/02/2551 9:30 น. สัมฤทธิ์ 6/02/2551 9:30 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 6/02/2551 9:35 น. 6/02/2551 9:39 น. อภิรักษ 6/02/2551 9:39 น. E

25 282/14074
    หลอดไฟกระพริบ    

   (FL 18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนแลวใชการได

หัวหนา

แมบาน
การเงิน ชั้น1 6/02/2551 10:35 น. สัมฤทธิ์ 6/02/2551 10:35 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 6/02/2551 10:40 น. 6/02/2551 10:45 น. อภิรักษ 6/02/2551 10:45 น. E

26 282/14075     หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ นําหลอดเกาใสให ใชงานได สุดารัตน 6B  ชั้น6 หอง 2615 6/02/2551 19:30 น. นคร 6/02/2551 19:30 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 6/02/2551 19:35 น. 6/02/2551 19:40 น. จุทานาฏ อภิรักษ 6/02/2551 19:40 น. E

27 282/14076 ออดเสีย ออดเสีย เปลี่ยนอะไหล ใชงานไดปกติ สายรุง 5A ชั้น5 หอง 1503 6/02/2551 19:50 น. นคร 6/02/2551 19:50 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 6/02/2551 20:00 น. 6/02/2551 20:05 น. นงนุช อภิรักษ 6/02/2551 20:05 น. E

28 282/14077
หลอดไฟหนา

เคานเตอรกระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหมแลว ใช

งานไดตามปกติ
แมบาน

5A   ชั้น5 

เคานเตอร
7/02/2551 6:55 น. ประสงค 7/02/2551 6:55 น. ชาลี ชวลิต ชวลิต,กิตติวัฒน 7/02/2551 7:00 น. 7/02/2551 7:05 น. ภาวิดา อภิรักษ 7/02/2551 7:05 น. E

29 282/14078
สายฉีดชําระหลุดออก

จากผนัง
สายฉีดชํารุด

ไดเปลี่ยนสายฉีดใหใหม เนื่องจาก

สายเกาขาด ใชงานไมได
วัชรา

5B  ชั้น5  หอง 

2508
7/02/2551 8:18 น. กรทิพพา 7/02/2551 8:18 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 7/02/2551 9:05 น. 7/02/2551 9:20 น. พรวดี อภิรักษ 7/02/2551 9:20 น. S

30 282/14079
ประตูหองน้ําชายปด

ไมได
ประตูชํารุด แกไขแลวใชงานไดตามปกติ ปุบผาทิพย

ER  ชั้น1 

หองน้ําชาย
7/02/2551 8:20 น. กรทิพพา 7/02/2551 8:20 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 7/02/2551 8:20 น. 7/02/2551 9:25 น. อภิรักษ 7/02/2551 9:25 น. O



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

31 282/14080 ประตูหองน้ําล็อคไมได ลูกบิดเสีย ตรวจเช็คแกไขแลว ใชการไดปกติ สงกานต
5A   ชั้น5  หอง

1504
7/02/2551 9:35 น. กรทิพพา 7/02/2551 9:35 น. ชาลี 7/02/2551 10:15 น. 7/02/2551 10:20 น. จิตติกานต อภิ รักษ 7/02/2551 10:20 น. O

32 282/14082
หลอดไฟตะเกียบ 1

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดใหมใชงานไดปกติ ปุบผาทิพย

GT  ชั้น2   

ทางเดิน
7/02/2551 10:15 น. กรทิพพา 7/02/2551 10:15 น. ชาลี นคร นคร 7/02/2551 10:25 น. 7/02/2551 10:35 น. นคร อภิ รักษ 7/02/2551 10:35 น. E

33 282/14083 แอรมีน้ําหยดบริเวณโถง แอรเสีย
ทําการอุตรอยรั่วใหแลวใชการได

ปกติ
สงกานต 5A ชั้น 5 7/02/2551 13:05 น. กรทิพพา 7/02/2551 13:05 น. ชาลี กฤษณ,สัมฤทธกฤษณ,สัมฤทธ 7/02/2551 14:05 น. 7/02/2551 14:25 น. วิเศษ อภิ รักษ 7/02/2551 14:25 น. A

34 282/14084 หลอดไฟในหองน้ําเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดใหมใชงานไดปกติ ปราณี
6B  ชั้น6 หอง 

2603
7/02/2551 14:45 น. กรทิพพา 7/02/2551 14:45 น. ชาลี _ _ 7/02/2551 15:10 น. 7/02/2551 15:15 น. ปราณี อภิ รักษ 7/02/2551 15:15 น. E

35 282/14085
หลอดไฟในหองน้ําเสีย

 2 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดใหมใชงานไดปกติ ศิรามล

5A  ชั้น5  หอง 

1507
7/02/2551 14:45 น. กรทิพพา 7/02/2551 14:45 น. ชาลี นคร นคร 7/02/2551 14:55 น. 7/02/2551 15:00 น. ยม อภิ รักษ 7/02/2551 15:00 น. E

36 282/14086
หลอดไฟในหองน้ําเสีย

 1 หลอด ( FL18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดใหมใชงานไดปกติ นิศาพัฒน

OR  ชั้น3 หอง

เก็บของ
7/02/2551 15:15 น. กรทิพพา 7/02/2551 15:15 น. ชาลี นคร นคร 7/02/2551 15:30 น. 7/02/2551 15:35 น. จินตนา อภิ รักษ 7/02/2551 15:35 น. E

37 282/14087 เปลี่ยนสายน้ําดีใหม เสีย ใชงานไมได ติดตั้งสายใหใหม เนาวรัตน ไตเทียม ชั้น3 7/02/2551 17:00 น. กรทิพพา 7/02/2551 17:00 น. ชาลี นคร นคร 7/02/2551 17:15 น. 7/02/2551 17:25 น. เนาวรัตน อภิ รักษ 7/02/2551 17:25 น. S

38 282/14088
หลอดไฟสองภาพ2605

ไมติด
หลอดไฟเสีย

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหมแลว ใช

งานไดตามปกติ
สุมลทัศน

6B  ชั้น6 หอง 

2605
7/02/2551 21:28 น. ไพศาล 7/02/2551 21:28 น. ไพศาล ไพศาล พศาล,กิตติวัฒ 7/02/2551 21:28 น. 7/02/2551 21:32 น. พีรดา อภิ รักษ 7/02/2551 21:32 น. E

39 282/14081
หลอดไฟในลิฟทเสีย   

(FL 36W)
หลอดไฟเสีย เปลี่ยนหลอดใหมใชงานไดปกติ ทัชชกร ลิฟท  5 7/02/2551 9:41 น. กรทิพพา 7/02/2551 9:41 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 7/02/2551 9:50 น. 7/02/2551 9:55 น. ณัฐศชา อภิ รักษ 7/02/2551 9:55 น. E

40 282/14089 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชําระชํารุด ไดเปลี่ยนสายฉีดชําระใหใหม พจนี
สูตินารี ชั้น4 

หองน้ํา เบอร8
8/02/2551 6:50 น. ประสงค 8/02/2551 6:50 น. ชาลี กิตติวัฒน กิตติวัฒน 8/02/2551 6:55 น. 8/02/2551 7:12 น. _ อภิรักษ 8/02/2551 7:12 น. S

41 282/14090
   หลอดไฟเสีย   

Haloqen 220v
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟใหใหม ใชงานได

ปกติ
มนัสนันท หองอาหาร  ชั้น2 8/02/2551 11:20 น. กรทิพพา 8/02/2551 11:20 น. ชาลี นคร นคร 8/02/2551 11:20 น. 8/02/2551 11:30 น. ทัศนีย อภิรักษ 8/02/2551 11:30 น. E

42 282/14091 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชําระชํารุด
ทําการปรับวาลวน้ําใหแลวใชการ

ไดปกติ
เอราวัณ

6B  ชั้น6  หอง

2601
8/02/2551 14:50 น. กรทิพพา 8/02/2551 14:50 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 8/02/2551 0:00 น. 8/02/2551 0:00 น. กรรฌิการ อภิรักษ 8/02/2551 0:00 น. S

43 282/14092 โทรศัพทใชงานไมได โทรศัพทเสีย เปลี่ยนแบตเตอรรี่ใหใหม วิเศษ
5A ชั้น5หอง 

1514
8/02/2551 17:30 น. กรทิพพา 8/02/2551 17:30 น. ชาลี นคร นคร 8/02/2551 18:50 น. 8/02/2551 19:00 น. ประการ อภิรักษ 8/02/2551 19:00 น. T

44 282/14093
บริเวณทางเดินหนา

หองตรวจ หลอดไฟ

ี ี 1 

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟใหใหม ใชงานได

ปกติ
พัชรี OPD เด็ก ชั้น4 8/02/2551 18:40 น. นคร 8/02/2551 18:40 น. ชาลี นคร นคร 8/02/2551 19:05 น. 8/02/2551 19:10 น. พัชรี อภิรักษ 8/02/2551 19:10 น. E

45 282/14094
   หลอดไฟกระพริบ     

  (FL 18 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

เรียบรอยใชงานปกติ
รุงทิวา OPD- ชั้น1 9/02/2551 14:45 น. นคร 9/02/2551 14:45 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 9/02/2551 14:55 น. 9/02/2551 15:00 น. สายน้ําฝน อภิรักษ 9/02/2551 15:00 น. E



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

46 282/14095
   หลอดไฟกระพริบ     

  (FL 18 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

เรียบรอยใชงานปกติ
เจาหนาที่ ER  ชั้น1 9/02/2551 17:35 น. นคร 9/02/2551 17:35 น. ชาลี นคร นคร 9/02/2551 17:45 น. 9/02/2551 17:50 น. กานวรรณ อภิรักษ 9/02/2551 17:50 น. E

47 282/14096
หลอดไฟหองน้ําเสีย  

(LYNXD)
หลอดไฟเสีย

ทําการเปลี่ยนหลอดใหมใหแลว ใช

การไดปกติ
จอย

สูตินารี  ชั้น4 

หองน้ําหญิง
10/02/2551 10:40 น. ณัฐศชา 10/02/2551 10:40 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 10/02/2551 10:45 น. 10/2/2008 1 0:50:00 พจนีย อภิรักษ 10/2/2008 1 0:50:00 E

48 282/14097 หลอดไฟเสีย  (FL 18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดใหมใหแลว ใช

การไดปกติ
อุษณีย ทันตกรรม  ชั้น1 10/02/2551 11:45 น. ณัฐศชา 10/02/2551 11:45 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 10/02/2551 11:45 น. 10/02/2551 11:55 น. อุษณี อภิรักษ 10/02/2551 11:55 น. E

49 282/14098 ประตูเปดคางไมได ประตูเสีย ทําการแกไขแลว ใชงานไดปกติ ธิติภรณ 6A  ชั้น6 หอง 1625 10/02/2551 12:30 น. ณัฐศชา 10/02/2551 12:30 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 10/02/2551 12:35 น. 10/02/2551 12:40 น. สุนีรัตน อภิรักษ 10/02/2551 12:40 น. O

50 282/14099
   หลอดไฟเสีย      

(LYNX  D 18W)

หลอดไฟหมดอายุการใช

งาน
เปลี่ยนหลอดใหใหม พรอมใชงาน เจาหนาที่ Spine  ชั้น2 10/02/2551 12:55 น. ณัฐศชา 10/02/2551 12:55 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 10/02/2551 12:55 น. 10/02/2551 13:00 น. ยุภาพร อภิรักษ 10/02/2551 13:00 น. E

51 283/14128 ไมโครเวฟใชงานไมได ไมโครเวฟเสีย
เอาแผนรองดานขางออกเนื่องจาก

เปนสาเหตุทําใหไมโครเวฟมีกลิ่น
เจาหนาที่ 5A ชั้น5 10/02/2551 9:30 น. นคร 10/02/2551 9:30 น. ชาลี อภิรักษ อภิรักษ 10/02/2551 10:00 น. 10/02/2551 10:57 น. ชลีนุช อภิรักษ 10/02/2551 10:57 น. E

52 282/14100 ชักโครกกดไมคอยลง ชักโครกกดไมลง แกโดยทําความสะอาดฟลัดวาวล วิมลวรรณ
5A  ชั้น5 หอง

1515
11/02/2551 7:45 น. ไพศาล 11/02/2551 7:45 น. ชาลี ชวลิต, ไพศาลชวลิต, ไพศาล 11/02/2551 7:46 น. 11/02/2551 7:51 น. สุมล อภิรักษ 11/02/2551 7:51 น. S

53 282/14101 ทีวีไมมีชอง3 คลื่นทีวีชอง3 หาย แกไขใหแลวใชงานไดปกติ เจาหนาที่
6A ชั้น6 หอง 

1601
11/02/2551 8:15 น. กรทิพพา 11/02/2551 8:15 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 11/02/2551 9:00 น. 11/02/2551 9:15 น. อําภา อภิรักษ 11/02/2551 9:15 น. T

54 283/14102
หลอดไฟเสีย 1หลอด  

(FL 18 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดใหมใหแลว สมบุญ ER  11/02/2551 9:15 น. นคร 11/02/2551 9:15 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 14/02/2551 18:40 น. 11/02/2551 9:45 น. สมบุญ อภิรักษ 11/02/2551 9:45 น. E

55 283/14103
 หลอดไฟกระพริบ  

(LYNXD 18 W)
หลอดไฟเสีย เปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอยแลว สุนันทา

GI  ชั้น2 

เคานเตอร
11/02/2551 9:33 น. นคร 11/02/2551 9:33 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 11/02/2551 9:35 น. 11/02/2551 9:40 น. ณัฐชา อภิรักษ 11/02/2551 9:40 น. E

56 283/14104
ตัวคลองแมกุญแจล็อค

เกอรดึงออกยาก
ตัวคลองแมกุญแจเสีย จัดการแกไขใหแลว ใชไดปกติ วิลาสินี MRI ชั้น1 11/02/2551 9:56 น. กรทิพพา 11/02/2551 9:56 น. ชาลี _ _ 11/02/2551 9:59 น. 11/02/2551 9:59 น. วิลาสินี อภิรักษ 11/02/2551 9:59 น. O

57 283/14105 ลอรถเข็นเสีย ลอรถเข็นเสีย เจาหนาที่ คลังยา  ชั้น52 11/02/2551 10:35 น. กรทิพพา 11/02/2551 10:35 น. ชาลี กฤษณ กฤษณ 11/02/2551 10:35 น. 11/02/2551 15:00 น. วีระ อภิรักษ 11/02/2551 15:00 น. O

58 283/14106
หลอดไฟหองน้ําเสีย  

(SYLVANIA)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอยแลว ปราณี

6B ชั้น 6 หอง

2622
11/02/2551 11:06 น. กรทิพพา 11/02/2551 11:06 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 11/02/2551 11:15 น. 11/02/2551 11:40 น. เอราวัณ อภิรักษ 11/02/2551 11:40 น. E

59 283/14107
จุกใตอางซิงคน้ําหลุด

ออกมา
จุกใตอางซิงคน้ําหลุด ซอมใสคืนใหเหมือนเดิม อุไรวรรณ

5A  ชั้น5 หอง

1514
11/02/2551 11:35 น. กรทิพพา 11/02/2551 11:35 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 11/02/2551 11:40 น. 11/02/2551 11:50 น. สาภรณ อภิรักษ 11/02/2551 11:50 น. S

60 283/14108 ออดกดใชงานไมได ออดกดเสีย แกไขแลวใชงานไดตามปกติ ทิพวรรณ
6A ชั้น6 หอง 

1611
11/02/2551 13:30 น. กรทิพพา 11/02/2551 13:30 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 11/02/2551 15:00 น. 11/02/2551 15:00 น. สายฝน อภิรักษ 11/02/2551 15:00 น. E



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

61 283/14109
หลอดไฟเสีย   (FL 18

 W)

หลอดไฟหมดอายุการใช

งาน

ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหมแลวใช

งานไดตามปกติ
กรรณิการ ICU  ชั้น3 11/02/2551 14:02 น. กรทิพพา 11/02/2551 14:02 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 11/02/2551 14:07 น. 11/02/2551 14:12 น. จันทิวา อภิรักษ 11/02/2551 14:12 น. E

62 283/14110
หลอดไฟสองภาพ 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ยกเลิกการใชงาน ปราณี

6B ชั้น 6 หอง

2614
11/02/2551 14:10 น. กรทิพพา 11/02/2551 14:10 น. _ _ _ _ _ _ _ _ ยกเลิกใบงาน

63 283/14111
อางลางมือ น้ําหยดใต

ซิงคน้ํา
ซิงคน้ํารั่ว แกไขแลวใชงานไดตามปกติ นัฐนรินทร

Staff  louge  ชั้น4

 หองน้ํา
11/02/2551 14:25 น. กรทิพพา 11/02/2551 14:25 น. ชาลี วีระ/ณัฐศชา วีระ/ณัฐศชา 11/02/2551 16:45 น. 11/02/2551 17:00 น. พัชรี อภิรักษ 11/02/2551 17:00 น. S

64 283/14113 แอรมีน้ําหยด แอรมีน้ําหยด แกไขเรียบรอยแลว วลาสินี ทันตกรรม ชั้น1 11/02/2551 15:10 น. กรทิพพา 11/02/2551 15:10 น. ชาลี วัระ,กฤษณ วัระ,กฤษณ 11/02/2551 19:00 น. 11/02/2551 20:00 น. _ อภิรักษ 11/02/2551 20:00 น. A

65 283/14114
อางลางมือตัน หองพัก

แพทย
อางลางมือตัน

แกไขโดยการถอดฟลัดวาวลวมาทํา

ความสะอาดแลวใสกลับที่เดิม
กรองแกว

  ทันตกรรม ชั้น2

 หองพักแพทย
11/02/2551 6:48 น. ประสงค 11/02/2551 6:48 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 11/02/2551 0:00 น. 11/02/2551 0:00 น. อภิรักษ 11/02/2551 0:00 น. S

66 283/14112
หลอดไฟโคมกลมหนา

โตะอินเตอรเน็ตไม

 (ป ป )

หลอดไฟเสีย ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว นันทวัน 6A  ชั้น6 11/02/2551 14:35 น. กรทิพพา 11/02/2551 14:35 น. ชาลี วีระ วีระ 11/02/2551 14:35 น. 11/02/2551 15:00 น. วีระ อภิรักษ 11/02/2551 15:00 น. E

67 283/14114
อางลางมือตัน หองพัก

แพทย
อางลางมือตัน

แกไขโดยการถอดฟลัดวาวลวมาทํา

ความสะอาดแลวใสกลับที่เดิม
กรองแกว

  ทันตกรรม ชั้น2

 หองพักแพทย
12/02/2551 6:48 น. ประสงค 12/02/2551 6:48 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 12/02/2551 6:49 น. 12/02/2551 6:54 น. กรองแกว อภิรักษ 12/02/2551 6:54 น. S

68 283/14115
หลอดไฟตรงเคานเตอร

เสีย (superluxe 50w)
หลอดไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว เจาหนาที่ 6A  ชั้น 6 12/02/2551 8:00 น. ไพศาล 12/02/2551 8:00 น. ชาลี ไพศาล ชวลิต 12/02/2551 8:01 น. 12/02/2551 8:05 น. _ อภิรักษ 12/02/2551 8:05 น. E

69 283/14116
น้ําดื่มรอน-เย็น ไมไหล

 แลวเปนน้ําแข็ง

น้ําดื่มรอน-เย็น ไมไหล 

แลวเปนน้ําแข็ง

ถอดปลั๊ก off เครื่องไว รอน้ําแข็ง

ละลาย
แมบาน 5A  ชั้น5 pantoy 12/02/2551 8:00 น. ไพศาล 12/02/2551 8:00 น. ชาลี วีระ วีระ 12/02/2551 8:00 น. 12/02/2551 8:05 น. อภิรักษ 12/02/2551 8:05 น. E

70 283/14117
หลอดไฟเคานเตอรเสีย 

(FL 36W)
หลอดไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว รุงนภา Heart  Center 12/02/2551 8:46 น. กรทิพพา 12/02/2551 8:46 น. ชาลี นคร นคร 12/02/2551 8:55 น. 12/02/2551 9:00 น. อภิรักษ 12/02/2551 9:00 น. E

71 283/14118
หลอดไฟเคานเตอรเสีย 

(supercuxe)
หลอดไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว สงกานต 5A  ชั้น5 12/02/2551 9:02 น. กรทิพพา 12/02/2551 9:05 น. ชาลี นคร นคร 12/02/2551 9:05 น. 12/02/2551 9:10 น. จิตตราพร อภิรักษ 12/02/2551 9:10 น. E

72 283/14119 หลอดไฟเสีย(FL -18 W) หลอดไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว พรรณี
OPD-GYN  ชั้น1  

ตรวจ
12/02/2551 9:08 น. กรทิพพา 12/02/2551 9:08 น. ชาลี วีระ,นคร วีระ,นคร 12/02/2551 9:10 น. 12/02/2551 9:15 น. แกวกาญจน อภิรักษ 12/02/2551 9:15 น. E

73 283/14120 ออดกดใชงานไมได ออดเสีย แกไขโดยแลวใชไดปกติ สายรุง 5A  ชั้น5 หอง 1503 12/02/2551 11:11 น. กรทิพพา 12/02/2551 11:11 น. ชาลี ณัฐศนา ณัฐศนา 12/02/2551 11:20 น. 12/02/2551 11:25 น. จิตตราการ อภิรักษ 12/02/2551 11:25 น. E

74 283/14121 หลอดไฟเสีย(superlux) หลอดไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว ดรุณี 6B  ชั้น 6 12/02/2551 13:22 น. กรทิพพา 12/02/2551 13:22 น. ชาลี นคร นคร 12/02/2551 14:00 น. 12/02/2551 14:05 น. สุมลทัศน อภิรักษ 12/02/2551 0:00 น. E

75 283/14122 หลอดไฟเสีย 1หลอด หลอดไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว กนกวรรณ
OPD-MAD ชั้น4

ตรวจ 5
12/02/2551 15:40 น. กรทิพพา 12/02/2551 15:40 น. ชาลี นคร นคร 12/02/2551 15:48 น. 12/02/2551 15:55 น. _ อภิรักษ 12/02/2551 15:55 น. E



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

76 283/14123 ลอรถเข็นชํารุด 2 คัน ลอรถเข็นชํารุด 2 คัน ทําการเปลี่ยนแลวเรียบรอย เจ โภชนาการ  ชั้น 2 12/02/2551 15:45 น. กรทิพพา 12/02/2551 15:45 น. ชาลี พงษศักดิ์ พงษศักดิ์ 12/02/2551 16:00 น. 12/02/2551 16:30 น. _ อภิรักษ 12/02/2551 16:30 น. O

77 283/14124 ตัวกดน้ําตูน้ําดื่มหัก ตัวกดน้ําตูน้ําดื่มหัก ทําการเปลี่ยนแลวเรียบรอย สมใจ โภชนาการ  ชั้น 2 12/02/2551 17:50 น. กรทิพพา 12/02/2551 17:50 น. ชาลี วีระ วีระ 12/02/2551 17:50 น. 12/02/2551 18:00 น. อภิรักษ 12/02/2551 0:00 น. O

78 283/14125
ติดตั้งโทรไรสาย โตะ

คุณจินดา

ติดตั้งโทรไรสาย โตะคุณ

จินดา
ทําการติดตั้งโทรศัพทใหใหมแลว จินดา ตลาด ชั้น3 12/02/2551 18:05 น. กรทิพพา 12/02/2551 18:05 น. ชาลี 12/02/2551 18:30 น. 12/02/2551 18:50 น. อภิรักษ 12/02/2551 18:50 น. T

79 283/14127
หลอดไฟเสียเคานเตอร 

  (ตะเกียบ 13W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว จรีพรรณ Spine  ชั้น 2 12/02/2551 10:00 น. กรทิพพา 12/02/2551 10:00 น. ชาลี นคร นคร 12/02/2551 10:10 น. 12/02/2551 10:40 น. นิตยา อภิรักษ 12/02/2551 10:40 น. E

80 283/14127
หลอดไฟเสียเคานเตอร 

  (ตะเกียบ 13W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว จรีพรรณ Spine  ชั้น 2 13/02/2551 10:00 น. กรทิพพา 13/02/2551 10:00 น. ชาลี นคร นคร 13/02/2551 10:10 น. 13/02/2551 10:40 น. นิตยา อภิรักษ 13/02/2551 10:40 น. E

81 283/14132 หลอดไฟเสีย 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว เจาหนาที่
5A  ชั้น5หอง 

1506
13/02/2551 18:21 น. กรทิพพา 13/02/2551 18:21 น. ชาลี นคร นคร 13/02/2551 18:26 น. 13/02/2551 18:32 น. _ อภิรักษ 13/02/2551 18:32 น. E

82 283/14133 หลอดไฟเสีย(FL- 18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว ปราณี
6B  ชั้น 6 หอง

2612
13/02/2551 18:20 น. กรทิพพา 13/02/2551 18:20 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 13/02/2551 18:30 น. 13/02/2551 18:40 น. ผองศรี อภิรักษ 13/02/2551 18:40 น. E

83 283/14126 เก็บสายไฟใหเรียบรอย เก็บสายไฟ จัดการเก็บสายไฟเรียบรอยแลว ธัญวพร การตลาด ชั้น3 13/02/2551 8:30 น. กรทิพพา 13/02/2551 8:30 น. ชาลี นคร นคร 13/02/2551 10:30 น. 13/02/2551 10:50 น. นคร อภิรักษ 13/02/2551 10:50 น. E

84 283/129 หลอดไฟเสีย(FL- 18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว
สํานักงาน

ผูอํานวยการ

หนาลิฟทโซน B 

 ชั้น B1
13/02/2551 12:00 น. กรทิพพา 13/02/2551 12:00 น. ชาลี วีระ วีระ 13/02/2551 12:20 น. 13/02/2551 12:30 น. วีระ อภิรักษ 13/02/2551 12:30 น. E

85 283/14130
หลอดไฟเสีย(FL- 36W)

 บันไดหนีไฟ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหม ใชงานไดแลว สุนันทินี ลิฟท 678 ชั้น B 1 13/02/2551 13:45 น. กรทิพพา 13/02/2551 13:45 น. ชาลี วีระ วีระ 13/02/2551 13:45 น. 13/02/2551 13:50 น. วีระ 13/02/2551 13:50 น. E

86 283/14131
หลอดไฟเสีย หองเก็บ

ของ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เขาหองไมได  เปดหองแจงหัวหนา

PCS กอน
เบญจมาศ

หองเก็บของชั้น

B 2
13/02/2551 16:20 น. กรทิพพา 13/02/2551 16:20 น. ชาลี นคร นคร 13/02/2551 16:50 น. 13/02/2551 17:00 น. นคร อภิรักษ 13/02/2551 17:00 น. E

87 283/14140
หลอดไฟกระพริบ

(FL-18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว

ใชไดปกติ
สุพรรณ ER  ชั้น1 14/02/2551 12:16 น. กรทิพพา 14/02/2551 12:16 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 14/02/2551 13:40 น. 14/02/2551 13:45 น. _ อภิรักษ 14/02/2551 13:45 น. E

88 283/14141
หลอดไฟเสีย(PL  36  

W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว

ใชไดปกติ
เจาหนาที่ Heart  center  ชั้น 2 14/02/2551 13:00 น. กรทิพพา 14/02/2551 13:00 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 14/02/2551 13:15 น. 14/02/2551 13:20 น. อัญชลี อภิรักษ 14/02/2551 13:20 น. E

89 283/14143
เปลี่ยนหลอดไฟหนา

ลิฟท  5A (sylvania11 w

 840 )

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟและติดตั้งอ

อดไรสายใหเรียบรอยแลว
สงกรานต 5A  ชั้น5   โรงลิฟท 14/02/2551 14:50 น. อภิรักษ 14/02/2551 14:50 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 14/02/2551 14:55 น. 14/02/2551 15:10 น. สงกรานต อภิรักษ 14/02/2551 15:10 น. E

90 283/14144
หลอดไฟกระพริบ

(FL-18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว

ใชไดปกติ
นิสาพัฒน OR  ชั้น3 เคานเตอร 14/02/2551 14:55 น. นคร 14/02/2551 14:55 น. ชาลี นคร นคร 14/02/2551 15:00 น. 14/02/2551 15:10 น. นิสาพัฒน อภิรักษ 14/02/2551 15:10 น. E



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ
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ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

91 283/14134
หลอดไฟกระพริบ

(FL-18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว

ใชไดปกติ
รัชนี OPD  เด็ก 14/02/2551 5:45 น. กิติวัฒน 14/02/2551 5:45 น. ชาลี ชวลิต ชวลิต 14/02/2551 6:10 น. 14/02/2551 6:15 น. ปยะวรรณ อภิรักษ 14/02/2551 6:15 น. E

92 283/14135
หลอดไฟเสีย(FL-  36 

 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว

ใชไดปกติ
เพ็ญนภา

5A  ชั้น5   หอง 

1506
14/02/2551 8:30 น. กรทิพพา 14/02/2551 8:30 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 14/02/2551 8:45 น. 14/02/2551 8:50 น. _ อภิรักษ 14/02/2551 8:50 น. E

93 283/14138
หลอดไฟกระพริบ

(FL-18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว

ใชไดปกติ
เภสัช หองยา  ชั้น1 14/02/2551 9:00 น. กรทิพพา 14/02/2551 9:00 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 14/02/2551 9:10 น. 14/02/2551 9:15 น. จิรารัตน อภิรักษ 14/02/2551 9:15 น. E

94 283/14136
ประตูหองน้ําชํารุด หลัง

เคานเตอร
ประตูหองน้ําชํารุด ตรวจเช็คแลวปกติดี เจาหนาที่ OPD-เด็ก  ชั้น4 14/02/2551 8:30 น. กรทิพพา 14/02/2551 8:30 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 14/02/2551 8:35 น. 14/02/2551 8:40 น. _ อภิรักษ 14/02/2551 8:40 น. O

95 283/14137
ชักโครกกดน้ํามีน้ําลน

ออกมา
ชักโครกเสีย ไปตรวจเช็คแลวปกติดี ปวีณา 6B  ชั้น6 หอง2605 14/02/2551 8:35 น. กรทิพพา 14/02/2551 8:35 น. ชาลี นคร นคร 14/02/2551 9:30 น. 14/02/2551 9:35 น. นคร อภิรักษ 14/02/2551 9:35 น. S

96 283/14139 ประตูเปด- ปดมีเสียงดัง ประตูชํารุด ไปตรวจเช็คแลวปกติดี ไพศาล 6A  ชั้น6 หอง 1612 14/02/2551 9:15 น. กรทิพพา 14/02/2551 9:15 น. ชาลี ณัฐชา ณัฐชา 14/02/2551 9:20 น. 14/02/2551 9:25 น. ณัฐชา อภิรักษ 14/02/2551 9:25 น. O

97 283/14142
โชคประตูเสีย ประตู

เปดคางอยู
ประตูชํารุด ไปปรับและแกไขใหแลว เบญจมาศ ธุรการ  ชั้น B1 14/02/2551 13:01 น. กรทิพพา 14/02/2551 13:01 น. ชาลี _ _ 14/02/2551 13:05 น. 14/02/2551 13:10 น. นคร อภิรักษ 14/02/2551 13:10 น. O

98 291/14529 กอกน้ําใชการไมได กอกน้ําเสีย
   ไดทําการขันเกลียวใหแนนและ

เปลี่ยนสายเรียบรอยแลว
สมบูรณ ER  ชั้น 1 27/02/2551 23:15 น. ประสงค 27/02/2551 23:15 น. ชาลี ไพศาล,ชวลิต ไพศาล,ชวลิต 27/02/2551 23:20 น. 14/04/2551 8:30 น. สังเวียน อภิรักษ 14/04/2551 8:30 น. S

99 283/14145
หลอดไฟกระพริบตรง

เคานเตอร  ( FL-18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

แลว ใชงานไดปกติ
ชลิตา

X-ray ชั้น1 หอง 

เคานเตอร
15/02/2551 7:38 น. ประสงค 15/02/2551 7:38 น. ชาลี กิตติวัฒน กิตติวัฒน 15/02/2551 7:42 น. 15/02/2551 7:46 น. ชลิตา อภิรักษ 15/02/2551 7:46 น. E

100 283/14146
     หลอดไฟกระพริบ   

  ( FL-18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

แลว ใชงานไดปกติ
นิตินัย

IT  ชั้น3 หอง  

Admin
15/02/2551 8:07 น. ประสงค 15/02/2551 8:07 น. ชาลี นคร นคร 15/02/2551 8:07 น. 15/02/2551 8:30 น. นิตินัย อภิรักษ 15/02/2551 8:30 น. E

101 283/14147 หลอดไฟเสียตรง หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

แลว ใชงานไดปกติ
น้ําใจ

หองพักแพทย  

ชั้น2 หองน้ําชาย
15/02/2551 10:50 น. กรทิพพา 15/02/2551 10:50 น. ชาลี นคร นคร 15/02/2551 10:58 น. 15/02/2551 11:05 น. ละแม อภิรักษ 15/02/2551 0:00 น. E

102 293/14451 หลอดไฟเสีย(FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

แลว ใชงานไดปกติ
Time  keeper

บันไดหนีไฟ 

ชั้น3
15/02/2551 16:30 น. กรทิพพา 15/02/2551 16:30 น. ชาลี สัมฤทธิ์,นคร สัมฤทธิ์,นคร 15/02/2551 17:00 น. 15/02/2551 17:10 น. _ อภิรักษ 15/02/2551 17:10 น. E

103 290/14452 ปรับระดับเกาอี้นั่ง ปรับระดับเกาอี้ ไดปรับเรียบรอยแลวใชการไดปกติดี เตือน OPD-OB  ชั้น2 15/02/2551 16:30 น. กรทิพพา 15/02/2551 16:30 น. ชาลี นคร นคร 15/02/2551 16:40 น. 15/02/2551 16:45 น. _ อภิรักษ 15/02/2551 16:45 น. O

104 290/14453
กอกน้ําไมสามารถปด

สนิทมีน้ําหยดอยู, บาน

ื่ ฝ

กอกน้ําเสีย,บานเลื่อนตูฝด
ไดซอมแซมปรับใหเรียบรอยแลว

ใชการไดปกติดี
เจาหนาที่ LAB 15/02/2551 10:00 น. กรทิพพา 15/02/2551 10:00 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 15/02/2551 13:10 น. 15/02/2551 13:20 น. พัชรี อภิรักษ 15/02/2551 17:15 น. S

105 290/14454 หลอดไฟ(PL-36W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

แลว ใชงานไดปกติ
เจาหนาที่ BIG  ชั้น7 15/02/2551 13:30 น. กรทิพพา 15/02/2551 13:40 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 15/02/2551 13:40 น. 15/02/2551 13:45 น. ทัมทิบ อภิรักษ 15/02/2551 17:20 น. E



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ
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หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  
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สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

106 283/14149 ลอรถเข็นชํารุด ลอรถเข็นชํารุด เปลี่ยนลอรถเข็นใหใหมแลว ชลลดา  ชั้น2 หองครัว ชั้น2 15/02/2551 12:10 น. กรทิพพา 15/02/2551 12:10 น. ชาลี นคร นคร 15/02/2551 12:15 น. 15/02/2551 12:20 น. _ อภิรักษ 15/02/2551 12:20 น. O

107 290/14455
หลอดไฟเสีย 2หลอด   

(FL-18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว ปุบผาทิพย

OPD -ศัลย  ชั้น1

 หองตรวจ9
16/02/2551 7:50 น. กิติวัฒน 16/02/2551 7:50 น. ชาลี ไพศาล ตติวัฒน,ไพศา 16/02/2551 7:52 น. 16/02/2551 7:58 น. อภิรักษ 16/02/2551 7:58 น. E

108 283/14148
แอรมีน้ําหยดตรง

ทางเดินหองเก็บผา
แอรน้ําหยด ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว วิยะดา 5A  ชั้น5 16/02/2551 11:51 น. กรทิพพา 16/02/2551 11:51 น. ชาลี นคร นคร 16/02/2551 12:00 น. 16/02/2551 12:20 น. สากรณ อภิรักษ 16/02/2551 12:20 น. A

109 290/14161
หลอดไฟเสีย 2หลอด   

(FL-18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว เจาหนาที่ เด็ก  ชั้น2หอง 8 16/02/2551 13:45 น. วีระ 16/02/2551 13:45 น. ชาลี วีระ วีระ 16/02/2551 13:45 น. 16/02/2551 13:50 น. ดุษฏี อภิรักษ 16/02/2551 13:50 น. E

110 290/14458
หลอดไฟเสีย 1หลอด   

(sylvania )
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว เจาหนาที่ หองครัว  ชั้น2 16/02/2551 10:00 น. วีระ 16/02/2551 10:00 น. ชาลี วรรณวิทย วรรณวิทย 16/02/2551 10:40 น. 16/02/2551 10:45 น. ชลลดา อภิรักษ 16/02/2551 10:50 น. E

111 290/14457 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว เจาหนาที่
เนิอสเซอรี่ หอง 

โชวเด็ก
16/02/2551 11:00 น. วีระ 16/02/2551 11:00 น. ชาลี วรรณวิทย วรรณวิทย 16/02/2551 12:00 น. 16/02/2551 12:15 น. _ อภิรักษ 16/02/2551 12:15 น. E

112 290/14456
นอตประตูหองน้ําชาย

หลุด
นอตประตูหลุด ทําการแกไขแลวใชไดปกติ เจาหนาที่

ER  ชั้น1 

หองน้ําชาย
16/02/2551 10:00 น. 16/02/2551 10:00 น. ชาลี วีระ,ณัชนา วีระ,ณัฐศชา 16/02/2551 10:00 น. 16/02/2551 11:00 น. _ อภิรักษ 16/02/2551 11:00 น. O

113 290/14459 ลอรถเข็นชํารุด ลอรถเข็นชํารุด ลูกปนแตก เจาหนาที่ หองครัว ชั้น2 17/02/2551 10:00 น. วีระ 17/02/2551 10:00 น. ชาลี นคร นคร 17/02/2551 0:00 น. 17/02/2551 0:00 น. พงษศักดิ์ 17/02/2551 0:00 น. O

114 290/14460 ไฟหองน้ําไมติด หลอดไฟเสื่อมสภาพ แกไขแลวใชงานได เจาหนาที่
OR  ชั้น3  หองน้ํา

หญิง
17/02/2551 13:00 น. วีระ 17/02/2551 13:00 น. ชาลี วีระ วีระ 17/02/2551 13:00 น. 17/02/2551 14:00 น. วีระ อภิรักษ 17/02/2551 14:00 น. E

115 290/14462 อางน้ําตัน อางน้ําตัน
ปมแลวไมหาย ตามงูเหล็กมาทะลวง

เขามาทําแลว ปกติเหมือนเดิมแลว
เจาหนาที่ ICU ชั้น3  หอง 2 17/02/2551 10:00 น. วีระ 17/02/2551 10:00 น. ชาลี วีระ วีระ 17/02/2551 10:00 น. 17/02/2551 10:10 น. นคร อภิรักษ 17/02/2551 10:10 น. S

116 290/14463 แอรไมเย็น แอรไมเย็น แกไขแลวใชการได กรรณิการ
5A  ชั้น 5 หอง 

1501
18/02/2551 10:15 น. กรทิพพา 18/02/2551 10:15 น. ชาลี กฤษณ กฤษณ 18/02/2551 10:45 น. 18/02/2551 11:00 น. จิตตราพร อภิรักษ 18/02/2551 11:00 น. A

117 290/14464 กอกน้ํารั่วมีน้ําหยด กอกน้ํารั่วมีน้ําหยด สกรูหลวม ขันสกรูใชได ละดม พักแพทย ชั้น  2 18/02/2551 10:45 น. กรทิพพา 18/02/2551 10:45 น. ชาลี วีระ วีระ 18/02/2551 14:00 น. 18/02/2551 14:20 น. น้ําใจ อภิรักษ 18/02/2551 14:20 น. S

118 290/14465 หลอดไฟเสีย(FL  18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18W 

ใหมให
กรรณิการ การตลาด ชั้น3 18/02/2551 11:50 น. กรทิพพา 18/02/2551 11:50 น. ชาลี วีระ วีระ 18/02/2551 11:45 น. 18/02/2551 13:00 น. วีระ อภิรักษ 18/02/2551 13:00 น. E

119 290/14466 หลอดไฟเสีย(FL  18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18W 

ใหมให
กนกวรรณ

Shoulder  ชั้น2  ทรี

เมนต
18/02/2551 12:40 น. กรทิพพา 18/02/2551 12:40 น. ชาลี วีระ วีระ 18/02/2551 12:40 น. 18/02/2551 13:00 น. วีระ อภิรักษ 18/02/2551 13:00 น. E

120 290/14467 สายพาน AHU 16 ชํารุด สายพานชํารุด เปลี่ยนสายพานB 87ใหมให 2 เสน วีระ AHU  ชั้น7 18/02/2551 15:50 น. กรทิพพา 18/02/2551 15:50 น. ชาลี วีระ,ณัฐศชา วีระ,ณัฐศชา 18/02/2551 16:00 น. 18/02/2551 16:30 น. วีระ อภิรักษ 18/02/2551 16:30 น. O
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121 290/14468 หลอดไฟเสีย(FL  18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18W 

ใหมให
ยุติวรรณ หองพักเวร 18/02/2551 17:20 น. นคร 18/02/2551 17:20 น. ชาลี วีระ วีระ 18/02/2551 17:30 น. 18/02/2551 18:00 น. ชุติวรรณ อภิรักษ 18/02/2551 18:00 น. E

122 90/14469
หลอดไฟหนาลิฟ 5A 

เสีย  ตะเกียบ 11w
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดตะเกียบ 11w ให อุไรวรรณ 5A  ชั้น 5 18/02/2551 18:00 น. กรทิพพา 18/02/2551 18:00 น. ชาลี วีระ วีระ 18/02/2551 18:00 น. 18/02/2551 18:30 น. วีระ อภิรักษ 18/02/2551 18:30 น. E

123 290/14483
หลอดไฟโถงหนาลิฟท

18W  เสีย,โคมสีมวง

ิ  11

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟ 18w ,11w ใหใหม

เรียบรอยแลว
ชวลิต Round 5B  ชั้น 5 19/02/2551 23:30 น. ชวลิต 19/02/2551 23:30 น. ชาลี ชวลิต,ไพศาล ชวลิต,ไพศาล 19/02/2551 23:30 น. 19/02/2551 23:40 น. อภิรักษ 19/02/2551 23:40 น. E

124 291/14501
      หลอดไฟกระพริบ  

  (FL 18 w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18w  ใหใหม

เรียบรอยแลว
กรรวรา ER  ชั้น 1 19/02/2551 9:00 น. นคร 19/02/2551 9:00 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 19/02/2551 9:05 น. 19/02/2551 9:10 น. อภิรักษ 19/02/2551 9:10 น. E

125 290/14470
หลอดไฟเคานเตอรเสีย

(superluxe)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ superluxe  ใหใหม

เรียบรอยแลว
พยาบาล 6A  ชั้น6 19/02/2551 0:09 น. ไพศาล 19/02/2551 0:09 น. ชาลี ไพศาล ชวลิต,ไพศาล 19/02/2551 0:10 น. 19/02/2551 0:12 น. อภิรักษ 19/02/2551 0:12 น. E

126 290/14471
หลอดไฟเสีย 1หลอด   

(FL  18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18w  ใหใหม

เรียบรอยแลว
ผองศรี 6B ชั้น 6หองผา 19/02/2551 6:28 น. ไพศาล 19/02/2551 6:28 น. ชาลี ไพศาล ชวลิต,ไพศาล 19/02/2551 6:29 น. 19/02/2551 6:32 น. ปราณี อภิรักษ 19/02/2551 6:32 น. E

127 290/14472
หลอดไฟทางเดิน หนา

หอง2026(FL 36W)เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ FL 36w  ใหใหม

เรียบรอยแลว
ปวีณา 19/02/2551 9:40 น. วีระ 19/02/2551 9:40 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 19/02/2551 9:45 น. 19/02/2551 9:50 น. ภาวิณี อภิรักษ 19/02/2551 9:50 น. E

128 290/14473
หลอดไฟหนาหองกัก

เชื้อ เสีย (FL-36wCool)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ FL 36w  ใหใหม

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ 6B ชั้น 6 19/02/2551 10:15 น. วีระ 19/02/2551 10:15 น. ชาลี วีระ วีระ 19/02/2551 10:15 น. 19/02/2551 10:30 น. กุหลาบ อภิรักษ 19/02/2551 10:30 น. E

129 290/14474
หลอดไฟเสีย 1หลอด   

(FL  18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18w  ใหใหม

เรียบรอยแลว
หญิง กายภาพ ชั้น 2 19/02/2551 13:40 น. นคร 19/02/2551 13:40 น. ชาลี นคร นคร 19/02/2551 13:45 น. 19/02/2551 13:50 น. หญิง อภิรักษ 19/02/2551 13:50 น. E

130 290/14475
เครื่องFax ชาและมี

เสียงดัง
เครื่องแฟกซเสีย

แจงไปที่บริษัทใหชาง cannon เขา

มาซอมใหเสร็จเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ ประกัน ชั้น 4 19/02/2551 14:00 น. นคร 19/02/2551 14:00 น. ชาลี 19/02/2551 14:05 น. 19/02/2551 14:10 น. นคร อภิรักษ 19/02/2551 14:10 น. E

131 290/14477
   หลอดไฟกระพริบ    

(PL 36W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ FL 36w  ใหใหม

เรียบรอยแลว
วิไล 5A  หอง 1511 19/02/2551 19:30 น. วีระ 19/02/2551 19:30 น. ชาลี นคร นคร 19/02/2551 19:30 น. 19/02/2551 19:40 น. กรรณิการ อภิรักษ 19/02/2551 19:40 น. E

132 290/14478 TV  ชอง9ไมติด สัญญาณทีวีเสีย ทําการจูนคลื่นทีวีเรียบรอยแลว เอราวัณ
6B      ชั้น6 หอง 

2605
19/02/2551 21:00 น. ไพศาล 19/02/2551 21:00 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 19/02/2551 21:05 น. 19/02/2551 21:08 น. เอราวัณ อภิรักษ 19/02/2551 21:08 น. E

133 290/14481
หลอดไฟเสียทางเดิน

โคมสีมวง 11 W ,
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ 11w , Ecotone 15w

  ใหใหมเรียบรอยแลว
ประสงค Round  6A  ชั้น6 19/02/2551 22:00 น. ชวลิต 19/02/2551 22:00 น. ชาลี ชวลิต,ไพศาล ชวลิต,ไพศาล 19/02/2551 22:55 น. 19/02/2551 23:15 น. ชวลิต อภิรักษ 19/02/2551 23:15 น. E

134 290/14482
หลอดไฟเสียทางเดิน

โคมสีมวง 11 W,

ิ 2621 1  

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟ 11w , 15W , 18W 

 ใหใหมเรียบรอยแลว
ชวลิต Round  6B  ชั้น7 19/02/2551 22:00 น. ชวลิต 19/02/2551 22:00 น. ชาลี ชวลิต,ไพศาล ชวลิต,ไพศาล 19/02/2551 23:15 น. 19/02/2551 23:30 น. ชวลิต อภิรักษ 19/02/2551 23:30 น. E

135 290/14480
หลอดตะเกียบ 18 w 

เสียหนาลิฟทและหลอด

 l  0   

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟ 18 w และ  Haloton

 50 ใหใหมเรียบรอยแลว
ชวลิต Round  5ฤ ชั้น5 19/02/2551 22:00 น. ชวลิต 19/02/2551 22:30 น. ชาลี ชวลิต,ไพศาล ชวลิต,ไพศาล 19/02/2551 22:40 น. 19/02/2551 22:55 น. ชวลิต อภิรักษ 19/02/2551 22:55 น. E



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

136 109/5450
เครื่องทําน้ําแข็ง ผลิต

น้ําแข็งนอยลง

เครื่องทําน้ําแข็ง ผลิต

น้ําแข็งนอยลง
แกไขแลว ใชการไดตามปกติ อนุสรณ โภชนาการ ชั้น2 20/02/2551 10:30 น. กฤษณ 20/02/2551 10:30 น. ชาลี กฤษณ กฤษณ 20/02/2551 10:30 น. 20/02/2551 11:30 น. อภิรักฤษ 20/02/2551 11:30 น. E

137 290/14479 ทอน้ําตัน ทอน้ําตัน ทําการปมใชงานไดตามปกติ เชิญชม 20/02/2551 1:11 น. ประสงค 20/02/2551 1:11 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 20/02/2551 1:12 น. 20/02/2551 1:21 น. นงเยาว อภิรักฤษ 20/02/2551 1:21 น. S

138 290/14485
ลูกบิดประตูหลุด, ตู

ยาลอคไมสนิท

ลูกบิดประตูหลุด, ตูยาลอค

ไมสนิท
ไดซอมแซมใหเรียบรอยแลว ปวีณา

6 B  ชั้น6  หอง

2617 2618
20/02/2551 9:35 น. ณํฐศชา 20/02/2551 9:35 น. ชาลี นคร นคร 20/02/2551 9:50 น. 20/02/2551 10:10 น. กรรณิกาณ อภิรักฤษ 20/02/2551 10:10 น. O

139 290/14484
     หลอดไฟกระพริบ   

 (FL 18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 W 

เรียบรอยแลว
กนกวรรณ showder  ชั้น 2 20/02/2551 8:30 น. ณํฐศชา 20/02/2551 8:30 น. ชาลี นคร นคร 20/02/2551 8:45 น. 20/02/2551 8:50 น. ทิพาวรรณ อภิรักฤษ 20/02/2551 8:50 น. E

140 290/14487 โทรศัพทเสีย โทรศัพทเสีย
ไดทําการเปลี่ยนชุดหูฟงใหใหมใช

การไดปกติ
เจาหนาที่ ICU  ชั้น3 20/02/2551 10:55 น. ณํฐศชา 20/02/2551 10:55 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 20/02/2551 11:00 น. 20/02/2551 11:15 น. ลมอม อภิรักฤษ 20/02/2551 11:15 น. T

141 290/14489
หลอดไฟสองภาพเสีย

Nalogen
หลอดไฟสองภาพเสีย เปลี่ยนหลอดใหใหมเรียบรอยแลว สายทอง

5A ชั้น5 หอง 

1508
20/02/2551 15:30 น. ณํฐศชา 20/02/2551 15:30 น. ชาลี นคร นคร 20/02/2551 15:55 น. 20/02/2551 16:15 น. ยม อภิรักฤษ 20/02/2551 16:15 น. E

142 290//14488
สายshower หลุด หอง 

1623
สายshower หลุด หอง 1624

ไดทําการเปลี่ยนสานฝกบัวใหใหม

แลว
ผูปวย 6A 20/02/2551 10:55 น. ณํฐศชา 20/02/2551 10:55 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 20/02/2551 11:20 น. 20/02/2551 11:28 น. ไพศาล อภิรักฤษ 20/02/2551 11:28 น. S

143 290/14490 หลอดไฟเสีย(FL  18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 W 

เรียบรอยแลว
เบญจมาศ Admin ชั้น3 20/02/2551 15:40 น. ณํฐศชา 20/02/2551 15:40 น. ชาลี ณํฐศชา ณํฐศชา 20/02/2551 15:50 น. 20/02/2551 15:52 น. สกานต อภิรักฤษ 20/02/2551 15:52 น. E

144 290/14491
ตูน้ําเย็น รอนมีน้ําไหล

ออกมา

ตูน้ําเย็น รอนมีน้ําไหล

ออกมา

ตรวจเช็คดูแลวลูกยางหลวม รอดู

อาการอีกที
สุชาดา check up ชั้น 4 21/02/2551 6:55 น. ชวลิต 21/02/2551 6:55 น. ชาลี ชวลิต ชวลิต 21/02/2551 7:00 น. 21/02/2551 7:20 น. ฉะมอย อภิรักษ 21/02/2551 7:20 น. E

145 290/14492 โทรศัพทไมมีสัญญาณ โทรศัพทไมมีสัญญาณ เปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท 1กอน เจาหนาที่ 6B  ชั้น6 หอง2623 21/02/2551 7:00 น. พงษศักดิ์ 21/02/2551 7:00 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 21/02/2551 7:05 น. 21/02/2551 7:10 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 21/02/2551 7:10 น. T

146 290/14493 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟPLL 15W  1หลอด 

เรียบรอยแลว
แมบาน ชั้น4 หองน้ําหญิง 21/02/2551 15:40 น. พงษศักดิ์ 21/02/2551 15:40 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 21/02/2551 16:00 น. 21/02/2551 16:20 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 21/02/2551 16:20 น. E

147 290/14494
ลอรถเข็นอาการฝด 

เสียงดัง
ลอรเข็นถฝด หยอดน้ํามันหลอลื่นใหเรียบรอยแลว เชฟ ครัว ชั้น2 21/02/2551 15:20 น. พงษศักดิ์ 21/02/2551 15:20 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 21/02/2551 15:30 น. 21/02/2551 16:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 21/02/2551 16:00 น. O

148 290/14495 ประตูตูหลุด ประตูตูหลุด
ทําการยึดประตูตูใหใหมแลวใชการ

ได
แมบาน

ICU ชั้น 3 

หองพักญาติ
21/02/2551 15:55 น. พงษศักดิ์ 21/02/2551 15:55 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 21/02/2551 16:00 น. 21/02/2551 16:30 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 21/02/2551 16:30 น. O

149 290/14497 หลอดไฟเสียFL  18W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18W 1

 หลอดใหใหมเรียบรอยแลว
วีระยุทธ หองครัว 22/02/2551 8:35 น. นคร 22/02/2551 8:35 น. ชาลี วีระ วีระ 22/02/2551 8:35 น. 22/02/2551 8:40 น. วีระ อภิรักษ 22/02/2551 8:40 น. E

150 290/14498 ซิงคน้ําซึม ซิงคน้ําชํารุด
ไดทําการยาแนวซิงคใหใหม

เรียบรอยแลว
นาง

6B  ชั้น 6 หลัง

เคานเตอร
22/02/2551 8:35 น. นคร 22/02/2551 8:35 น. ชาลี วีระ,นคร วีระ,นคร 22/02/2551 8:50 น. 22/02/2551 9:10 น. เอราวัณ อภิรักษ 22/02/2551 8:00 น. S



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

151 290/14499 ประตูหองน้ําล็อคไมได ลุกล็อคประตูเสีย
เปลี่ยนเอาลูกบิดจากหอง2503 มา

ใชไดปกติ
สรีรัตน 6A หอง 1609 22/02/2551 9:20 น. นคร 22/02/2551 9:20 น. ชาลี วีระ วีระ 22/02/2551 9:20 น. 22/02/2551 9:40 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/02/2551 9:40 น. O

152 290/14500 ทอซิงคน้ําตัน ทอซิงคน้ําตัน
ตองแจงซอมโดยงูเหล็กเพราะตัน

ในทอ
จิระนันท

OPD  เด็ก  ชั้น2

หอง เบรด
22/02/2551 9:30 น. นคร 22/02/2551 9:30 น. ชาลี วีระ วีระ 22/02/2551 9:50 น. 22/02/2551 9:50 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/02/2551 9:50 น. S

153 291/14502 แอรมีเสียงดัง แอรมีเสียงดัง
เปลี่ยนมอเตอรพัดลมแอรใหม 

เนื่องจากเสีย ทําใหมีเสียงดัง
จินตนา เวชระเบียน ชั้น B1 22/02/2551 9:30 น. กฤษณ 22/02/2551 9:30 น. ชาลี ชัยยุทธ,กฤษณชัยยุทธ,กฤษณ 22/02/2551 10:00 น. 22/02/2551 16:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/02/2551 16:00 น. A

154 291/14503
หลอดไฟเสียPll 36W  

เสีย 1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟP:L 36W 

1 หลอดใหใหมเรียบรอยแลว
สรีรัตน 5A  หอง 1511 22/02/2551 18:25 น. นคร 22/02/2551 18:25 น. ชาลี วีระ นคร 22/02/2551 18:25 น. 22/02/2551 18:30 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/02/2551 18:30 น. E

155 291/14504 แอรมีเสียงดัง แอรมีเสียงดัง
เปลี่ยนพัดลมแอรใหม เนื่องจากบูด

เสีย ทําใหมีเสียงดัง
เจาหนาที่ เวชระเบียน ชั้น B1 22/02/2551 10:00 น.

กฤษณ, ชัย

ยุทธ
22/02/2551 10:00 น. ชาลี กฤษณ,ชัยยุทธกฤษณ,ชัยยุทธ 22/02/2551 10:00 น. 22/02/2551 18:35 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/02/2551 18:35 น. A

156 290/14496
มีน้ําซึมออกมาที่ขอบ

ลางของชักโครก
น้ําซึมที่ชักโครก

ทําการเซาะปูนยางแนวอันเกาออก

แลวยาแนวใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ ER ชั้น1 หองน้ํา 21/02/2551 16:50 น. กฤษณ 21/02/2551 16:50 น. ชาลี ไพศาล พศาล,ประสงค21/02/2551 7:30 น. 22/02/2551 1:55 น. นาง อภิรักษ 22/02/2551 1:55 น. S

157 291/14506 หลอดไฟเสีย FL 36W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 36W 1

หลอด ใหใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ skin ชั้น 2 23/02/2551 15:10 น. ณัฐศชา 23/02/2551 15:10 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 23/02/2551 15:15 น. 23/02/2551 15:20 น. ชาลิณี อภิรักษ 23/02/2551 15:20 น. E

158 291/14507 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ปงปอง ใหใหม

แลว 1หลอด
Staff

Kichen ชั้น2 

หองครัว
24/02/2551 7:39 น. ไพศาล 24/02/2551 7:39 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 24/02/2551 7:55 น. 24/02/2551 8:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 24/02/2551 8:00 น. E

159 291/14509
แอรมีน้ําหยดที่หอง

กาแฟ
แอรืมีน้ําหยด

ตรวจสอบแลวไมมีอาการรั่ว 

สอบถามจากแมบานเนื่องจากลูกคา

ํ ้ํ ื้

อัชรา 6B  ชั้น6 24/02/2551 17:00 น. ณัฐศชา 24/02/2551 17:00 น. ชาลี วีระ, ชวลิต วีระ, ชวลิต 24/02/2551 17:05 น. 24/02/2551 17:15 น. วีระ อภิรักษ 24/02/2551 17:15 น. A

160 291/14508 อางหองเบรคตัน อางน้ําตัน ใบงานซ้ํา รอ  ซอม โดยงูเหล็ก พัชรี OPD- OB ชั้น2 24/02/2551 17:00 น. ณัฐศชา 24/02/2551 17:00 น. ชาลี วีระ วีระ 24/02/2551 17:05 น. 24/02/2551 17:10 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 24/02/2551 17:10 น. S

161 291/14510
หลอดไฟSuperluxeเสีย

ตรงเคานเตอร
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ Superluxe 

60w ใหม 1หลอดดรียบรอยแลว
พยาบาล 6A  ชั้น6 25/02/2551 8:00 น. ไพศาล 25/02/2551 8:00 น. ชาลี ชวลิต ชวลิต,วีระ 25/02/2551 8:15 น. 25/02/2551 8:20 น. จิระนันท อภิรักษ 25/02/2551 8:20 น. E

162 291/14511 หลอดไฟFL  18Wเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 w 

ใหม 1หลอดดรียบรอยแลว
แมบาน กายภาพ  ชั้น2 25/02/2551 8:00 น. ไพศาล 25/02/2551 8:00 น. ชาลี ชวลิต ชวลิต,วีระ 25/02/2551 8:10 น. 25/02/2551 8:15 น. วารุณี อภิรักษ 25/02/2551 8:15 น. E

163 291/14512
หลอดไฟ 60Wเสีย1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ 60  w ใหม 

1หลอดดรียบรอยแลว
เจาหนาที่

6B ชั้น6 หอง

เคานเตอร
25/02/2551 11:35 น. นคร 25/02/2551 11:35 น. ชาลี วรรณวิทย วรรณวิทย 25/02/2551 11:40 น. 25/02/2551 12:00 น. รัตนปนนา อภิรักษ 25/02/2551 12:00 น. E

164 291/14513 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหม 1

หลอดดเรียบรอยแลว
ปราณี 6B ชั้น 6 หอง2614 25/02/2551 11:50 น. นคร 25/02/2551 11:50 น. ชาลี นคร นคร 25/02/2551 11:55 น. 25/02/2551 12:00 น. ปราณี อภิรักษ 25/02/2551 12:00 น. E

165 291/14514
หลอดไฟฟลูโอเรส

เซนตสองภาพเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหม 1

หลอดดเรียบรอยแลว
เกลียวฤทัย 6A ชั้น 6 หอง1615 25/02/2551 12:35 น. นคร 25/02/2551 12:35 น. ชาลี วรรณวิทย วรรณวิทย 25/02/2551 12:50 น. 25/02/2551 13:00 น. เกลียวฤทัย อภิรักษ 25/02/2551 13:00 น. E



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

166 291/14515
หลอดไฟ Lynxd 18 w

เสีย 1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ Lynxd 18 w

 ใหม 1หลอดดเรียบรอยแลว
เจาหนาที่

Heart ชั้น 2 

เคานเตอร
25/02/2551 12:55 น. นคร 25/02/2551 12:55 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 25/02/2551 13:00 น. 25/02/2551 13:05 น. พิทยาภรณ อภิรักษ 25/02/2551 13:05 น. E

167 291/14516 หลอดไฟเสียเปดไมติด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  ใหม 1

หลอดดเรียบรอยแลว
เพ็ญนภา 5A ชั้น 5 หอง 1516 25/02/2551 17:35 น. นคร 25/02/2551 17:35 น. ชาลี นคร นคร 25/02/2551 18:00 น. 25/02/2551 18:00 น. สายทอง อภิรักษ 25/02/2551 18:00 น. E

168 291/14517 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน ทําการปรับวาลวน้ํา อําภา 6A  ชั้น6  1615 25/02/2551 22:10 น. ชวลิต 25/02/2551 22:10 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 25/02/2551 22:12 น. 25/02/2551 22:15 น. อาภาพร อภิรักษ 25/02/2551 22:15 น. S

169 291/14518 หลอดไฟหองน้ําไมติด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการซอมใชการไดปกติแลว อัจรา 6B  ชั้น6 หอง2614 26/02/2551 7:15 น. ชวลิต 26/02/2551 7:15 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 26/02/2551 7:17 น. 26/02/2551 7:19 น. อัจรา อภิรักษ 26/02/2551 7:19 น. E

170 291/14519 สายออดขาด สายออดขาด แกไขแลวใชงานไดตามปกติ เจาหนาที่ ICU ชั้น3 26/02/2551 9:15 น. วีระ 26/02/2551 9:15 น. ชาลี ณัฐศชา ณัฐศชา 26/02/2551 12:00 น. 26/02/2551 12:20 น. ลมอม อภิรักษ 26/02/2551 12:20 น. E

171 291/14521
หลอดไฟเสียที่หองน้ํา

คนพิการ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดเปลี่ยนหลอดHalogen 12V เจาหนาที่

ชั้น4 หองน้ําคน

พิการ
26/02/2551 10:45 น. วีระ 26/02/2551 10:45 น. ชาลี วีระ วีระ 26/02/2551 10:15 น. 26/02/2551 11:30 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 26/02/2551 11:30 น. E

172 291/14520 แอรน้ําหยด แอรน้ําหยด ทอสงน้ําเย็นรั่วทําการแกไขแลว กรรณิการ 6B  ชั้น6 หอง2612 26/02/2551 9:35 น. นคร 26/02/2551 9:35 น. ชาลี กฤษณ ษ.ชัยยุทธ,กฤษ 26/02/2551 10:00 น. 26/02/2551 19:00 น. กรรณิการ อภิรักษ 26/02/2551 19:00 น. A

173 291/14522 อฮดหอง 1509 ไมดัง ออดไมดัง
สวิทซเสีย จัดการซอมแลว ใชงาน

ไดปกติ
เจาหนาที่ 5A ชั้น5 หอง 1509 26/02/2551 21:55 น. ประสงค 26/02/2551 21:55 น. ชาลี ชวลิต ชวลิต 26/02/2551 22:00 น. 26/02/2551 22:30 น. จิตตราพร อภิรักษ 26/02/2551 22:30 น. E

174 291/14523 น้ําหยดบริเวณเนิรสรี น้ําหยดบริเวณเนิรสรี
ทอน้ําตัน ทําการเปาลมและเปลี่ยน

ผาใหม 1แผน
ปริชาติ Nursry ชั้น5 26/02/2551 21:48 น. ประสงค 26/02/2551 21:48 น. ชาลี ชวลิต ประสงค,ชวลิต26/02/2551 22:00 น. 26/02/2551 22:40 น. นงลักษณ อภิรักษ 26/02/2551 22:40 น. S

175 258/12851
เปลี่ยนหลอดไฟหลอด

ยาว 3 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่

โภชนาการ ชั้น2

 หองครัว
26/02/2551 20:00 น. _ 26/02/2551 20:00 น. ชาลี _ _ 26/02/2551 0:00 น. 26/02/2551 0:00 น. ไพบูลย อภิรักษ 26/02/2551 20:00 น. E

176 291/14524 มานกั้นอาบน้ําหลุด มานกั้นอาบน้ําหลุด
ไดทําการยึดผามานใหใหมแลวใช

การไดปกติ
ผองศรี 6B  ชั้น6 27/02/2551 11:40 น. ณัฐศชา 27/02/2551 11:40 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 27/02/2551 12:00 น. 27/02/2551 12:15 น. กรรณิการ อภิรักษ 27/02/2551 12:15 น. O

177 291/14525
หลอดไฟ 18 W หนา

หองน้ําหญิงเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL  18W 

ใหม เรียบรอยแลว
บุปผาทิพย ER  ชั้น 1 27/02/2551 15:30 น. ณัฐศชา 27/02/2551 15:30 น. ชาลี นคร นคร 27/02/2551 15:40 น. 27/02/2551 15:45 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 27/02/2551 15:45 น. E

178 291/14528
ฝาชักโครกหองน้ําไต

เทียมแตก
ฝาชักโครกแตก

เปลี่ยนใหเสร็จเรียบรอยแลวในวันที่

 28/2/2551
เบ็ญจมาศ

ไตเทียม ชั้น 3 

หองน้ําชาย
27/02/2551 17:15 น. สัมฤทธิ์ 27/02/2551 17:15 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 27/02/2551 10:15 น. 27/02/2551 10:20 น. พิสมัย อภิรักษ 27/02/2551 10:20 น. O

179 291/14526
หลอดไฟเสียFl 36 W  

ดานในทางเขาแผนก
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL  36W 

ใหม เรียบรอยแลว
หมอพู check up 27/02/2551 15:30 น. ณํฐศชา 27/02/2551 15:30 น. ชาลี นคร นคร 27/02/2551 15:30 น. 27/02/2551 15:40 น. นวพร อภิรักษ 27/02/2551 15:40 น. E

180 291/14527
ปลั๊คไฟชอตบริเวณบ

รองควัน
ปลั๊คไฟชอต รอเซนต ไพบูลย หองครัว 27/02/2551 15:45 น. ณํฐศชา 27/02/2551 15:45 น. ชาลี _ _ 27/02/2551 0:00 น. 27/02/2551 0:00 น. _ อภิรักษ 27/02/2551 0:00 น. E



แผนกเลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง Typeผูรับของ ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูจายของ

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

181 291/14530
ยายเบอรโทรศัพท เก็บ

สายไฟ

ยายเบอรโทรศัพท เก็บ

สายไฟ

ทําการสลับเบอรโทรศัพท เก็บ

สายไฟเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ การตลาด ชั้น3 27/02/2551 19:10 น. กฤษณ 27/02/2551 19:10 น. ชาลี กฤษณ กฤษณ 27/02/2551 7:45 น. 27/02/2551 8:10 น. กรรณิการ อภิรักษ 27/02/2551 8:10 น. T

182 198/9869 ลอรถตะแกงเหล็กชํารุด ลอรถตะแกงเหล็กชํารุด
ลอหลุดเนื่องจาก กระแทก ทําการ

เชื่อมตอใหม
เจาหนาที่ PCS  ชั้น2 28/02/2551 10:42 น. เดชา 28/02/2551 10:42 น. ชาลี ธวัชชัย ธวัชชัย 28/02/2551 10:50 น. 28/02/2551 11:00 น. คารม เดชา 28/02/2551 11:00 น. O

183 291/14531
หัวกอกหลุดหองน้ําER

 ผูหญิง
หัวกอกหลวม แกไขแลวใชงานไดปกติ ณัฐนรินทร ER  ชั้น1 28/02/2551 8:20 น. นคร 28/02/2551 8:20 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สมัฤทธิ์,ณัฐศช 28/02/2551 8:25 น. 28/02/2551 8:35 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 28/02/2551 8:35 น. S

184 291/14532 หลอดไฟเสีย 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว 

1หลอด
เจาหนาที่

Admin ชั้น 3 หอง

ประชุม
28/02/2551 17:15 น. นคร 28/02/2551 17:15 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สมัฤทธิ์,ณัฐศช 28/02/2551 17:35 น. 28/02/2551 17:40 น. สัมฤทธิ์ อภิรักษ 28/02/2551 17:40 น. E

185 291/14533 หลอดไฟเสีย 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว 

FL 36W 1หลอด
พยาบาล 6A  ชั้น 6 หอง1602 28/02/2551 22:00 น. ไพศาล 28/02/2551 22:00 น. ชาลี ไพศาล ไพศาล 28/02/2551 22:01 น. 28/02/2551 22:04 น. นิภาภัทร อภิรักษ 28/02/2551 22:04 น. E

186 291/14534 ติดตั้งออด ติดตั้งออด ติดตั้งเรียบรอยแลว จินตรา เด็กทารก 29/02/2551 9:10 น. จักมหาชัย 29/02/2551 9:10 น. ชาลี วีระ วีระ 29/02/2551 9:10 น. 29/02/2551 12:00 น. วีระ อภิรักษ 29/02/2551 12:00 น. O

187 291/14535
หลอดไฟเสียหองผา 1

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟFL  18 wใหใหม 1

 หลอด
แมบาน 5A  ชั้น5 หอง ผา 29/02/2551 10:45 น. สัมฤทธิ์ 29/02/2551 10:45 น. ชาลี วีระ วีระ 29/02/2551 10:45 น. 29/02/2551 10:50 น. ปวีณา อภิรักษ 29/02/2551 10:50 น. E

188 291/14536
หลอดไฟเสียSylvania  

Superluxe  1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ Sylvania 

Superluxeใหใหม 1 หลอด
เจาหนาที่ 6A  หอง 1606 29/02/2551 14:45 น. วีระ 29/02/2551 14:45 น. ชาลี วรรณวิทย วรรณวิทย 29/02/2551 15:05 น. 29/02/2551 15:20 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 29/02/2551 15:20 น. E

189 291/14537
หลอดไฟกระพริบ1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟFL  18 wใหใหม 1

 หลอด
สมบุญ ER  ชั้น1 หองเบรค 29/02/2551 17:20 น. สัมฤทธิ์ 29/02/2551 17:20 น. ชาลี นคร นคร,วีระ 29/02/2551 18:30 น. 29/02/2551 18:30 น. นิตพรรณ อภิรักษ 29/02/2551 18:30 น. E

190 291/14538
หลอดไฟกระพริบ1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟjupeterใหใหม 1 

หลอด
เจาหนาที่ 6B  ชั้น 6 หอง 2606 29/02/2551 18:00 น. วรรณวิทย 29/02/2551 18:00 น. ชาลี วรรณวิทย วรรณวิทย 29/02/2551 18:00 น. 29/02/2551 18:20 น. เอราวัณ อภิรักษ 29/02/2551 18:20 น. E

191 291/14539
หลอดไฟกระพริบ1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟPhilips Ecotone ให

ใหม 1 หลอด
เจาหนาที่ 5A  ชั้น5 หอง 1518 29/02/2551 18:30 น. วรรณวิทย 29/02/2551 18:30 น. ชาลี วรรณวิทย วรรณวิทย 29/02/2551 18:30 น. 29/02/2551 18:35 น. จิตตราพร อภิรักษ 29/02/2551 18:35 น. E

192 291/14540 หลอดไฟกลางหองเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหใหม 1 หลอด แมบาน 5A  ชั้น5 หอง 1511 29/02/2551 19:55 น. นคร 29/02/2551 19:55 น. ชาลี นคร นคร 29/02/2551 20:00 น. 29/02/2551 20:10 น. พนมทอง อภิรักษ 29/02/2551 20:10 น. E

193 249/12405 ทํามือจับลิ้นชักตู ทํามือจับลิ้นชักตู รอของ มานะ security 29/02/2551 14:30 น. พงษศักดิ์ 29/02/2551 14:30 น. ชาลี สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ 29/02/2551 14:35 น. 29/02/2551 14:40 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 29/02/2551 14:40 น. O


