
1 297/14807 หลอดไฟเสีย FL 18  W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W 

ใหแลว
เจาหนาที่ EENT  ชั้น 2 1/06/2551 8:05 น. อารยะ 1/06/2551 8:05 น. นคร 1/06/2551 8:15 น. 1/06/2551 8:20 น. นันทพร อภิรักษ 1/06/2551 8:20 น. E/E

2 297/14808
หลอดไฟตรงเคานเตอร

เสีย  2 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ superdeluxe

 ใหแลว
ณัฐกานต 6 B  ชั้น 6 1/06/2551 8:35 น. ชวลิต 1/06/2551 8:35 น. นคร,ชวลิต 1/06/2551 8:40 น. 1/06/2551 8:45 น. ฉันทนา อภิรักษ 1/06/2551 8:45 น. E/E

3 297/14809 หลอดหระพริบFL 36 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL  36 W 

ใหแลว
ปนลดา กายภาพ  ชั้น 2 1/06/2551 13:10 น. อารยะ 1/06/2551 13:10 น. นคร 1/06/2551 13:20 น. 1/06/2551 13:30 น. ไหมพรม อภิรักษ 1/06/2551 13:30 น. E/E

4 297/14810
    หลอดดับ 1 หลอด    

  FL  18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL  18  W 

ใหแลว
เจาหนาที่ OR  ชั้น 3 หอง 2 1/06/2551 13:30 น. อารยะ 1/06/2551 13:30 น. นคร 1/06/2551 13:45 น. 1/06/2551 13:50 น. อนัญญา อภิรักษ 1/06/2551 0:00 น. E/E

5 297/14811 หลอดเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL  18  W 

ใหแลว
สําเนา ไตเทียม ชั้น 3 1/06/2551 14:30 น. อารยะ 1/06/2551 14:30 น. นคร 1/06/2551 14:40 น. 1/06/2551 14:40 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 1/06/2551 14:40 น. E/E

6 297/14812
หลอดไฟฟกระพริบ 1 

หลอด FL 36 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL  36  W 

ใหแลว
พัสกร เวชระเบียน ชั้น 1 1/06/2551 15:00 น. อารยะ 1/06/2551 15:00 น. นคร 1/06/2551 15:10 น. 1/06/2551 15:10 น. พรรษกร อภิรักษ 1/06/2551 15:10 น. E/E

7 297/14813
หลอดไฟฟกระพริบ 1 

หลอด FL 18   W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL  18   W

 ใหแลว
พัชรา OR  ชั้น 3 1/06/2551 15:30 น. อารยะ 1/06/2551 15:30 น. นคร 1/06/2551 15:40 น. 1/06/2551 15:45 น. ชัชภา อภิรักษ 1/06/2551 15:45 น. E/E

8 297/14814
หลอดไฟกระพริบหนา

หองน้ําFL  18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL  18   W

 ใหแลว
เจาหนาที่

หองพักแพทย 

ชั้น 2
1/06/2551 16:30 น. อารยะ 1/06/2551 16:30 น. นคร 1/06/2551 16:50 น. 1/06/2551 16:55 น. ละดม อภิรักษ 1/06/2551 16:55 น. E/E

9 297/14815
สายฉีดน้ํารั่ว 

1503,1514และหลอด

 ็ ี ่1 02

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนสายฉีดชําระ 2 สน และ

หลอดไฟตูเย็น 1หลอด
เจาหนาที่ 5 A หอง 1503 1/06/2551 18:30 น. อารยะ 1/06/2551 18:30 น. ชวลิต 1/06/2551 17:40 น. 1/06/2551 18:00 น. รัตนาภรณ อภิรักษ 1/06/2551 18:00 น. SAN

10 297/14816 กระเบื้องยางหลุด กระเบื้องยางหลุด ติดกาวกระเบื้องยาง เจาหนาที่ Nursery ชั้น 5 1/06/2551 18:40 น. อารยะ 1/06/2551 18:40 น. ชวลิต 1/06/2551 18:45 น. 1/06/2551 18:50 น. เบญจา อภิรักษ 1/06/2551 18:50 น. C/V

11 297/14817 พรมหลุดตองเอากาวติด พรมหลุด
ติดกาวตรววอลเปเปอร แกไข

เบื้องตน  เปนเชื้อรา
เจาหนาที่

6 B  ชั้น 6 หอง 

2603
1/06/2551 18:40 น. อารยะ 1/06/2551 18:40 น. ชวลิต 1/06/2551 18:50 น. 1/06/2551 19:00 น. นงเยาว อภิรักษ 1/06/2551 19:00 น. OTHER

12 297/14819 บานประตูหลุด บานประตูหลุด ทําการซอมแซมแลว สมรักษ ทันตกรรม ชั้น 1 2/06/2551 8:30 น. อารยะ 2/06/2551 8:30 น. สัมฤทธิ์ 2/06/2551 8:40 น. 2/06/2551 8:48 น. ภาวิณี อภิรักษ 2/06/2551 8:48 น. OTHER

13 297/14820 ชักโครกรั่วหองตรวจ 7 ชักโครกรั่ว ไดทําการซอมลูกลอย ปาริฉัตร สูติ ชั้น 4 2/06/2551 9:00 น. อารยะ 2/06/2551 9:00 น. นคร 2/06/2551 9:30 น. 2/06/2551 9:50 น. ศุภวรรณ อภิรักษ 2/06/2551 9:50 น. SAN

14 297/14821
   หลอดไฟกระพริบ    

 FL  18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ใหใหม เจาหนาที่ พักแพทย ชั้น 2 2/06/2551 9:36 น. นคร 2/06/2551 9:36 น. นคร 2/06/2551 9:40 น. 2/06/2551 9:45 น. ละดม อภิรักษ 2/06/2551 9:45 น. E/E

15 297/14822 ปลั๊กไฟชํารุด ปลั๊กไฟชํารุด ไดทําการแกไขแลว แมบาน
หองสอน

ภาษาอังกฤษ ชั้น

 3

2/06/2551 9:36 น. นคร 2/06/2551 9:36 น. นคร 2/06/2551 10:00 น. 2/06/2551 10:05 น. กรรณิการ อภิรักษ 2/06/2551 10:05 น. E/E

Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

สรุปรายละเอียดรายการแจงซอมเดือน  มิถุนายน 2551

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

16 297/14823
หลอดไฟกระพริบ 

(ตะเกียบ 9 W )
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบให

ใหม 2 หลอด
ปฐวี

5 A  ชั้น 5  หอง 

1515
2/06/2551 14:25 น. อารยะ 2/06/2551 14:25 น. ประสงค,นิรุต 2/06/2551 15:15 น. 2/06/2551 15:18 น. ขวัญระวี อภิรักษ 2/06/2551 15:18 น. E/E

17 297/14824
หลอดกระพริบหองน้ํา

ชายเวชระเบียน
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 15 

 Wใหใหม 1หลอด
พัชรี เวชระเบียน ชั้น 1 2/06/2551 14:45 น. อารยะ 2/06/2551 14:45 น. อารยะ 2/06/2551 14:50 น. 2/06/2551 14:50 น. ชุติมา อภิรักษ 2/06/2551 14:50 น. E/E

18 297/14827
ประตูฝงหมอปรีชาปด

ไมได
ประตูปดไมได ทําการขันนอตที่หลุดใหแลว แมบาน

PAI ชั้น 7 หอง

ตรวจ 3
2/06/2551 19:40 น. ชวลิต 2/06/2551 19:40 น. สราวุฒิ ,ชวลิต 2/06/2551 22:00 น. 2/06/2551 22:10 น. บํารุง อภิรักษ 2/06/2551 22:10 น. OTHER

19 297/14825
   หลอดกระพริบ1 

หลอด   FL  18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ FL  18 W ใหใหม

เรียบรอยแลว
สุพัตรา  ICU  ชั้น 3 2/06/2551 16:00 น. นิรุต 1/06/2551 0:00 น. นิรุต 2/06/2551 16:30 น. 2/06/2551 16:30 น. สุพัตรา อภิรักษ 2/06/2551 16:30 น. E/E

20 297/14828
หลอดไฟสองภาพ 1502

  สายสัญญาณทีวีหลุด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟจูปเตอรใหใหม

เรียบรอยแลว
รุณ

5 A  ชั้น 5  หอง 

1512
2/06/2551 20:10 น. ชวลิต 2/06/2551 20:10 น. ชวลิต,สราวุฒิ 2/06/2551 20:35 น. 2/06/2551 20:40 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 2/06/2551 20:40 น. E/E

21 297/14829
ชักโครกกดแลวน้ําไม

แรง
ชักโครกกดแลวน้ําไมแรง

ลางคราบสกปรกและคราบตะกรัน 

ฟลัชวาลว
แมบาน

5 A  ชั้น 5 หอง 

1509
2/06/2551 21:05 น. ชวลิต 2/06/2551 21:05 น. ชวลิต,สราวุฒิ 2/06/2551 21:10 น. 2/06/2551 21:30 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 2/06/2551 21:30 น. SAN

22 297/14818 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอด  FL  18 W แลว ภาวิณี X -ray ชั้น 1 2/06/2551 7:30 น. ไพศาล 2/06/2551 7:30 น. ไพศาล 2/06/2551 7:32 น. 2/06/2551 7:35 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 2/06/2551 7:35 น. E/E

23 297/14831
หลอดไฟเสีย  1 หลอด  

 F  18
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหแลว ชาลิณี X -ray  3/06/2551 8:00 น. วรรณวิทย 3/06/2551 8:00 น. วีระ 3/06/2551 8:00 น. 3/06/2551 8:10 น. ชาลิณี อภิรักษ 3/06/2551 8:10 น. E/E

24 297/14832 หลอดไฟเสียFL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหแลว ธนันทร คลังยา  ชั้นB 2 3/06/2551 8:30 น. นิภา 3/06/2551 8:30 น. สัมฤทธิ์ 3/06/2551 8:40 น. 3/06/2551 8:55 น. ดรัลพร อภิรักษ 3/06/2551 8:55 น. E/E

25 297/14833
โทรศัพทหองหมอ

กชกรไมมีเสียง
โทรศัพทเสีย ทําการแกไขแลว เนื่องจากสายหลวม แมบาน ER  3/06/2551 9:05 น. นิภา 3/06/2551 9:05 น. วีระ 3/06/2551 9:05 น. 3/06/2551 9:25 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 3/06/2551 0:00 น. TEL

26 297/14834 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหมเรียบรอยแลว สายทอง
Zone A ชั้น 1 

หองน้ํา
3/06/2551 9:42 น. นิภา 3/06/2551 9:42 น. สัมฤทธิ์ 3/06/2551 9:50 น. 3/06/2551 10:00 น. สายทอง อภิรักษ 3/06/2551 10:00 น. E/E

27 297/14835
   หลอดไฟเสีย 1 หลอด

    FL  18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟใหม FL  18  W

เรียบรอยแลว
แมบาน พักแพทย  ชั้น2 3/06/2551 11:31 น. นิภา 3/06/2551 11:31 น. วีระ 3/06/2551 11:31 น. 3/06/2551 11:40 น. น้ําใจ อภิรักษ 3/06/2551 11:40 น. E/E

28 297/14836 โทรศัพทเบอร 3336 เสีย โทรศัพทเสีย ทําการแกไข ใชไดแลว ปยวรรณ
ศูนยคุณภาพ ชั้น

 3
3/06/2551 13:30 น. นิภา 3/06/2551 13:30 น. วีระ 3/06/2551 13:30 น. 3/06/2551 14:00 น. ยุพรัตน อภิรักษ 3/06/2551 14:00 น. TEL

29 297/14837 หลอดไฟเสีย (Ecotone) หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดEcotone ใหแลว นาง ไตเทียม หองน้ํา 3/06/2551 13:34 น. นิภา 3/06/2551 13:34 น. วีระ 3/06/2551 13:14 น. 3/06/2551 13:50 น. ธัญญา อภิรักษ 3/06/2551 13:50 น. E/E

30 297/14840 ประตูเปดคางไมได ประตูเปดคางไมได
รื้อโชคประตูแลวปรับระดับใหม ใช

งานได
ผองศรี

6 Aชั้น 6 หอง 

1604
3/06/2551 16:50 น. นิภา 3/06/2551 16:50 น. วีระ,สัมฤทธิ์ 3/06/2551 16:50 น. 3/06/2551 16:20 น. ผองศรี อภิรักษ 3/06/2551 16:20 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

31 297/14841
ทางเดินเขาประตูหอง

1606 หลอดไฟเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟEcotone ใหแลว ไพศาล

6 Aชั้น 6 หอง 

1606
3/06/2551 18:00 น. นิภา 3/06/2551 18:00 น. วีระ,สัมฤทธิ์ 3/06/2551 18:00 น. 3/06/2551 18:03 น. สมใจ อภิรักษ 3/06/2551 0:00 น. E/E

32 297/14842 ออดเสียตรงหัวเตียง ออดเสีย แกไขแลว แมบาน
6 B  ชั้น6 หอง 

2608
3/06/2551 18:40 น. นิภา 3/06/2551 18:40 น. วีระ 3/06/2551 18:40 น. 3/06/2551 20:00 น. สุดาภรณ อภิรักษ 3/06/2551 20:00 น. E/E

33 297/14830
แอรน้ํารั่วตรงหองโถง

ดานใน
แอรน้ํารั่ว

ทําการแกไขแลวเนื่องจากถาดน้ํา 

AHU ลน
เอราวัณ 6 B  ชั้น6 3/06/2551 1:05 น. นิภา 3/06/2551 1:05 น. ชวลิต,สราวุฒิ 3/06/2551 1:05 น. 3/06/2551 4:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 3/06/2551 4:00 น. A/C

34 297/14838 เดินรางเก็บสายไฟ เดินรางเก็บสายไฟ ทําการเก็บสายไฟเรียบรอยแลว เจาหนาที่
ตรวจสอบ

คุณภาพ
3/06/2551 14:00 น. นิภา 3/06/2551 14:00 น. วีระ,สัมฤทธิ์ 3/06/2551 14:00 น. 3/06/2551 15:00 น. ปยวรรณ อภิรักษ 3/06/2551 15:00 น. OTHER

35 297/14839 ติดตั้งไฟemergency ติดตั้งไฟemergency ติดตั้งตรงจุดเดิมใหแลว พยาบาล jiont ชั้น2 3/06/2551 10:00 น. นิภา 3/06/2551 10:00 น. ธิ์,วีระ,อารยะ,ส3/06/2551 10:00 น. 3/06/2551 20:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 3/06/2551 20:00 น. E/E

36 297/14843
ไฟหนาลิฟทชั้น4 

หลอดไฟกระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบใหม Keeper หนาลิฟทชั้น 4 3/06/2551 20:35 น. นิภา 3/06/2551 20:35 น. ชวลิต 3/06/2551 20:40 น. 3/06/2551 20:45 น. ยุวรรณดา อภิรักษ 3/06/2551 20:45 น. E/E

37 297/14844 ประตูเปดคางปดไมได ประตูเปดคางปดไมได ปรับตั้งโชคประตูใหม แพรวพิมล
6 A ชั้น 6 หอง 

1604
3/06/2551 22:40 น. นิภา 3/06/2551 22:40 น. ชวลิต,สราวุฒิ 3/06/2551 23:50 น. 5/06/2551 0:01 น. วีรญา อภิรักษ 5/06/2551 0:01 น. OTHER

38 297/14845
หอง AHU ฝง OPD -

MED หลอดไฟเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ 36 W daylight  ให

ใหม  4 หลอด
เจาหนาที่ OPD-MED  ชั้น 4 4/06/2551 6:35 น. นิภา 4/06/2551 6:35 น. ชวลิต,สราวุฒิ 4/06/2551 6:40 น. 4/06/2551 6:50 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 4/06/2551 6:50 น. E/E

39 297/14846
เจาะยึดที่แขวนของ

เปนตะขอเกี่ยว

เจาะยึดที่แขวนของเปน

ตะขอเกี่ยว
ทําการเจาะยึดติดตะขอแลว จริยา Heart center ชั้น 2 4/06/2551 8:15 น. นิภา 4/06/2551 8:15 น. สราวุฒิ 4/06/2551 8:30 น. 4/06/2551 8:35 น. ปรียา อภิรักษ 4/06/2551 8:35 น. OTHER

40 297/14847 หลอดไฟเสีย FL 18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม เนาวรัตน ไตเทียม 4/06/2551 8:30 น. นิภา 4/06/2551 8:30 น. นคร 4/06/2551 8:40 น. 4/06/2551 8:45 น. เนาวรัตน อภิรักษ 4/06/2551 8:45 น. E/E

41 297/14849
เปลี่ยนหลอดไฟ 1 

หลอดในหองอาบน้ํา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟFL  18 Wใหแลว

ใชการได
จุไล หองคลอด 4/06/2551 9:44 น. นิภา 4/06/2551 9:44 น. สัมฤทธิ์ 4/06/2551 9:50 น. 4/06/2551 10:00 น. วราภรณ อภิรักษ 4/06/2551 10:00 น. E/E

42 297/14850 ติดตั้งน้ํายาแอลกอฮอล ติดตั้งน้ํายาแอลกอฮอล ทําการติดตั้งใหใหมแลว ใชการได สายทอง
5 A  ชั้น 5 หอง

เจาหนาที่
4/06/2551 9:30 น. นิภา 4/06/2551 9:30 น. สัมฤทธิ์ 4/06/2551 9:50 น. 4/06/2551 10:10 น. สายทอง อภิรักษ 4/06/2551 10:10 น. OTHER

43 297/14851
หองน้ําหลังเคานเตอร 

ฝาชักโครกจะหลุด
ฝาชักโครกจะหลุด ไดทําการแกไขซอมแซมใหแลว บุปผาทิพย OPD-MED  ชั้น 4 4/06/2551 10:22 น. นิภา 4/06/2551 10:22 น. นคร 4/06/2551 14:00 น. 4/06/2551 14:20 น. อุทัยวรรณ อภิรักษ 4/06/2551 14:20 น. SAN

44 298/14852
สายฉีดชําระน้ําไหล

ตลอด
สายฉีดชําระชํารุด เปลี่ยนสายฉีดชําระใหใหม เจาหนาที่

ฝายบุคคล ชั้น 3

 หอง น้ํา
4/06/2551 11:10 น. นิภา 4/06/2551 11:10 น. นคร 4/06/2551 13:10 น. 4/06/2551 13:30 น. จินตจุฑา อภิรักษ 4/06/2551 13:30 น. SAN

45 298/14853 ลอรถเข็นชํารุด ลอรถเข็นชํารุด
ไดทําการเปลี่ยนลอรถเข็นใหใหม 5

 คัน
เจาหนาที่ แมบาน ชั้น 2 4/06/2551 11:30 น. นิภา 4/06/2551 11:30 น. นคร 4/06/2551 11:35 น. 4/06/2551 11:40 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 4/06/2551 11:40 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

46 298/14854
หองน้ําStaff  เวลา กด

มีน้ําไหลออกมามากเกิน
น้ําไหลออกมากเกิน ทําการแกไขเรียบรอยแลว เนตรนภา SKIN  4/06/2551 13:30 น. นิภา 4/06/2551 13:30 น. นคร 4/06/2551 14:55 น. 4/06/2551 15:25 น. เกศริน อภิรักษ 4/06/2551 15:25 น. SAN

47 298/14855 เคานเตอร ใตลิ้นชักหลุด ไม ใตลิ้นชักหลุด ซอมเรียบรอยแลว ปยวรรณ OPD-เด็ก 4/06/2551 14:32 น. นิภา 4/06/2551 14:32 น. อารยะ 4/06/2551 14:40 น. 4/06/2551 14:40 น. รัตนา อภิรักษ 4/06/2551 14:40 น. OTHER

48 298/14856 อางลางจานตัน อางลางจานตัน
อางลางตันเพราะเศษอาหารและ

ชอนลงไปติดในทอน้ําทิ้งทําการ

ไ  ใ ไ  

แมบาน X- ray 4/06/2551 14:40 น. นิภา 4/06/2551 14:40 น. นคร 4/06/2551 14:40 น. 4/06/2551 15:20 น. ชลิตา อภิรักษ 4/06/2551 15:20 น. SAN

49 298/14859 ประตูหลุด ประตูหลุด ทําการแกไขเรียบรอยแลว แมบาน
6 B  ชั้น 6 หอง 

2603
4/06/2551 10:00 น. นิภา 4/06/2551 10:00 น. วีระ 4/06/2551 10:10 น. 4/06/2551 10:20 น. ปราณี อภิรักษ 4/06/2551 10:20 น. OTHER

50 298/14857
ใหถอดหลอดไฟออกที่

ชุดอวกาศ

ใหถอดหลอดไฟออกที่ชุด

อวกาศ
หลอดไฟกระพริบตองใชงานตลอด เจาหนาที่ reception ชั้น 1 4/06/2551 14:42 น. นิภา 4/06/2551 14:42 น. วีระ 4/6/2008  :00:00 4/06/2551 0:00 น. _ อภิรักษ 4/06/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

51 298/14858 ฝาน้ํารั่วจากแอรหยด ฝาน้ํารั่วจากแอรหยด
ไดทําการเปลี่ยนฝาใหใหม 4 แผน 

และอุดรอยรั่วใหแลว
จินตนา Nursery ชั้น 5 4/06/2551 14:00 น. นิภา 4/06/2551 14:00 น. สัมฤทธิ์ 4/06/2551 14:45 น. 4/06/2551 15:00 น. จินตนา อภิรักษ 4/06/2551 15:00 น. C/V

52 297/14826 ประตูตกรอง ประตูตกรอง นัดทํา 2 ทุม พิกุล Nursery ชั้น 5 1/06/2551 19:30 น. ชวลิต 1/06/2551 19:30 น. สัมฤทธิ์ 1/06/2551 19:35 น. 4/06/2551 14:00 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 4/06/2551 14:00 น. OTHER

53 297/14848
เครื่องแฟกซเสียไมมี

สัญญาณ ไมมีเสียง
เครื่องแฟกซเสีย

ตองสงซอมชางภายนอก แผนกสง

ซอมเอง
จินตนา

Community ชั้น 

 หองอ.ปยพัตน
4/06/2551 8:48 น. นิภา 4/06/2551 8:48 น. นคร 4/06/2551 8:45 น. 4/06/2551 9:00 น. อภิรักษ 4/06/2551 9:00 น. E/E

55 298/14860 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W  ใหใหม

เรียบรอยแลว
พยาบาล

OPD -SURG  

ชั้น 1
5/06/2551 7:54 น. ไพศาล 5/06/2551 7:54 น. ไพศาล 5/06/2551 7:55 น. 5/06/2551 7:58 น. วันเพ็ญ อภิรักษ 5/06/2551 7:58 น. E/E

56 298/14861 ไฟดับบริเวณ  lobby หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ตรวจสอบแลวสาเหตุจากไฟจาก

การไฟฟาตกชั่วขณะทําใหไฟlobby

 ั  ิ ใ    ป ิ

ชุติมา LOBBY  ชั้น 1 5/06/2551 8:27 น. นิภา 5/06/2551 8:27 น. วีระ 5/06/2551 8:27 น. 5/06/2551 8:40 น. วีระ อภิรักษ 5/06/2551 8:40 น. E/E

57 298/14862
หลอดไฟหัวเตียง 2

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟ  36 W  ใหแลว ภาวิดา

5A  ชั้น 5 หอง 

1503
5/06/2551 9:16 น. นิภา 5/06/2551 9:16 น. วรรณวิทย 5/06/2551 9:20 น. 5/06/2551 10:00 น. สงกรานต อภิรักษ 5/06/2551 10:00 น. E/E

58 298/14863
หองน้ําหญิงอางลางมือ

กอกน้ําแบบSENSOR 

้ํ ไ ไ

กอกน้ําเสีย แกไขเรียบรอยแลว ภาวิณี
ZONE A ชั้น 4 

หองสวนกลาง
5/06/2551 9:47 น. นิภา 5/06/2551 9:47 น. วีระ 5/06/2551 9:47 น. 5/06/2551 9:50 น. ฉะมอย อภิรักษ 5/06/2551 9:50 น. SAN

59 298/14864 หลอดไฟสองภาพ หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหมใหแลว บุปผาทิพย ZONE B ชั้น B2 5/06/2551 10:55 น. นิภา 5/06/2551 10:55 น. สัมฤทธิ์ 5/06/2551 10:55 น. 5/06/2551 11:00 น. ดุษฏี อภิรักษ 5/06/2551 11:00 น. E/E

60 298/14866
ล็อคเกอรเปดไมได  

หองเปลี่ยนเสื้อผาหญิง
ล็อคเกอรเปดไมได แกไขเรียบรอยแลว เอี้ยงภัย

ผาตัด หอง on 

call
5/06/2551 10:59 น. นิภา 5/06/2551 10:59 น. สัมฤทธิ์ 5/06/2551 10:55 น. 5/06/2551 11:00 น. สุริยา อภิรักษ 5/06/2551 11:00 น. OTHER

61 298/14868
ทอขอตอหลังชักโครก

หลุด น้ํารั่ว
ทอขอตอหลังชักโครกหลุด แกไขใชงานไดแลว บุปผาทิพย ER ชั้น 1 5/06/2551 14:30 น. นิภา 5/06/2551 14:30 น. ,วรรณวิทย,อา 5/06/2551 14:30 น. 5/06/2551 15:00 น. ดุษฏี อภิรักษ 5/06/2551 15:00 น. SAN



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

62 298/14872 หลอดไฟเสีย ตรงโซฟา หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดดีโทรเจน 12 V ใหแลว สุรัตน
5A  ชั้น 5 หอง 

1509
5/06/2551 18:37 น. นิภา 5/06/2551 18:37 น. ไพศาล,นิรุต 5/06/2551 18:40 น. 6/06/2551 7:52 น. ขวัญระวี อภิรักษ 6/06/2551 7:52 น. E/E

63 298/14874 ประตูหองน้ําลอคไมได ประตูหองน้ําลอคไมได ปกติดี รําพึง
6 B ชั้น6  หอง 

2614
6/06/2551 8:06 น. นิภา 6/06/2551 8:06 น. นคร 6/06/2551 8:30 น. 6/06/2551 8:35 น. ปราณี อภิรักษ 6/06/2551 8:35 น. OTHER

64 298/14873 ตูยาหนาหองปดไมได ตูยาหนาหองปดไมได ไดซอมแซมใหเรียบรอยแลว ภัควรรณ
6 A ชั้น 6 หอง 

1606
6/06/2551 8:04 น. นิภา 6/06/2551 8:04 น. สัมฤทธิ์ 6/06/2551 8:30 น. 6/06/2551 8:50 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 6/06/2551 8:50 น. OTHER

65 298/14884
หองน้ําหญิงหลังเวช

ระเบียนชํารุด

หองน้ําหญิงหลังเวช

ระเบียนชํารุด
เปลี่ยนใหแลวใชงานได ชาง ชาง 6/06/2551 10:00 น. นิภา 6/06/2551 10:00 น. วีระ 6/06/2551 10:00 น. 6/06/2551 14:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 6/06/2551 14:00 น. OTHER

66 298/14870 ประตูเปดคางไมได ประตูเสีย แกไขใชไดแลว ผองศรี
6 A ชั้น 6 หอง 

1612
6/06/2551 16:26 น. นิภา 6/06/2551 16:26 น. สัมฤทธิ์ 6/06/2551 18:00 น. 6/06/2551 18:10 น. ผองศรี อภิรักษ 6/06/2551 18:10 น. OTHER

67 298/14875 เปดล็อคเกอร เปดล็อคเกอร ไดสเดาะกุญแจออก สุริยา
ผาตัด ชั้น3 

หองนอนพยาบาล
6/06/2551 8:20 น. นิภา 6/06/2551 8:20 น. นคร 6/06/2551 9:00 น. 6/06/2551 9:10 น. สุริยา อภิรักษ 6/06/2551 9:10 น. OTHER

68 298/14876 หัวสายฉีดชําระมีน้ําซึม สายฉีดชําระชํารุด ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว ผองศรี
6 A ชั้น 6 หอง 

1619
6/06/2551 9:09 น. นิภา 6/06/2551 9:09 น. นคร 6/06/2551 9:45 น. 6/06/2551 9:55 น. ผองศรี อภิรักษ 6/06/2551 9:55 น. SAN

69 298/14877 sensor กอกน้ําชายเสีย sensor กอกน้ําชายเสีย
เช็คแลวเสีย 2 หัว เนื่องจาก

เซนเซอรมีปญหา
ไกรสร

zone A ชั้น 4 

หองน้ําชาย
6/06/2551 9:23 น. นิภา 6/06/2551 9:23 น. นคร 6/06/2551 10:30 น. 6/06/2551 11:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 6/06/2551 11:00 น. SAN

70 298/14878 ตัวจับลิ้นชักหลุด ตัวจับลิ้นชักหลุด ดทําการซอมใหเรียบรอยแลว นิตยา ทันตกรรม หอง 7 6/06/2551 9:24 น. นิภา 6/06/2551 9:24 น. นคร 6/06/2551 10:50 น. 6/06/2551 13:00 น. นิตยา อภิรักษ 6/06/2551 13:00 น. OTHER

71 298/14879
โถงหนาหองเด็กเลน

แอรมีน้ําไหลออกมา
แอรน้ําไหล ไดทําการซอมแซมแกไขแลว สงกรานต 5 A ชั้น 5 6/06/2551 9:50 น. นิภา 6/06/2551 9:50 น. นคร 6/06/2551 10:30 น. 6/06/2551 12:00 น. สุมัจฉา อภิรักษ 6/06/2551 12:00 น. A/C

72 298/14882 หลอดไฟเสีย FL 18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่นหลอด FL 18 W ใหแลว เจาหนาที่
6 A ชั้น 5 

เคานเตอร
6/06/2551 13:35 น. นิภา 6/06/2551 13:35 น. นคร 6/06/2551 13:40 น. 6/06/2551 13:55 น. ปฐวี อภิรักษ 6/06/2551 13:55 น. E/E

73 298/14886
                             

สายฉีดชําระเสียที่

 ้ํ ิ  1  

สายฉีดชําระชํารุด ซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลว แมบาน check up ชั้น 4 6/06/2551 16:05 น. นิภา 6/06/2551 16:05 น. อารยะ 6/06/2551 16:10 น. 6/06/2551 16:30 น. ปวีณา อภิรักษ 6/06/2551 16:30 น. SAN

74 298/14889 หลอดไฟเสียในหองน้ํา หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการซอมแซมแลว เจาหนาที่
6 B ชั้น 6 หอง 

2608
6/06/2551 18:05 น. นิภา 6/06/2551 18:05 น. นคร 6/06/2551 8:10 น. 6/06/2551 8:15 น. สุจีน อภิรักษ 6/06/2551 8:15 น. E/E

75 197/9838 ไดโว ไมทํางาน ไดโว ไมทํางาน
ไดทําการเช็คแลว มาสามารถแกไข

ไดใหสงซอมภายนอก
แมบาน 6/06/2551 12:00 น. นิภา 6/06/2551 12:00 น. รรณวิทย,อารย 6/06/2551 17:00 น. 6/06/2551 18:20 น. เดชา อภิรักษ 6/06/2551 18:20 น. OTHER

76 203/10120
สายฉีดชักโครก 

หองน้ําหญิงเสีย
สายฉีดชําระชํารุด ไดทําการเปลี่ยนสายฉีดใหใหม แมบาน Skin 6/06/2551 15:45 น. นิภา 6/06/2551 15:45 น. นคร,สัมฤทธิ์ 6/06/2551 11:45 น. 6/06/2551 11:55 น. ปญจมา อภิรักษ 6/06/2551 11:55 น. SAN



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

77 298/14871
หองซักลางแมบาน 

ก็อกน้ําปดไมสนิท
ก็อกน้ําปดไมสนิท ขันเกลียงลูกบิดใหแนน ดุษฎี 5 A ชั้น 5 6/06/2551 17:00 น. นิภา 6/06/2551 17:00 น. วีระ 6/06/2551 17:00 น. 6/06/2551 17:30 น. วิเศษ อภิรักษ 6/06/2551 17:30 น. SAN

78 298/14880 ประตูหองICU ดังอี๊ดๆ ประตูหองเสียงดัง ทําการแกไขใชงานไดแลว กรรณิการ ICU 6/06/2551 10:20 น. นิภา 6/06/2551 10:20 น. สัมฤทธิ์ 6/06/2551 10:20 น. 6/06/2551 10:40 น. ทิ อภิรักษ 6/06/2551 10:40 น. OTHER

79 298/14881
เปดเบอรโทรศัพท1128

 หนา ER ติดสติกเกอร



เปดเบอรโทรศัพท ไดเปดเบอร 1128 เรียบรอยแลว ชลนิภา ER 6/06/2551 10:40 น. นิภา 6/06/2551 10:40 น. สัมฤทธิ์ 6/06/2551 13:00 น. 6/06/2551 13:40 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 6/06/2551 13:40 น. TEL

80 298/14883
หลอด  Down light 1 

ดวง ตรงขอบประตูลิฟท
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอด Halogen ใหแลว คุณไกรสร Zone A ชั้น 4 6/06/2551 14:00 น. นิภา 6/06/2551 14:00 น. สัมฤทธิ์ 6/06/2551 14:00 น. 6/06/2551 14:15 น. สัมฤทธิ์ อภิรักษ 6/06/2551 14:15 น. E/E

81 298/14887 เก็บรางสายไฟ เก็บรางสายไฟ ไดทําการเก็บรอยใหเรียบรอยแลว เบญจพร check up ชั้น 4 6/06/2551 16:59 น. นิภา 6/06/2551 16:59 น. สัมฤทธิ์ 6/06/2551 17:00 น. 6/06/2551 17:30 น. สุภาภรณ อภิรักษ 6/06/2551 17:30 น. E/E

82 298/14888 ตูน้ําเย็นหลังหองยารั่ว ตูน้ําเย็นหลังหองยารั่ว ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว กรองแกว คลังยา หองยา 6/06/2551 18:04 น. นิภา 6/06/2551 18:04 น. สัมฤทธิ์ 6/06/2551 18:30 น. 6/06/2551 19:00 น. อภิรักษ 6/06/2551 19:00 น. E/E

83 298/14890
เปลี่ยนหลอดไฟ FL 18

 W  2 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดใหแลว 18 W daylight

 แลว
วัชรา OR ชั้น 3 7/06/2551 6:10 น. ชวลิต 7/06/2551 6:10 น. นิรุต 7/06/2551 6:45 น. 7/06/2551 6:55 น. สุจิตรา อภิรักษ 7/06/2551 6:55 น. E/E

84 298/14891 ไฟหองน้ําเจาหนาที่เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดใหแลว   Ecotone แลว แมบาน 6:00 AM 7/06/2551 8:50 น. วีระ 7/06/2551 8:50 น. สัมฤทธิ์ 7/06/2551 9:00 น. 7/06/2551 9:05 น. ไพศาล อภิรักษ 7/06/2551 9:05 น. E/E

85 298/14893 ประตูปดไมได ประตูปดไมได แกไขแลวใชไดปกติ พยาบาล ชั้น6 หอง 1602 7/06/2551 9:15 น. วรรณวิทย 7/06/2551 9:15 น. สัมฤทธิ์ 7/06/2551 9:25 น. 7/06/2551 9:32 น. ไพศาล อภิรักษ 7/06/2551 9:32 น. OTHER

86 298/14894
เดินรางสายไฟเก็บสาย

แลน
เดินรางสายไฟเก็บสายแลน ทําการเก็บใหแลว เจาหนาที่

check up ชั้น 4 

หองเคานเตอร
7/06/2551 16:00 น. สัมฤทธิ์ 7/06/2551 16:00 น. สัมฤทธิ์ 7/06/2551 16:15 น. 7/06/2551 16:29 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 7/06/2551 16:29 น. OTHER

87 298/14896
หนาตางไมสามารถกิด

ได
หนาตางไมสามารถกิดได ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว ปวีณา

6 B  ชั้น 6 หอง 

2616
8/06/2551 12:00 น. ชวลิต 8/06/2551 12:00 น. วรรณวิทย 8/06/2551 12:10 น. 8/06/2551 12:20 น. ปวีณา อภิรักษ 8/06/2551 12:20 น. OTHER

88 298/14895 หลอดไฟเสีย Synvania หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดsynvania  1 

หลอด
เยาวลักษณ

 x-ray หองอาน

ฟมล
8/06/2551 8:00 น. ไพศาล 8/06/2551 8:00 น. วรรณวิทย 8/06/2551 8:45 น. 8/06/2551 8:55 น. เอกลักษณ อภิรักษ 8/06/2551 8:55 น. E/E

89 298/14897 หลอดสั้น 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดsynvania  18 W 

   1 หลอด
กาญจนา ER  ชั้น 1 8/06/2551 21:15 น. ชวลิต 8/06/2551 21:15 น. วรรณวิทย 8/06/2551 11:30 น. 8/06/2551 11:45 น. สุเทพ อภิรักษ 8/06/2551 11:45 น. E/E

90 298/14869 หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหแลว พัชรินทร ICU หองน้ํา 9/06/2551 16:24 น. นิภา 9/06/2551 16:24 น. อารยะ 9/06/2551 16:24 น. 9/06/2551 11:35 น. พัชรินทร อภิรักษ 9/06/2551 11:35 น. E/E

91 298/14892
หลอดไฟเสีย 1 หลอด 

synvania
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอด synvania ให

แลว
เจาหนาที่

X -ray  ชั้น 1 

หอง 1
9/06/2551 11:35 น. วรรณวิทย 9/06/2551 11:35 น. วีระ 9/06/2551 11:40 น. 9/06/2551 11:50 น. เอราวัณ อภิรักษ 9/06/2551 11:50 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

92 298/14898 หลอดตะเกียบ 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอด  Pll 4 P 36 W  

2 หลอด และ 26 W 1  หลอด
บุปผาทิพย pai  ชั้น 7 9/06/2551 7:40 น. นิรุต 9/06/2551 7:40 น. ชวลิต 9/06/2551 7:40 น. 9/06/2551 7:45 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 9/06/2551 7:45 น. E/E

93 299/14902 น้ําในหองน้ําไมรอน น้ําในหองน้ําไมรอน ยกเลิกใบงาน วิยดา
5 A ชั้น 5 หอง 

1515
9/06/2551 8:45 น. นิภา 9/06/2551 8:45 น. นคร 9/06/2551 8:50 น. 9/06/2551 9:00 น. _ อภิรักษ 1/06/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

94 299/14904 หลอดไฟเสีย synvania หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดsynvania 2 

หลอด
เจาหนาที่

ทันตกรรม หอง

ตรวจ 5
9/06/2551 10:00 น. นิภา 9/06/2551 10:00 น. วรรณวิทย 9/06/2551 11:00 น. 9/06/2551 11:15 น. นาถยา อภิรักษ 9/06/2551 11:15 น. E/E

95 299/14907 หลอดไฟนีออน เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดsynvania 1  

หลอด
ฐิติพร

OR ชั้น 3 หอง

เบรก
9/06/2551 11:00 น. นิภา 9/06/2551 11:00 น. วรรณวิทย 9/06/2551 12:00 น. 9/06/2551 12:15 น. นิศาภัทร อภิรักษ 9/06/2551 12:15 น. E/E

96 299/14903 หลอดไฟสั้น กระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบงานซ้ํา สุภัคจิรา
OR ชั้น 3 

หองพักแพทย
9/06/2551 9:30 น. นิภา 9/06/2551 9:30 น. _ _ _ _ _ _ ใบงานซ้ํา

97 298/14885
หลอดไฟหัวเตียงคนไข

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไปดูแลวคนไขอยูทําไมได ขวัญระวี

5 A ชั้น 5  หอง

1503
6/06/2551 14:36 น. นิภา 6/06/2551 14:36 น. วรรณวิทย 6/06/2551 11:00 น. 6/06/2551 11:20 น. สายทอง อภิรักษ 6/06/2551 11:20 น. E/E

98 299/14905 เครื่องแฟกซเสีย เครื่องแฟกซเสีย
ตรวจเช็คแลวทางชางไมสามารถ

ซอมได
เจาหนาที่ ประกัน ชั้น 4 9/06/2551 11:30 น. นคร 9/06/2551 11:30 น. นคร 9/06/2551 11:30 น. 9/06/2551 11:30 น. ศิริวรรณ อภิรักษ 9/06/2551 11:30 น. E/E

99 299/14910 หลอดไฟสั้น 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W ใหแลว หญิง
กายภาพ ชั้น2 

หองตรวจ
9/06/2551 18:50 น. นิภา 9/06/2551 18:50 น. นคร 9/06/2551 18:55 น. 9/06/2551 19:00 น. อารยดา อภิรักษ 9/06/2551 19:00 น. E/E

100 299/14901 ขันเอาที่รองชักโคร ขันเอาที่รองชักโครก
ไดทําการถอดที่รองชักโครก

เรียบรอยแลว
นิภาภัทร

6A ชั้น 6 หอง 

1605
9/06/2551 8:45 น. นิภา 9/06/2551 8:45 น. นคร 9/06/2551 8:55 น. 9/06/2551 9:00 น. อภิรักษ 9/06/2551 9:00 น. OTHER

101 298/14899
แอรไมเย็น เปดที่ 15 

องศา
แอรไมเย็น ไดทําการตรวจสอบแลวปกติดี เจาหนาที่

6 B ชั้น6 หอง 

2615
9/06/2551 8:30 น. นิภา 9/06/2551 8:30 น. นคร 9/06/2551 8:35 น. 9/06/2551 8:38 น. อภิรักษ 9/06/2551 8:38 น. A/C

102 299/14909 หลอดไฟเสีย 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอด FL  18 W ใหใหม

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ EENT ชั้น 2 9/06/2551 16:19 น. นิภา 9/06/2551 16:19 น. นคร 9/06/2551 16:25 น. 9/06/2551 16:30 น. นันทพร อภิรักษ 9/06/2551 16:30 น. E/E

103 299/14911
หอง 1603 สายชําระ

แตกมีน้ําไหลออกมา
สายชําระชํารุด ไดทําการซอมแซมแลว เจาหนาที่

6 A  ชั้น6 หอง 

1603
10/06/2551 7:40 น. สราวุฒิ 10/06/2551 7:40 น. สราวุฒิ 10/06/2551 7:45 น. 10/06/2551 7:50 น. ทิพวรรณ อภิรักษ 10/06/2551 7:50 น. SAN

104 299/14913
ประตูพับหองไตเทียม

หลุดเพราะนอตยึดหลุด
ประตูพับหลุด แกไขใชงานไดแลว พันรวีย ไตเทียม  ชั้น3 10/06/2551 8:40 น. นิภา 10/06/2551 8:40 น. วีระ 10/06/2551 8:40 น. 10/06/2551 9:10 น. รัตนาภรณ อภิรักษ 10/06/2551 9:10 น. OTHER

105 299/14914
เปดหนาตางเปนแบบ

สกรูล็อค

เปดหนาตางเปนแบบสกรู

ล็อค
ซอมเสร็จเรียบรอยแลว สุมนทัศ

6 B ชั้น 6 หอง 

2608
10/06/2551 8:55 น. นิภา 10/06/2551 8:55 น. วีระ 10/06/2551 8:55 น. 10/06/2551 9:10 น. สุมนทัศน อภิรักษ 10/06/2551 9:10 น. OTHER

106 299/14917 เปดตูเซฟ เปดตูเซฟ ยกเลิกใบงาน ทัศนียา
5 B ชั้น 5 หอง 

2525
10/06/2551 9:52 น. นิภา 10/06/2551 9:52 น. _ _ _ _ _ _ ยกเลิกใบงาน



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

107 299/14919 กุญแจล็อค อัดกุญแจ กุญแจล็อค อัดกุญแจ งัดเรียบรอยแลว นิศาภัทร OR ชั้น 3 10/06/2551 13:30 น. นิภา 10/06/2551 13:30 น. ชวลิต 10/06/2551 13:45 น. 10/06/2551 13:45 น. นิศาภัทร อภิรักษ 10/06/2551 13:45 น. OTHER

108 299/14920 ลิ้นชักไมมีตัวล็อค ลิ้นชักไมมีตัวล็อค
ตรวจสอบวาลิ้นชักถูกงัดตองการ

ติดกุญแจใหม   แจงคุณพงษศักดิ์

ั่ ื้

เจาหนาที่ การเงิน ชั้น 1 10/06/2551 13:30 น. นิภา 10/06/2551 13:30 น. ชวลิต 10/06/2551 13:40 น. 10/06/2551 13:50 น. _ อภิรักษ 10/06/2551 13:50 น. OTHER

109 299/14921
ประตูเปดไมได  ไข

กุญแจไมได
ประตูเปดไมได

กุญแจล็อคหองไมสามารถเปดได  

แจงคุณพงษสักดิ์สั่งกุญแจ
ดุษฏี

5 B ชั้น 5 หอง 

2506
10/06/2551 14:02 น. นิภา 10/06/2551 14:02 น. วีระ,ชวลิต 10/06/2551 14:02 น. 10/06/2551 14:05 น. _ อภิรักษ 10/06/2551 14:05 น. OTHER

110 299/14918
สายโทรศัพทชํารุด

เวลาโทรมีเสียงรบกวน
สายโทรศัพทชํารุด แกไขแลว ใชไดปกติ จิราพร

customer service

 ชั้น 1
10/06/2551 11:16 น. นิภา 10/06/2551 11:16 น. วีระ 10/06/2551 11:16 น. 10/06/2551 12:00 น. จิตตวีย อภิรักษ 10/06/2551 12:00 น. TEL

111 299/14922 ประตูเปดคางไมได ประตูเปดคางไมได แกไขแลวใชการได ปราณี
6 B ชั้น 6 หอง 

2605
10/06/2551 14:11 น. นิภา 10/06/2551 14:11 น. วีระ,ชวลิต 10/06/2551 14:11 น. 10/06/2551 14:40 น. ปราณี อภิรักษ 10/06/2551 14:40 น. OTHER

112 299/14923 กุญแจตูเก็บของหลวม กุญแจตูเก็บของหลวม ทําการซอมแซมเรียบรอยแลว ไซนะ
ชั้น 7 หองอัลตา

ซาวด
10/06/2551 15:00 น. นิภา 10/06/2551 15:00 น. อารยะ 10/06/2551 15:20 น. 10/06/2551 15:20 น. ทัมทิบ อภิรักษ 10/06/2551 15:20 น. OTHER

113 299/14924
     ไฟกระพริบ 1ดวง    

 FL 18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดFL  18  W เรียบรอย

แลว
ผองศรี

6 A  ชั้น6 หอง

ผาสะอาด
10/06/2551 18:00 น. นิภา 10/06/2551 18:00 น. อารยะ 10/06/2551 18:20 น. 10/06/2551 18:20 น. ผองศรี อภิรักษ 10/06/2551 18:20 น. E/E

114 299/14912 ประตุมีเสียงดัง ประตุมีเสียงดัง ทําเสร็จเรียบรอยแลว จันทรเพ็ญ
OPD-MED หอง

ตรวจ 6
10/06/2551 8:05 น. นิภา 10/06/2551 8:05 น. นคร 10/06/2551 8:50 น. 10/06/2551 9:00 น. ราตรี อภิรักษ 10/06/2551 9:00 น. OTHER

115 258/12858
หลอดไฟเสีย 4 หลอด

และหัวลอเตาแกส
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟใหหมดเรียบรอย

แลว
อภิชาติ หองอาหาร ชั้น 2 10/06/2551 19:00 น. พงษศักดิ์ 10/06/2551 19:00 น. สัมฤทธิ์ 10/06/2551 19:05 น. 10/06/2551 19:10 น. อภิชาติ อภิรักษ 10/06/2551 19:10 น. E/E

116 299/14925 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอด FL 18 Wให

แลว
ธัญพร

Nursery ชั้น 5 

หองเด็ก
11/06/2551 8:04 น. นิภา 11/06/2551 8:04 น. สัมฤทธิ์ 11/06/2551 8:30 น. 11/06/2551 8:35 น. รัตนา อภิรักษ 11/06/2551 8:35 น. E/E

117 299/14928 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอด FL 18 Wให

แลว
นิศาภัทร

OR ชั้น 3 

หองพักแพทย
11/06/2551 11:20 น. นิภา 11/06/2551 11:20 น. สัมฤทธิ์,นคร 11/06/2551 11:30 น. 11/06/2551 11:35 น. นิศาภัทร อภิรักษ 11/06/2551 11:35 น. E/E

118 299/14930 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอด FL 18 Wให

แลว
นิศาภัทร OR ชั้น 3 11/06/2551 12:01 น. นิภา 11/06/2551 12:01 น. นคร 11/06/2551 12:30 น. 11/06/2551 12:35 น. นิศาภัทร อภิรักษ 11/06/2551 12:35 น. E/E

119 299/14931
   หลอดไฟเสีย   

Halogen 12 V
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอด   Halogen  

12 V  ใหแลว
ปวีณา

6 A ชั้น 6 หอง 

1601
11/06/2551 14:27 น. นิภา 1/06/2551 0:00 น. นคร,สัมฤทธิ์ 11/06/2551 14:35 น. 11/06/2551 14:50 น. ผองศรี อภิรักษ 11/06/2551 14:50 น. E/E

120 299/14932 ฝาชักโครกหลุด ฝาชักโครกหลุด ไดทําการยึดใหแนน ปวีณา
6A ชั้น 6 หอง 

1601
11/06/2551 14:28 น. นิภา 11/06/2551 14:28 น. สัมฤทธิ์,นคร 11/06/2551 14:35 น. 11/06/2551 14:50 น. ผองศรี อภิรักษ 11/06/2551 14:50 น. OTHER

121 299/14933 ฝาชักโครกหลุด ฝาชักโครกหลุด ไดทําการยึดใหแนน ปวีณา
6A ชั้น 6 หอง 

1602
11/06/2551 14:29 น. นิภา 11/06/2551 14:29 น. สัมฤทธิ์,นคร 11/06/2551 14:35 น. 11/06/2551 14:50 น. ผองศรี อภิรักษ 12/06/2551 14:50 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

122 299/14934
โทรศัพทเวลาคุยเสียง

แทรก
โทรศัพทเสียงแทรก ไดทําการเช็คเรียบรอยแลว ปยวรรณ

ศูนยสุขภาพ ชั้น

 3
11/06/2551 16:09 น. นิภา 11/06/2551 16:09 น. สัมฤทธิ์,นคร 11/06/2551 14:39 น. 11/06/2551 15:00 น. เชนรัตน อภิรักษ 11/06/2551 15:00 น. TEL

123 299/14927
ประตูหองน้ําเวลาเปดมี

เสียงดัง
ประตูมีเสียงดัง ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว ปวีณา

6 A ชั้น 6 หอง 

1612
12/06/2551 11:15 น. นิภา 12/06/2551 11:15 น. สัมฤทธิ์ 12/06/2551 13:00 น. 12/06/2551 13:05 น. ปวีณา อิภรักษ 12/06/2551 13:05 น. OTHER

124 299/14938 หลอดสั้น 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบรอยแลว ผไทมาศ
บุคคลชั้น3 หอง

บุคคล
12/06/2551 9:05 น. นิภา 12/06/2551 9:05 น. อารยะ 12/06/2551 9:15 น. 12/06/2551 9:20 น. จินตจุทา อภิรักษ 12/06/2551 9:20 น. E/E

125 299/14944 น้ํารั่วเขาหนาตาง น้ํารั่วเขาหนาตาง
ซิลิโคนกระจกหนาตางบานเลื่อน มี

รอยรั่ว น้ําเขามาทางขอบกระจก
พงษศักดิ์

6B ชั้น6 หอง 

2622
12/06/2551 10:00 น. พงษศักดิ์ 12/06/2551 10:00 น. พงษศักดิ์ 12/06/2551 10:00 น. 12/06/2551 12:00 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 12/06/2551 12:00 น. SAN

126 197/9839
ก็อกน้ําสแตนเลสอาง

ลางมือดยก และน้ําไม

ไ

ก็อกน้ําหลวม น้ําไมไหล แกไขใชงานไดปกติแลว แมบาน ชั้น 4 12/06/2551 9:30 น. นิภา 12/06/2551 9:30 น. อารยะ 12/06/2551 8:30 น. 12/06/2551 9:00 น. ภาวิณี อภิรักษ 12/06/2551 9:00 น. SAN

127 299/14935
หลอดไฟสองภาพ 

Halogen 220V
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอด Halogen 220V ใหแลว

เรียบรอย
บุปผาทิพย

ลานจอดรถ B 2 

zone A
12/06/2551 8:13 น. นิภา 12/06/2551 8:13 น. อารยะ 12/06/2551 9:00 น. 12/06/2551 9:10 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 12/06/2551 9:10 น. E/E

128 299/14936 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอด FL  18 W ใหแลว

เรียบรอย
บุปผาทิพย

ลานจอดรถ B 1 

zone A
12/06/2551 8:15 น. นิภา 12/06/2551 8:15 น. อารยะ 12/06/2551 8:50 น. 12/06/2551 9:00 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 12/06/2551 9:00 น. E/E

129 299/14937
หลอดไฟกลม 

Superdeluxe
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอด  superdeluxe ใหแลว

เรียบรอย
ปวีณา

6 B ชั้น 6 

เคานเตอร
12/06/2551 8:26 น. นิภา 12/06/2551 8:26 น. อารยะ 12/06/2551 9:10 น. 12/06/2551 14:15 น. รัตนปนนา อภิรักษ 12/06/2551 14:15 น. E/E

130 299/14939 หลอดไฟเสีย FL  36  W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอด    FL  36 W ใหแลว

เรียบรอย
สุรัตนา

สูตินารี 

เคานเตอร
12/06/2551 12:44 น. นิภา 12/06/2551 12:44 น. อารยะ 12/06/2551 12:44 น. 12/06/2551 13:00 น. จรัญญา อภิรักษ 12/06/2551 13:00 น. E/E

131 299/14940 หลอดไฟเสีย  superluxe หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอด    superluxe ใหแลว

เรียบรอย
ชนิดา

หองคลอด  หอง

เคานเตอร
12/06/2551 12:47 น. นิภา 12/06/2551 12:47 น. วีระ 12/06/2551 12:47 น. 12/06/2551 13:00 น. วิไลลักษ อภิรักษ 12/06/2551 0:00 น. E/E

132 299/14941
หลอดไฟเสีย 1 หลอด 

ตะเกียบ 18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟ  ตะเกียบ 18 W 

เรียบรอยแลว
แดง

หนา canteen ชั้น

 2
12/06/2551 14:09 น. นิภา 12/06/2551 14:09 น. อารยะ 12/06/2551 14:10 น. 12/06/2551 14:15 น. ทัศนีย อภิรักษ 12/06/2551 14:15 น. E/E

133 299/14945 หลอดดอกจําป 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟ  Synvania จําปา 

เรียบรอยแลว
สายทอง

5 A  ชั้น 5 หอง

1510
12/06/2551 17:13 น. นิภา 12/06/2551 17:13 น. สัมฤทธิ์ 12/06/2551 17:18 น. 12/06/2551 17:21 น. ภาวิณี อภิรักษ 12/06/2551 17:21 น. E/E

134 299/14946 ชักโครกน้ําไหลไมหยุด ชักโครกน้ําไหล ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว อําภา
6 A ชั้น 6 หอง 

1615
12/06/2551 19:20 น. นิภา 12/06/2551 19:20 น. นคร 12/06/2551 19:30 น. 12/06/2551 19:40 น. ไพศาล อภิรักษ 12/06/2551 19:40 น. SAN

135 299/14947 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอด FL 18 W แลว พยาบาล OPD OB  หอง 12 13/06/2551 6:30 น. วรรณวิทย 13/06/2551 6:30 น. ชวลิต 13/06/2551 6:35 น. 13/06/2551 6:40 น. สุภาภรณ อภิรักษ 13/06/2551 0:00 น. E/E

136 299/14948 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอด FL 18 W แลว พนักงาน
Admin ชั้น3 

หองการตลาด
13/06/2551 6:45 น. วรรณวิทย 13/06/2551 6:45 น. ชวลิต 13/06/2551 6:45 น. 13/06/2551 6:50 น. บุญรอด อภิรักษ 13/06/2551 6:50 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

137 299/14949
หลอดไฟกระพริบ ที่หัว

เตียงคนไข
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอด FL 36 W แลว พยาบาล

6 A ชั้น 6 หอง

1602
13/06/2551 8:00 น. วรรณวิทย 13/06/2551 8:00 น. ไพศาล 13/06/2551 8:05 น. 13/06/2551 8:15 น. นันทพร อภิรักษ 13/06/2551 8:15 น. E/E

138 299/14950
หลอดไฟหองเปลี่ยน

เสื้อผา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอด FL 18 , 36 W 

แลว
แมบาน B1 13/06/2551 8:00 น. วรรณวิทย 13/06/2551 8:00 น. นคร 13/06/2551 8:15 น. 13/06/2551 8:20 น. ณํฐรินทร อภิรักษ 13/06/2551 8:20 น. E/E

139 300/14951
ทีวีไมมีเสียง เมื่อตอกับ

เครื่องเลน
ทีวีไมมีเสียง ไดแกไขเรียบรอยแลว วิเศษ

5 A ชั้น 5 หอง 

1510
13/06/2551 9:22 น. นิภา 13/06/2551 9:22 น. สัมฤทธิ์,นคร 13/06/2551 9:30 น. 13/06/2551 9:40 น. วิเศษ อภิรักษ 13/06/2551 9:40 น. TEL

140 300/14952 ชักโครกกดไมลง ชักโครกกดไมลง ไดทําการเช็คแลวปกติ ฐิติพร
6 B ชั้น 6 หอง 

2618
13/06/2551 9:25 น. นิภา 13/06/2551 9:25 น. สัมฤทธิ์,นคร 13/06/2551 9:40 น. 13/06/2551 9:45 น. ฐิติพร อภิรักษ 13/06/2551 9:45 น. SAN

141 300/14953 หลอดไฟสั้น 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18 W

  แลว
ชนิดา หองคลอด ชั้น 3 13/06/2551 10:58 น. นิภา 13/06/2551 10:58 น. สัมฤทธิ์ 13/06/2551 10:50 น. 13/06/2551 11:55 น. ชนิดา อภิรักษ 13/06/2551 11:55 น. E/E

142 300/14954 สวิทซกดออดน็อตหลุด สวิทซืกดออดน็อตหลุด ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว สมใจ
6 A ชั้น 6 หอง

1607
13/06/2551 11:04 น. นิภา 13/06/2551 11:04 น. สัมฤทธิ์,นคร 13/06/2551 11:30 น. 13/06/2551 11:39 น. อําภา อภิรักษ 13/06/2551 11:39 น. OTHER

143 300/14955 ประตูเปดแลวเสียงดัง ประตูเปดแลวเสียงดัง ไดทําการแกไขแลว สมใจ
7 A ชั้น 6 หอง

1606
13/06/2551 11:02 น. นิภา 13/06/2551 11:02 น. สัมฤทธิ์,นคร 13/06/2551 11:15 น. 13/06/2551 11:20 น. อําภา อภิรักษ 13/06/2551 11:20 น. OTHER

144 300/14956 ทีวีมีชัด ทีวีมีชัด ไดทําการแกไขเรีอบรอยแลว อําภา
6 A ชั้น 6 หอง

1620
13/06/2551 11:53 น. นิภา 13/06/2551 11:53 น. สัมฤทธิ์,นคร 13/06/2551 11:55 น. 13/06/2551 11:59 น. ผองศรี อภิรักษ 13/06/2551 11:59 น. TEL

145 300/14957
ตูเก็บหนังสือประตูตู

ผิดดาน
เปลี่ยนดานประตูตู เปลี่ยนดานใหแลว ชนิดา หองคลอด ชั้น 3 13/06/2551 14:27 น. นิภา 13/06/2551 14:27 น. สัมฤทธิ์ 13/06/2551 14:40 น. 13/06/2551 14:50 น. ชนิดา อภิรักษ 13/06/2551 14:50 น. OTHER

146 300/14958 ประตูเวลาปดมีเสียงดัง ประตูเวลาปดมีเสียงดัง แกไขใหเรียบรอยแลว นิศาภัทร
OR  ชั้น 3 หอง

เปลี่ยนเสื้อผา
13/06/2551 17:28 น. นิภา 13/06/2551 17:28 น. สัมฤทธิ์ 13/06/2551 17:30 น. 13/06/2551 17:40 น. นิศาภัทร อภิรักษ 13/06/2551 17:40 น. OTHER

147 300/14959 รีโมทเปดปดไฟเสีย รีโมทเปดปดไฟเสีย เปลี่ยนรีโมทใหมใหแลว สายทอง
 5 A ชั้น 5 หอง 

1505
13/06/2551 17:30 น. นิภา 13/06/2551 17:30 น. สัมฤทธิ์ 13/06/2551 17:40 น. 13/06/2551 17:45 น. สายทอง อภิรักษ 13/06/2551 17:45 น. E/E

148 300/14962
หลอดไฟตรงโถ ใน

หองน้ํา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟEcotoneให

แลว
แมบาน

5 A ชั้น 5 หอง

1518
14/06/2551 12:58 น. วีระ 14/06/2551 12:58 น. วีระ 14/06/2551 12:58 น. 14/06/2551 13:10 น. สายทอง อภิรักษ 14/06/2551 13:10 น. E/E

149 300/14963
ตัวhood ตัวดูดกลิ่น

สวิทซเสีย 1 ตัว
ตัว hood ตัวดูดเสีย

OVER LOAD สั่ง TRIP ทําการรี

เช็คใชงานได
ธรณัฐ

หองอาการดาน

ใน ชั้น2
14/06/2551 13:00 น. นิภา 14/06/2551 13:00 น. วีระ 14/06/2551 13:00 น. 14/06/2551 13:15 น. ธรณัฐ อภิรักษ 1/06/2551 0:00 น. E/E

150 300/14964
เครื่องทําน้ําแข็งสายน้ํา

แตก
สายน้ําแตก ทําการแกไขใชงานไดปกติ ไพบูลย หองครัว ชั้น 2 14/06/2551 14:09 น. นิภา 14/06/2551 14:09 น. วีระ,สัมฤทธิ์ 14/06/2551 14:09 น. 14/06/2551 14:30 น. ไพบูลย อภิรักษ 14/06/2551 14:30 น. E/E

151 300/14965 หลอดไฟแบบยาว หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดFL 36 cool 

หลอด และเพิ่ม จูปเตอร 1 หลอด 

ี  

สายทอง
5 A ชั้น 5 หอง

1512
14/06/2551 14:14 น. นิภา 14/06/2551 14:14 น. วีระ,สัมฤทธิ์ 14/06/2551 14:14 น. 14/06/2551 14:20 น. สายทอง อภิรักษ 14/06/2551 14:20 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

152 300/14966 ยาซิลิโคน ยาซิลิโคน
ทําการยาซิลิโคนใหแลวหองอื่น

ชํารุดแมบานจะโทนมาใหม
แมบาน

5 B ชั้น 5 หอง 

1502-1504
14/06/2551 14:30 น. นิภา 14/06/2551 14:30 น. สัมฤทธิ์ 14/06/2551 14:40 น. 14/06/2551 14:55 น. กฤษณ อภิรักษ 14/06/2551 14:55 น. OTHER

153 300/14967
หลอดไฟเสียที่ ชั้น 

5,6,7 อยางละ1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟจําป 

ซุปเปอรลักษและไอโดรดจนอยาง

1 

Round 14/06/2551 16:06 น. สัมฤทธิ์ 14/06/2551 16:06 น. สัมฤทธิ์ 14/06/2551 16:30 น. 14/06/2551 16:40 น. สัมฤทธิ์ อภิรักษ 14/06/2551 16:40 น. E/E

154 300/14968 หลอดไฟเสีย 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอด FL  18  W ให

เรียบรอยแลว
บัญชา X-ray ชั้น 1 14/06/2551 17:50 น. วีระ 14/06/2551 17:50 น. วีระ 14/06/2551 17:30 น. 14/06/2551 17:45 น. ชลิตา อภิรักษ 14/06/2551 17:45 น. E/E

155 300/14960 ติดดามจับประตู ติดดามจับประตู ดามจับหมด  รออะไหล แมบาน 5 A ชั้น 5 หอง1507 14/06/2551 12:58 น. วีระ 14/06/2551 12:58 น. วรรณวิทย,วีระ14/06/2551 12:51 น. 15/06/2551 12:00 น. สายทอง อภิรักษ 15/06/2551 12:00 น. OTHER

156 300/14961 ติดดามจับประตู ติดดามจับประตู ดามจับหมด  รออะไหล แมบาน 6 A ชั้น 5 หอง1518 14/06/2551 12:58 น. วีระ 14/06/2551 12:58 น. วรรณวิทย,วีระ14/06/2551 12:08 น. 15/06/2551 11:30 น. สายทอง อภิรักษ 15/06/2551 11:30 น. OTHER

157 300/14970
โคมไฟตรงหัวเตียง

และตรงเคานเตอร
หลอดไฟเสีย

ทําการเปลี่ยนหลอดSuperluxe 1

หลอด ใหแลว
วิเศษ

5 A ชั้น 5 หอง

1517
15/06/2551 7:35 น. ชวลิต 15/06/2551 7:35 น. ชวลิต 15/06/2551 7:45 น. 15/06/2551 8:00 น. สายทอง อภิรักษ 15/06/2551 8:00 น. E/E

158 300/14973 หลอดหัวเตียง หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอด FL -36 W cool

 white  ใหเรียบรอยแลว
วิยดา

5 A ชั้น 5 หอง 

1517
15/06/2551 19:15 น. ชวลิต 15/06/2551 19:15 น. ชวลิต 15/06/2551 19:20 น. 15/06/2551 19:25 น. ทัศนียา อภิรักษ 15/06/2551 19:25 น. E/E

159 300/14975
ใหยายหลอดไฟแสง

สวางภายในหอง AHU
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการยายโคมไฟแสงสวางให

เรียบรอยแลว
แมบาน

OPD -MED ชั้น4

 หอง AHU
15/06/2551 20:40 น. สราวุฒิ 15/06/2551 20:40 น. ชวลิต,สราวุฒิ 15/06/2551 20:40 น. 15/06/2551 22:00 น. ฐิติพร อภิรักษ 15/06/2551 22:00 น. E/E

160 300/14971 ติดกลองกระดาษชําระ ติดกลองกระดาษชําระ ไดทําการติดตั้งแลว เจาหนาที่ TCU ชั้น3 หอง 5 15/06/2551 16:15 น. อารยะ 15/06/2551 16:15 น. อารยะ 15/06/2551 16:20 น. 16/06/2551 15:40 น. พัชรินทร อภิรักษ 16/06/2551 15:40 น. OTHER

161 300/14972 ประตูหองล็อคไมได ประตูหองล็อคไมได ไดทําการเปลี่ยนที่ล็อคกุญแจใหใหม ผองศรี
6 A ชั้น 6 หอง

1618
15/06/2551 16:00 น. อารยะ 15/06/2551 16:00 น. นคร 15/06/2551 14:30 น. 16/06/2551 14:48 น. ชิด อภิรักษ 16/06/2551 14:48 น. E/E

162 203/10123 น้ํารั่วตรงที่กดชักโครก ฟลัดวาวลเสีย
เปลี่ยนอุปกรณืพรอมติดตั้งชักโครก

ใหม
แมบาน ER ชั้น 1 16/06/2551 8:50 น. พงษศักดิ์ 16/06/2551 8:50 น. นคร 16/06/2551 9:00 น. 16/06/2551 10:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 16/06/2551 10:00 น. SAN

163 203/10124 หลอดไฟหองน้ําชายเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว
แมบาน เวชระเบียน 16/06/2551 15:00 น. นคร 16/06/2551 15:00 น. นคร 16/06/2551 15:00 น. 16/06/2551 15:15 น. มาลี อภิรักษ 16/06/2551 15:15 น. E/E

164 300/14974
หลอดไฟโถงทางเดิน

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอด ใหใหม 2 หลอด สราวุฒิ

OR ไตเทียม ชั้น

 3
16/06/2551 6:30 น. สราวุฒิ 16/06/2551 6:30 น. สราวุฒิ 16/06/2551 6:35 น. 16/06/2551 6:40 น. ฐิติพร อภิรักษ 16/06/2551 6:40 น. E/E

165 300/14976
ลูกบิดประตูชํารุดที่

บริเวณหองเปลี่ยนเสื่อ

 

ลูกบิดประตูชํารุด
แกไขเบื้อยงตนโดยการถอดสลัก

ประตู
สุริยา OR  ชั้น 3 16/06/2551 6:20 น. ชวลิต 16/06/2551 6:20 น. ชวลิต,สราวุฒิ 16/06/2551 6:30 น. 16/06/2551 6:40 น. สุริยา อภิรักษ 16/06/2551 6:40 น. OTHER

166 300/14977 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W 

ใหแลว
ฉะมอย หนาสูตินารี 16/06/2551 7:00 น. ชวลิต 16/06/2551 7:00 น. ชวลิต 16/06/2551 7:05 น. 16/06/2551 7:10 น. ฐิติพร อภิรักษ 16/06/2551 7:10 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

167 300/14979
หลอดตะเกียบเสีย 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหเรียบรอย

แลว
สิรินาถ หองเก็บเชื้อ ชั้น 7 16/06/2551 11:00 น. นิภา 16/06/2551 11:00 น. อารยะ 16/06/2551 13:00 น. 16/06/2551 13:20 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 16/06/2551 13:20 น. E/E

168 300/14981 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดจูปเตอร ให

เรียบรอยแลว
แมบาน

6 A ชั้น 6 หอง

1623
16/06/2551 13:00 น. นิภา 16/06/2551 13:00 น. นคร 16/06/2551 13:30 น. 16/06/2551 13:35 น. ไพศาล อภิรักษ 16/06/2551 13:35 น. E/E

169 300/14982
ตัวล็อคตูยาหนาหอง

1602
ตัวล็อคตูยาเสีย ไดทําการแกไขแลว เจาหนาที่

6 A ชั้น 6 หอง 

1602
16/06/2551 13:01 น. นิภา 16/06/2551 13:01 น. นคร 16/06/2551 13:20 น. 16/06/2551 13:30 น. ไพศาล อภิรักษ 16/06/2551 13:30 น. OTHER

170 300/14983
หลอดไฟยาวหนา ER 

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอด FL  18 W 

ใหแลว
ยุวรรณดา ER ชั้น 1 16/06/2551 13:09 น. นิภา 16/06/2551 13:09 น. นคร 16/06/2551 13:15 น. 16/06/2551 13:20 น. มาลี อภิรักษ 16/06/2551 13:20 น. E/E

171 300/14984 ประตูเปดคางไมได ประตูเสีย ไดทําการแกไขแลว บุปผาทิพย
5 B ชั้น 5 หอง 

2501
16/06/2551 13:58 น. นิภา 16/06/2551 13:58 น. วรรณวิทย 16/06/2551 15:45 น. 16/06/2551 16:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 16/06/2551 16:00 น. OTHER

172 300/14985 ทําที่จับประตูหองน้ํา ที่จับประตูหลุด ติดตั้งดามจับประตูหอง สายทอง
5 A ชั้น 5 หอง 

1516
16/06/2551 14:30 น. นิภา 16/06/2551 14:30 น. นคร 16/06/2551 15:45 น. 16/06/2551 16:00 น. สายทอง อภิรักษ 16/06/2551 16:00 น. OTHER

173 300/14986 ตูเย็นมีเสียงดัง ตูเย็นมีเสียงดัง ไดทําการแกไขแลว จุฑารัตน
5 A ชั้น 5 หอง 

1516
16/06/2551 15:00 น. นิภา 16/06/2551 15:00 น. วรรณวิทย 16/06/2551 15:40 น. 16/06/2551 15:45 น. สายรุง อภิรักษ 16/06/2551 15:45 น. E/E

174 300/14987
ยึดนอตและหลอดไฟ

เสีย

นอตหลุด และหลอดไฟ

เสื่อมสภาพ
ไดทําการแกไขใหแลว จินตนา Nursery ชั้น 5 16/06/2551 15:30 น. นิภา 16/06/2551 15:30 น. วรรณวิทย 16/06/2551 17:00 น. 16/06/2551 17:30 น. รัตนธรณ อภิรักษ 16/06/2551 17:30 น. E/E

175 300/14988 หลอดไฟในหองน้ํา หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนเรียบรอยแลว อาภาภรณ
6 B ชั้น 6 หอง

2614
16/06/2551 16:43 น. นิภา 16/06/2551 16:43 น. วรรณวิทย 16/06/2551 17:00 น. 16/06/2551 17:30 น. นันทวัน อภิรักษ 16/06/2551 17:30 น. E/E

176 300/14990
เปลี่ยนหลอดไฟ 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอยแลว สมบุญ

ER  ชั้น 1 หอง 

ผาตัด
16/06/2551 17:51 น. นิภา 16/06/2551 17:51 น. วรรณวิทย 16/06/2551 18:15 น. 16/06/2551 18:20 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 16/06/2551 18:20 น. E/E

177 300/14978 ปมน้ําพุเสีย 1ตัว ปมน้ําพุเสีย ซอมเสร็จใชงานไดแลว ดุษฏี สวน ชั้น 4 16/06/2551 8:17 น. นิภา 16/06/2551 8:17 น. ยงยุทธ 16/06/2551 10:00 น. 16/06/2551 11:00 น. นิภา อภิรักษ 16/06/2551 11:00 น. SAN

178 300/14980
อางลางมือรั่ว 1อาง 

และsensor ไมทํางาน 1

 

อางน้ํารั่ว ทําการแกไขเรียบรอยแลว บุปผาทิพย
Zone B 

สวนกลาง ชั้น 4

  ้ํ ิ

16/06/2551 11:00 น. นิภา 16/06/2551 11:00 น. วรรณวิทย 16/06/2551 17:20 น. 16/06/2551 17:30 น. นาง อภิรักษ 16/06/2551 17:30 น. SAN

179 300/14989 ยายโทรศัพท ยายโทรศัพท ทําการยายเรียบรอยแลว วิลาสิณี
ทันตกรรม ชั้น 4

 หองตรวจ4
16/06/2551 17:19 น. นิภา 16/06/2551 17:19 น. ไพศาล,นิรุต 16/06/2551 21:12 น. 16/06/2551 21:50 น. พรไพลิน อภิรักษ 16/06/2551 21:50 น. TEL

180 300/14991 หลอดไฟFL 18 W เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18  W 

ใหแลว
พันธินี

ศัลยกรรม   ชั้น 1

 หอง 8
17/06/2551 7:50 น. นิรุต 17/06/2551 7:50 น. ชวลิต 17/06/2551 7:50 น. 17/06/2551 7:50 น. วิรัญญา อภิรักษ 17/06/2551 7:50 น. E/E

181 300/14992 ติดกลองสบู ติดกลองสบู ทําการติดตั้งใหแลว ใชการได ณัฐรินทร OPD -เด็ก  ชั้น 2 17/06/2551 8:46 น. นิภา 17/06/2551 8:46 น. สัมฤทธิ์ 17/06/2551 8:50 น. 17/06/2551 9:10 น. ขนิษฐา อภิรักษ 17/06/2551 9:10 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

182 300/14993
เปลี่ยนหลอดไฟ 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหเรียบรอย

แลว
นฤมล EENT ชั้น 1 17/06/2551 8:55 น. นิภา 17/06/2551 8:55 น. อารยะ 17/06/2551 9:05 น. 17/06/2551 9:10 น. ชนมล อภิรักษ 17/06/2551 9:10 น. E/E

183 300/14994
หลอดยาวกลาง FL  18

 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W

 ใหแลว
หฤทัย customer ชั้น 1 17/06/2551 9:51 น. นิภา 17/06/2551 9:51 น. อารยะ 17/06/2551 10:00 น. 17/06/2551 10:05 น. จิตตวีร อภิรักษ 17/06/2551 10:05 น. E/E

184 300/14995 ทีวีไมมีภาพ ทีวีเสีย สายทีวีหลุด ใสกลับเขาที่ใชไดปกติ สุจินต
6 B ชั้น 6 หอง 

2601
17/06/2551 9:58 น. นิภา 17/06/2551 9:58 น. วีระ 17/06/2551 9:58 น. 17/06/2551 10:10 น. ฉันท อภิรักษ 17/06/2551 10:10 น. E/E

185 300/14996 ที่กดน้ําสบูไมออก ที่กดน้ําสบูไมออก เปลี่ยนถานใหแลวใชการได กาจนา skin หองตรวจ 5 17/06/2551 13:44 น. นิภา 17/06/2551 13:44 น. สัมฤทธิ์,นคร 17/06/2551 13:50 น. 17/06/2551 14:00 น. ชาลิณี อภิรักษ 17/06/2551 14:00 น. OTHER

186 300/14997 ไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดhalogen 2 

หลอดใหเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ BIC ชั้น 7 17/06/2551 15:26 น. นิภา 17/06/2551 15:26 น. อารยะ 17/06/2551 15:26 น. 17/06/2551 18:00 น. ทับทิม อภิรักษ 17/06/2551 18:00 น. E/E

187 300/14998 หองน้ําชาย สายฉีดรั่ว สายฉีดชําระชํารุด เปลี่ยนใหเรียบรอยแลว อาภาภรณ 6 B ชั้น 6 Zone B 17/06/2551 16:22 น. นิภา 1/06/2551 16:22 น. วีระ 17/06/2551 16:22 น. 17/06/2551 17:00 น. ปวีณา อภิรักษ 17/06/2551 17:00 น. SAN

188 300/14999 ไฟหองน้ําเบอร2 เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟEcotone ให

แลว 1 หลอด
อังคนา Xray ชั้น 1 17/06/2551 21:13 น. นิภา 17/06/2551 21:13 น. นิรุต 17/06/2551 21:20 น. 17/06/2551 21:25 น. ชลิตา อภิรักษ 17/06/2551 21:25 น. E/E

189 300/1500 หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดเปลี่ยนหลอดFL 18 Wใหใหม

แลว  3 หลอด
ชาคร การตลาด 18/06/2551 8:19 น. นิภา 18/06/2551 8:19 น. นคร 18/06/2551 8:30 น. 18/06/2551 8:45 น. สุรี อภิรักษ 18/06/2551 8:45 น. E/E

190 300/15001 หลอดไฟกลม 1 กลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดเปลี่ยนหลอดไฟ Superluxe 1 

หลอด
ปวีณา

6 B ชั้น 6  

เคานเตอร
18/06/2551 8:21 น. นิภา 18/06/2551 8:21 น. สัมฤทธิ์ 18/06/2551 8:50 น. 18/06/2551 8:59 น. จุทานาฏ อภิรักษ 18/06/2551 8:59 น. E/E

191 301/15002
แอรมีน้ําหยดลงบริเวณ

สายไฟ
แอรน้ําหยด ทอน้ําทิ้งตัน แกไข ใชงานไดแลว รุจิรา จัดซื้อ B1 18/06/2551 10:55 น. นิภา 18/06/2551 10:55 น. วีระ,กฤษณ 18/06/2551 10:59 น. 18/06/2551 12:00 น. รุจิรา อภิรักษ 18/06/2551 12:00 น. A/C

192 301/15003 ไมหัวโซฟาหลุด ไมหัวโซฟาหลุด ตัดใหใชการไดแลว วิไล
5 A ชั้น 5 หอง

1519
18/06/2551 14:54 น. นิภา 18/06/2551 14:54 น. วีระ,นคร 18/06/2551 15:50 น. 18/06/2551 16:00 น. สุมาลา อภิรักษ 18/06/2551 16:00 น. OTHER

193 301/15004
หองน้ําชายStaff กอก

น้ํารั่ว
กอกน้ํารั่ว ทําการแกไขใหแลว ใชการไดปกติ Keeper

ER ชั้น 1 

หองน้ําstaff
18/06/2551 15:30 น. นิภา 18/06/2551 15:30 น. สัมฤทธิ์,นคร 18/06/2551 15:40 น. 18/06/2551 15:50 น. มาลี อภิรักษ 18/06/2551 15:50 น. SAN

194 301/15005 โคมไฟไมติด 1โคม หลอดไฟเสื่อมสภาพ แกไขใชไดแลว เจาหนาที่ ฝายบุคคล ชั้น 3 18/06/2551 15:21 น. นิภา 18/06/2551 15:21 น. สัมฤทธิ์,นคร 18/06/2551 15:21 น. 18/06/2551 15:30 น. อารดา อภิรักษ 18/06/2551 15:30 น. E/E

195 301/15006 โทรศัพทที่เคานเตอรเสีย โทรศัพทเสีย แกไขใชไดแลว สุพัตรา
ICU ชั้น 3หอง

เคานเตอร
18/06/2551 16:12 น. นิภา 18/06/2551 16:12 น. สัมฤทธิ์,นคร 18/06/2551 16:12 น. 18/06/2551 16:20 น. นิตยา อภิรักษ 18/06/2551 16:20 น. TEL

196 301/15007
หลอดไฟยาวหองพัก

คนไข
หลอดไฟเสิ่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว 1 

หลอด
หญิง กายภาพ ชั้น 2 18/06/2551 16:20 น. นิภา 18/06/2551 16:20 น. สัมฤทธิ์,นคร 18/06/2551 16:20 น. 18/06/2551 16:30 น. หญิง อภิรักษ 18/06/2551 16:30 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

197 301/15008 หลอดไฟในลิฟทเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดใหเรียบรอยแลว อาภาภรณ
6 B ชั้น 6 หอง

Zone B
18/06/2551 18:35 น. นิภา 18/06/2551 18:35 น. สัมฤทธิ์ 18/06/2551 18:40 น. 18/06/2551 18:45 น. สัมฤทธิ์ อภิรักษ 18/06/2551 18:45 น. E/E

198 301/15009
ปลั๊กไฟหลุดออกมาทั้ง

พวง
ปลั๊กไฟหลุด ยึดใหแลว ใชการไดปกติ รําพึง

6 B ชั้น 6 หอง

2615
18/06/2551 18:36 น. นิภา 18/06/2551 18:36 น. สัมฤทธิ์ 18/06/2551 18:40 น. 18/06/2551 18:45 น. บุญสิดา อภิรักษ 18/06/2551 18:45 น. E/E

199 298/14900
หองน้ําชักโครกตัน กด

ไมลง
ชักโครกตัน เช็คแลว วาวดเสีย รอของกอน บุปผาทิพย

ลานจอดรถ ชั้นB1

 หองน้ํา
9/06/2551 8:30 น. นคร 9/06/2551 8:30 น. นคร 9/06/2551 8:35 น. 18/06/2551 12:00 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 18/06/2551 12:00 น. SAN

200 301/15011
หลอดไฟกระพริบ FL 

18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL  18 W ปยวรรณ

OPD เด็ก ชั้น 2 

หอง 10
19/06/2551 7:10 น. ชวลิต 19/06/2551 7:10 น. นิรุต 19/06/2551 7:15 น. 19/06/2551 7:20 น. พลอย อภิรักษ 19/06/2551 7:20 น. E/E

201 301/15012 หัวจุกโซฟาหลุด หัวจุกโซฟาหลุด ทําการแกไข ใชการไดแลว สายทอง
5 A ชั้น 5 หอง 

1519
19/06/2551 10:52 น. นิภา 19/06/2551 10:52 น. นคร 19/06/2551 10:52 น. 19/06/2551 11:10 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 19/06/2551 11:10 น. OTHER

202 301/15013
หลอดไฟยาว เสีย 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อทสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอด PLL  36 W ให

แลว  1 หลอด
วาสนา

6 A ชั้น 6 หอง 

เคานเตอร
19/06/2551 10:55 น. นิภา 19/06/2551 10:55 น. วีระ 19/06/2551 10:55 น. 19/06/2551 11:00 น. ผองศรี อภิรักษ 19/06/2551 11:00 น. E/E

203 301/15014
สายไฟที่แปะติดกับ

พื้นหลุด
สายไฟหลุด ติดเทบกาวใหใชไดแลว กาญจนา Reception ชั้น 1 19/06/2551 11:36 น. นิภา 19/06/2551 11:36 น. วีระ 19/06/2551 11:36 น. 19/06/2551 11:45 น. กาญนา อภิรักษ 19/06/2551 11:45 น. OTHER

204 301/15015 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL  18 W  

ใหแลว
พิศมัย Admin ชั้น 3 19/06/2551 11:39 น. นิภา 19/06/2551 11:39 น. นคร 19/06/2551 11:40 น. 19/06/2551 11:50 น. ชกานต อภิรักษ 19/06/2551 11:50 น. E/E

205 301/15016 หลอดไฟเสียFL 36 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL  36  W 

ใหแลว
สุภาภรณ เวชระเบียน B 1 19/06/2551 15:56 น. นิภา 19/06/2551 15:56 น. นคร 19/06/2551 15:50 น. 19/06/2551 16:00 น. สุภาภรณ อภิรักษ 19/06/2551 16:00 น. E/E

206 301/15010 น้ํารั่ว ลนออกมา น้ํารั่ว ไดแกไขเรียบรอยแลว สายทอง
5 A ชั้น 5 หอง

ซักลาง
18/06/2551 18:38 น. นิภา 18/06/2551 18:38 น. วรรณวิทย 18/06/2551 18:38 น. 20/06/2551 7:00 น. สายทอง อภิรักษ 20/06/2551 7:00 น. SAN

207 301/15018
หลอดไฟดวงเล็ก 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟHalogen 220

 Vใหเสร็จเรียบรอยแลว
ทัศนี

หองอาหาร

Avanue ชั้น 2
20/06/2551 8:20 น. นิภา 20/06/2551 8:20 น. สราวุฒิ 20/06/2551 8:22 น. 20/06/2551 8:25 น. อัญชลี อภิรักษ 20/06/2551 8:25 น. E/E

208 301/15019 หลอดไฟลูกเตา 2 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ synvania 

superluxe  2 หลอดใหเสร็จ

ี  

ชลิตา หองคลอด ชั้น 3 20/06/2551 8:31 น. นิภา 20/06/2551 8:31 น. วีระ 20/06/2551 9:00 น. 20/06/2551 9:10 น. ฐานันท อภิรักษ 20/06/2551 9:10 น. E/E

209 301/15020
หลอดไฟแสงสวาง

ทางเดิน Halogen 12 v
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ   Halogen 

12 V   50W 1หลอดหลอดใหเสร็จ

ี  

เจาหนาที่ OPD -เด็ก ชั้น4 20/06/2551 8:33 น. นิภา 20/06/2551 8:33 น. สราวุฒิ 20/06/2551 8:34 น. 20/06/2551 8:40 น. ดุษฏี อภิรักษ 20/06/2551 8:40 น. E/E

210 301/15021 กอกน้ําไมไหล กอกน้ําเสีย ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว วิภา
6 B ชั้น 6 หอง 

2512
20/06/2551 8:40 น. นิภา 20/06/2551 8:40 น.คร,สราวุฒิ,อาร 20/06/2551 9:00 น. 20/06/2551 9:05 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 20/06/2551 9:05 น. SAN

211 301/15022 ชักโครกกดน้ําไมลง ชักโครกตัน ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว สมใจ
6 A ชั้น 6 หอง

1619
20/06/2551 0:00 น. นิภา 20/06/2551 0:00 น. นคร 20/06/2551 9:38 น. 20/06/2551 9:45 น. สมใจ อภิรักษ 20/06/2551 9:45 น. SAN



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

212 301/15023 หลอดไฟตะเกียบเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ตรวจสอลแลวพบวาขั้วของหลอด

ละลายซอมแซมใชไดแลว
เจาหนาที่

5 A ชั้น 5  หอง

โถง
20/06/2551 9:50 น. นิภา 20/06/2551 9:50 น. สราวุฒิ 20/06/2551 11:05 น. 20/06/2551 11:10 น. กรรณิการ อภิรักษ 20/06/2551 11:10 น. E/E

213 301/15024
หองน้ําสวนกลางน้ํา

ไหลไมหยุด
กอกน้ําเสีย ตรวจสอบแลวปกติ แดน หนาลิฟท ชั้น 1 20/06/2551 10:01 น. นิภา 20/06/2551 10:01 น. นคร 20/06/2551 10:01 น. 20/06/2551 10:05 น. อภิรักษ 20/06/2551 10:05 น. SAN

214 301/15025 น้ําพุเสีย น้ําพุเสีย ทําการเปลี่ยนน้ําพุใหใหม พงษศักดิ์
5 A ชั้น 5 หอง

โถง
20/06/2551 10:20 น. นิภา 20/06/2551 10:20 น. วรรณวิทย 20/06/2551 10:20 น. 20/06/2551 11:00 น. ดวงดาว อภิรักษ 20/06/2551 11:00 น. SAN

215 301/15026 กอกน้ําเสีย กอกน้ําเสีย เปลี่ยนกอกใหมแลว เดชา
ER ชั้น 1 หอง

ซักลาง
20/06/2551 10:42 น. นิภา 20/06/2551 10:42 น. นิรุติ์,สราวุฒิ 20/06/2551 21:05 น. 20/06/2551 21:18 น. นาริสา อภิรักษ 20/06/2551 21:18 น. SAN

216 301/15027
เช็คสัญญาณทีวีชอง 

NSK ไมติด
เช็คสัญญาณทีวี ไดทําการตั้งใหแลว จิตตวีย

5 A ชั้น 5 หอง

1516
20/06/2551 10:51 น. นิภา 20/06/2551 10:51 น. นคร 20/06/2551 11:00 น. 20/06/2551 11:20 น. ดาวดวง อภิรักษ 20/06/2551 11:20 น. E/E

217 301/15028 ทีวีเสี๊ยบปลั๊กไมได ทีวีเสี๊ยบปลั๊กไมได ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว ปราณี
6 B ชั้น 6 หอง 

2611
20/06/2551 14:00 น. นิภา 20/06/2551 14:00 น. วรรณวิทย 20/06/2551 14:20 น. 20/06/2551 14:20 น. ปวีณา อภิรักษ 20/06/2551 14:20 น. E/E

218 301/15029 โลเทาหลุด โลลยเทาหลุด ติดเสร็จเรียบรอยแลว อิศริยา NUSERY ชั้น 5 20/06/2551 14:14 น. นิภา 20/06/2551 14:14 น. อารยะ 20/06/2551 14:30 น. 20/06/2551 14:35 น. วรัญญา อภิรักษ 20/06/2551 14:35 น. OTHER

219 301/15031
โทรศัพทเวลาคุยมี

เสียงซาๆ
โทรศัพทเสีย

ไดทากรตรวจเช็คแลว และ

ซอมแซมแลวพบวาปกติดี
รุงทิวา

ศัลยกรรม ชั้น 1

 หองตรวจ 6
20/06/2551 15:14 น. นิภา 20/06/2551 15:14 น. อารยะ,นคร 20/06/2551 19:20 น. 20/06/2551 19:25 น. ดุษฏี อภิรักษ 20/06/2551 19:25 น. TEL

220 301/15032 ไมมีสายโทรศัพท โทรศัพทเสีย ใสสายโทรศัพทใชงานไดแลว วิภาดา
5 B ชั้น 5 หอง 

2507
20/06/2551 15:17 น. นิภา 20/06/2551 15:17 น. วีระ 20/06/2551 15:20 น. 20/06/2551 15:30 น. อรุณ อภิรักษ 20/06/2551 15:30 น. TEL

221 301/15035 ดอกจําปเสีย 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม วิภาวดี
5 A ชั้น 5 หอง 

1507
20/06/2551 17:38 น. นิภา 20/06/2551 17:38 น. สราวุฒิ 20/06/2551 17:45 น. 20/06/2551 17:50 น. สุวิมล อภิรักษ 20/06/2551 17:50 น. E/E

222 301/15036
หลอดไฟทางเดิน 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ candal 2

หลอด และECOTONE 1 หลอดให

ใ 

สายทอง
5 A ชั้น 5 หอง 

1511
20/06/2551 18:59 น. นิภา 20/06/2551 18:59 น. ชวลิต,สราวุฒิ 20/06/2551 17:20 น. 20/06/2551 17:30 น. สุรัตน อภิรักษ 20/06/2551 17:30 น. E/E

223 301/15037
หลอดไฟเสีย 36 W 

บริเวณทางเดินระหวาง

 

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ตรวจสอบพบวาสตารทเตอรหลวม

 ทําการซอมแซมแลว
อารยะ 5 B ชั้น 5 20/06/2551 19:21 น. นิภา 20/06/2551 19:21 น. นคร 20/06/2551 19:30 น. 20/06/2551 19:30 น. อารยะ อภิรักษ 20/06/2551 19:30 น. E/E

224 203/10127
หองน้ํา ER ผูหญิงที่

แขวนสายฉีดน้ําหลุด
สายฉีดหลุด ยึดนอตใหมใชงานไดปกติ ณัฐรินทร แมบาน PCS 21/06/2551 11:00 น. วีระ 21/06/2551 11:00 น. วีระ 21/06/2551 11:05 น. 21/06/2551 11:10 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 21/06/2551 11:10 น. SAN

225 301/15038 หองน้ํารั่ว หองน้ํารั่ว ตรวจสอบแลว ปกติดี NURSE
5 Aชั้น 5 หอง 

1519
21/06/2551 1:35 น. ไพศาล 21/06/2551 1:35 น. ชวลิต 21/06/2551 1:40 น. 21/06/2551 1:45 น. ปฐววี อภิรักษ 1/06/2551 0:00 น. SAN

226 301/15039
หลอดไฟเสียและน้ํา

แอรหยด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดและแกไขน้ํา

หยดแลว
แมบาน

6 B ชั้น 6 หอง

แมบาน
21/06/2551 6:48 น. ไพศาล 21/06/2551 6:48 น. ไพศาล 21/06/2551 6:49 น. 21/06/2551 7:22 น. สวลักษณ อภิรักษ 21/06/2551 7:22 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

227 301/15042
หลอดไฟหองน้ํา

กระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอด ECOTONE

เรียบรอยแลว
พยาบาล

6 A ชั้น 6 หอง 

1622
21/06/2551 17:00 น. วีระ 21/06/2551 17:00 น. วีระ 21/06/2551 17:00 น. 21/06/2551 17:10 น. วีระ อภิรักษ 21/06/2551 17:10 น. E/E

228 301/15043 เปลี่ยนหลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอด   synvania F 18

เรียบรอยแลว
อารี ICU 21/06/2551 18:20 น. วรรณวิทย 21/06/2551 18:20 น. วีระ 21/06/2551 18:25 น. 25/06/2551 22:30 น. อภิรักษ 25/06/2551 22:30 น. E/E

229 301/15017 หลอดไฟเสีย 3จุด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอย

แลว
อภิรักษ ชั้น1 19/6/2008  19::00 นิภา 19/6/2008  19::00 นิรุต,สราวุฒิ 19/06/2551 19:30 น. 21/06/2551 20:50 น. อภิรักษ 21/06/2551 20:50 น. E/E

230 301/15041
หองน้ําชายมีน้ําไหล

ออกมา
น้ํารั่ว ตรวจสอบแลว ปกติดี พนักงาน เวชระเบียน 21/06/2551 17:00 น. วรรณวิทย 21/06/2551 17:00 น. วีระ 21/06/2551 17:10 น. 21/06/2551 17:30 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 21/06/2551 17:30 น. SAN

231 301/15040 มีน้ํารั่งจากแอร แอรน้ํารั่ว
ตรวจสอบพบวาน้ําซึมจากพื้นจึงยา

ปูนกระเบื้องพื้นหอง
สายทอง

5 Aชั้น 5 หอง 

1519
21/06/2551 10:00 น. วรรณวิทย 21/06/2551 10:00 น. วีระ 21/06/2551 17:10 น. 21/06/2551 17:30 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 22/06/2551 17:30 น. A/C

232 301/15044 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน ใชงานไดแลว เจาหนาที่ 5 B หอง 2503 22/06/2551 10:00 น. วีระ 22/06/2551 10:00 น. วีระ 22/06/2551 10:00 น. 22/06/2551 10:45 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 22/06/2551 10:45 น. SAN

233 301/15046 รีโมททีวีกดไมได รีโมทเสีย เปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว เจาหนาที่ 5 B หอง 2509 22/06/2551 10:30 น. วีระ 22/06/2551 10:30 น. วีระ 22/06/2551 10:30 น. 22/06/2551 10:45 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 22/06/2551 10:45 น. E/E

234 301/15047 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการแกไขรียบรอยแลว ปญญา
OR ชั้น 3 หอง 

5,6
22/06/2551 13:05 น. สัมฤทธิ์ 22/06/2551 13:05 น. วรรณวิทย,วีระ22/06/2551 13:30 น. 22/06/2551 14:50 น. วัชรา อภิรักษ 22/06/2551 14:50 น. E/E

235 301/15048 แกไขตูยาชํารุด ตูยาชํารุด ไดทําการแกไขรียบรอยแลว เจาหนาที่
6 A ชั้น 6 หอง 

1612
22/06/2551 13:15 น. สัมฤทธิ์ 22/06/2551 13:15 น. วรรณวิทย 22/06/2551 14:00 น. 22/06/2551 14:30 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/06/2551 14:30 น. OTHER

236 301/15049 หลอดไฟเสียกลม 1 ดวง หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟ superluxe 

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่

5 B ชั้น 5 หอง 

เคานเตอร
22/06/2551 14:40 น. สัมฤทธิ์ 22/06/2551 14:40 น. วีระ 22/06/2551 14:40 น. 22/06/2551 15:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 22/06/2551 15:00 น. E/E

237 301/15050
โทรศัพทเบอร 2279 

ไมมีสัญญาณ
โทรศัพทเสีย แกไขเรียบรอยแลว เจาหนาที่ กายภาพ 22/06/2551 9:00 น. วีระ 22/06/2551 9:00 น. วีระ 22/06/2551 9:00 น. 22/06/2551 11:30 น. หญิง อภิรักษ 22/06/2551 11:30 น. TEL

238 203/10128
ชักโครกน้ําไหลซึม

ตลอดเวลา
ชักโครกน้ําไหลไมหยุด

ตรวจสอบซอมเรียบรอย สาเหตุเกิด

จากซิลดยางสึก
ณัฐรินทร แมบาน PCS 23/06/2551 14:40 น. ชวลิต 23/06/2551 14:40 น. ชวลิต 23/06/2551 20:35 น. 23/06/2551 20:45 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 23/06/2551 20:45 น. SAN

239 203/10129 หลอดไฟหนาหองน้ํา หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ halogen 2

หลอด
ณัฐรินทร แผนก heart 23/06/2551 14:40 น. ชวลิต 23/06/2551 14:40 น. ชวลิต,สราวุฒิ 23/06/2551 22:20 น. 23/06/2551 22:30 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 23/06/2551 22:30 น. SAN

240 203/10130
หลอดไฟสองภาพหนา

การเงินหายไป 1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ halogen 1 

หลอด
ณัฐรินทร การเงิน ชั้น 1 23/06/2551 14:45 น. ชวลิต 23/06/2551 14:45 น. ชวลิต,สราวุฒิ 23/06/2551 22:10 น. 23/06/2551 22:15 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 23/06/2551 22:15 น. E/E

241 302/15052
ประตูไมสามารถเปด

ไดล็อคคางได
ประตูเปดคางไมได ไดทําการซอมแซมแลว วิไลลักษณ

ทันตกรรม ชั้น 

1หองตรวจ 5
23/06/2551 7:25 น. สราวุฒิ 23/06/2551 7:25 น. ชวลิต,สราวุฒิ 23/06/2551 7:26 น. 23/06/2551 7:27 น. อุไรลักษณ อภิรักษ 23/06/2551 7:27 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

242 302/15053
โทรศัพทเสียเวลาโทร

เขาสายไมวาง
โทรศัพทเสีย ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว จิตติมา กายภาพ ชั้น 2 23/06/2551 8:43 น. นิภา 23/06/2551 8:43 น. วรรณวิทย 23/06/2551 10:00 น. 23/06/2551 11:30 น. หญิง อภิรักษ 23/06/2551 11:30 น. TEL

243 302/15060
เวลาอาบบน้ํา น้ําจะ

ไหลระบายชา
ทอระบายตัน ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว เดชา

5 A ชั้น 5 หอง

1503
23/06/2551 9:47 น. นิภา 23/06/2551 9:47 น. วรรณวิทย 23/06/2551 13:30 น. 23/06/2551 16:00 น. อภิรักษ 23/06/2551 16:00 น. SAN

244 302/15061 ติดกาวกระจกหลุด ติดกาวกระจกหลุด ไดทําการติดตั้งใหใหมแลว รัตนาภรณ
6 A ชั้น 6 หอง 

สวนกลาง
23/06/2551 11:05 น. นิภา 23/06/2551 11:05 น. นคร 23/06/2551 11:50 น. 23/06/2551 12:00 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 23/06/2551 12:00 น. OTHER

245 302/15062
หองเก็บของหลังแผนก

ICU หลอดไฟเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอด FL  18 W อโนชา ICU ชั้น 3 23/06/2551 11:22 น. นิภา 23/06/2551 11:22 น. นคร 23/06/2551 12:00 น. 23/06/2551 12:05 น. อโนชา อภิรักษ 23/06/2551 12:05 น. E/E

246 302/15063
หองน้ําหญิงกอกน้ํา

SENSOR น้ําไหลไม
กอกน้ําเสีย ไดตรวจสอบดูและแกไขแลว เบญจพร Check up ชั้น 4 23/06/2551 11:35 น. นิภา 23/06/2551 11:35 น. วรรณวิทย 23/06/2551 11:40 น. 23/06/2551 11:50 น. จํานงค อภิรักษ 23/06/2551 11:50 น. SAN

247 302/15065 ไมหลุด ไมหลุด ใบงานซ้ํา ดุษฏี
6 A ชั้น 6 หอง 

lobbie
23/06/2551 11:46 น. นิภา 23/06/2551 11:46 น. _ _ _ _ _ _ ใบงานซ้ํา

248 302/15066 หลอดไฟผอมสั้น หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟSynvania 

F18 ใหแลว
เจาหนาที่ ICU ชั้น 3 23/06/2551 12:08 น. นิภา 23/06/2551 12:08 น. วรรณวิทย 23/06/2551 13:00 น. 23/06/2551 13:30 น. มัทนา อภิรักษ 23/06/2551 13:30 น. E/E

249 302/15067 หลอดไฟกลางหองเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดPL 36W ใหแลว จิตราพร
5 A ชั้น 5 หอง

1509
23/06/2551 13:15 น. นิภา 23/06/2551 13:15 น. วรรณวิทย 23/06/2551 14:30 น. 23/06/2551 14:40 น. สุมาลา อภิรักษ 23/06/2551 14:40 น. E/E

250 302/15068
โทรศัพทเสียเวลาโทร

เขา-ออกเสียงไมชัด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว วิรัญญา

OPD -ศัลย ชั้น 3 

เคานเตอร
23/06/2551 14:05 น. นิภา 23/06/2551 14:05 น. วรรณวิทย 23/06/2551 15:00 น. 23/06/2551 15:10 น. วิรัญญา อภิรักษ 23/06/2551 15:10 น. TEL

251 302/15070 ซิงคอางน้ําหลุด ซิงคอางน้ําชํารุด ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว ปราณี
6 B ชั้น 6หอง 

2612
23/06/2551 15:37 น. นิภา 23/06/2551 15:37 น. วรรณวิทย 23/06/2551 15:40 น. 23/06/2551 16:00 น. วิภาดา อภิรักษ 23/06/2551 16:00 น. SAN

252 302/15069 หัวจุกโซฟาหลุด โซฟาชํารุด แกไขรียบรอยแลว สายทอง
5 A ชั้น 5 หอง 

1519
23/06/2551 14:09 น. นิภา 23/06/2551 14:09 น. 23/06/2551 15:40 น. 23/06/2551 16:00 น. สายทอง อภิรักษ 23/06/2551 16:00 น. OTHER

253 302/15072
หลอดไฟสองภาพใหญ

 1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบงานซ้ํา 203/10130 ณัฐรินทร การเงิน ชั้น 1 23/06/2551 16:30 น. นิภา 23/06/2551 16:30 น. _ _ _ _ _ _ ใบงานซ้ํา

254 302/15074
หลอดไฟฮาโลเจนเสีย 1

 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบงานซ้ํา ณัฐรินทร การเงินชั้น 1 23/06/2551 19:21 น. นิภา 23/06/2551 19:21 น. _ _ _ _ _ _ ใบงานซ้ํา

255 302/15077 งัดลอคเกอร งัดลอคเกอร ทําเสร็จเรียบรอยแลว ชรัมพร สูตินารี ชั้น 4 23/06/2551 19:59 น. นิภา 23/06/2551 19:59 น. ชวลิต,สราวุฒิ 23/06/2551 20:00 น. 23/06/2551 20:05 น. ชรัมพร อภิรักษ 23/06/2551 20:05 น. OTHER

256 302/15078 รีโมทไฟเสีย รีโมทไฟเสีย เปลี่ยนรีโมทใหแลว แมบาน 5 A หอง 1501 27/09/2551 23:15 น. นิภา 27/09/2551 23:15 น. ชวลิต,สราวุฒิ 23/06/2551 23:20 น. 23/06/2551 23:30 น. เบญจา อภิรักษ 23/06/2551 23:30 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

257 302/15079
หลอดไฟกระพริบ

กลางวอดร
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟใหเสร็จเรียบรอย

แลว
พยาบาล 6 B ชั้น 6 23/06/2551 23:00 น. นิภา 23/06/2551 23:00 น. ชวลิต,สราวุฒิ 23/06/2551 23:30 น. 23/06/2551 23:35 น. นิตยา อภิรักษ 23/06/2551 23:35 น. E/E

258 302/15080
หลอดไฟแสงสวางใน

หองน้ํา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟECOTONE 

PLL840/40p  36Wใหเสร็จ

ี  

แมบาน
OPD-MED ชั้น 4

 หองน้ํา
23/06/2551 6:35 น. นิภา 23/06/2551 6:35 น. สราวุฒิ 23/06/2551 6:40 น. 23/06/2551 11:45 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 23/06/2551 11:45 น. E/E

259 302/15081
มีน้ํารั่วไหลออกมา

บริเวณตูMRI
น้ํารั่วจากตู

ตรวจสอบแลวพบวามอเตอรไดร

วาวหลวมทําใหน้ําซึมออกมา ทํา

 

เจาหนาที่
x-ray ชั้น 1หอง

 MRI
23/06/2551 6:30 น. นิภา 23/06/2551 6:30 น. สราวุฒิ 23/06/2551 6:35 น. 23/06/2551 7:10 น. ชลิตา อภิรักษ 23/06/2551 7:10 น. SAN

260 302/15055
หลอดไฟ36 W 

coolwhite เสีย 1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอย

แลว

Round 

Inspection
chaeck up ชั้น 4 23/06/2551 9:23 น. นิภา 23/06/2551 9:23 น. วรรณวิทย 23/06/2551 12:20 น. 23/06/2551 12:30 น. พรศิริ อภิรักษ 23/06/2551 12:30 น. E/E

261 302/15057
หลอดตะกียบเสีย 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอย

แลว

Round 

Inspection

6 A ชั้น 6 หอง

กาแฟ
23/06/2551 9:31 น. นิภา 23/06/2551 9:31 น. วรรณวิทย 23/06/2551 12:00 น. 23/06/2551 12:10 น. ชลิตา อภิรักษ 23/06/2551 12:10 น. E/E

262 302/15056
หลอดตะเกียบ หอง

กาแฟ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอย

แลว

Round 

Inspection

5 B ชั้น 5 หอง

กาแฟ
23/06/2551 9:29 น. นิภา 23/06/2551 9:29 น. วรรณวิทย 23/06/2551 14:30 น. 23/06/2551 14:50 น. อภิรักษ 23/06/2551 14:50 น. E/E

263 302/15064
ระเบียงน้ําพุไมไหล 

สายยางทอหลุด
น้ําพุไมไหล ไดทําการแกไขแลว ดุษฏี 5 A ชั้น 5 23/06/2551 11:39 น. นิภา 23/06/2551 11:39 น. วรรณวิทย 23/06/2551 14:00 น. 23/06/2551 14:30 น. วิเศษ อภิรักษ 23/06/2551 14:30 น. SAN

264 302/15071
หลอดไฟเสียหนา

หองน้ํา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว เยาวลักษณ X-ray ชั้น 1 23/06/2551 15:49 น. นิภา 23/06/2551 15:49 น. นคร 23/06/2551 15:55 น. 23/06/2551 15:16 น. ชลิตา อภิรักษ 23/06/2551 15:16 น. E/E

265 302/15059 หลอดไฟสองปาย1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอย

แลว
แมบาน BIC ชั้น 7 ############### นิภา ############### วรรณวิทย ############### ############### อภิรักษ ############### E/E

266 302/15073
ติดตั้งสายไฟตรง

ประตูทางเขารพ.
ติดตั้งสายไฟ ทําการติดตั้งใหมเรียบรอยแลว อับดุลเลาะ Lobbie 23/06/2551 16:36 น. นิภา 23/06/2551 16:36 น. ชวลิต 23/06/2551 16:40 น. 24/06/2551 7:35 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 24/06/2551 7:35 น. OTHER

267 302/15082
หลอดไฟดับ 1 หลอด

ประตูทางเขา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหใหม

เรียบรอยแลว
แมบาน EENT ชั้น 1 24/06/2551 7:05 น. นิภา 24/06/2551 7:05 น. สราวุฒิ 24/06/2551 7:10 น. 24/06/2551 7:20 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 24/06/2551 7:20 น. E/E

268 302/15083 รีโมทไฟเสีย รีโมทไฟเสีย
ไฟดเปลี่ยนรีโมทไฟใหมเรียบรอย

แลว
สายทอง

5 Aชั้น 5 หอง 

1501
24/06/2551 7:20 น. สราวุฒิ 24/06/2551 7:20 น. สราวุฒิ 24/06/2551 7:20 น. 24/06/2551 7:30 น. สายทอง อภิรักษ 24/06/2551 7:30 น. E/E

269 302/15084 มีกลิ่นบุหรี่ในหอง1504 มีกลิ่นบุหรี
ไดทําการลางแอรในคืนวันที่ 

22/6/2551และเคลียรงานแลว
เจาหนาที่

5 A ชั้น 5 หอง 

1504
24/06/2551 7:30 น. สราวุฒิ 24/06/2551 7:30 น. สราวุฒิ,สราวุฒิ 24/06/2551 7:30 น. 24/06/2551 7:35 น. สายทอง อภิรักษ 24/06/2551 7:35 น. OTHER

270 302/15085
ประตูตูหลุดออกมาทั้ง

แผง
ประตูตูหลุด เจาะยึดประตูใหม อารีวัลญ

อายุรกรรม ชั้น 4

 หอง Staff
24/06/2551 8:48 น. นิภา 24/06/2551 8:48 น. อารยะ 24/06/2551 8:48 น. 24/06/2551 9:00 น. สรอยสุดา อภิรักษ 24/06/2551 9:00 น. OTHER

271 302/15086
โทรศัพทเสีย เสียงเบา 

ไมมีสัญาณ
โทรศัพทเสีย เปลี่ยนเครื่องใหมใหแลว หญิง กายภาพ ชั้น 2 24/06/2551 9:20 น. นิภา 24/06/2551 9:20 น. สัมฤทธิ์ 24/06/2551 9:56 น. 24/06/2551 10:00 น. แกวกาญน อภิรักษ 24/06/2551 10:00 น. TEL



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

272 302/15087
โทรศัพทเสีย เสียง

ขาดๆหายๆ
โทรศัพทเสีย

แกไขแลวใชไดชั่วคราวให PR 

สั่งซื้อใหม
นุจรีย ศัลกรรม ชั้น 1 24/06/2551 9:22 น. นิภา 24/06/2551 9:22 น. อารยะ,นคร 24/06/2551 9:30 น. 24/06/2551 10:30 น. หญิง อภิรักษ 24/06/2551 10:30 น. TEL

273 302/15088 หลอดไฟFlouecent 36W หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนเรียบรอยแลว
Round 

inspection

ลานจอดรถ ชั้น 

B1 หอง ZONE B
24/06/2551 0:00 น. นิภา 24/06/2551 0:00 น. อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 17:10 น. 24/06/2551 17:15 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 24/06/2551 17:15 น. E/E

274 302/15089
หลอดไฟHalogen สอง

ปายติดประตูทางเขา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

หลอดไฟHalogen  สองปายติด

ประตูทางเขา

Round 

inspection
ITMC ชั้น 1 24/06/2551 10:14 น. นิภา 24/06/2551 10:14 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 13:15 น. 24/06/2551 13:20 น. ปยดา อภิรักษ 24/06/2551 13:20 น. E/E

275 302/15090
Return air สกปรกมาก

ทําความสะอาด
ทําความสะอาดแอร ไดทําความสะอาดเรียบรอยแลว

Round 

inspection

ราน gift shop 

ชั้น 1
24/06/2551 10:17 น. นิภา 24/06/2551 10:17 น. ลิต,นคร,สัมฤท24/06/2551 9:25 น. 24/06/2551 9:40 น. อัควีร อภิรักษ 24/06/2551 9:40 น. A/C

276 302/15091
หลอดไฟF -18 เสีย 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

หลอดไฟ F 18W   สองปายติด

ประตูทางเขา

Round 

inspection

ทันตกรรม ชั้น 1

 หองลางเครื่อง
24/06/2551 10:19 น. นิภา 24/06/2551 10:19 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 13:10 น. 24/06/2551 13:15 น. สมรักษ อภิรักษ 24/06/2551 13:15 น. E/E

277 302/15092
ไฟปายทางหนีไฟ

บริเวณหนาหองน้ําชาย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

หลอดไฟ Philip10w  สองปายติด

ประตูทางเขา

Round 

inspection
ER ชั้น 1 24/06/2551 10:20 น. นิภา 24/06/2551 10:20 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 13:20 น. 24/06/2551 13:30 น. มาลี อภิรักษ 24/06/2551 13:30 น. E/E

278 302/15093
หลอดไฟF 18 W 

daylight 25 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบรอยแลว

Round 

inspection
X-ray ชั้น 1 24/06/2551 10:32 น. นิภา 24/06/2551 10:32 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 13:40 น. 24/06/2551 13:45 น. ชลิตา อภิรักษ 24/06/2551 13:45 น. E/E

279 302/15094
หลอดไฟ F 18 W 

daylight
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนแลว 2 อีก2 หลอดไมเสีย

Round 

inspection
lab ชั้น 2 24/06/2551 10:34 น. นิภา 24/06/2551 10:34 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 14:10 น. 24/06/2551 14:15 น. กรรณิการ อภิรักษ 24/06/2551 14:15 น. E/E

280 302/15095 หลอดไฟเสีย Halogen หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบรอยแลว
Round 

inspection
Skin 24/06/2551 10:37 น. นิภา 24/06/2551 10:37 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 10:33 น. 24/06/2551 10:40 น. เนตรนลี อภิรักษ 24/06/2551 10:40 น. E/E

281 302/15096
หลอดไฟเสีย Halogen

บริเวณที่นั่งพักคนไข
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบรอยแลว

Round 

inspection
SPIN ชั้น 2 24/06/2551 10:41 น. นิภา 24/06/2551 10:41 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 10:41 น. 24/06/2551 11:00 น. ศัทธรรม อภิรักษ 24/06/2551 11:00 น. E/E

282 302/15097
หลอดไฟเสีย Halogen

หนาหองน้ําและทางเดิน
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนใหแลวใชงานไดปกติ

Round 

inspection
Heart ชั้น 2 24/06/2551 10:43 น. นิภา 24/06/2551 10:43 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 10:40 น. 24/06/2551 11:00 น. อัญชลี อภิรักษ 24/06/2551 11:00 น. E/E

283 302/15098
หลอดไฟเสีย Halogen

บริเวณโถงอาหาร 1 
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนFL18 W ใหแลวใชงานได

ปกติ

Round 

inspection
Resturant ชั้น 2 24/06/2551 10:47 น. นิภา 24/06/2551 10:47 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 14:16 น. 24/06/2551 14:15 น. สมใจ อภิรักษ 24/06/2551 14:15 น. E/E

284 302/15099
หลอดไฟF 18 W 

ทางเดิน 1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนFL18 W ใหแลวใชงานได

ปกติ

Round 

inspection
แผนกเด็ก 24/06/2551 10:54 น. นิภา 24/06/2551 10:54 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 13:40 น. 24/06/2551 13:50 น. นิรมล อภิรักษ 24/06/2551 13:50 น. E/E

285 302/15100
หลอดไฟF 18 W  เสีย 1

 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนFL18 W ใหแลวใชงานได

ปกติ

Round 

inspection
CANTEEN 24/06/2551 10:55 น. นิภา 24/06/2551 10:55 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 14:00 น. 24/06/2551 14:10 น. อภิรักษ 24/06/2551 14:10 น. E/E

286 303/15101
ทําความสะอาดพัดลม

ระบายฝา หองลาง

ื่ ื

ทําความสะอาด ไดทําการลางทําความสะอาด
Round 

inspection
ไตเทียม ชั้น 3 24/06/2551 11:01 น. นิภา 24/06/2551 11:01 น. ไพศาล 24/06/2551 21:40 น. 24/06/2551 21:50 น. เนาวรัตน อภิรักษ 24/06/2551 21:50 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

287 303/15102
หลอดไฟF 18 W  เสีย 1

 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนFL18 W ใหแลวใชงานได

ปกติ

Round 

inspection
ADMIN ชั้น 3 24/06/2551 11:03 น. นิภา 24/06/2551 11:03 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 14:40 น. 24/06/2551 14:50 น. ทองประเสริฐ อภิรักษ 24/06/2551 14:50 น. E/E

288 303/15103 ไฟปายทางหนีไฟCSSD หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่นหลอดใหเรียบรอยแลว
Round 

inspection
CSSD 24/06/2551 11:05 น. นิภา 24/06/2551 11:05 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 17:00 น. 24/06/2551 17:10 น. อภิรักษ 24/06/2551 17:10 น. E/E

289 303/15104
หลอดHALOGEN 

หองตรวจ 4
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่นหลอดใหเรียบรอยแลว

Round 

inspection

CHECK UP ชั้น

 4 ตรวจ 4
24/06/2551 11:00 น. นิภา 24/06/2551 11:00 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 15:00 น. 24/06/2551 15:15 น. สุภาภร อภิรักษ 24/06/2551 15:15 น. E/E

290 303/15105
หลอดHalogen บริเวณ

ที่พักผูปวยหนา

ี 

หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนใหเรียบรอยแลว
Round 

inspection
cashier IPD 24/06/2551 11:11 น. นิภา 24/06/2551 11:11 น. ชวลิต 24/06/2551 11:11 น. 24/06/2551 12:00 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 24/06/2551 12:00 น. E/E

291 303/15106
หลอดไฟตะเกียบ

และสตารทเตอรเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่นหลอดไฟใหเรียบรอยแลว

ตะเกียบ 1หลอด สตารทเตอร 1 

  36 l

Round 

inspection
สูตินารีเวช ชั้น4 24/06/2551 11:17 น. นิภา 24/06/2551 11:17 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 15:10 น. 24/06/2551 15:20 น. ธนากร อภิรักษ 24/06/2551 15:20 น. E/E

292 303/15107
หลอดไฟ Halogen 

หนาหองน้ําชาย -หญิง
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว

Round 

inspection
โถงลิฟท B ชั้น 4 24/06/2551 11:18 น. นิภา 24/06/2551 11:18 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 15:20 น. 24/06/2551 15:25 น. สรอยสุดา อภิรักษ 24/06/2551 15:25 น. E/E

293 303/15108 หลอดตะกียบ 36 w หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ตะเกียบ 26 W daylight และ 

ตะเกียบ 26 W cooling อยางละ 1

Round 

inspection
6 B ชั้น 6 24/06/2551 11:19 น. นิภา 24/06/2551 11:19 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 16:20 น. 24/06/2551 16:25 น. ปวีณา อภิรักษ 24/06/2551 16:25 น. E/E

294 303/15109
หลอดHaLOGEN  1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนบัลลาสต 12 V และ halogen 

 อยางละ 1 หลอด

Round 

inspection

6 B ชั้น 6 หอง 

2606
24/06/2551 11:20 น. นิภา 24/06/2551 11:20 น.อารยะ,สัมฤทธ24/06/2551 15:30 น. 24/06/2551 15:40 น. นันทวัน อภิรักษ 24/06/2551 15:40 น. E/E

295 303/15110
กอกน้ําsensor ทํางาน

คางอางที่ 1หองน้ําชาย

โ ิฟ 

กอกน้ําเสีย ทําการแกไขเรียบรอยแลว
Round 

inspection
ZONE A 24/06/2551 11:22 น. นิภา 24/06/2551 11:22 น.อารยะ,สัมฤทธิ24/06/2551 14:50 น. 24/06/2551 15:00 น. จํานงค อภิรักษ 24/06/2551 15:00 น. E/E

296 303/15111
หลอดHalogen  12V 

เสีย ตรงปายหนาลิฟท
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอด Halogen 12Vให

เรียบรอยแลว

Round 

inspection
BIC ชั้น 7 24/06/2551 11:23 น. นิภา 24/06/2551 11:23 น.อารยะ,สัมฤทธิ24/06/2551 16:45 น. 24/06/2551 16:48 น. อรทัย อภิรักษ 24/06/2551 16:48 น. E/E

297 303/15112
F-38W 1 หลอด ที่

บันไดหนีไฟ ดาดฟา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟF -38 W ให

เรียบรอยแลว

Round 

inspection
ZONE A 24/06/2551 11:25 น. นิภา 24/06/2551 11:25 น.อารยะ,สัมฤทธิ24/06/2551 17:05 น. 24/06/2551 17:10 น. อภิรักษ 24/06/2551 17:10 น. E/E

298 303/15113
หลอดไฟ F 18 Wหัว

เตียง ที่2
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว

Round 

inspection
ไตเทียม ชั้น 3 24/06/2551 11:27 น. นิภา 24/06/2551 11:27 น. ไพศาล 24/06/2551 21:30 น. 24/06/2551 21:40 น. เนาวรัตน อภิรักษ 24/06/2551 21:40 น. E/E

299 303/15114 ฝาชองFreeze ตุเย็นหลุด ฝาชองFreeze ตุเย็นหลุด ทําการแกใชไดเรียบรอยแลว ปณิธิตา แผนกเด็ก ชั้น 2 24/06/2551 11:53 น. นิภา 24/06/2551 11:53 น. วีระ 24/06/2551 11:55 น. 24/06/2551 12:50 น. อนัญธิตา อภิรักษ 24/06/2551 12:50 น. OTHER

300 303/15117 แอรน้ําหยด ลานจอดรถ แอรน้ําหยด
ทอน้ําทิ้งอุดตัน ทําการลางใชงาน

ไดปกติ
สุนทร เวชระเบียน B 1 24/06/2551 14:03 น. นิภา 24/06/2551 14:03 น. วีระ 24/06/2551 14:00 น. 24/06/2551 16:00 น. พณิชนะ อภิรักษ 24/06/2551 16:00 น. A/C

301 303/15118
ขันนอตหลองกระดาษ

ทิชชูติดผนัง
ขันนอตติดผนัง

เปลี่ยนฝาครอบจากหองหลังมาใช

แทนได
พัชรินทร ICU ชั้น 3 24/06/2551 14:06 น. นิภา 24/06/2551 14:06 น. วีระ 24/06/2551 14:06 น. 24/06/2551 14:15 น. อารีย อภิรักษ 24/06/2551 14:15 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

302 303/15119 ติดไมใตซิงคน้ํา ติดไมใตซิงคน้ํา ประกอบหลับเขาที่แลว ปวีณา
6 B ชั้น 6 หอง 

2601
24/06/2551 14:23 น. นิภา 24/06/2551 14:23 น. วรรณวิทย 24/06/2551 14:23 น. 22/08/2551 14:30 น. นันทนา อภิรักษ 22/08/2551 14:30 น. OTHER

303 303/15120 ทีวีเปดไมได ทีวีเสีย แกไขใชการไดแลว แอน
ICU ชั้น 3

หองพักญาติ
24/06/2551 16:32 น. นิภา 24/06/2551 16:32 น. นคร 24/06/2551 16:40 น. 24/06/2551 16:50 น. ผองศรี อภิรักษ 24/06/2551 16:50 น. E/E

304 303/15121
โทรศัพทเสีย เสียงเบา 

ไมมีสัญาณ
โทรศัพทเสีย

ซอมไมได ใหทางแผนกสงซอม

ภายนอก หรือซื้อใหม จะเอา เครื่อง

ํ ใ ใ  

Round 

inspection
กายภาพ ชั้น 2 24/06/2551 18:02 น. นิภา 24/06/2551 18:02 น. สัมฤทธิ์ 24/06/2551 18:25 น. 24/06/2551 18:30 น. อภิรักษ 24/06/2551 18:30 น. TEL

305 303/15122 งัดลอคเกอร งัดลอคเกอร งัดใหแลวใชการได เจาหนาที่ ทันตกรรม ชั้น 1 24/06/2551 20:12 น. นิภา 24/06/2551 20:12 น. วีระ,ชวลิต 24/06/2551 20:15 น. 24/06/2551 20:20 น. กุลยา อภิรักษ 24/06/2551 20:20 น. OTHER

306 292/14563
ประตูตกเปดปด ไม

สะดวก
ประตูเสีย แกไขแลว

Round 

inspection

X-ray ชั้น 1 หอง

 ET
24/06/2551 9:30 น. นิภา 24/06/2551 9:30 น. ัมฤทธิ์,พงษศัก 24/06/2551 9:40 น. 24/06/2551 9:50 น. อภิรักษ 24/06/2551 9:50 น. OTHER

307 301/15030
ตัวสปริงเกิล   ที่ใช

เตือนไปจะหลุด

ตัวสปริงเกิล   ที่ใชเตือนไป

จะหลุด
ทําการแกไขเรียบรอยแลว เบญจมาศ

ทันตกรรม ชั้น 1

 หองตรวจ 5
20/06/2551 11:00 น. นิภา 20/06/2551 11:00 น. สัมฤทธิ์ 20/06/2551 18:30 น. 25/06/2551 19:00 น. นาถยา อภิรักษ 25/06/2551 19:00 น. OTHER

308 303/15123 หลอดไฟHalogen เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดใหเรียบรอยแลว แมบาน หองอาหาร ชั้น2 25/06/2551 6:20 น. ชวลิต 25/06/2551 6:20 น. ชวลิต 25/06/2551 6:25 น. 25/06/2551 6:30 น. มนัสนันท อภิรักษ 25/06/2551 6:30 น. E/E

309 303/15124 หลอดไฟเสียที่เคานเตอร หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว สายฝน 6 A ชั้น 6 25/06/2551 6:50 น. ชวลิต 25/06/2551 6:50 น. ชวลิต 25/06/2551 6:59 น. 25/06/2551 7:00 น. จันทนา อภิรักษ 25/06/2551 7:00 น. E/E

310 303/15125 หลอดไฟเสีย FL-18W หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว อุดมพร OR ชั้น 3 หองยา 25/06/2551 7:20 น. ชวลิต 25/06/2551 7:20 น. ชวลิต 25/06/2551 7:25 น. 25/06/2551 7:35 น. ยุวดี อภิรักษ 25/06/2551 7:35 น. E/E

311 303/15126 หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว เจาหนาที่ Skin ชั้น 2 25/06/2551 7:25 น. นิรุต 25/06/2551 7:25 น. ไพศาล 25/06/2551 7:26 น. 25/06/2551 7:28 น. ชาลิณี อภิรักษ 25/06/2551 7:28 น. E/E

312 303/15127 หลอดไฟตูดูฟมลเสีย หลอดไฟตูดูฟมลเสีย ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหมแลว อุดมพร OR ชั้น 3 25/06/2551 8:11 น. นิภา 25/06/2551 8:11 น. ชวลิต 25/06/2551 8:10 น. 25/06/2551 8:20 น. ยุวดี อภิรักษ 25/06/2551 8:20 น. E/E

313 303/15128 ปลั๊กไฟไฟม ปลั๊กไฟไฟม ไดทําการเปลี่ยนปลั๊กใหใหม จริยา Haert  ชั้น2 25/06/2551 8:27 น. นิภา 25/06/2551 8:27 น. สัมฤทธิ์,นคร 25/06/2551 16:50 น. 25/06/2551 17:20 น. อาภาภรณ อภิรักษ 25/06/2551 17:20 น. E/E

314 303/15129 เปดล็อคเกอร เปดล็อคเกอร ไดทํากุญแจใหเรียบรอยแลว สุภาภรณ หองยา ชั้น 1 25/06/2551 8:35 น. นิภา 25/06/2551 8:35 น. นคร 25/06/2551 8:45 น. 25/06/2551 8:58 น. สุพัฒนพร อภิรักษ 25/06/2551 8:58 น. OTHER

315 303/15130 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว ปยวรรณ ศูนยคุณภาพ 25/06/2551 8:56 น. นิภา 25/06/2551 8:56 น. สัมฤทธิ์ 25/06/2551 9:20 น. 25/06/2551 9:25 น. พัชรา อภิรักษ 25/06/2551 9:25 น. E/E

316 303/15131 ขอบหนาตางหลุด ขอบหนาตางหลุด ทําการซอมแซมใหเรียบรอยแลว สายทอง
5 A ชั้น 5 หอง 

1504
25/06/2551 9:10 น. นิภา 25/06/2551 9:10 น. พงษศักดิ์ 25/06/2551 9:40 น. 25/06/2551 9:45 น. สายทอง อภิรักษ 25/06/2551 9:45 น. OTHER

317 303/15132 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม ฐิติกานต MRI ชั้น 1 25/06/2551 9:34 น. นิภา 25/06/2551 9:34 น. นคร 25/06/2551 10:10 น. 25/06/2551 10:20 น. ฐิติกานต อภิรักษ 25/06/2551 10:20 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

318 303/15133
ติดตั้งกลองสบูหองน้ํา

รวม
ติดตั้งกลิ่งสบู ทําการติดตั้งใหแลวเรียบรอย ดุษฏี Zone A ชั้น 1 25/06/2551 9:35 น. นิภา 25/06/2551 9:35 น. สัมฤทธิ์ 25/06/2551 11:00 น. 25/06/2551 11:20 น. กองแกว อภิรักษ 25/06/2551 11:20 น. OTHER

319 303/15134 บานประตูสไลดเสีย บานประตูสไลดเสีย ไดทําการแกไขประตูแลว จามรี  ชั้น7 25/06/2551 9:41 น. นิภา 25/06/2551 9:41 น. นคร 25/06/2551 13:55 น. 25/6/2008 14:30  น. ปราณี อภิรักษ 25/6/2008 14:30  น. OTHER

320 303/15135 โทรศัพทสายไมวาง โทรศัพทเสีย ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว พรไพลินท
ทันตกรรมชั้น1 

หองพักแพทย
25/06/2551 10:03 น. นิภา 25/06/2551 10:03 น. นคร 25/06/2551 11:45 น. 25/06/2551 12:00 น. ภาวิณี อภิรักษ 25/06/2551 12:00 น. TEL

321 303/15136
ชุดหลอด Halogen 

หนาหอง 1501 หลุด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการแกไขเรียบรอยแลว

Round 

Inspection

6 A ชั้น 5 หอง 

1501
25/06/2551 10:10 น. นิภา 25/06/2551 10:10 น. วีระ 25/06/2551 10:11 น. 25/06/2551 10:30 น. สายทอง อภิรักษ 25/06/2551 10:30 น. E/E

322 303/15137
หลอดไฟF-36 

Coowrhiteเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหมให

เรียบรอยแลว

Round 

Inspection

5 B ชั้น 5 หอง 

2517,2503
25/06/2551 10:15 น. นิภา 25/06/2551 10:15 น. วีระ 25/06/2551 10:20 น. 25/06/2551 10:25 น. รัชนีกร อภิรักษ 25/06/2551 10:25 น. E/E

323 303/15139
หลอดไฟกระพริบ

หองอ.จินดารัตน
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหมให

เรียบรอยแลว
ดุษฏี

ชั้น 2 หองอ.

จินดารัตน
25/06/2551 10:22 น. นิภา 25/06/2551 10:22 น. สัมฤทธิ์ 25/06/2551 10:50 น. 25/06/2551 11:00 น. มาลี อภิรักษ 25/06/2551 11:00 น. E/E

324 303/15140
หลอดตะเกียบ 18 W 3 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W 

daylightใหมใหเรียบรอยแลว

Round 

Inspection

6 B ชั้น 6 หอง

กาแฟ
25/06/2551 10:25 น. นิภา 25/06/2551 10:25 น. วีระ 25/06/2551 10:25 น. 25/06/2551 10:30 น. ปราณี อภิรักษ 25/06/2551 10:30 น. E/E

325 303/15141
หลอดไฟเสีย F-18 บน

ชองฝา หนาหอง
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W 

cool ใหเรียบรอบแลว

Round 

Inspection

6 B ชั้น 6 หอง 

2611
25/06/2551 10:27 น. นิภา 25/06/2551 10:27 น. วีระ 25/06/2551 10:27 น. 25/06/2551 10:45 น. ปราณี อภิรักษ 25/06/2551 10:45 น. E/E

326 303/15142
เปลี่ยนหลอดไฟจาก

daylight เปน coolwhite

 2 

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว

Round 

Inspection

6 A ชั้น 6 หอง 

กาแฟ
25/06/2551 10:31 น. นิภา 25/06/2551 10:31 น. วีระ 25/06/2551 10:30 น. 25/06/2551 10:40 น. แพรวพิมล อภิรักษ 25/06/2551 10:40 น. E/E

327 30315143 หลอดไฟสั้นพระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
สมใจ

6 Aชั้น 6 

เคานเตอร
25/06/2551 10:38 น. นิภา 25/06/2551 10:38 น. นคร 25/06/2551 10:46 น. 25/06/2551 10:55 น. วีรญา อภิรักษ 25/06/2551 10:55 น. E/E

328 303/15145
หลอดเสียHalogen  3

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว

Round 

Inspection
OPD-MED ชั้น 4 25/06/2551 10:42 น. นิภา 25/06/2551 10:42 น. นคร 25/06/2551 12:00 น. 25/06/2551 12:30 น. สรอยสุดา อภิรักษ 25/06/2551 12:30 น. E/E

329 303/15147 หลอดไฟเสีย Halogen หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไมไดเปดสวิทซ  ใชไดปกติแลว
Round 

Inspection
Heart center 25/06/2551 10:00 น. นิภา 25/06/2551 10:00 น. วีระ 25/06/2551 18:20 น. 25/06/2551 10:15 น. วีระ อภิรักษ 25/06/2551 10:15 น. E/E

330 303/15148 พื้นกระเบื้อยงยางหลุด พื้นกระเบื้องหลุด แกไข ใชงานไดปกติแลว เจาหนาที่ แผนกเด็ก ชั้น 2 25/06/2551 11:38 น. นิภา 25/06/2551 11:38 น. นิรุต,ไพศาล 25/06/2551 11:38 น. 25/06/2551 22:00 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 25/06/2551 22:00 น. OTHER

331 303/15149 แอรเสียงดัง แอรเสียงดัง ไดทําการซอมใหแลว ใชการได อังคนา
X-ray ชั้น 1 หอง

 CP
25/06/2551 12:00 น. นิภา 25/06/2551 12:00 น. กฤษณ 25/06/2551 12:30 น. 25/06/2551 13:00 น. ชุติกาญน อภิรักษ 25/06/2551 13:00 น. A/C

332 303/15150 หัวฝกบัวหลุด หัวฝกบัวหลุด เปลี่ยนสายฝกบัวใหใหม ไพศาล
6 A ชั้น 6 หอง 

1625
25/06/2551 12:04 น. นิภา 25/06/2551 12:04 น. นคร,สัมฤทธิ์ 25/06/2551 13:30 น. 25/06/2551 13:50 น. ไพศาล อภิรักษ 25/06/2551 13:50 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

333 314/15651 ตูยาเสีย ตูยาเสีย ไดทําการแกไขเรีบรอยแลว ชวนชม
5 B ชั้น 5 หอง 

2506
25/06/2551 12:00 น. นิภา 25/06/2551 12:00 น. นคร 25/06/2551 13:00 น. 25/06/2551 13:10 น. ชลิตา อภิรักษ 25/06/2551 13:10 น. OTHER

334 314/15652 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว นุจรีย ศัลยกรรม ชั้น 1 25/06/2551 12:20 น. นิภา 25/06/2551 12:20 น. สัมฤทธิ์ 25/06/2551 13:00 น. 25/06/2551 13:10 น. ณัฐมน อภิรักษ 25/06/2551 13:10 น. E/E

335 314/15653
หลอดไฟกระพริบ 1

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว บุญศิตา

6 B ชั้น 6 หอง 

2607
25/06/2551 15:20 น. นิภา 25/06/2551 15:20 น. นคร,วีระ 25/06/2551 15:25 น. 25/06/2551 15:30 น. บุญสิตา อภิรักษ 25/06/2551 15:30 น. E/E

336 303/15138
หลอดไฟเสียและ

เปลี่ยนหลอดไฟจาก

A  ป  COO

หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหแลว
Roound 

Inspection
5 B ชั้น 5 25/06/2551 10:21 น. นิภา 25/06/2551 10:21 น. วีระ 25/06/2551 10:21 น. 25/06/2551 10:40 น. อภิรักษ 25/06/2551 10:40 น. E/E

337 301/15034
ออดขาด ดังแลวหยุด

ไมได
ออดเสีย ทําการแกไขเรียบรอยแลว นิภา 6 B ชั้น 6 หอง 2604 20/06/2551 16:00 น. นิภา 20/06/2551 16:00 น. วีระ 20/06/2551 16:05 น. 26/06/2551 11:00 น. จุฑามาศ อภิรักษ 26/06/2551 11:00 น. OTHER

338 299/14942
หลอดไฟเสีย ,กอกน้ําดี

รั่ว,ปดฝาจุดตอสายไฟ,

 ป 

ปรับปรุงหองขยะ
ดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอย

หมดแลว
เดชา หองขยะ ชั้น 1 12/06/2551 0:00 น. นิภา 12/06/2551 0:00 น. วีระ 12/06/2551 14:20 น. 26/06/2551 16:00 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 26/06/2551 16:00 น. E/E

339 303/15116 หลอดไฟเปดปดเองได หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการแกไขแลว สุมนทัศ 6 B ชั้น 6 หอง 2611 24/06/2551 14:00 น. นิภา 24/06/2551 14:00 น. วีระ 24/06/2551 14:10 น. 26/06/2551 11:00 น. ปราณี อภิรักษ 26/06/2551 11:00 น. E/E

340 302/15054
หลอดไฟกลมบน

เพดานตรงหัวเตียง 1 
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เขาไปตรวจสอบแลวปกติดี ปวีณา 6 B ชั้น 6 หอง 2614 23/06/2551 9:05 น. นิภา 23/06/2551 9:05 น. วรรณวิทย 23/06/2551 9:20 น. 26/06/2551 14:30 น. สุมนทัศน อภิรักษ 26/06/2551 14:30 น. E/E

341 302/15058 ออดไมมี ออดขาด ไดทําการเปลี่ยนแปลงแกไขแลว
Round 

Inspection

6 A ชั้น 6 หอง 

1606
23/06/2551 9:33 น. นิภา 23/06/2551 9:33 น. วรรณวิทย 23/06/2551 9:35 น. 26/06/2551 13:55 น. ชลิตา อภิรักษ 26/06/2551 13:55 น. OTHER

342 303/15144
ตรวจเช็คหลอด 

Halogen บริเวณที่นั่ง

ั ป

หลอดไฟเสีย ไดทําการตรวจสอบเรียบรอยแลว
Round 

Inspection
check   up ชั้น 4 25/06/2551 10:40 น. นิภา 25/06/2551 10:40 น. วรรณวิทย 23/06/2551 14:50 น. 26/06/2551 15:00 น. พรศิริ อภิรักษ 26/06/2551 15:00 น. E/E

343 303/15146
โถงหนาลิฟทชั้น3 

หลอด F -18  เสีย 1 
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนแปลงแกไขแลว

Round 

Inspection
Zone A ชั้น 3 25/06/2551 10:44 น. นิภา 25/06/2551 10:44 น. วรรณวิทย 25/06/2551 0:00 น. 26/06/2551 0:00 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 26/06/2551 0:00 น. E/E

344 314/15654
สายAV ตัวรับสัญญาณ

จะหลุด
สายสัญญาณชํารุด ติดกาวรอนใหม ประภาภร

หองคลอด หอง 

LS1
25/06/2551 16:51 น. นิภา 25/06/2551 16:51 น. ไพศาล,นิรุต 25/06/2551 0:00 น. 26/06/2551 7:45 น. ชนิตา อภิรักษ 26/06/2551 7:45 น. E/E

345 314/15655 ซอมกอกน้ํา กอกน้ําชํารุด ถอดหัวกอกลางทําความสะอาด ไพบูลย หองครัว ชั้น 2 25/06/2551 17:12 น. นิภา 25/06/2551 17:12 น. พงษศักดิ์ 25/06/2551 17:15 น. 26/06/2551 6:00 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 26/06/2551 6:00 น. SAN

346 314/15656 หลอดไฟเสีย3 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดใหมและทําการ

เปลี่ยนหมอแปลง
ไพศาล

6 A ชั้น 6 หอง 

เบรก
26/06/2551 23:45 น. ไพศาล 26/06/2551 23:45 น. ไพศาล 26/06/2551 23:47 น. 26/06/2551 23:55 น. นงเยาว อภิรักษ 26/06/2551 23:55 น. E/E

347 314/15658
หนาหองผอ. หลอดไฟ

เสีย 2 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม สกาวรัตน Admin ชั้น 3 26/06/2551 8:00 น. วีระ 26/06/2551 8:00 น. พิสมัย 26/06/2551 8:10 น. 26/06/2551 8:20 น. พิสมัย อภิรักษ 26/06/2551 8:20 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

348 314/15659 น้ําไมไหล น้ําไมไหล ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว ภาวิณี
5 B ชั้น 5 หอง 

2504
26/06/2551 8:59 น. นคร 26/06/2551 8:59 น. นคร 26/06/2551 9:10 น. 26/06/2551 9:30 น. ศรินทร อภิรักษ 26/06/2551 9:30 น. SAN

349 314/15660 โทรศัพทใชไมได โทรศัพทเสีย ไดทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหแลว วิมลวรรณ 5A หอง 1504 26/06/2551 10:20 น. วีระ 26/06/2551 10:20 น. วีระ 26/06/2551 10:20 น. 26/06/2551 10:30 น. สายทอง อภิรักษ 26/06/2551 10:30 น. TEL

350 314/15661 โคมติดฝาโถงแสงนอย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนแลวหลอดใหแลว
Round 

Inspection

6B ชั้น 6 หอง

โถงใน
26/06/2551 8:30 น. ประสงค 26/06/2551 8:30 น. วีระ 26/06/2551 8:30 น. 26/06/2551 10:00 น. สุมนทัศน อภิรักษ 26/06/2551 10:00 น. E/E

351 314/15662
หลอดตะเกียบ 18 W 

เสีย 2 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว

Round 

Inspection

5A ชั้น 5หอง 

โถงนอก
26/06/2551 8:30 น. ประสงค 26/06/2551 8:30 น. วรรณวิทย 26/06/2551 8:30 น. 26/06/2551 10:00 น. สายรุง อภิรักษ 26/06/2551 10:00 น. E/E

353 314/15664
หลอดตะเกียบเสีย 1

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว

Round 

Inspection

5 B ชั้น 5 หอง

กาแฟ
26/06/2551 8:30 น. ประสงค 26/06/2551 8:30 น. วีระ 26/06/2551 8:30 น. 26/06/2551 10:00 น. สายรุง อภิรักษ 26/06/2551 10:00 น. E/E

354 314/15665
หลอดตะเกียบเสีย 1

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว

Round 

Inspection

5B ชั้น 5 โถง

นอก
26/06/2551 8:30 น. ประสงค 26/06/2551 8:30 น. วีระ 26/06/2551 8:30 น. 26/06/2551 10:00 น. สายรุง อภิรักษ 26/06/2551 10:00 น. E/E

355 314/15666
หลอดไฟหนาลิฟท 

โซน A
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว

Round 

Inspection

3A ชั้น 3 หนา

ลิฟท
26/06/2551 8:30 น. ประสงค 26/06/2551 8:30 น. วีระ 26/06/2551 8:30 น. 26/06/2551 10:00 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 26/06/2551 10:00 น. E/E

356 314/15668 หลอดไฟกลางหองเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่

5 A ชั้น 5 หอง

1501
26/06/2551 16:00 น. วีระ 26/06/2551 16:00 น. วีระ 26/06/2551 16:00 น. 26/06/2551 16:10 น. สายทอง อภิรักษ 26/06/2551 16:10 น. E/E

357 314/15669
หลอดไฟตรงโตะกิน

ขาว
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหใหม

เรียบรอยแลว
สายรุง

5 A ชั้น 5 หอง

1501
26/06/2551 21:20 น. สราวุฒิ 26/06/2551 21:20 น. สราวุฒิ 26/06/2551 21:25 น. 26/06/2551 21:30 น. สายรุง อภิรักษ 26/06/2551 21:30 น. E/E

358 201/10003
หลอดไฟกระพริบที่

หองเด็กเลน
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว ณัฐรินทร แมบาน PCS 27/06/2551 13:30 น. อารยะ 27/06/2551 13:30 น. อารยะ 27/06/2551 13:35 น. 27/06/2551 13:40 น. เสม อภิรักษ 27/06/2551 13:40 น. E/E

359 203/10131 ขอตอใตซิงคน้ํารั่ว ซิงคน้ํารั่ว ทําการเช็คแลวปกติ ณัฐรินทร แมบาน PCS 27/06/2551 10:40 น. วีระ 27/06/2551 10:40 น. นคร 27/06/2551 10:55 น. 27/6/2008  11::00 กรรณิการ อภิรักษ 27/6/2008  11::00 SAN

360 203/10132
ขอบบัวลางหินแกรนิต

แตกออก
ขอบบัวแตก ไดทําการติดใหเรียบรอยแลว ณัฐรินทร ER 27/06/2551 17:30 น. วีระ 27/06/2551 17:30 น. นคร 27/06/2551 17:30 น. 27/06/2551 17:45 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 27/06/2551 17:45 น. OTHER

361 303/15132 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหใหม(เปน

ของเครื่องมือแพทย)
จิติกานต MRI ชั้น1 27/06/2551 9:34 น. นิภา 27/06/2551 9:34 น. นคร,สัมฤทธิ์ 27/06/2551 10:10 น. 27/06/2551 10:20 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 27/06/2551 10:20 น. E/E

362 314/15670
หองน้ําพักแพทย OR 

หลอดเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหใหม(เปน

ของเครื่องมือแพทย)
สมควร

OR ชั้น 3 หอง 

พักแพทย
27/06/2551 6:45 น. ชวลิต 27/06/2551 6:45 น. นคร,สัมฤทธิ์ 27/06/2551 7:00 น. 27/06/2551 7:05 น. อภิรักษ 27/06/2551 7:05 น. E/E

363 314/15681 หลอดตะเกียบ 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนเรียบรอยแลว แมบาน
Heart  center   

ชั้น 2
27/06/2551 13:00 น. นิภา 27/06/2551 13:00 น. อารยะ 27/06/2551 13:10 น. 27/06/2551 13:15 น. อัญชลี อภิรักษ 27/06/2551 13:15 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

364 314/15686 หลอดไฟสั้น 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว หญิง
กาพภาพ ชั้น 2 

หองน้ําคนไข
27/06/2551 15:49 น. นิภา 27/06/2551 15:49 น. สัมฤทธิ์ 27/06/2551 15:59 น. 27/06/2551 16:05 น. จิตติมา อภิรักษ 27/06/2551 16:05 น. E/E

365 314/15670
หลอดไฟเสีย หองน้ํา

พักแพทย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว สมควร

 OR ชั้น 3 

หองพักแพทย
27/06/2551 6:45 น. นิภา 27/06/2551 6:45 น. นิรุต,สราวุฒิ 27/06/2551 6:50 น. 27/06/2551 7:00 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 27/06/2551 7:00 น. E/E

366 314/15671
หลอดไฟกระพริบ 1 

ดวง
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว รัตนาภรณ หองVIP ชัน 4 27/06/2551 7:45 น. นิภา 27/06/2551 7:45 น. อารยะ,นคร 27/06/2551 8:10 น. 27/06/2551 8:15 น. รัตนาภรณ อภิรักษ 27/06/2551 8:15 น. E/E

367 314/15673
หองน้ําชักโครกกดน้ํา

ไมลง
ชักโครกตัน ไดทําการแกไขแลว ศุภวรรณ สูตินารี ชั้น 4 27/06/2551 9:52 น. นิภา 27/06/2551 9:52 น. สัมฤทธิ์ 27/06/2551 10:20 น. 27/06/2551 10:30 น. ศุภวรรณ อภิรักษ 27/06/2551 10:30 น. SAN

368 314/15674
ติดตั้งถังดับเพลิง 

เปลี่ยนตําแหนงใหม
ติดตั้งถังดับเพลิง ไดติดตั้งถังดับเพลิงใหใหม ณัฐวีย

เวชระเบียน B1 

หองแฟม
27/06/2551 10:04 น. นิภา 27/06/2551 10:04 น. สัมฤทธิ์,นคร 27/06/2551 13:20 น. 27/06/2551 13:40 น. ชนะจิตร อภิรักษ 27/06/2551 13:40 น. OTHER

369 314/15675 หลอดไฟตรงชักโครก หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว สุจินต
6 B ชั้น 6 หอง 

2618
27/06/2551 10:06 น. นิภา 27/06/2551 10:06 น. นคร 27/06/2551 10:10 น. 27/06/2551 10:15 น. สุจิน อภิรักษ 27/06/2551 10:15 น. E/E

370 314/15677 ที่ครอบปลั๊กทีวีหลุด ที่ครอบปลั๊กทีวีหลุด ติดใหใหมใชการไดแลว ผองศรี
6 A ชัน 6 หอง 

1603
27/06/2551 10:53 น. นิภา 27/06/2551 10:53 น. สัมฤทธิ์ 27/06/2551 11:00 น. 27/06/2551 11:20 น. ผองศรี อภิรักษ 27/06/2551 11:20 น. E/E

371 314/15678 ยายที่แขวนไมถูพื้น ยายที่แขวนไมถูพื้น ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว สงกรานต 5 A ชั้น 5 27/06/2551 10:55 น. นิภา 27/06/2551 10:55 น. อารยะ 27/06/2551 13:30 น. 27/06/2551 13:40 น. ขวัญระวี อภิรักษ 27/06/2551 13:40 น. OTHER

372 314/15679 ปลั๊กไฟฟวสขาด ปลั๊กไฟฟวสขาด ไดเปลี่ยนฟวสใหเรียบรอยแลว เจาหนาที่ การตลาด ชั้น 3 27/06/2551 11:22 น. นิภา 27/06/2551 11:22 น. นคร 27/06/2551 11:50 น. 27/06/2551 12:00 น. ปาลอด อภิรักษ 27/06/2551 12:00 น. E/E

373 314/15684
ทอน้ําตรงอางน้ํา น้ํา

ไหลไมหยุด
ทอน้ําเสีย ไดทําการแกไขแลว ณัฐรินทร

แมบาน ชั้น 2 

หองน้ําชาย
27/06/2551 0:00 น. นิภา 1/06/2551 0:00 น. อารยะ 27/06/2551 16:00 น. 27/06/2551 16:30 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 27/06/2551 16:30 น. SAN

374 314/15688
หลอดไฟเสียตกลงมา

แตก
หลอดไฟตกแตก เปลี่ยนใหแลวใชการได ณัฐรินทร รานกาแฟ ชั้น 1 27/06/2551 17:31 น. นิภา 27/06/2551 17:31 น. สัมฤทธิ์ 27/06/2551 17:40 น. 27/06/2551 17:45 น. ประวีณา อภิรักษ 27/06/2551 17:45 น. E/E

375 314/15676
เจาะรูแขวนกุญแจหอง

ขยะ
เจาะรูแขวนกุญแจ ไดทําการติดตั้งที่แขวนกุญแจแลว เดชา ปอมชาลี 27/06/2551 10:38 น. นิภา 27/06/2551 10:38 น. สัมฤทธิ์ 27/06/2551 10:50 น. 27/06/2551 11:55 น. เดชา อภิรักษ 27/06/2551 11:55 น. OTHER

376 314/15680 ติดรางสายไฟยายปลั๊ก ติดรางสายไฟ
ไดทําการติดตั้งและยายปลั๊กไฟให

แลว ใชการได
ปารอด

 ชั้น 3 หอง

แมบาน
27/06/2551 12:00 น. นิภา 27/06/2551 12:00 น. สัมฤทธิ์ 27/06/2551 12:30 น. 27/06/2551 12:50 น. ปารอด อภิรักษ 27/06/2551 12:50 น. OTHER

377 314/15687 ถอดประตูยายโชค ถอดประตูยายโชค
ทําการถอดประตูโชคยายไปติดตั้งที่

ใหมเก็บเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ X-ray ชั้น 1 27/06/2551 15:56 น. นิภา 27/06/2551 15:56 น. ระสงค,สัมฤท 27/06/2551 16:20 น. 27/06/2551 16:50 น. เยาวลักษณ อภิรักษ 27/06/2551 16:50 น. OTHER

378 314/15689
เปลี่ยนตําแนงที่เสี๊ยบ

ปลั๊ก
เปลี่ยนตําแนงที่เสี๊ยบปลั๊ก ไดทําการปดปลั๊กไฟใชไดแลว พิชนันท แผนกเด็ก ชั้น 2 27/06/2551 17:34 น. นิภา 27/06/2551 17:34 น. สัมฤทธิ์ 27/06/2551 13:00 น. 27/06/2551 13:30 น. ปวีณา อภิรักษ 27/06/2551 13:30 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ผูปฏิบัติงาน
ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง

379 314/15690
หลอดตะเกียบ 18W 

กระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหใหม

เรียบรอยแลว
อาภร Heart center ชั้น 2 28/06/2551 7:05 น. ชวลิต 28/06/2551 7:05 น. ชวลิต 28/06/2551 7:10 น. 28/06/2551 7:15 น. อาภรณ อภิรักษ 28/06/2551 7:15 น. E/E

380 314/15691
หลอดไฟกระพริบ F18

 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหใหม

เรียบรอยแลว
ฉะมอย

สูตินารี ชั้น 3

หอง 3
28/06/2551 10:50 น. วรรณวิทย 28/06/2551 10:50 น. สัมฤทธิ์ 28/06/2551 10:50 น. 28/06/2551 11:00 น. ทัศนีย อภิรักษ 28/06/2551 11:00 น. E/E

381 314/15692
แอรมีน้ําหยดออกมา

หอง2606
แอรน้ําหยด

ทําการอุดรอยรั่วแลว รอดูผล 2 

ชั่วโมง
บุญสิตา 6 B ชั้น 6 28/06/2551 11:00 น. วรรณวิทย 28/06/2551 11:00 น. สัมฤทธิ์ 28/06/2551 11:20 น. 28/06/2551 11:55 น. รําพึง อภิรักษ 28/06/2551 11:55 น. A/C

382 314/15693 หลอดไฟเสียหนาลิฟท หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว เจาหนาที่ OPD-OB ชั้น 2 28/06/2551 15:45 น. วรรณวิทย 28/06/2551 15:45 น. วรรณวิทย 28/06/2551 15:45 น. 28/06/2551 16:00 น. จิรนันท อภิรักษ 28/06/2551 16:00 น. E/E

383 314/15694
เปลี่ยนตัวล็อคตูยาหอง

2616,2618,2620
ตัวลอคเสีย ไดเปลี่ยนใหหมดเรียบรอยแลว เจาหนาที่ 6 B ชั้น 6 28/06/2551 15:00 น. สัมฤทธิ์ 28/06/2551 15:00 น. สัมฤทธิ์ 28/06/2551 15:05 น. 28/06/2551 15:20 น. เอราวัณ อภิรักษ 28/06/2551 15:20 น. OTHER

384 314/15695
หลอดไฟสองภาพเสีย 2

 หลอด
หลอดไฟเสีย ไดเปลี่ยนใหหมดเรียบรอยแลว ผองศรี

6 A ชั้น 6 หอง 

2621
28/06/2551 15:00 น. สัมฤทธิ์ 28/06/2551 15:00 น. สัมฤทธิ์ 28/06/2551 15:50 น. 28/06/2551 16:00 น. อภิรักษ 28/06/2551 16:00 น. E/E

385 314/15696 หลอดไฟมีเสียงดัง หลอดไฟเสีย ทากรเปลี่ยนหลอดไฟใหมใหแลว เจาหนาที่ OPD-MED 28/06/2551 17:00 น. วรรณวิทย 28/06/2551 17:00 น. สัมฤทธิ์ 28/06/2551 17:10 น. 28/06/2551 17:20 น. กาญจนา อภิรักษ 28/06/2551 17:20 น. E/E

386 314/15697 ประตูเสื้อผาหลุด ประตูเสื้อผาหลุด แกไขแลว ใชงานได พยาบาล
6 A ชั้น 6 หอง 

1601
28/06/2551 16:00 น. วรรณวิทย 28/06/2551 16:00 น. สัมฤทธิ์ 28/06/2551 16:05 น. 28/06/2551 16:15 น. อภิรักษ 28/06/2551 16:15 น. OTHER


