
1 291/14542
หลอดไฟกระพริบ

(ตะเกียบ11w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

ตะเกียบ11w 1 หลอดใหมให

ี 

เจาหนาที่
5A ชั้น5 

เคานเตอร
1/03/2551 8:00 น. ไพศาล 1/03/2551 8:00 น. ประสงค 1/03/2551 8:01 น. 1/03/2551 8:05 น. ถาวร อภิรักษ 1/03/2551 8:05 น. E

2 291/14543 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอย
นุสรินทร ทันตกรรม ชั้น1 1/03/2551 9:00 น. วรรณวิทย 1/03/2551 9:00 น. สัมฤทธิ์ 1/03/2551 9:00 น. 1/03/2551 9:10 น. โรสริน อภิรักษ 1/03/2551 9:10 น. E

3 291/14541
หลอดไฟกระพริบ

(Superlux60w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Superlux60w 1 หลอดไฟใหเรียบรอย
พรฉวี

5B ชั้น5 

เคานเตอร
1/03/2551 7:00 น. วรรณวิทย 1/03/2551 7:00 น. ไพศาล 1/03/2551 7:02 น. 1/03/2551 7:05 น. พรฉวี อภิรักษ 1/03/2551 7:05 น. E

4 291/14544 หลอดไฟเสีย(PL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม 

PL-36w 1 หลอดใหเรียบรอย
เจาหนาที่

สูตินารี ชั้น4 

หองเบรค
1/03/2551 10:00 น. ไพศาล 1/03/2551 10:00 น. ไพศาล 1/03/2551 10:02 น. 1/03/2551 10:07 น. พจนีย อภิรักษ 1/03/2551 10:07 น. E

5 291/14545 ตูเสื้อผาชํารุด ตูเสื้อผาน็อตยึดหลุด
ดําเนินการยึดน็อตตูเสื้อผาใหมให

เรียบรอย
เจาหนาที่

6A ชั้น6 หอง

1616
1/03/2551 10:38 น. ไพศาล 1/03/2551 10:38 น. ชวลิต 1/03/2551 10:45 น. 1/03/2551 10:50 น. ไพศาล อภิรักษ 1/03/2551 10:50 น. O

6 291/14546
หลอดไฟเสีย

(Superlux60w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Superlux60w 1 หลอดไฟใหเรียบรอย
แมบาน

6B ชั้น6 

เคานเตอร
1/03/2551 12:00 น. ไพศาล 1/03/2551 12:00 น. ไพศาล 1/03/2551 12:10 น. 1/03/2551 12:15 น. สุดารัตน อภิรักษ 1/03/2551 12:15 น. E

7 291/14547 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอย
คารม หองเก็บของ ชั้น3 1/03/2551 16:50 น. วรรณวิทย 1/03/2551 16:50 น. ไพศาล 1/03/2551 16:55 น. 1/03/2551 17:05 น. อุไร อภิรักษ 1/03/2551 17:05 น. E

8 291/14550 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม 

FL-18w 1 หลอดเรียบรอย
แมบาน

6A ชั้น6 หอง

เสื้อผา
1/03/2551 18:45 น. ไพศาล 1/03/2551 18:45 น. ไพศาล 1/03/2551 18:47 น. 1/03/2551 19:00 น. แพรวพิมล อภิรักษ 1/03/2551 19:00 น. E

9 291/14548 หลอดไฟเปดไมติด หลอดไฟกดไมติด
ตรวจสอบหนางานแลวหลอดไฟใช

งานไดปกติ
เจาหนาที่ ICU ชั้น3 เตียง7 1/03/2551 18:28 น. ไพศาล 1/03/2551 18:28 น. ชวลิต 1/03/2551 18:30 น. 1/03/2551 18:45 น. ยุภาวดี อภิรักษ 1/03/2551 18:45 น. E

10 291/14549 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอย(Round

 Inspection)

ไพศาล พื้นที่บริเวณ ชั้น3 1/03/2551 13:00 น. ไพศาล 1/03/2551 13:00 น. ไพศาล 1/03/2551 13:02 น. 1/03/2551 13:05 น. ไพศาล อภิรักษ 1/03/2551 13:05 น. E

11 292/14551
หลอดไฟเสีย(ตะเกียบ

827/11w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

ตะเกียบ11w 1หลอดใหเรียบรอย
เจาหนาที่

6B ชั้น6 หนา

หอง2604
2/03/2551 10:00 น. ประสงค 2/03/2551 10:00 น. สัมฤทธิ์ 2/03/2551 10:15 น. 2/03/2551 10:20 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 2/03/2551 10:20 น. E

12 292/14553
หลอดไฟกระพริบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1หลอดใหเรียบรอย
พัชรี

OPD MAD ชั้น4 

เคานเตอร
2/03/2551 18:20 น. ประสงค 2/03/2551 18:20 น. สัมฤทธิ์ 2/03/2551 18:35 น. 2/03/2551 18:40 น. พัชรี อภิรักษ 2/03/2551 18:40 น. E

13 292/14552
หลอดไฟกระพริบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1หลอดใหเรียบรอย
เจาหนาที่ X-RAY ชั้น1 2/03/2551 13:20 น. ประสงค 2/03/2551 13:20 น. ประสงค 2/03/2551 13:25 น. 2/03/2551 13:30 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 2/03/2551 13:30 น. E

14 292/14554 ประตูชํารุด โชคประตูเปดคางไมได
ดําเนินการปรับบานโชคประตูใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
แมบาน

5A ชั้น5 หอง

1508
2/03/2551 15:00 น. ประสงค 2/03/2551 15:00 น. ประสงค 2/03/2551 15:05 น. 2/03/2551 15:30 น. แมบาน อภิรักษ 2/03/2551 15:30 น. O

15 292/14555
หลอดไฟกระพริบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1หลอดใหเรียบรอย
จิรนันท

OPD-OB ชั้น2 

เคานเตอร
2/03/2551 19:37 น. ประสงค 2/03/2551 19:37 น. สัมฤทธิ์ 2/03/2551 19:55 น. 2/03/2551 20:00 น. สุกัญญา อภิรักษ 2/03/2551 20:00 น. E

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

สรุปรายละเอียดรายการแจงซอมเดือน  มีนาคม 2551

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

16 292/14556 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชํารุดใชงานไมได
ดําเนินการเปลี่ยนสายฉีดชําระใหม 

1 ชุดใหเรียบรอย
สายทอง 5A ชั้น5 3/01/2551 6:40 น. ชวลิต 3/01/2551 6:40 น. นคร 3/01/2551 6:45 น. 3/01/2551 6:58 น. สายทอง อภิรักษ 3/01/2551 6:58 น. S

17 292/14557
หลอดไฟกระพริบ

(FL-18w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอย
จิราพร

สูตินารี ชั้น4 

หองเบรค
3/01/2551 6:55 น. ชวลิต 3/01/2551 6:55 น. นคร 3/01/2551 7:00 น. 3/01/2551 7:05 น. จิราพร อภิรักษ 3/01/2551 7:05 น. E

18 292/14558
ไมระแนงหลุด ,

โทรศัพทไมมีสัญญาณ
ไมระแนงกาวเสื่อมสภาพ

ดําเนินการติดกาวไมระแนงให

เรียบรอย
รัตนพร 6A ชั้น6 3/01/2551 7:00 น. ชวลิต 3/01/2551 7:00 น. วีระ 3/01/2551 8:00 น. 3/01/2551 8:15 น. นันธิดา อภิรักษ 3/01/2551 8:15 น. O

19 292/14559 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอย
ธัญพร Admin ชั้น3 3/01/2551 9:02 น. ไพศาล 3/01/2551 9:02 น. ไพศาล 3/01/2551 9:01 น. 3/01/2551 9:05 น. ธันวภรณ อภิรักษ 3/01/2551 9:05 น. E

20 292/14560 กระติกน้ํารอนเสีย สวิตชเปด-ปดเสีย

ดําเนินการแกไขการตอตรงเอาไว

ตรวจสอบพบวาน้ํารอนกดไมออก

จึงดําเนินาการแกไขใหเรียบรอย

ปวีณา
OPD-MAD ชั้น4

 หองเบรค
3/01/2551 9:03 น. ไพศาล 3/01/2551 9:03 น. ไพศาล 3/01/2551 9:04 น. 3/01/2551 9:24 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 3/01/2551 9:24 น. E

21 292/14561 สายออดกดชํารุด
สายออดกดเรียกชํารุดใช

งานไมได

ดําเนินการเชื่อมสายออดที่ชํารุด

ใหมใหเรียบรอย
เจาหนาที่ ICU ชั้น3 3/01/2551 10:15 น. กฤษณ 3/01/2551 10:15 น. ไพศาล 3/01/2551 9:31 น. 3/01/2551 9:34 น. จันทิมา อภิรักษ 3/01/2551 9:34 น. E

22 292/14562 สายฉีดชําระมีน้ํารั่ว สายฉีดชํารุดใชงานไมได
ดําเนินการขันยึดน็อตหัวฉีดใหแนน

เรียบรอย
แมบาน

5A ชั้น5 หองน้ํา

พนักงาน
3/01/2551 9:30 น. กฤษณ 3/01/2551 9:30 น. ไพศาล 3/01/2551 9:31 น. 3/01/2551 9:33 น. ยม อภิรักษ 3/01/2551 9:33 น. S

23 292/14564
ทําความสะอาดฟน

เตอรแอร
ทําความสะอาดหัวจายแอร

ดําเนินการลางหัวจายแอรและทํา

ความสะอาดใหเรียบรอย
เจาหนาที่

6A ชั้น6 หอง

1623
3/01/2551 14:05 น. กฤษณ 3/01/2551 14:05 น. กฤษณ 3/01/2551 12:30 น. 3/01/2551 14:05 น. สุนีรัตน อภิรักษ 3/01/2551 14:05 น. A

24 292/14565 หลอดไฟสีตางกัน
เปลี่ยนหลอดไฟสีให

เหมือนกัน

ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟสีให

เหมือนกันเรียบรอย
นันธิดา หองยา ชั้น1 3/01/2551 11:05 น. วรรณวิทย 3/01/2551 11:05 น. สราวุฒิ 3/01/2551 11:10 น. 3/01/2551 11:15 น. ณัฐธิดา อภิรักษ 3/01/2551 11:15 น. E

25 292/14566 โทรศัพทเสีย โทรศัพทกดโอนสายไมได
ดําเนินการตั้งโปรแกรมใหมให

เรียบรอย
สําเนา ไตเทียม ชั้น3 3/01/2551 11:55 น. ชัยยุทธ 3/01/2551 11:55 น. ไพศาล 3/01/2551 11:56 น. 3/01/2551 12:07 น. เนาวรัตน อภิรักษ 3/01/2551 12:07 น. T

26 292/14567 ราวประตูหองน้ําชํารุด ประตูหองน้ําชํารุด
ดําเนินแกไขไมไดเนื่องจากไมพบ

จุดที่แจงซอม
นิ่มนวล

OPD-MAD ชั้น4

 หองน้ําหญิง
3/01/2551 13:20 น. ไพศาล 3/01/2551 13:20 น. ไพศาล 3/01/2551 0:00 น. 3/01/2551 0:00 น. - อภิรักษ 3/01/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

27 292/14568 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหเรียบรอย
กนกวรรณ

Shouder&Joint 

ชั้น2
3/01/2551 14:16 น. วรรณวิทย 3/01/2551 14:16 น. ไพศาล 3/01/2551 14:17 น. 3/01/2551 14:19 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 3/01/2551 14:19 น. E

28 292/14569 ผามานราวแขวนหลุด ราวผามานหลุด

ตรวจสอบหนางานแลวแผนยิปซัม

หลุดทําใหราวแขวนผามานหลุด

ออกใชงานไมไดดําเนินการแกไข

ใหเรียบรอย

ชนิดา หองคลอด ชั้น3 3/01/2551 14:20 น. วรรณวิทย 3/01/2551 14:20 น. ไพศาล 3/01/2551 14:22 น. 3/01/2551 15:42 น. ชนิดา อภิรักษ 3/01/2551 15:42 น. O

29 292/14570
โทรศัพทแบอร 3339 

ใชงานไมได
โทรศัพทใชงานไมได

ดําเนินการตอสายเมนใหมให

เรียบรอยพรอมใชงาน
เจาหนาที่ Admin ชั้น3 3/01/2551 17:15 น. ไพศาล 3/01/2551 17:15 น. ไพศาล 3/01/2551 17:20 น. 3/01/2551 17:25 น. ปุณนภัส อภิรักษ 3/01/2551 17:25 น. T

30 292/14571 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
หญิง

กายภาพ ชั้น2 

หองผูปวย
4/03/2551 7:23 น. ประสงค 4/03/2551 7:23 น. นคร 4/03/2551 7:30 น. 4/03/2551 7:35 น. หญิง อภิรักษ 4/03/2551 7:35 น. E



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

31 292/14572 หลอดไฟเสีย(FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-36w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
รุงนภา Heart Center ชั้น2 4/03/2551 7:30 น. ไพศาล 4/03/2551 7:30 น. นคร 4/03/2551 7:40 น. 4/03/2551 7:45 น. สาวิตรี อภิรักษ 4/03/2551 7:45 น. E

32 292/14573 หลอดไฟเสีย (FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
อารดา ฝายบุคคล ชั้น3 4/03/2551 8:00 น. วรรณวิทย 4/03/2551 8:00 น. ชวลิต 4/03/2551 8:30 น. 4/03/2551 8:50 น. อารดา อภิรักษ 4/03/2551 8:50 น. E

33 292/14574 หลอดไฟเสีย (FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
นิธิมา เวชระเบียน ชั้น1 4/03/2551 8:00 น. วรรณวิทย 4/03/2551 8:00 น. ชวลิต 4/03/2551 8:30 น. 4/03/2551 8:30 น. นิธิมา อภิรักษ 4/03/2551 8:30 น. E

34 292/14575 กอกน้ําเปดใชงานไมได กอกน้ําชํารุด
ดําเนินการยกเลิกใบงานเนื่องจาก

ดําเนินการแลว
เจาหนาที่ โภชนาการ ชั้น2 4/03/2551 8:00 น. วรรณวิทย 4/03/2551 8:00 น. - 4/03/2551 0:00 น. 4/03/2551 0:00 น. - - 4/03/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

35 292/14576 ทีวีภาพไมชัด ทีวีภาพไมชัด
ดําเนิการสลับคลื่นความถี่จาก17ไป

12สายสัญญาณดําเนินการให

ี 

อําภา
6A ชั้น6 หอง

1612
4/03/2551 10:00 น. ชวลิต 4/03/2551 10:00 น. ชวลิต 4/03/2551 10:30 น. 4/03/2551 11:00 น. รัตนาภรณ อภิรักษ 4/03/2551 11:00 น. E

36 292/14577 หลอดไฟดับๆติดๆ หลอดไฟดับๆๆติด
ดําเนินการตรวจสอบสวิตชหลวม

ดําเนินการเปลี่ยนใหเรียบรอย
สุมัจฉา

5A ชั้น5 หอง

1511
4/03/2551 10:10 น. วรรณวิทย 4/03/2551 10:10 น. ชวลิต 4/03/2551 10:20 น. 4/03/2551 10:30 น. อุไรวรรณ อภิรักษ 4/03/2551 10:30 น. E

37 292/14578 หลอดไฟเสีย (FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-36w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
พิทยาภรณ Heart Center ชั้น2 4/03/2551 11:18 น. วรรณวิทย 4/03/2551 11:18 น. นิรุติ์ 4/03/2551 11:18 น. 4/03/2551 11:32 น. พิทยาภรณ อภิรักษ 4/03/2551 11:32 น. E

38 292/14579 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Superlux60w 3หลอด
สราวุฒิ พื้นสวนกลางร.พ 4/03/2551 14:30 น. สราวุฒิ 4/03/2551 14:30 น. สราวุฒิ 4/03/2551 14:10 น. 4/03/2551 14:30 น. สราวุฒิ อภิรักษ 4/03/2551 14:30 น. E

39 292/14580
หลอดไฟกระพริบ

(FL-36w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-36w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
ชูศรี Check-up ชั้น4 4/03/2551 14:55 น. วรรณวิทย 4/03/2551 14:55 น. ชวลิต 4/03/2551 14:55 น. 4/03/2551 15:05 น. ชูศรี อภิรักษ 4/03/2551 15:05 น. E

40 292/14581 ติดตั้งนาฟกาแขวนผนัง เจาะยึดติดตั้งแขวนนาฟกา
ทําการยึดเจาะติดตั้งตําแหนงที่

แขวนนาฟกาใหเรียบรอย
รุงทิพย หองคลอด ชั้น3 4/03/2551 15:20 น. วรรณวิทย 4/03/2551 15:20 น. สราวุฒิ 4/03/2551 15:20 น. 4/03/2551 16:53 น. รุงทิพย อภิรักษ 4/03/2551 16:53 น. O

41 292/14583
หลอดไฟเสีย

(Ecotone15w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Econtone15w 1 หลอดใหเรียบรอย
สายทอง

5B ชั้น5 หอง

2515
4/03/2551 15:34 น. วรรณวิทย 4/03/2551 15:34 น. ชวลิต 4/03/2551 15:40 น. 4/03/2551 15:50 น. สายทอง อภิรักษ 4/03/2551 15:50 น. E

42 292/14584 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมใหเรียบรอย
ละไม

ทันตกรรม ชั้น1 

เคานเตอร
4/03/2551 15:50 น. วรรณวิทย 4/03/2551 15:50 น. ชวลิต 4/03/2551 15:40 น. 4/03/2551 15:45 น. ละไม อภิรักษ 4/03/2551 15:45 น. E

43 292/14585 อางลางน้ํารั่ว อางลางรั่ว
ดําเนินการซิลิโคลนรอยรั่วให

เรียบรอยพรอมใชงาน
สุมลทัศน 6B ชั้น6 4/03/2551 16:30 น. วรรณวิทย 4/03/2551 16:30 น. สัมฤทธิ์ 4/03/2551 16:35 น. 4/03/2551 16:40 น. สุมลทัศน อภิรักษ 4/03/2551 16:40 น. S

44 292/14586 ทอน้ําตัน
ทอน้ําตันมีเศษอาหารผม

อุดตัน

ดําเนินการแกไขนําเศษอาหารและ

ผมอุดตันอยูออกใหเรียบรอย
แมบาน

OPD-OB ชั้น2 

หองน้ําหญิง
4/03/2551 17:10 น. วรรณวิทย 4/03/2551 17:10 น. สัมฤทธิ์ 4/03/2551 17:15 น. 4/03/2551 17:25 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 4/03/2551 17:25 น. S

45 292/14587 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดเรียบรอยพรอมใช
นิ่มนวล กายภาพ ชั้น2 5/03/2551 7:00 น. วีระ 5/03/2551 7:00 น. วีระ 5/03/2551 7:30 น. 5/03/2551 7:45 น. หญิง อภิรักษ 5/03/2551 7:45 น. E



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

46 292/14590 ประตูลูกบิดชํารุด ประตูชํารุดลูกบิดล็อคไมได
ดําเนินการแกไขตัวล็อคลูกบิดใหม

ใหเรียบรอย
พิกุล Nursery ชั้น5 5/03/2551 19:45 น. ชวลิต 5/03/2551 19:45 น. วีระ 5/03/2551 20:00 น. 5/03/2551 20:10 น. จุฑามาส อภิรักษ 5/03/2551 20:10 น. O

47 292/14589
หลอดไฟกระพิบ

(PL-36w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

PL-36w 1 หลอดเรียบรอยพรอมใช
อุไรวรรณ

5A ชั้น5 หอง

1504
5/03/2551 12:23 น. สราวุฒิ 5/03/2551 12:23 น. สราวุฒิ 5/03/2551 12:30 น. 5/03/2551 12:33 น. อุไรวรรณ อภิรักษ 5/03/2551 12:33 น. E

48 292/14588 ชักโครกน้ําไหลไมหยุด ชักโครกน้ําไหลไมหยุด
ดําเนินการปรับฟลัดวาลลใหม

สามารถใชไดเรียบรอย
เจาหนาที่ OPD-MAD ชั้น4 5/03/2551 11:53 น. นิรุติ์ 5/03/2551 11:53 น. สัมฤทธิ์ 5/03/2551 12:39 น. 5/03/2551 12:44 น. อารยา อภิรักษ 5/03/2551 12:44 น. S

49 292/14591
หลอดไฟเคานเตอรเสีย

(Superlux60w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

เรียบรอยพรอมใชงาน
สงกานต

5A ชั้น5 

เคานเตอร
6/03/2551 8:10 น. นคร 6/03/2551 8:10 น. ไพศาล 6/03/2551 8:11 น. 6/03/2551 8:18 น. สงกานต อภิรักษ 6/03/2551 8:18 น. E

50 292/14592 หลอดไฟเสีย Fl-18w หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมเรียบรอย
เจาหนาที่

Shouder&Joint 

ชั้น2
6/03/2551 9:00 น. ไพศาล 6/03/2551 9:00 น. สราวุฒิ 6/03/2551 9:01 น. 6/03/2551 9:03 น. ทิพวรรณ อภิรักษ 6/03/2551 9:03 น. E

51 292/14593 หลอดไฟเสีย Fl-18w หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดใหมเรียบรอย
เจาหนาที่

5B ชั้น5 หอง

2515
6/03/2551 10:00 น. ไพศาล 6/03/2551 10:00 น. ไพศาล 6/03/2551 10:01 น. 6/03/2551 10:05 น. ภาวินี อภิรักษ 6/03/2551 10:05 น. E

52 292/14594 หลอดไฟเสีย Fl-18w หลอดไฟเสื่อมสภาพ ยกเลิกใบงานซ้ําซอนกับ292/14593 แมบาน
5B ชั้น5 หอง

2515
6/03/2551 0:00 น. ไพศาล 6/03/2551 0:00 น. - 6/03/2551 0:00 น. 6/03/2551 0:00 น. - - 6/03/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

53 292/14595
หลอดไฟเสีย      

(ตะเกียบ18\w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

ตะเกียบ 18w 1 หลอดเรียบรอย

 ใ 

เจาหนาที่ การเงิน ชั้น4 6/03/2551 14:00 น. ไพศาล 6/03/2551 14:00 น. ไพศาล 6/03/2551 14:01 น. 6/03/2551 14:05 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 6/03/2551 14:05 น. E

54 292/14596 หลอดไฟเสีย FL-18w หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1 หลอดเรียบรอยพรอมใช
กาญจนา

สูตินารี ชั้น4 

หองSaff
6/03/2551 19:00 น. ไพศาล 6/03/2551 19:00 น. ไพศาล 6/03/2551 19:01 น. 6/03/2551 19:04 น. กาญจนา อภิรักษ 6/03/2551 19:04 น. E

55 293/14601 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชํารุดใชงานไมได
ดําเนินการเปลี่ยนสายฉีดชําระ 1 

ชุดใหมใหเรียบรอย
ยุวดี หองผาตัด ชั้น3 7/03/2551 9:10 น. ชวลิต 7/03/2551 9:10 น. สราวุฒิ 7/03/2551 9:35 น. 7/03/2551 9:40 น. ยุวดี อภิรักษ 7/03/2551 9:40 น. S

56 293/14602 หลอดไฟโคมกลมเสีย หลอดไฟเสียใชงานไมได
ตรวจสอบหนางานแลวหลอดไฟ

ปกติสามารถใชงาน
บุบผาทิพย PCS ชั้น2 7/03/2551 9:15 น. ชวลิต 7/03/2551 9:15 น. สราวุฒิ 7/03/2551 9:58 น. 7/03/2551 10:00 น. กรรณิการ อภิรักษ 7/03/2551 10:00 น. E

57 293/14603 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชํารุดใชงานไมได
ดําเนินการเปลี่ยนสายฉีดชําระ 1 

ชุดใหมใหเรียบรอย
สุนีรัตน

6A ชั้น6 หอง

1605
7/03/2551 10:00 น. ชวลิต 7/03/2551 10:00 น. ไพศาล 7/03/2551 10:01 น. 7/03/2551 10:03 น. ภาวินี อภิรักษ 7/03/2551 10:03 น. S

58 293/14604 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชํารุดมีน้ํารั่ว
ดําเนินการซอมแซมสามารถใชงาน

ไดปกติดีแลว
กรรณิการ Admin ชั้น3 1 7/03/2551 11:00 น. ชวลิต 7/03/2551 11:00 น. สราวุฒิ 7/03/2551 11:15 น. 7/03/2551 11:20 น. ฤทธิ์รัตน อภิรักษ 7/03/2551 11:20 น. S

59 293/14605 ประตูตก ประตูตกใชงานไมได
ดําเนินการปรับบานโชคใหมและ

ฉีดน้ํามันหลอลื่นใหเรียบรอย
ภาคภูมิ

X-RAY ชั้น1 

หองตรวจ2
7/03/2551 11:20 น. ชวลิต 7/03/2551 11:20 น. ไพศาล 7/03/2551 11:21 น. 7/03/2551 11:49 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 7/03/2551 11:49 น. O

60 293/14606 ไมโครเวฟมีน้ํารั่ว
ไมโครเวฟมีน้ํารั่วใชงาน

ไมได

ตรวจสอบพบวามีน้ําไหลซึมออก

จากที่อุนอาหารดําเนินการแกไขให

เรียบรอย

ไพบูลย โภชนาการ ชั้น2 7/03/2551 11:35 น. ชวลิต 7/03/2551 11:35 น. ไพศาล 7/03/2551 11:45 น. 7/03/2551 12:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 7/03/2551 12:00 น. E



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

61 293/14607
หลอดไฟเสีย

(Superlux60w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

Superlux60w 1 หลอดใหเรียบรอย

พรอมใชงาน

เอี้ยงไพร หองผาตัด ชั้น3 7/03/2551 13:00 น. ชวลิต 7/03/2551 13:00 น. วรรณวิทย 7/03/2551 15:00 น. 7/03/2551 15:30 น. เอี้ยงไพร อภิรักษ 7/03/2551 15:30 น. E

62 292/14597
ทาสีซอมแซมแผงกั้น

เพื่อใชงาน
ทาสีและซอมแซมแผงกั้น

ดําเนินการสงรายละเอียดใหคุณชาลี

เรียบรอยแลว
แผน Time keeper ชั้น1 7/03/2551 12:00 น. เดชา 7/03/2551 12:00 น. ชาลี 7/03/2551 0:00 น. 7/03/2551 0:00 น. - - 7/03/2551 0:00 น. C

63 292/14598
หลอดไฟเสีย

(Ecotone15w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
เนาวรัตน ไตเทียม ชั้น3 8/03/2551 9:40 น. วรรณวิทย 8/03/2551 9:40 น. สราวุฒิ 8/03/2551 9:41 น. 8/03/2551 9:45 น. เนาวรัตน อภิรักษ 8/03/2551 9:45 น. E

64 292/14599 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ยกเลิกใบงานซ้ําซอน พัชรินทร LAB ชั้น2 8/03/2551 0:00 น. - 8/03/2551 0:00 น. - 8/03/2551 0:00 น. 8/03/2551 0:00 น. - - 8/03/2551 0:00 น. ยกเลิกใบงาน

65 293/14608 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
รัตนา OPD-OB ชั้น2 8/03/2551 9:15 น. ไพศาล 8/03/2551 9:15 น. ไพศาล 8/03/2551 9:16 น. 8/03/2551 9:17 น. พลอย อภิรักษ 8/03/2551 9:17 น. E

66 293/14609 แอรไมเย็น แอรไมเย็น
ดําเนินการปรับวาลลน้ําแกไขให

เรียบรอย
สงกานต

5A ชั้น5 หอง

1515
8/03/2551 10:50 น. ไพศาล 8/03/2551 10:50 น. ไพศาล 8/03/2551 10:55 น. 8/03/2551 11:30 น. เพ็ญนภา อภิรักษ 8/03/2551 11:30 น. A

67 293/14610 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
พัชรี LAB ชั้น2 8/03/2551 10:58 น. ไพศาล 8/03/2551 10:58 น. สราวุฒิ 8/03/2551 11:00 น. 8/03/2551 11:49 น. พัชรี อภิรักษ 8/03/2551 11:49 น. E

68 293/14611 พื้นชํารุด พื้นกระเบื้องยางชํารุด ดําเนินการติดกาวยางใหเรียบรอย พัชรี LAB ชั้น2 8/03/2551 13:30 น. วรรณวิทย 8/03/2551 13:30 น. สราวุฒิ 8/03/2551 13:32 น. 8/03/2551 13:40 น. ทรัพยถนม อภิรักษ 8/03/2551 13:40 น. O

69 293/14612
หลอดไฟเสีย

(Halogen12v50w)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
แมบาน

Check-up ชั้น4 

หองคนพิการ
8/03/2551 13:50 น. สัมฤทธิ์ 8/03/2551 13:50 น. ไพศาล 8/03/2551 13:51 น. 8/03/2551 13:54 น. ฉะมอย อภิรักษ 8/03/2551 13:54 น. E

70 293/14613 สายฉีดชําระชํารุด สายฉีดชํารุด
ดําเนินการขันเกลียวสายฉีดใหแนน

เรียบรอยพรอมใชงาน
แมบาน

Check-up ชั้น4 

หองน้ําหญิง
8/03/2551 13:50 น. สัมฤทธิ์ 8/03/2551 13:50 น. ไพศาล 8/03/2551 13:54 น. 8/03/2551 13:59 น. ฉะมอย อภิรักษ 8/03/2551 13:59 น. S

71 293/14614 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน
ดําเนินการแกไขปมชักโครกใหใหม

เรียบรอยพรอมใชงาน
เจาหนาที่ หองคลอด ชั้น3 8/03/2551 14:00 น. วรรณวิทย 8/03/2551 14:00 น. สราวุฒิ 8/03/2551 14:47 น. 8/03/2551 14:55 น. วิไลลักษณ อภิรักษ 8/03/2551 14:55 น. S

72 197/9828 ติดกั้นชนประตู ติดกั้นชนประตู
ดําเนินการติดตัว Stoper 1 ตัวให

เรียบรอยพรอมใชงาน
ฐิติพร

PCS ชั้น2 หอง

แมบาน
9/03/2551 10:20 น. สัมฤทธิ์ 9/03/2551 10:20 น. สัมฤทธิ์ 9/03/2551 10:30 น. 9/03/2551 10:40 น. ฐิติพร อภิรักษ 9/03/2551 10:40 น. O

73 258/12853 เปลี่ยนฮิตเตอร ฮิตเตอรเสีย
ทําการเปลี่ยนฮิตเตอรใหใหม

เรียบรอยพรอมใชงาน
สุวรรญา โภชนาการ ชั้น2 9/03/2551 10:10 น. สัมฤทธิ์ 9/03/2551 10:10 น. นคร 9/03/2551 19:00 น. 9/03/2551 19:20 น. สุวรญา อภิรักษ 9/03/2551 19:20 น. E

74 293/14615 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-18w 1หลอดใหเรียบรอย
เจาหนาที่

Check-Up ชั้น4 

หองVIP
9/03/2551 7:00 น. วีระ 9/03/2551 7:00 น. วีระ 9/03/2551 7:10 น. 9/03/2551 7:15 น. วีระ อภิรักษ 9/03/2551 7:15 น. E

75 293/14616
หองน้ํามีกลิ่นไมพึง

ประสงค
ถอดฟลัดวาลล

ดําเนินการถอดฟลัดวาลลใหม

พรอมทําความสะอาดใหมให

ี 

บุบผาทิพย
6A ชั้น6 หอง

1605
9/03/2551 10:00 น. ไพศาล 9/03/2551 10:00 น. สัมฤทธิ์ 9/03/2551 10:05 น. 9/03/2551 10:10 น. รื่นรมย อภิรักษ 9/03/2551 10:10 น. S



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

76 293/14617 สายฉีดมีน้ํารั่วหยด
สายฉีดชําระเสื่อมสภาพ

การใชงาน

ดําเนินการเปลี่ยนสายฉีดชําระใหม

เนื่องจากเสื่อมสภาพการใชงาน
แมบาน

6A ชั้น6 หอง

1623
9/03/2551 14:18 น. ไพศาล 9/03/2551 14:18 น. ไพศาล 9/03/2551 14:19 น. 9/03/2551 14:22 น. รื่นรมย อภิรักษ 9/03/2551 14:22 น. S

77 293/14618 หลอดไฟเสีย(FL-36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 

FL-36w 1หลอดใหเรียบรอย
กาญจนา สูตินารี ชั้น4 9/03/2551 14:45 น. ไพศาล 9/03/2551 14:45 น. ไพศาล 9/03/2551 14:47 น. 9/03/2551 14:50 น. สุรัตนา อภิรักษ 9/03/2551 14:50 น. E

78 283/14619 ออดกดเสีย ออดกดเสียใชงานไมได
ดําเนินการเชื่อมสายออดที่ชํารุด

ใหมใหเรียบรอยพรอมใชงาน
แมบาน

5A ชั้น5 หอง

1501
9/03/2551 18:00 น. วรรณวิทย 9/03/2551 18:00 น. วรรณวิทย 9/03/2551 18:00 น. 9/03/2551 18:30 น. ภาวิดา อภิรักษ 9/03/2551 18:30 น. E

79 293/14622 กระดานยึดบอรดหลุด กระดานยึดบอรดหลุด
ดําเนินการเจาะยึดขันน็อตใหมให

เรียบรอยพรอมใชงาน
ไพบูลย โภชนาการ ชั้น2 9/03/2551 10:10 น. สัมฤทธิ์ 9/03/2551 10:10 น. สัมฤทธิ์ 9/03/2551 19:17 น. 9/03/2551 19:25 น. ไพบูลย อภิรักษ 9/03/2551 19:25 น. O

80 293/14623 หลอดไฟสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

เรียบรอยพรอมใชงาน
เจาหนาที่

สูตินารี ชั้น4 

หองเปลี่ยนเสื้อผา
9/03/2551 13:00 น. สัมฤทธิ์ 9/03/2551 13:15 น. สัมฤทธิ์ 9/03/2551 13:15 น. 9/03/2551 13:20 น. แมบาน อภิรักษ 9/03/2551 13:20 น. E

81 292/14600 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
สงกานต

5Aชั้น 5หอง

เคานเตอร
10/03/2551 7:00 น. นคร 10/03/2551 7:00 น. วีระ 10/03/2551 7:00 น. 10/03/2551 7:30 น. สายรุง อภิรักษ 10/03/2551 7:00 น. E

82 293/14620 หลอดไฟเสีย(36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
staff เวชระเบียน ชั้น1 10/03/2551 8:28 น. ไพศาล 10/03/2551 8:28 น. นิรุติ ,ไพศาล 10/03/2551 8:29 น. 10/03/2551 8:31 น. แกวรําไพ อภิรักษ 10/03/2551 8:31 น. E

83 293/14621 โทรศัพทเสีย โทรศัพยขัดของ ตรวจเช็คแลว ใชงานไดตามปกติ ชลิตา X-ray 10/03/2551 8:32 น. สราวุฒิ 10/03/2551 8:32 น. นิรุติ ,ไพศาล 10/03/2551 8:33 น. 10/03/2551 8:39 น. ชลิตา อภิรักษ 10/03/2551 8:39 น. T

84 293/14624 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟให

FL-18w 1หลอด พรอมใชงาน
แมบาน ไตเทียมชั้น 3 10/03/2551 9:00 น. ไพศาล 10/03/2551 9:00 น. นิรุติ ,ไพศาล 10/03/2551 9:01 น. 10/03/2551 9:04 น. ฐิติพร อภิรักษ 10/03/2551 9:04 น. E

85 293/14625 ไมคขัดของ ไมคใชการไมได ตรวจเช็คแลว ใชงานไดตามปกติ ลลิตา
แคชเชียรคิดเงิน

 ชั้น1
10/03/2551 11:35 น. วรรณวิทย 10/03/2551 11:35 น.วรรณวิทย,นิรตุ10/03/2551 11:35 น. 10/03/2551 11:44 น. ลลิตา อภิรักษ 10/03/2551 11:44 น. E

86 293/14626 โทรศัพทเสีย โทรศัพยใชการไมได ตรวจเช็คแลว ใชงานไดตามปกติ ปู ชั้น7 10/03/2551 12:55 น. สราวุฒิ 10/03/2551 12:55 น. _ 10/03/2551 12:55 น. 10/03/2551 13:30 น. ปู อภิรักษ 10/03/2551 13:30 น. T

87 293/14627 แอรเสีย แอรเสื่อมสภาพ ตรวจเช็คแลว ใชงานไดตามปกติ สุมัจฉา 5Aชั้น 5หอง1501 10/03/2551 13:05 น. สราวุฒิ 10/03/2551 13:05 น. สราวุฒิ,นิรุติ์ 10/03/2551 9:31 น. 10/03/2551 9:32 น. สราวุฒิ อภิรักษ 10/03/2551 9:32 น. A

88 293/14628 โทรศัพทใชการไมได โทรศัพยขัดของ ตรวจเช็คแลว ใชงานไดตามปกติ พรรณิพา operater 10/03/2551 13:07 น. สราวุฒิ 10/03/2551 13:07 น. สราวุฒิ,นิรุติ์ 10/03/2551 13:07 น. 10/03/2551 14:00 น. สราวุฒิ อภิรักษ 10/03/2551 14:00 น. T

89 293/14629
ชักโครกเสีย,หลอดไฟ

เสีย
ชักโครกชํารุด ทําการปมของเสียแลว ใชการได นัทริน Skin 10/03/2551 13:37 น. สราวุฒิ 10/03/2551 0:00 น. ต ิ,ไพศาล,สัมฤ10/03/2551 13:38 น. 10/03/2551 13:41 น. กุษฎี อภิรักษ 10/03/2551 13:41 น. S/E

90 293/14630 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
เจาหนาที่ เวชระเบียน ชั้น1 10/03/2551 14:15 น. ไพศาล 10/03/2551 14:15 น. _ 10/03/2551 14:15 น. 10/03/2551 14:20 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 10/03/2551 14:20 น. E
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91 293/14631
แอรน้ําหยด,ประตู

เสียงดัง
แอร,ประตูเสื่อมสภาพ ตรวจเช็คแกไขแลว ใชการปกติ แมบาน 5A ชั้น5 10/03/2551 15:07 น. สราวุฒิ 10/03/2551 15:07 น. ฤษร,วรรณวทิ 10/03/2551 15:15 น. 10/03/2551 15:30 น. สายทอง อภิรักษ 10/03/2551 15:30 น. A/O

92 293/14633 กลองใสแฟมหลุด กลองใสแฟมชํารุด ติดตั้งใหมเรียบรอยแลว จิรนันท OPD-MED 10/03/2551 16:22 น. สราวุฒิ 10/03/2551 16:22 น. _ 10/3/2008 16:30 น. 10/3/2008 16:40 น. จิรนันท อภิรักษ 10/3/2008 16:40 น. O

93 293/14634 หลอดไฟเสีย(FL-18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
นาตยา ทันตกรรมชั้น1 11/03/2551 7:30 น. อารยะ 11/03/2551 7:30 น. นคร 11/03/2551 7:30 น. 11/03/2551 7:40 น. นาตยา อภิรักษ 11/03/2551 7:40 น. E

94 197/9810
กลอนประตูหองขยะ

ชํารุด
กลอนประตูชํารุด ทําการปรับประตู  ติดบานพับแลว คารม แมบานPCS 11/03/2551 16:30 น. อภิรักษ 11/03/2551 16:30 น. ษศักดิ์-วรรณวิ 11/03/2551 0:00 น. 11/03/2551 0:00 น. คารม อภิรักษ 11/03/2551 0:00 น. O

95 293/14635
ยายกระจก,เชื่อมชั้น

วางหนังสือ
กระจกเสีย,เชื่อมชั้น ทําการแกไขแลว จิรนันท OPD-OB 11/03/2551 8:00 น. กฤษณ 11/03/2551 8:00 น. กฤษณ 11/03/2551 8:00 น. 11/03/2551 10:00 น. จิรนันท อภิรักษ 11/03/2551 10:00 น. O

96 293/14636 ติดกาวระฆังเตือน ระฆังเสีย ยิงกาวติดตั้งแลว ณัฐกานต เนอรสเซอรี่ ชั้น 5 11/03/2551 11:20 น. วรรณวิทย 11/03/2551 11:20 น. สราวุฒิ-นิรุติ์ 11/03/2551 11:35 น. 11/03/2551 11:45 น. ณัฐกานต อภิรักษ 11/03/2551 11:45 น. O

97 293/14637 ดามจับประตูหลุด ประตูชํารุด ทําการขันนอตยึดใหมแลว ภาวิณี
5B ชั้น 6  หอง

2622
11/03/2551 12:25 น. นิรุติ์ 11/03/2551 12:25 น. สราวุฒิ-นิรุติ์ 11/03/2551 12:25 น. 11/03/2551 12:50 น. ภาวิณี อภิรักษ 11/03/2551 12:50 น. O

98 293/14639 ฝาครอบสายไฟแตก ฝาครอบสายไฟชํารุด ทําการครอบสายไฟใหมแลว จิรนันท OPD เด็ก 11/03/2551 16:20 น. วรรณวิทย 11/03/2551 16:30 น. สราวุฒิ-นิรุติ์ 11/03/2551 16:50 น. 11/03/2551 15:20 น. จิรนันท อภิรักษ 11/03/2551 15:20 น. E

99 197/9823 ไดโวหองขยะเสีย ไดโวหองขยะไมทํางาน ทําการแกไขแลวใชงานไดปกติ _ แมบานPCS ชั้น2 11/03/2551 16:30 น. อภิรักษ 11/03/2551 16:30 น. _ 11/03/2551 16:30 น. 11/03/2551 16:40 น. กฤษณ อภิรักษ 11/03/2551 16:40 น. O

100 293/14642 น้ํารั่วจากแอร แอรเสื่อมสภาพ ทําการแกไขแลว ยุพา lab 12/03/2551 8:20 น. นิรุติ์ 12/03/2551 8:20 น. _ 12/03/2551 8:20 น. 12/03/2551 8:30 น. ยุพา อภิรักษ 12/03/2551 8:30 น. A

101 293/14641 แอรมีเสียงดัง แอรเสื่อมสภาพ ไดตรวจสอบแลว ธิรมัย ทันตกรรม ชั้น1 12/03/2551 8:51 น. นิรุติ์ 12/03/2551 8:51 น. _ 12/03/2551 8:32 น. 12/03/2551 8:33 น. ละไม อภิรักษ 12/03/2551 8:33 น. A

102 293/14640 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
นงลักษณ

Admin(บัญชี) 

ชั้น 3
12/03/2551 8:10 น. สราวุฒิ 12/03/2551 8:10 น. สราวุฒิ 12/03/2551 8:15 น. 12/03/2551 8:20 น. นงลักษณ อภิรักษ 12/03/2551 8:20 น. E

103 293/14647 หลอดไฟเสีย(36W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
นฤมล

หองผาเปลี่ยน 

ชั้นB1 หองผา
12/03/2551 14:05 น. สัมฤทธิ์ 12/03/2551 14:05 น. วรรณวิทย 12/03/2551 14:15 น. 12/03/2551 14:30 น. นฤมล อภิรักษ 12/03/2551 14:30 น. E

104 197/9831 ชักโครกตัน ชักโครกชํารุด ทําการแกไขแลว ณัฐรินทร สกิน 12/03/2551 10:00 น. อภิรักษ 12/03/2551 10:35 น. _ 12/03/2551 10:35 น. 12/03/2551 10:45 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 12/03/2551 10:45 น. S

105 293/14644 ติดตั้งที่ใสแฟม ติดตั้งที่ใสแฟม ทําหารติดกาวแลว ปวีณา OPD-OB ชั้น2 12/03/2551 10:15 น. จักมหาชัย 12/03/2551 10:15 น. วรรณวิทย 12/03/2551 10:30 น. 12/03/2551 10:35 น. ปวีณา อภิรักษ 12/03/2551 10:30 น. O



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)
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106 293/14650
หองน้ําคนพิการ

หลอดไฟเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ตรวจสอบแลวปกติดี แมบาน ชั้น4 12/03/2551 16:25 น. สราวุฒิ 12/03/2551 16:25 น. ไพศาล 12/03/2551 16:26 น. 12/03/2551 16:29 น. ไพศาล อภิรักษ 12/03/2551 16:29 น. E

107 293/14645 กอกน้ําเสีย กอกน้ําชํารุด ไดทําการเปลี่ยนกอกน้ําใหมแลว เจาหนาที่ ไตเทียม ชั้น 3 12/03/2551 13:00 น. วรรณวิทย 12/03/2551 13:00 น. วรรณวิทย 12/03/2551 13:00 น. 12/03/2551 14:00 น. สราวุฒิ อภิรักษ 12/03/2551 14:00 น. S

108 293/14643 กอกน้ําไมไหล กอกน้ําชํารุด ไดทําการขันนอตยึดทอน้ําใหม 6Bชั้น 12/03/2551 10:20 น. นิรุติ์ 12/03/2551 10:20 น. สราวุฒิ 12/03/2551 10:20 น. 12/03/2551 10:32 น. อภิรักษ 12/03/2551 10:32 น. S

109 313/15602 ตูเสื้อผาชํารุด ตูเสื่อผาชํารุด ไดทําการตรวจเช็คแลว ปราณี 6Bชั้น6 12/03/2551 17:00 น. นิรุติ์ 12/32008 17:00 นิรุติ์ 12/03/2551 17:30 น. 12/03/2551 17:35 น. ปราณี อภิรักษ 12/03/2551 17:35 น. O

110 313/15604 ราวตากผาหลุด ราวตากผาชํารุด ติดตั้งใชการปกติ อัมพา
6A ชั้น6หองน้ํา

พนักงาน
12/03/2551 20:45 น. วีระ 12/03/2551 20:45 น. อารยะ 12/03/2551 21:39 น. 12/03/2551 21:45 น. อาภาพร อภิรักษ 12/03/2551 21:45 น. O

111 313/15603 วงจรปุมกดชํารุด วงจรปุมกดชํารุด ตรวจเช็คแลววงจรปุมกดเสีย พยาบาล OR ชั้น3 12/03/2551 17:30 น. กฤษณะ 12/03/2551 17:30 น. _ 12/03/2551 17:20 น. 12/03/2551 17:30 น. สมิตา อภิรักษ 12/03/2551 0:00 น. E

112 293/14649 ซอมประตู ประตูชํารุด ซอมแซมใหเสร็จเรียบรอยแลว เคานเตอร B  ชั้น6 12/03/2551 15:30 น. วรรณวิทย 12/03/2551 15:30 น.รรณวิทย,สราวุ 12/03/2551 15:30 น. 12/03/2551 15:50 น. เคานเตอร อภิรักษ 12/03/2551 15:50 น. O

113 313/15601 ซิงคน้ําชํารุด ซิงคน้ําชํารุด ไดทําการซอมแซมแลว แมบาน
5A ชั้น 5หอง 

1514
12/03/2551 17:00 น. _ 12/03/2551 17:00 น. วรรณวิทย 12/03/2551 17:00 น. 12/03/2551 17:05 น. สายทอง อภิรักษ 12/03/2551 17:05 น. S

114 293/14648 เปลี่ยนหลอดไฟ(36W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
สุนทร เวชระเบียนB1 12/03/2551 14:30 น. สัมฤทธิ์ 12/03/2551 14:30 น. สัมฤทธิ์ 12/03/2551 14:40 น. 12/03/2551 14:47 น. สุนทร อภิรักษ 12/03/2551 14:47 น. E

115 293/14646
ประกอบชั้นของ ,ติด

กาวสองหนาที่แขวนเสื้อ

ประกอบชั้นและติดกาว

สองหนา

ไดทําการประกอบและติดตั้งเสร็จ

แลว
รัตนา เนิอสเซอรี่ ชั้น5 12/03/2551 11:30 น. วรรณวิทย 12/03/2551 11:30 น. _ 12/03/2551 12:00 น. _ รัตนา อภิรักษ 12/03/2551 14:09 น. O

116 313/15605
ประตูหลังWADE ล็อค

ไมได
ประตูชํารุด ตรวจสอบแลวปกติดี ไมไดเสีย เจาหนาที่ 6A 13/03/2551 1:30 น. วีระ 13/03/2551 1:30 น. _ _ _ ไพศาล อภิรักษ _ O

117 313/15607
หองน้ําผูหญิงกอกน้ํา

ไหลไมหยุด
กอกน้ําชํารุด ไดทําการตรวจสอบแลว จันทรเพ็ญ OPD-MED ชั้น4 13/03/2551 9:40 น. สราวุฒิ 13/03/2551 9:40 น. สราวุฒิ,นิรุติ์ 13/03/2551 9:40 น. 13/03/2551 9:50 น. จันทรเพ็ญ อภิรักษ 13/03/2551 9:50 น. S

118 313/15608 มีน้ํารั่วใตซิงค ซิงคชํารุด ไดทําการตรวจเช็คและซอมแซมแลว ปราณี
6B ชั้น6 หอง

2605
13/03/2551 9:42 น. สราวุฒิ 13/03/2551 9:42 น. นิรุติ์ 13/03/2551 12:30 น. 13/03/2551 12:35 น. ปราณี อภิรักษ 13/03/2551 12:35 น. S

119 313/15609 หลอดไฟเสีย หลอดไฟชํารุด
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
อัมพร Miชั้น 2 13/03/2551 15:00 น. ชาลี 13/03/2551 15:00 น. ไพศาล,นิรุติ์ 13/03/2551 15:01 น. 13/03/2551 15:12 น. อัมพร อภิรักษ 13/03/2551 15:12 น. E

120 313/15610 หลอดตะเกียบ(18W840) หลอดไฟชํารุด
ไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน
ปวีณา สูติ หองน้ํา vip 13/03/2551 16:50 น. ชาลี 13/03/2551 16:50 น. สราวุฒิ 13/03/2551 17:00 น. 13/03/2551 17:05 น. ปวีณา อภิรักษ 13/03/2551 17:05 น. E



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)
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121 313/15611 ชักโครกไหลไมหยุด ชักโครกชํารุด ไดทําการตรวจเช็คแลว รื่นรมณ
6A ชั้น6 หอง

1615
13/03/2551 18:20 น. ชาลี 13/03/2551 18:20 น. _ 13/03/2551 19:10 น. 13/03/2551 19:45 น. รื่นรมณ อภิรักษ 13/03/2551 19:45 น. S

122 313/15612 สายฉีดชําระเสีย สายฉีดชําระชํารุด ไดเปลี่ยนสายชําระแลว สมชิด OPD-ศัลยกรรม 13/03/2551 19:50 น. ชาลี 13/03/2551 19:50 น.ไพศาล,สราวฒุิ13/03/2551 19:51 น. 13/03/2551 19:58 น. สมชิด อภิรักษ 13/03/2551 19:58 น. S

123 313/15614 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว กาจนา OPD-MED ชั้น4 14/03/2551 7:20 น. นคร 14/03/2551 7:20 น. ประสงค 14/03/2551 7:46 น. 14/03/2551 7:47 น. กาจนา อภิรักษ 14/03/2551 7:47 น. E

124 313/15613 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว ยุวดี
OR  ชั้น3  หอง 

เคานเตอร
14/03/2551 7:20 น. นคร 14/03/2551 7:20 น. ประสงค 14/03/2551 7:37 น. 14/03/2551 7:38 น. _ อภิรักษ 14/03/2551 7:38 น. E

125 313/15616
หลอดไฟกระพริบ

(FL-18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว วิลาสิณี

ทันตกรรม ชั้น3

 หองตรวจ 7
14/03/2551 8:45 น. ชาลี 14/03/2551 8:45 น. ชวลิต 14/03/2551 8:50 น. 14/03/2551 8:50 น. พรไพลิน อภิรักษ 14/03/2551 8:50 น. E

126 31315620 หลอดไฟสองภาพเสีย จูปเตอรเสีย เปลี่ยนจูปเตอรใหม ผองศรี
6B  ชั้น6  หอง

2612
14/03/2551 15:40 น. ชาลี 14/03/2551 15:40 น. ชวลิต 14/03/2551 15:45 น. 14/03/2551 15:50 น. ผองศรี อภิรักษ 14/03/2551 15:50 น. E

127 313/15615 กอกน้ําซิงคหลุด กอกน้ําชํารุด ไดทําการซอมแซมแลว สุชาดา chack  up 14/03/2551 8:00 น. นิรุติ์ 14/03/2551 8:00 น. สราวุฒิ 14/03/2551 8:00 น. 14/03/2551 8:14 น. เดือนเพ็ญ อภิรักษ 14/03/2551 8:14 น. S

128 313/15617 กลองรับเอกสารชํารุด กลองรับเอกสารชํารุด ทําการยิงกาวเรียบรอยแลว จิรนันท
OPD  เด็ก ชั้น2 

หองตรวจ 4
14/03/2551 9:30 น. ชาลี 14/03/3094 9:30 น. นิรุติ์ 14/03/2551 9:40 น. 14/03/2551 10:30 น. อนัญธิตา อภิรักษ 14/03/2551 0:00 น. O

129 313/15618 อางลางหองพนักงานตัน อางลางชํารุด ไดทําการทะลวงทอเรียบรอยแลว แมบาน(พร) เนอสเซอรี่  ชั้น5 14/03/2551 10:30 น. ชาลี 14/03/2551 10:30 น.วรรณวิทย,นิรตุ1ิ4/03/2551 10:30 น. 14/03/2551 11:25 น. ศุภชิดา อภิรักษ 14/03/2551 11:25 น. S

130 313/15619 หลอดไฟเสีย(FL-36W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว ทิภากร chack  up  ชั้น4 14/03/2551 13:50 น. ชาลี 14/03/2551 13:50 น. ไพศษล 14/03/2551 14:00 น. 14/03/2551 14:05 น. นาง อภิรักษ 14/03/2551 14:05 น. E

131 313/15621 ซิงคน้ําหลุด ซิงคน้ําชํารุด ทําไมเปน แมบาน
5A ชั้น5 หอง

1510
15/03/2551 12:20 น. สัมฤทธิ์ 15/03/2551 12:20 น. ไพศาล,ชวลิต 15/03/2551 12:25 น. 15/03/2551 12:25 น. สายทอง อภิรักษ 15/03/2551 12:25 น. S

132 313/15622
หลอดไฟเสีย

(FL18W),หองน้ํา

 ิ ั่

หลอดไฟเสื่อมสภาพและ

หองน้ําชํารุด

เปลี่ยนหลอดไฟและหองน้ําใชได

ปกติ
พยาบาล LS 15/03/2551 13:30 น. วรรณวิทย 15/03/2551 13:30 น. ชวลิต,คมสันต15/03/2551 13:45 น. 15/03/2551 13:59 น. วิไลลักษณ อภิรักษ 15/03/2551 14:00 น. E/S

133 313/15624 เปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ตรวจเช็คแลวใชงานปกติ เคานเตอร  ชั้น5 หอง1508 15/03/2551 16:45 น. วรรณวิทย 15/03/2551 16:45 น. ชวลิต 15/03/2551 17:05 น. 15/03/2551 17:10 น. เคานเตอร อภิรักษ 15/03/2551 17:10 น. E

134 313/15625
หลอดไฟหนาการเงิน

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเหลี่ยนใหมแลว วรรวิษา ชั้น4 16/03/2551 8:45 น. ไพศาล 16/03/2551 8:45 น. สัมฤทธิ์ 16/03/2551 8:45 น. 16/03/2551 9:00 น. วานิสา อภิรักษ 16/03/2551 9:00 น. E

135 313/15626
หลอดไฟหองน้ําผูปวย

เสีย
หองน้ําชํารุด ทําการเหลี่ยนใหมแลว อรอุม ไตเทียม 16/3/2008 1 0:20:00 วรรณวิทย 16/3/2008 1 0:20:00 สัมฤทธิ์ 16/03/2551 10:30 น. 16/03/2551 10:35 น. สําเนา อภิรักษ 16/03/2551 10:35 น. E
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136 313/15628 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเหลี่ยนใหมแลว staff สูติ ชั้น4 16/03/2551 11:38 น. ไพศาล 16/03/2551 11:38 น. ชวลิต 16/03/2551 11:50 น. 16/03/2551 12:00 น. นาง อภิรักษ 16/03/2551 12:00 น. E

137 313/15627
ประตูลูกบิดชําระ,อาง

ลางจานกอกน้ําเสีย,

ป  ้ํ ิ ป 

อุปกรณชํารุด ทําการซอมแลวใชการได แมบาน
5B  ชั้น 5  หอง

2515
16/03/2551 11:38 น. ไพศาล 16/03/2551 11:38 น. สัมฤทธิ์ 17/03/2551 11:55 น. 16/03/2551 12:20 น. _ อภิรักษ 16/03/2551 12:20 น. O/S

138 313/15633
หลอดไฟเสียหนาหอง

ตรวจ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดFL เสร็จเรียบรอยแลว ละไม ทันตกรรม ชั้น1 17/03/2551 7:40 น. วีระ 17/03/2551 7:40 น. _ 17/03/2551 8:10 น. 17/03/2551 8:16 น. นาตยา อภิรักษ 17/03/2551 8:25 น. E

139 313/15636 หลอดยาวเสีย(36W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการตรวจสอบแลวปกติ เจาหนาที่ car park B2 17/03/2551 9:15 น. สราวุฒิ 17/03/2551 9:15 น. ไพศาล,นิรุติ์ 17/03/2551 9:16 น. 17/03/2551 9:18 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 17/03/2551 9:18 น. E

140 313/15631 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต

เรียบรอยแลว
มาลินี ทันตกรรม 17/03/2551 7:15 น. อารยะ 17/03/2551 7:15 น. อารยะ 17/03/2551 8:10 น. 17/03/2551 8:16 น. ละไม อภิรักษ _ E

141 313/15630 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอย

แลว
เบญจพร check up  ชั้น4 17/03/2551 7:00 น. อารยะ 17/03/2551 7:00 น. _ _ _ PAY อภิรักษ _ E

142 313/15632 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอย

แลว
Head  ชั้น2 17/03/2551 7:20 น. ประสงค 17/03/2551 7:20 น. อารยะ 17/03/2551 7:40 น. 17/03/2551 7:45 น. ศรัญธินี อภิรักษ 17/03/2551 7:45 น. E

143 313/15638
หลอดไฟเสียตรง

ทางเดิน
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอย

แลว
หญิง

กายภาพ ชั้น2 

ทางเดิน
17/03/2551 17:00 น. ไพศาล 17/03/2551 17:00 น. ไพศาล,คมสัน 17/03/2551 17:01 น. 17/03/2551 17:05 น. หญิง อภิรักษ 17/03/2551 17:05 น. E

144 313/15637
ไมระแนงทางเดินหนา

หองผูปวยหลุด
ไมหลุดเนื่องจจากชํารุด ไดทําการซอมแซมแลว แมบาน 6B  ชั้น6 17/03/2551 16:15 น. สราวุฒิ 17/03/2551 16:15 น. สราวุฒิ _ 17/03/2551 0:00 น. ผองศรี อภิรักษ 17/03/2551 0:00 น. O

145 313/15635 ขอบบัวหลุดออกมา ขอบบัวชํารุด ทําการติดเรียบรอยแลว ทิติมา check up  ชั้น4 17/03/2551 9:15 น. สราวุฒิ 17/03/2551 9:15 น. อารยะ 17/03/2551 9:15 น. 17/03/2551 9:20 น. ทิติมา อภิรักษ 17/03/2551 9:20 น. S

146 313/15642
ประตูหองน้ําล็อคไม

แนน
ประตูหองน้ําชํารุด

ทําการแกไขแลว   ใชงานได

ตามปกติ
ชาลิณี X-ray 18/03/2551 9:50 น. วรรณวิทย 18/03/2551 9:50 น. กฤษณ 18/03/2551 10:05 น. 18/03/2551 10:10 น. กฤษณ อภิรักษ 18/03/2551 10:10 น. O

147 313/15646
ลูกบิดประตูหองน้ํา

ชายลอคไมได
ลูกบิดประตูหองน้ําชํารุด

ตรวจสอบแลวชํารุดรออุปกรณ

ลูกบิดมาเปลี่ยน
หนักงาน ER ชั้น1 18/03/2551 19:00 น. นิรุติ์ 18/03/2551 19:00 น. นิรุติ์,สราวุฒิ 18/04/2551 0:00 น. 18/04/2551 0:00 น. สังเวียน อภิรักษ 18/04/2551 0:00 น. O

148 313/15640 อางน้ําตัน ที่กรองน้ําชํารุด ไดทําการซอมแซมแลว สายวรุณ ไตเทียม 18/03/2551 8:10 น. นิรุติ์ 18/03/2551 8:10 น. นิรุติ์,สราวุฒิ 18/03/2551 8:15 น. 18/03/2551 8:35 น. สายวรุณ อภิรักษ 18/03/2551 8:35 น. S

149 313/15639 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดFL 18W 

เรียบรอยแลว
ดุษฏี OPD-OB 18/03/2551 6:15 น. ประสงค 18/03/2551 6:15 น. ประสงค 18/03/2551 6:20 น. 18/03/2551 6:23 น. ดุษฏี อภิรักษ 18/03/2551 6:23 น. E

150 313/15641 ติดตะขอ ติดตะขอ ไดเจาะยึดสกรูเกลียวเรียบรอยแลว พยาบาล เนอสเซอรรี่ 18/03/2551 9:15 น. วรรณวิทย 18/03/2551 9:15 น. สราวุฒิ,นรุติ์ 18/03/2551 9:30 น. 18/03/2551 10:30 น. จินตนา อภิรักษ 18/03/2551 10:30 น. O
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151 313/15643 โทรศัพทเสีย โทรศัพทชํารุด
ทําการตรวจเช็คแลวไมสามารถ

ซอมได

ทันตกรรม ชั้น1

 หอง 9
18/03/2551 11:40 น. วรรณวิทย 18/03/2551 11:40 น. กฤษณ 18/03/2551 11:45 น. 18/03/2551 11:50 น. นาตยา อภิรักษ 18/03/2551 11:50 น. T

152 313/15644 หองน้ํามีน้ํารั่ว หองน้ํามีน้ํารั่ว
ไดทําการปรับซอมเรียบรอยแลวใช

การไดดี
พีระดม Fa หองพักแพทย 18/03/2551 0:00 น. วรรณวิทย 18/03/2551 0:00 น. คมสัน 18/03/2551 13:45 น. 18/03/2551 13:50 น. น้ํา อภิรักษ 18/03/2551 13:45 น. S

153 313/15645
หลังหองตรวจ 5 

หลอดไฟ18W ขาด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนแลวใชการไดปกติ วนิดา ทันตกรรม 18/03/2551 15:30 น. นิรุติ์ 18/03/2551 15:30 น. สัมฤทธิ์ 18/03/2551 15:45 น. 18/03/2551 15:50 น. วนิดา อภิรักษ 18/03/2551 15:50 น. E

154 197/9825
หลอดไฟหองน้ําผูพิการ

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเรียบรอบแลว _

สวนกลาง โซน 

A ชั้น4
19/03/2551 10:45 น. สัมฤทธิ์ 19/03/2551 10:45 น. คมสัน 19/03/2551 11:13 น. 19/03/2551 11:20 น. สุภาภรณ อภิรักษ 19/03/2551 11:20 น. E

155 313/15647 หลอดไฟเสีย(FL18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเรียบรอบแลว หญิง
กายภาพ ชั้น2 

หองหมอ
19/03/2551 8:20 น. นคร 19/03/2551 8:20 น. คมสัน 19/03/2551 8:34 น. 19/03/2551 8:40 น. ขวัญลัดดา อภิรักษ 19/03/2551 8:40 น. E

156 313/15648 หลอดไฟเสีย(FL18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเรียบรอบแลว _
ชั้น3  หองพัก

แพทย
19/03/2551 9:20 น. คมสัน 19/03/2551 9:20 น. คมสัน 19/03/2551 9:51 น. 19/03/2551 9:55 น. จิราพร อภิรักษ 19/03/2551 9:55 น. E

157 313/15649 เกาอี้ลอหลุด เกาอี้ชํารุด ทําการเชื่อมใหมแลว พันทวี เวชระเบียน 19/03/2551 9:40 น. ชวลิต 19/03/2551 9:40 น. ชวลิต,กฤษณะ 19/03/2551 9:45 น. 19/03/2551 10:00 น. สุภาภรณ อภิรักษ 19/03/2551 10:00 น. O

158 313/15649
หลอดไฟหองตรวจ1,4 

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเรียบรอบแลว _ ศัลยกรรม 19/03/2551 10:25 น. นิรุติ์ 19/03/2551 10:25 น. สราวุฒิ 19/03/2551 10:40 น. 19/03/2551 10:45 น. แกวกาจน อภิรักษ 19/03/2551 10:45 น. E

159 313/15551
หลอดไฟหนาหองน้ํา

ขาด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเรียบรอบแลว _ สูติ ชั้น4 19/03/2551 10:35 น. นิรุติ์ 19/03/2551 10:35 น. ,ชวลิตสราวุฒิ 19/03/2551 10:45 น. 19/03/2551 11:25 น. จิราพร อภิรักษ 19/03/2551 11:25 น. E

160 312/15552
หลอดไฟหนา

เคานเตอรเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนเรียบรอบแลว สงกรานต 5A  ชั้น5 19/03/2551 15:25 น. นิรุติ์ 19/03/2551 15:25 น. คมสัน 19/03/2551 15:30 น. 19/03/2551 15:35 น. กฤษณ อภิรักษ 19/03/2551 15:35 น. E

161 312/15553 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน วาลวสกปรก มหินทร
6A  ชั้น6หอง 

1619
19/03/2551 17:55 น. ชวลิต 19/03/2551 17:55 น. ชวลิต 19/03/2551 18:00 น. 19/03/2551 18:10 น. มหินทร อภิรักษ 19/03/2551 18:10 น. S

162 312/15554 น้ํารั่วหองน้ําหญิง กฮกหองน้ําชํารุด กอกมีน้ําซึมทําการซอมเรียบรอยแลว บุษผาทิพย
OPD-MED  ชั้น4

 หองน้ําหญิง
20/03/2551 7:50 น. ประสงค 20/03/2551 7:50 น. อารยะ 20/03/2551 8:00 น. 20/03/2551 8:10 น. นาง อภิรักษ 20/03/2551 8:10 น. S

163 312/15558 กระดาษติดเครื่องยอย เครื่องยอยกระดาษขัดของ รอสงซอมกับบริษัทเจาของเครื่อง นภาพร การเงิน ชั้น 3 20/03/2551 15:20 น. นิรุติ์ 20/03/2551 15:20 น. นิรุติ์,กฤษณ 20/03/2551 16:00 น. 20/03/2551 16:43 น. นภาพร อภิรักษ 20/03/2551 16:43 น. O

164 312/15557 รีโมทไฟเสีย รีโมทไฟเสีย เปลี่ยนถานใชงานไดปกติ เจาหนาที่ 6A  ชั้น6 หอง 20 20/03/2551 13:28 น. คมสัน 20/03/2551 13:28 น. คมสัน 20/03/2551 13:23 น. 20/03/2551 16:43 น. อร อภิรักษ 20/03/2551 16:43 น. E

165 312/15556 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหมใชการไดปกติ เจาหนาที่ GI  ชั้น2 20/03/2551 12:35 น. คมสัน 20/03/2551 12:35 น. คมสัน 20/03/2551 12:45 น. 20/03/2551 12:55 น. ณัฐชา อภิรักษ 20/03/2551 12:55 น. E
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166 312/15555
ประตูตูเก็บของหลัง

เคานเตอรชํารุด
ประตูตูเก็บของชํารุด ทําการซอมแซฒเรียบรอยแลว _ 6B ชั้น6 20/03/2551 10:00 น. นิรุติ์ 20/03/2551 10:00 น. สราวุฒิ,นิรุติ์ 20/03/2551 10:06 น. 20/03/2551 10:11 น. ดรุณี อภิรักษ 20/03/2551 10:11 น. O

167 313/15623 หองน้ําหญิงน้ําไหล หองน้ําชํารุด
ไดทําการซอมแซมแลวใชการได

ปกติ
เดือนเพ็ญ OPD-MED ชั้น4 15/03/2551 14:20 น. วรรณวิทย 15/03/2551 14:30 น. สราวุฒิ,นิรุติ์ 20/03/2551 9:10 น. 20/03/2551 9:23 น. เบญจพร อภิรักษ 20/03/2551 9:23 น. S

168 293/14632 กอกน้ําเสีย กอกน้ําเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนกอกแลว เนาวรัตน ไตเทียมชั้น 3 10/03/2551 16:20 น. สราวุฒิ 10/03/2551 16:20 น. สราวุฒิ,นิรุติ์ 20/03/2551 8:56 น. 20/03/2551 9:00 น. เนาวรัตน อภิรักษ 20/03/2551 9:00 น. S

169 312/15559 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว วันเพ็ญ OPD  OB  ชั้น2 21/03/2551 6:15 น. ประสงค 21/03/2551 6:15 น. อารยะ 21/03/2551 6:40 น. 21/03/2551 6:42 น.   วรรณเพ็ญ อภิรักษ 21/03/2551 6:42 น. E

170 312/15560 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว
Round  

Inspec

ทันตกรรม  ชั้น1

 หองโถง
21/03/2551 6:15 น. ประสงค 21/03/2551 6:15 น. อารยะ 21/03/2551 6:30 น. 21/03/2551 6:40 น. กองแกว อภิรักษ 21/03/2551 6:40 น. E

171 312/15561 หลอดไฟเสีย(18W) หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว _ canteen  ชั้น2 21/03/2551 6:45 น. อารยะ 21/03/2551 6:45 น. อารยะ 21/03/2551 6:50 น. 21/03/2551 6:55 น. อภิรักษ 21/03/2551 6:55 น. E

172 312/15562 หองน้ําผูหญิงชํารุด สายฉีดชําระชํารุด ทําการเปลี่ยนเรียบรอยแลว ดุษฏี ER  ชั้น1  หองน้ํา 21/03/2551 9:30 น. ชวลิต 21/03/2551 9:30 น. _ _ _ _ อภิรักษ _ S

173 312/15563 อางลางตัน อางลางตัน มีเศษอาหารอุดตัน ผองศรี 6B ชั้น 6 21/03/2551 9:55 น. ชวลิต 21/03/2551 9:55 น. ชวลิต 21/03/2551 10:00 น. 21/03/2551 10:15 น. นอย อภิรักษ 21/03/2551 10:15 น. S

174 312/15564 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว ศิรินัน OPD  OB  ชั้น2 21/03/2551 10:10 น. ไพศษล 21/03/2551 10:10 น. ไพศาล 21/03/2551 10:10 น. 21/03/2551 10:12 น. จิรนันท อภิรักษ 21/03/2551 10:12 น. E

175 312/15565
หลอดไฟหองน้ําเสีย

Ecotonic 15W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว ปวีณา

6B ชั้น 6 หอง 

2614
21/03/2551 11:15 น. ชวลิต 21/03/2551 11:15 น. ไพศาล 21/03/2551 11:16 น. 21/03/2551 11:18 น. สายฝน อภิรักษ 21/03/2551 11:18 น. E

176 312/15566
หลอดไฟหองน้ํา

กระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว พิศมัย แมบานPCS  ชั้น3 21/03/2551 11:30 น. ชวลิต 21/03/2551 11:30 น. _ _ _ อภิรักษ _ E

177 312/15567 สายโทรศัพทเสีย โทรศัพทชํารุด ทําการเปลี่ยนสายโทรศัพทใหม พนักงาน ICU  ชั้น 3 21/03/2551 13:35 น. _ 21/03/2551 13:35 น. สราวุฒิ,ชวลิต 21/03/2551 13:40 น. 21/03/2551 13:50 น. _ อภิรักษ 21/03/2551 13:50 น. T

178 312/15568 มีฝุนแอรที่หนาหอง มีฝุนแอรที่หนาหอง ทําการแกไขเรียบรอย กนกวัน
โชวเดอรแอนด

จอย  ชั้น2
21/03/2551 14:25 น. นิรุติ์ 21/03/2551 14:25 น. นิรุติ์,ไพศาล 21/03/2551 14:50 น. 21/03/2551 15:05 น. รุงทิวา อภิรักษ 21/03/2551 15:05 น. A

179 312/15569 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว รัชริน บัญชี  ชั้น3 21/03/2551 14:53 น. คมสัน 21/03/2551 14:53 น. คมสัน 21/03/2551 14:53 น. 21/03/2551 15:10 น. มาริสา อภิรักษ 21/03/2551 15:17 น. E

180 312/15570 ซิงคน้ําเสีย ซิงคน้ําตัน แกไขเรียบรอยแลว ชมอย check up  ชั้น4 21/03/2551 16:45 น. ชวลิต 21/03/2551 16:45 น. คมสัน 21/03/2551 17:12 น. 21/03/2551 17:27 น. ชมอย อภิรักษ 21/03/2551 17:27 น. S



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

181 312/15571 กอกน้ํารั่ว กอกน้ํารั่ว ทําการเปลี่ยนกอกน้ําใหมแลว พยาบาล 6A  ชั้น6 21/03/2551 16:30 น. สราวุฒิ 21/03/2551 16:30 น. สราวุฒิ 21/04/2551 16:35 น. 21/03/2551 16:50 น. รําพึง อภิรักษ 21/03/2551 16:50 น. S

182 312/15572
ไฟในหองน้ําหญิง

แผนกไอซียูกระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอย

 พรอมใชงาน
_ ไอซียู 22/03/2551 9:00 น. วรรณวิทย 22/03/2551 9:00 น. ไพศาล,ชวลิต 22/03/2551 9:20 น. 22/03/2551 9:25 น. _ อภิรักษ 22/03/2551 9:25 น. E

183 312/15573 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอย

 พรอมใชงาน
แผนก Operator 22/03/2551 12:00 น. วรรณวิทย 22/03/2551 12:00 น. ชวลิต 22/03/2551 12:40 น. 22/03/2551 12:45 น. สุมิตรา อภิรักษ 22/03/2551 12:45 น. E

184 312/15574 อางน้ํารั่ว อางน้ํารั่ว
นอตตรงขอตอหลวม แกไข

เรียบรอยแลว
ฤทัยรัตน Admin 22/03/2551 14:30 น. วรรณวิทย 22/03/2551 14:30 น. ชวลิต 22/03/2551 15:40 น. 22/03/2551 15:50 น. อภิรักษ 22/03/2551 15:50 น. S

185 312//15575 นอตหลุดที่หองน้ําหญิง หองน้ําหญิงชํารุด ซอมแซมเรียบรอยแลว พยาบาล OR 22/03/2551 15:30 น. วรรณวิทย 22/03/2551 15:30 น. ชวลิต 22/03/2551 15:35 น. 22/03/2551 15:40 น. ฌมินดา อภิรักษ 22/03/2551 15:40 น. S

186 312/15576 โทรศัพทโทรออกไมได โทรศัพทเสีย ตรวจเช็คแลวปกติดี พยาบาล 5A 22/03/2551 17:30 น. วรรณวิทย 22/03/2551 17:30 น. ชวลิต/ไพศาล 22/03/2551 17:40 น. 22/03/2551 18:00 น. อุไรวรรณ อภิรักษ 22/03/2551 18:00 น. T

187 312/15577 หองแมบานไฟยาวขาด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอย

 พรอมใชงาน
ปราณี 6B 22/03/2551 18:00 น. วรรณวิทย 22/03/2551 18:00 น. ชวลิต 22/03/2551 18:05 น. 22/03/2551 18:10 น. นงเยาว อภิรักษ 22/03/2551 18:10 น. E

188 312/15578 ไฟกลางหองกดติดยาก สวิตชไฟเสีย แกไขเรียบรอยแลว รัศมี
6B ชั้น6 หอง

2607
23/03/2551 10:00 น. ชวลิต 23/03/2551 10:00 น. ชวลิต 23/03/2551 10:05 น. 23/03/2551 10:10 น. สุมลทัศน อภิรักษ 23/03/2551 10:10 น. E

189 312/15579 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอย

 พรอมใชงาน
นันทยา

6A  ชั้น6 หอง

กาแฟ
23/03/2551 16:35 น. สัมฤทธิ์ 23/03/2551 16:35 น. กฤษณ 23/03/2551 16:40 น. 23/03/2551 17:00 น. นันทิยา อภิรักษ 23/03/2551 17:00 น. E

190 312/15580 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอยแลว เอราวัญ
6B  ชั้น6 

เคานเตอร
24/03/2551 7:25 น. นคร 24/03/2551 7:25 น. อารยะ 24/03/2551 7:25 น. 24/03/2551 7:30 น. เอราวัณ อภิรักษ 24/03/2551 7:30 น. E

191 312/15581
ประตูหนาหองเปดคาง

ไมได
ประตูเสีย ทําการแกไขเรียบรอยแลว อร

6A  ชั้น6 หอง 

6104
24/03/2551 9:00 น. สราวุฒิ 24/03/2551 9:00 น. นิรุติ์ 24/03/2551 9:15 น. 24/03/2551 9:25 น. รื่นรมณ อภิรักษ 24/03/2551 9:25 น. O

192 312/15582
หลังวอรต 6B  มีปาย

หลุดลงมาใหใชกาว

ื ไ ึ

ปายหลุด ทําการแกไขเรียบรอยแลว ปราณี 6B  ชั้น6 24/03/2551 10:00 น. สราวุฒิ 24/03/2551 10:00 น. นคร 24/03/2551 10:30 น. 24/03/2551 11:00 น. ปราณี อภิรักษ 24/03/2551 11:00 น. O

193 312/15583 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอยแลว กุลญา
ทันตกรรม  ชั้น1

 หอง 8
24/03/2551 15:35 น. สราวุฒิ 24/03/2551 15:35 น. นคร 24/03/2551 15:45 น. 24/03/2551 15:50 น. ภาวิณี อภิรักษ 24/03/2551 15:50 น. E

194 312/15584 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอยแลว เจาหนาที่ EENT ชั้น1 24/03/2551 17:00 น. นิรุติ์ 24/03/2551 17:00 น. นิรุติ์ 24/03/2551 17:05 น. 24/03/2551 17:10 น. ยุภาพร อภิรักษ 24/03/2551 17:10 น. E

195 312/15585 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอยแลว ปวีณา OPD เด็ก  ชั้น2 24/03/2551 19:05 น. สราวุฒิ 24/03/2551 19:05 น. อารยะ 24/03/2551 11:00 น. 24/03/2551 11:05 น. นิภา อภิรักษ 24/03/2551 11:05 น. E



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

196 312/15586
หองตรวจหมอเรืองกิจ

หลอดไฟเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอยแลว เจาหนาที่ ER 24/03/2551 22:30 น. วีระ 24/03/2551 22:30 น. อารยะ 24/03/2551 11:10 น. 24/03/2551 11:15 น. ยุวดี อภิรักษ 24/03/2551 11:15 น. E

197 311/15502
กอกน้ําหองน้ําหญิงน้ํา

ไหลไมหยุด
กอกน้ําเสีย ทําการแกไขเรียบรอยแลว แมบาน check up ชั้น4 25/03/2551 15:40 น. นิรุติ์ 25/03/2551 15:40 น. นิรุติ์ 25/03/2551 15:50 น. 25/03/2551 16:20 น. ฉะมอย อภิรักษ 25/03/2551 16:20 น. S

198 311/15503 โทรศัพทสายเสีย โทรศัพทสายเสีย ทําการแกไขเรียบรอยแลว ใชไดปกติ พยาบาล X-ray IMRII 25/03/2551 16:00 น. วรรณวิทย 25/03/2551 16:05 น. นิรุติ์ 25/03/2551 16:05 น. 25/03/2551 16:15 น. _ อภิรักษ 25/03/2551 16:15 น. T

199 311/15504
ไมระแนงหลุดลงมา

จากการะจก
ไมระแนงชํารุด ทําการติดไมระแนงเรียบรอยแลว พยาบาล 6A  ชั้น6 25/03/2551 16:10 น. สราวุฒิ 25/03/2551 16:10 น. สราวุฒิ,นิรุติ 25/03/2551 16:15 น. 25/03/2551 16:25 น. เดชา อภิรักษ 25/03/2551 16:25 น. O

200 311/15506 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดเปลี่ยนหลอดไฟใหมแลวใชได

ปกติ
แมบาน

หัวใจ ชั้น2 

หองน้ํา
25/03/2551 20:15 น. นคร 25/03/2551 20:15 น. วีระ 25/03/2551 20:15 น. 25/03/2551 21:00 น. วีระ อภิรักษ 25/03/2551 21:00 น. E

201 312/15587 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดเปลี่ยนหลอดไฟใหมแลวใชได

ปกติ

Round  

Insection
ER 25/03/2551 1:25 น. อารยะ 25/03/2551 1:25 น. อารยะ 25/03/2551 2:00 น. 25/03/2551 2:05 น. พรทิพย อภิรักษ 25/03/2551 2:05 น. E

202 312/15588
หนาเคานเตอรและ

หองคนไขหลอดไฟเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดเปลี่ยนหลอดไฟใหมแลวใชได

ปกติ
เจาหนาที่ 6B 25/03/2551 2:30 น. วีระ 25/03/2551 2:30 น. อารยะ 25/03/2551 7:30 น. 25/03/2551 7:40 น. ผองศรี อภิรักษ 25/03/2551 7:40 น. E

203 312/15589
เด็กเลนเครื่องเลน

สายไฟตรงเสาใหญแตก
เครื่องเลนชํารุด นําเทปกาวติดเรียบรอยแลว เจาหนาที่

OPD- เด็ก ชั้น 2 

 หองโถง
25/03/2551 7:00 น. วีระ 25/03/2551 7:00 น. อารยะ 25/03/2551 8:10 น. 25/03/2551 8:15 น. รัตนา อภิรักษ 25/03/2551 8:15 น. E

204 312/15590
น้ําหยดจากเพดานมา

ทายwadeb
เพดานมีน้ํารั่ว

ตรวจสอบพบรั่วมาจากAHUII น้ํา

เต็มถาด
แมบาน 6B 25/03/2551 7:00 น. วีระ 25/03/2551 7:00 น. กฤษณ,สาริต 25/03/2551 7:10 น. 25/03/2551 15:30 น. ปราณี อภิรักษ 25/03/2551 15:30 น. S

205 312/15591 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
เจาหนาที่

OPD- เด็ก ชั้น 2 

 หองหมอ
25/03/2551 8:00 น. วีระ 25/03/2551 8:00 น. อารยะ 25/03/2551 8:05 น. 25/03/2551 8:10 น. รัตนา อภิรักษ 25/03/2551 8:10 น. E

206 312/15592
หองน้ําชายกอกน้ําไหล

ไมหยุด
กอกน้ําเสีย ตรวจสอบแลวปกติ แมบาน

check up ชั้น4 

หองน้ําชาย
25/03/2551 8:00 น. วีระ 25/03/2551 8:00 น. สราวุฒิ,นิรุติ 25/03/2551 14:05 น. 25/03/2551 14:10 น. นิรุติ์ อภิรักษ 25/03/2551 14:10 น. S

207 312/155593 หองเล็กขางลิฟมีน้ํารั่ว น้ํารั่ว ตรวจสอบแลว แกไขแลว แมบาน 4A 25/03/2551 8:35 น. วรรณวิทย 25/03/2551 8:35 น. นิรุติ์ 25/03/2551 9:30 น. 25/03/2551 9:40 น. พาวิณี อภิรักษ 25/03/2551 9:40 น. S

208 312/15594
อางลางหนาน้ําไหลทิ้ง

ไมระบาย
อางน้ําตัน แกไขแลวโดยการเอาตัวอุดน้ําคางไว พยาบาล 6B  หอง'2602 25/03/2551 8:45 น. วรรณวิทย 25/03/2551 8:45 น. นิรุติ์ 25/03/2551 9:40 น. 25/03/2551 10:00 น. ณัฐกานต อภิรักษ 25/03/2551 10:00 น. S

209 312/15595
หลอดไฟ เคานเตอร

พยาบาลเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอย

แลว
เจาหนาที่ 5A 25/03/2551 9:00 น. วรรณวิทย 25/03/2551 9:00 น. นิรุติ์ 25/03/2551 11:00 น. 25/03/2551 11:25 น. วิไล อภิรักษ 25/03/2551 11:25 น. E

210 312/15596
หนาเคานเตอรมี

หลอดไฟกระพริบ(ฝง

ป ี )

หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการแกไขแลว ใชการปกติ พยาบาล 7B 25/03/2551 9:10 น. วรรณวิทย 25/03/2551 9:10 น. กฤษณ 25/03/2551 9:30 น. 25/03/2551 10:00 น. ชนนิกานต อภิรักษ 25/03/2551 10:00 น. E



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

211 312/15597 หลอดไฟสองภาพ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟแลว ใชการ

ไดปกติ
พยาบาล 6B  หอง'2608 25/03/2551 10:25 น. วรรณวิทย 25/03/2551 10:25 น. _ 25/03/2551 10:50 น. 25/03/2551 11:00 น. ณัฐกานต อภิรักษ 25/03/2551 11:00 น. E

212 312/15598
เครื่องทําน้ํารอนน้ํา

รอนไมไหล

เครื่องทําน้ํารอนน้ํารอนไม

ไหล
ตรวจสอบแลวเปนปกติดี พยาบาล 6B  หอง2604 25/03/2551 10:30 น. วรรณวิทย 25/03/2551 10:30 น. นิรุติ์ 25/03/2551 10:35 น. 25/03/2551 10:44 น. ผองศรี อภิรักษ 25/03/2551 10:44 น. S

213 312/15600 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน _ พยาบาล OPD-O  ชั้น 4 25/03/2551 12:40 น. วรรณวิทย 25/03/2551 12:40 น. _ 25/03/2551 12:45 น. 25/03/2551 12:50 น. _ อภิรักษ 25/03/2551 12:50 น. S

214 311/15505 สายเคเบิ้ลทีวีเสีย สายเคเบิ้ลทีวีเสีย ทําการแกไขเรียบรอยแลว พยาบาล 5B  หอง 25018 25/03/2551 18:05 น. วรรณวิทย 25/03/2551 18:05 น. นิรุติ์,สัมฤทธิ์ 25/03/2551 18:00 น. 25/03/2551 18:30 น. พรอรุณ อภิรักษ 25/03/2551 18:30 น. E

215 311/15501 โทรศัพทเสีย โทรศัพทเสีย ทําการซอมแซมเสร็จใชการไดแลว แมบาน
5A ชั้น5 หอง 

1514
25/03/2551 13:00 น. วรรณวิทย 25/03/2551 13:00 น. อารยะ 25/03/2551 13:20 น. 25/03/2551 13:25 น. วิเศษ อภิรักษ 25/03/2551 13:30 น. T

216 311/15507 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดใหใหม พรอม

ใชงาน
นาง

6B  ชั้น6 หอง

2617
26/03/2551 7:35 น. นคร 26/03/2551 7:35 น. วีระ 26/03/2551 7:35 น. 26/03/2551 7:45 น. ผองศรี อภิรักษ 26/03/2551 7:45 น. E

217 311/15508 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดใหใหม พรอม

ใชงาน
นิติยา

spy  ชั้น2  หนา

หองหมอ
26/03/2551 7:45 น. นคร 26/03/2551 7:45 น. วีระ 26/03/2551 7:50 น. 26/03/2551 7:55 น. อภิรักษ 26/03/2551 7:55 น. E

218 311/15509
หลอดไฟเสียทาง

เดินหนาหองน้ํา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดใหใหม พรอม

ใชงาน
จิราพร สูตินารี ชั้น4 26/03/2551 8:50 น. นิรุติ์ 26/03/2551 8:50 น. ชวลิต, สราวฒุิ 26/03/2551 8:53 น. 26/03/2551 8:54 น. WHC อภิรักษ 26/03/2551 8:54 น. E

219 311/15510 หองน้ําหญิง น้ํารั่ว หองน้ํารั่ว ปกติ(น้ําหยดจากขางบน) เชาวลิต check-up ชั้น4 26/03/2551 9:15 น. นิรุติ์ 26/03/2551 9:15 น. ชวลิต 26/03/2551 9:15 น. 26/03/2551 9:15 น. เทวัน อภิรักษ 26/03/2551 9:15 น. S

220 311/15511 กระเบื้องพื้นหลุดออก พื้นกระเบื้องชํารุด ไดทําการซอมแซมแลว แมบาน
6B  ชั้น6 หอง

2620
26/03/2551 10:40 น. นิรุติ์ 26/03/2551 10:40 น. สราวุฒิ,ชวลิต 26/03/2551 11:10 น. 26/03/2551 11:15 น. ปราณี อภิรักษ 26/03/2551 11:15 น. O

221 311/15512 ติดกลองใสแฟม กลองใสแฟมหลุด ทําการติดกลองใสแฟมเรียบรอยแลว สิรนันท OPD-เด็ก  ชั้น2 26/03/2551 11:00 น. นิรุติ์ 26/03/2551 11:00 น. นคร 26/03/2551 21:00 น. 26/03/2551 21:30 น. วรรณเพ็ญ อภิรักษ 26/03/2551 21:30 น. O

222 311/15513
หลอดไฟกระพริบที่

หองเบอร2
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดใหใหม พรอม

ใชงาน
ชวลิต X-ray 1ชั้น1 26/03/2551 11:05 น. นิรุติ์ 26/03/2551 11:05 น. สราวุฒิ 26/03/2551 14:00 น. 26/03/2551 14:05 น. ชาริณี อภิรักษ 26/03/2551 14:05 น. E

223 311/15514
ตูยาชํารุด,ราวเหล็ก

ขางชักโครกหลุด,ล็อค

  ี ํ

ชํารุด ไดทําการซอมแซมแลว แจมจันทร 6B  ชั้น6 2617 26/03/2551 11:24 น. นิรุติ์ 26/03/2551 11:24 น. _ 26/03/2551 12:32 น. 26/03/2551 13:00 น. ปวีณา อภิรักษ 26/03/2551 13:00 น. O/S

224 311/15515
หลอดไฟตู

เครื่องสําอางคเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดใหใหม พรอม

ใชงาน
Transister Lobbie  ชั้น1 26/03/2551 11:15 น. นิรุติ์ 26/03/2551 11:15 น. สราวุฒิ,ชวลิต 26/03/2551 11:48 น. 26/03/2551 11:50 น. สุนันทินี อภิรักษ 26/03/2551 11:50 น. E

225 311/15517 ติดกลองใสเอกสาร กลองใสแฟมหลุด ติดตั้งใหเสร็จแลว ภาวิณี ZONE A  ชั้น 4 26/03/2551 14:08 น. นิรุติ์ 26/03/2551 14:08 น. กฤษณ 26/03/2551 14:15 น. 26/03/2551 14:35 น. ฐิติพร อภิรักษ 26/03/2551 14:35 น. O



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

226 311/15518 สายฟกบัวรั่ว สายฟกบัวชํารุด เปลี่ยนสายใหม อร
6A  ชัน6 หอง

1623
26/03/2551 0:00 น. นิรุติ์ 26/03/2551 0:00 น. ชวลิต 26/03/2551 16:45 น. 26/03/2551 17:45 น. ไพศาล อภิรักษ 26/03/2551 17:45 น. S

227 311/15516 เพจไมดัง เพจชํารุด แกไขแลวใชการได สมฤดี check   up 26/03/2551 12:30 น. นิรุติ์ 26/03/2551 12:30 น. _ _ _ นอย อภิรักษ _ E

228 203/10104
หองน้ําผูหญิง กอกน้ํา

น้ําไมไหล
กอกน้ําชํารุด ตรวจสอบแลวใชไดแลว ณัฐรินทร

แมบาน PSC  

ชั้น2  หอง Skin
27/03/2551 18:00 น. วีระ 27/03/2551 18:00 น. _ 6/4/2008  :00:00 _ พิมนอร อภิรักษ _ S

229 203/10105 หองน้ําผูหญิง ตัน หองน้ําผูหญิง ตัน ทําการแกไขโดยใชชางภายนอก ณัฐรินทร
แมบาน PSC  

ชั้น2  หอง Skin
27/03/2551 17:45 น. วีระ 27/03/2551 17:45 น. _ 27/03/2551 18:00 น. 27/03/2551 18:05 น. กฤษณ อภิรักษ 27/03/2551 18:05 น. S

230 203/10106
หองน้ําชาย เวลากดน้ํา

 น้ําไหลลงพื้น
กอกน้ําหองน้ําชายเสีย ตรวจซอมเรียบรอยแลว ณัฐรินทร แมบาน PSC 27/03/2551 17:50 น. วีระ 27/03/2551 18:00 น. ชวลิต 27/03/2551 21:00 น. 27/03/2551 21:10 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 27/03/2551 21:10 น. S

231 311/15519 สวิทซไฟเสีย สวิทซไฟเสีย ทําการซอมแซมแลว เจาหนาที่ X-ray 27/03/2551 8:25 น. นคร 27/03/2551 8:25 น. สราวุฒิ,นิรุติ์ 27/03/2551 8:26 น. 27/03/2551 8:55 น. ชาริณี อภิรักษ 27/03/2551 8:55 น. E

232 311/15520
นอตประตูต็เก็บของ

หองแมบานหลุด
นอตประตูหลุด ทําการซอมแซมแลว แมบาน 5A  ชั้น5 27/03/2551 8:40 น. วีระ 27/03/2551 8:40 น. สราวุฒิ,นิรุติ์ 27/03/2551 9:05 น. 27/03/2551 9:15 น. สายทอง อภิรักษ 27/03/2551 9:15 น. O

233 311/15521 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว อุไรวรรณ
5a  ชั้น5  หอง' 

2523
27/03/2551 10:50 น. นิรุติ์ 27/03/2551 10:50 น. นิรุติ์ 27/03/2551 10:55 น. 27/03/2551 11:00 น. อุไรวรรณ อภิรักษ 27/03/2551 11:00 น. E

234 311/15522
หองน้ําชายน้ําไหล,

อางน้ําชาย,อางน้ําหญิง
อางหองน้ําชํารุด ตองสั่งซื้อเซ็นเซอรใหม ภูริลาภ check up  ชั้น4 27/03/2551 12:40 น. สราวุฒิ 27/03/2551 12:40 น. สราวุฒิ 27/03/2551 12:45 น. 27/03/2551 13:10 น. อทิตยา อภิรักษ 27/03/2551 13:10 น. S

235 311/15523 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอยแลว จินตนา เนอสเซอรี่ ชั้น3 27/03/2551 14:30 น. วีระ 27/03/2551 14:30 น. วีระ 27/03/2551 14:30 น. 27/03/2551 14:45 น. นงลักษณ อภิรักษ 27/03/2551 14:45 น. E

236 203/10101
กอกน้ําผูชายน้ําไหล

ตลอดเวลา
กอกน้ําเสีย เปลี่ยนกอกใหมแลว ใชไดปกติ ณัฐรินทร แมบานPCS 27/03/2551 16:30 น. วีระ 27/03/2551 16:30 น. วรรณวิทย _ _ นคร อภิรักษ _ S

237 311/15524 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดเสร็จเรียบรอย

แลว
ชนามล EENT  ชั้น1 28/03/2551 6:55 น. ประสงค 28/03/2551 6:55 น. อารยะ 28/03/2551 7:30 น. 28/03/2551 7:35 น. ชลธิชา อภิรักษ 28/03/2551 7:35 น. E

238 311/15525
กระจกสองหนาหลน

ลงมา
กระจกชํารุด ทําการซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลว ปุบผาทิพย

หองพักแพทย 

ชั้น2  หองน้ํา

ิ

28/03/2551 7:10 น. ประสงค 28/03/2551 7:10 น. อารยะ 28/03/2551 7:30 น. 28/03/2551 7:35 น. สมหมาย อภิรักษ 28/03/2551 7:35 น. O

239 311/15526 เตียง  6 ผาชํารุด ผาปูเตียงชํารุด ทําการแกไขเรียบรอยแลว พัชรินทร ICU  ชั้น3 28/03/2551 9:00 น. ชวลิต 28/03/2551 9:00 น. นริุติ์,วรรณวิทย 28/03/2551 9:40 น. 28/03/2551 10:00 น. อโนมา อภิรักษ 28/03/2551 10:00 น. O

240 311/15527 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดเสร็จเรียบรอย

แลว
ชมอย

สูติ ชั้น4 

หองน้ําหญิง
28/03/2551 11:20 น. ชวลิต 28/03/2551 11:20 น. นิรุติ์ 28/03/2551 11:25 น. 28/03/2551 11:30 น. อภิรักษ 28/03/2551 11:30 น. E



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)
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ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ
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241 311/15528 ออดเคานเตอรเสีย ออดเสีย แกไขเรียบรอย เปนปกติ ปวีณา 6B   ชั้น6 28/03/2551 11:40 น. ชวลิต 28/03/2551 11:40 น. นิรุติ์ 28/3/2008 11:45 28/3/2008 11:50 ทรรมภาริน อภิรักษ 28/3/2008 11:50 O

242 311/15529 แอรมีน้ําหยด แอรมีน้ําหยด _ พงศักดิ์
5A   ชั้น5 หอง

กาแฟ
28/03/2551 11:40 น. ชวลิต 28/03/2551 11:40 น. _ _ _ _ อภิรักษ _ A

243 311/15530 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหมแลว พยาบาล 6A  ชั้น6 28/03/2551 12:59 น. ไพศาล 28/03/2551 12:59 น. นิรุติ์,ไพศาล 28/03/2551 13:00 น. 28/03/2551 13:06 น. นันทิยา อภิรักษ 28/03/2551 13:06 น. E

244 311/15531 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหมแลว ไรสก
dental  ชั้น1 หอง

 4
28/03/2551 17:20 น. ไพศาล 28/03/2551 17:20 น.ไพศาล,สราวฒุิ28/03/2551 17:21 น. 28/03/2551 17:27 น. ภาวิณี อภิรักษ 28/03/2551 17:27 น. E

245 311/15532
หลอดไฟหองน้ําหญิง

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหมแลว แมบาน OPD- เด็ชั้น2 28/03/2551 21:45 น. อารยะ 28/03/2551 21:45 น. อารยะ 28/03/2551 22:00 น. 28/03/2551 22:05 น. นิภา อภิรักษ 28/03/2551 22:05 น. E

246 31/15533 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดใหมเรียบรอบ

แลว
พยาบาล pai  ชั้น 7 29/03/2551 9:50 น. วรรณวิทย 29/03/2551 9:50 น. ไพศาล 29/03/2551 9:51 น. 29/03/2551 9:55 น. สุพรรนี อภิรักษ 29/03/2551 9:55 น. E

247 311/15534
สายฉีดชักโครก,พู

ผามาน,ตูน้ําเย็ย น้ํา

 ั

อุปกรณเสีย
พูผามานยอดกาวใหม,เปลี่ยนสาย

ฉีดชําระใหม,ตูเย็นลางทําความ
แมบาน 5B ชั้น5 29/03/2551 10:00 น. วรรณวิทย 29/03/2551 10:00 น. ชวลิต 29/03/2551 10:10 น. 29/03/2551 10:50 น. สายทอง อภิรักษ 29/03/2551 10:50 น. S

248 311/15535 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ตรวจสอบแลวหลอดหลน จึงใส

กลับเหมือนเดิม
ชนะจิตร เวชระเบียน 29/03/2551 11:30 น. วรรณวิทย 29/03/2551 11:30 น. _ 29/03/2551 11:31 น. 29/03/2551 11:33 น. ชนะจิตร อภิรักษ 29/03/2551 11:33 น. E

249 311/15536 โทรศัพทใชการไมได โทรศัพทเสีย เปลี่ยนโทรศัพทใหม จิตตาพร 5A  หอง 15536 29/03/2551 17:00 น. วรรณวิทย 29/03/2551 17:00 น. ชวลิต 29/03/2551 17:05 น. 29/03/2551 17:15 น. สายทอง อภิรักษ 29/03/2551 17:15 น. T

250 203/10107
หองน้ําผูหญิง กอกน้ํา

เสีย
กอกน้ําเสีย ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว ณัฐรินทร OPD-MED  ชั้น4 30/03/2551 11:30 น. วรรณวิทย 30/03/2551 11:30 น. นคร 30/03/2551 12:10 น. 30/03/2551 12:20 น. นาง อภิรักษ 30/03/2551 12:20 น. S

251 203/10108
หองน้ําผูหญิง กอกน้ํา

เสีย
กอกน้ําเสีย ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว ณัฐรินทร แมบานPCS 30/03/2551 11:30 น. วรรณวิทย 30/03/2551 11:30 น. นคร 30/03/2551 12:00 น. 30/03/2551 13:40 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 30/03/2551 13:40 น. S

252 203/10109
ลูกบิดประตูหองน้ํา

พนักงานชั้น 1ฝงER เสีย
ลูกบิดประตูเสีย ไดทําการเปลี่ยนใหมเรียบรอยแลว ณัฐรินทร ER  ชั้น1  หองน้ํา 30/03/2551 16:00 น. วรรณวิทย 30/03/2551 16:00 น. _ 30/03/2551 0:00 น. 30/03/2551 0:00 น. _ อภิรักษ 30/03/2551 0:00 น. O

253 311/15537 หลอดไฟสองภาพไมติด หลอดไฟสองภาพเสีย เปลี่ยนหลอดใหมแลว สายรุง
5B  ชั้น5 หอง

2523
30/03/2551 10:45 น. ประสงค 30/03/2551 10:45 น. อารยะ 30/03/2551 10:55 น. 30/03/2551 11:00 น. อภิรักษ 30/03/2551 11:00 น. E

254 313/15629 กอกน้ําชายรั่ว กอกน้ําชายรั่ว แกไขแลวใชการได นัทริล ER 16/03/2551 12:40 น. วรรณวิทย 16/03/2551 12:40 น. สัมฤทธิ์ 30/03/2551 10:00 น. 30/03/2551 10:30 น. ประสงค อภิรักษ 30/03/2551 10:30 น. S

255 310/15451
ออดหลุด,งัดล็อคเกอร,

ติดที่ใสเอกสาร
อุปกรณชํารุด แกไขเสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่ OPD-OB  ชั้น2 31/03/2551 8:50 น. นิรุติ์ 31/03/2551 8:50 น. กฤษณ 31/03/2551 8:50 น. 31/03/2551 16:30 น. จิรนันท อภิรักษ 31/03/2551 16:30 น. O



สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

ผูรับใบแจง
ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูปฏิบัติงาน

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
Typeว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน ว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

256 310/15452 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหมเรียบรอยแลว เจาหนาที่ ไตเทียม  ชั้น3 31/03/2551 10:10 น. สราวุฒิ 31/03/2551 10:10 น. ไพศาล 31/03/2551 10:11 น. 31/03/2551 10:40 น. สําเนา อภิรักษ 31/03/2551 10:40 น. E

257 310/15454 สายฉีดชําระ สายฉีดชําระ เปลี่ยนสายฉีดชําระใหม เจาหนาที่ ไตเทียม  ชั้น3 31/3/2008  11:00 น. ไพศาล 31/3/2008  11:00 น. ไพศาล 11/03/2551 11:01 น. 31/03/2551 11:07 น. นอย อภิรักษ 31/03/2551 11:07 น. S

258 310/15455 พัดลมเสีย พัดลมเสีย พันมอเตอรและเปลี่ยนบูตร เจาหนาที่ การตลาด 31/03/2551 7:50 น. กฤษณ 31/03/2551 7:50 น. กฤษณ 31/03/2551 8:00 น. 31/03/2551 15:30 น. กรรณิการ อภิรักษ 31/03/2551 15:30 น. E

259 310/15456 พัดลมเสีย พัดลมเสีย พันมอเตอรและเปลี่ยนบูตร เจาหนาที่
รักษาความ

ปลอดภัย ชั้น1
31/03/2551 15:30 น. กฤษณ 31/03/2551 15:30 น. 31/03/2551 8:00 น. 31/03/2551 15:30 น. สุนัททินี อภิรักษ 31/03/2551 15:30 น. E

260 310/15457 พัดลมเสีย พัดลมเสีย ทําความสะอาดและหลอลื่น เจาหนาที่ IT  ชั้น3 31/03/2551 8:00 น. กฤษณ 31/03/2551 8:00 น. กฤษณ 31/03/2551 8:00 น. 31/03/2551 15:30 น. สันติ อภิรักษ 31/03/2551 15:30 น. E

261 310/15458 แอรมีน้ําหยด แอรเสีย แกไขแลวใชงานไดปกติ แมบาน
5A   ชั้น5 หอง

กาแฟ
31/03/2551 8:00 น. กฤษณ 31/03/2551 8:00 น. กฤษณ 31/03/2551 8:00 น. 31/03/2551 15:30 น. สายทอง อภิรักษ 31/03/2551 15:30 น. A

262 310/15459 หลอดไฟขาด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอยแลว รปภ.
ลานจอดรถ ชั้น 

B 1
31/03/2551 21:25 น. อารยะ 31/03/2551 21:25 น. อารยะ 31/03/2551 21:45 น. 31/03/2551 21:55 น. วีระ อภิรักษ 31/03/2551 21:55 น. E

263 311/15538 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอยแลว ณัฐชา QI  หองทีฟเมนต 31/03/2551 7:38 น. นคร 31/03/2551 7:38 น. วีระ 31/03/2551 7:38 น. 31/03/2551 7:40 น. ณัฐชา อภิรักษ 31/03/2551 7:40 น. E

264 310/15453 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอยแลว เจาหนาที่ หองครัว ชั้น2 31/03/2008 10:15 น. สราวุฒิ 31/03/2008 10:15 น. นิรุติ์ 31/03/2008 10:15 น. 31/03/2008 10:20 น. ณัฐชา อภิรักษ 31/03/2008 10:20 น. E


