
1 306/15257
หลอดไฟขาดตรง

เคานเตอรเจาหนาที่   

d l  60

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหมแลว 

ใชงานไดปกติ
สุรีรัตน 6B ชั้น 6 1/05/2551 6:35 น. สราวุฒิ 1/05/2551 6:35 น. ชวลิต 1/05/2551 6:40 น. 1/05/2551 6:45 น. ปราณี อภิรักษ 1/05/2551 6:45 น. E/E

2 306/15258 ทําตู นอตตูหาย ตูชํารุด ทําการเปลี่ยนใหแลวใชการได ชนิดา หองคลอด 1/05/2551 8:15 น. นิภา 1/05/2551 8:15 น. สัมฤทธิ์ 1/05/2551 8:45 น. 1/05/2551 8:55 น. วรรณี อภิรักษ 1/05/2551 8:55 น. OTHER

3 306/15259
หองโภชนาการ ตูเย็น

ไฟไมติด (superluxe 

60 )

ไฟตูเย็นเสีย
เปลี่ยนหลอดไฟใหแลวใชการได

ปกติ
อัมรินทร หองครัว  ชั้น2 1/05/2551 9:00 น. ไพศาล 1/05/2551 9:00 น. สัมฤทธิ์ 1/05/2551 9:55 น. 1/05/2551 10:00 น. ณัฐนารี อภิรักษ 1/05/2551 10:00 น. E/E

4 306/15261
ไมระแนงขอตอหลุด 

ตะปูหลุด

ไมระแนงขอตอหลุด ตะปู

หลุด

ไมทางเดินในสวนชํารุดไมสามารถ

ดําเนินการไดตองเปลี่ยนใหม โดย

 ใ   ฝ ํ ิ

ปุบผาทิพย
6B ชั้น 6  หอง'

2614
1/05/2551 15:20 น. นิภา 1/05/2551 15:20 น. ไพศาล 1/05/2551 15:21 น. 1/05/2551 15:24 น. แมบาน อภิรักษ 1/05/2551 15:24 น. OTHER

5 306/15262 หองครัวโทรศัพทเสีย โทรศัพทเสีย
เสียที่องคการ แจงไปแลวพรุงนี้จะ

มาดู
ไพบูลย หองครัว  ชั้น2 1/05/2551 15:37 น. นิภา 1/05/2551 15:37 น. พงษศักดิ์ 1/05/2551 16:00 น. 1/05/2551 16:30 น. พงษศักดิ์ อภิรักษ 1/05/2551 16:30 น. TEL

6 306/15265
รีโมทยสวิทซไฟ

ภายในหองเสียเปลี่ยน

ใ 

รีโมทยสวิสซเสีย ไดเปลี่ยนรีโมทยสวิสซใหใหมแลว แมบาน 6A  ชั้น6 หอง1625 2/05/2551 10:00 น. สราวุฒิ 2/05/2551 10:00 น. สราวุฒิ,สาริษฐ 2/05/2551 10:05 น. 2/05/2551 10:10 น. รื่นรมณ อภิรักษ 2/05/2551 10:10 น. E/E

7 306/15266
แอรไมเย็น มีลมรอน

ออก
แอรเสีย ยกเลิกใบงาน อรัญญา การเงิน ชั้น1 2/05/2551 10:10 น. นิภา 2/05/2551 10:10 น. _ _ _ _ อภิรักษ _ ยกเลิก

8 306/15268
เกาอี้เสีย เชื่อมแกนตรง

เบาะนั่ง 3 ตัว
เกาอี้ชํารุด

ไมสามารถซอมได รอการสงซอม

โดยBNH  หรือซื้อใหม
ชลนิภา Operater ชั้น2 2/05/2551 11:20 น. นิภา 2/05/2551 11:20 น. สาริษฐ 2/05/2551 11:25 น. 2/5/2008  12::00 ชลนิภา อภิรักษ 2/5/2008  12::00 OTHER

9 306/15269 สัญญาณโทรศัพทไมดี สัญญาณโทรศัพทเสีย เปลี่ยนสายสัญญาณใหมให 2 เสน ยุย Operater ชั้น 2/05/2551 11:20 น. สาริษฐ 2/05/2551 11:25 น. สราวุฒิ 2/05/2551 11:30 น. 2/05/2551 11:41 น. จิราพร อภิรักษ 2/05/2551 11:41 น. TEL

10 306/15270
ประตูหองฝดเพราะตก

รอง
ประตูฝด ทําการซอมใหเสร็จเรียบรอยแลว เอราวัณ

6B  ชั้น Base หอง

พนักงาน
2/05/2551 11:56 น. นิภา 2/05/2551 11:56 น. สัมฤทธิ์ 2/05/2551 12:00 น. 2/05/2551 12:05 น. อภิรักษ 2/05/2551 12:05 น. OTHER

11 306/15271
     หลอดไฟเสีย 1

หลอด    ( FL 18W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18W  1

หลอดใหมใหเรียบรอย
เจาหนาที่ OPD-OB  ชั้น2 2/05/2551 12:38 น. ไพศาล 2/05/2551 12:38 น. ไพศาล 2/05/2551 12:39 น. 2/05/2551 12:41 น. ขนิษฐา อภิรักษ 2/05/2551 12:41 น. E/E

12 306/15263
   หลอดไฟกระพริบ    

(FL 18 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18W  1

หลอดใหมใหเรียบรอย
พยาบาล OR 2/05/2551 6:50 น. วรรณวิทย 2/05/2551 6:50 น. อารยะ,นคร 2/05/2551 6:55 น. 2/05/2551 7:00 น. ชัชพร อภิรักษ 2/05/2551 7:00 น. E/E

13 306/15272
โทรศัพทขัดของมี

คลื่นสัญญาณแทรก
โทรศัพทเสีย

ตรวจพบวามีสัญญาณแทรก จึง

เปลี่ยนสายและบลอกใหม
ชนิดา หองคลอดชั้น 3 2/05/2551 16:15 น. สราวุฒิ 2/05/2551 16:15 น. ไพศาล,นิรุติ์ 2/05/2551 16:16 น. 2/05/2551 16:28 น. ชนิดา อภิรักษ 2/05/2551 16:28 น. TEL

14 306/15273 หลอดไฟเสีย(F 18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟFL 18W ใหม 

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่

ICU  ชั้น3 หอง

คนไข
2/05/2551 17:00 น. สัมฤทธิ์ 2/05/2551 17:00 น. สัมฤทธิ์ 2/05/2551 17:15 น. 2/05/2551 17:20 น. เนาวรัตน อภิรักษ 2/05/2551 17:20 น. E/E

15 306/15274 หลอดไฟเสีย(F 18w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟFL 18W 3 หลอดให

 ใหม เรียบรอยแลว
ชาลิตา X-ray  ชั้น 1 2/05/2551 18:50 น. สราวุฒิ 2/05/2551 18:50 น. นิรุติ์,สราวุฒิ 2/05/2551 17:00 น. 2/05/2551 17:20 น. ชลิตา อภิรักษ 2/05/2551 17:20 น. E/E

Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)

สรุปรายละเอียดรายการแจงซอมเดือน  พฤษภาคม  2551

สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

16 306/15267 ทีวีไมมีภาพ ทีวีเสีย ดําเนินการซอมเรียบรอยแลว สําเนา ไตเทียม ชั้น 3 2/05/2551 10:47 น. นิภา 2/05/2551 10:47 น. ไพศาล 2/05/2551 10:48 น. 2/05/2551 10:52 น. สําเนา อภิรักษ 2/05/2551 10:52 น. TEL

17 306/15264 หลอดไฟเสีย(FL 36w) หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอดไฟFL 36W ให ใหม 

เรียบรอยแลว
หนักงาน โภชนาการ 2/05/2551 7:00 น. วรรณวิทย 2/05/2551 7:00 น. นคร 2/05/2551 7:00 น. 2/05/2551 7:20 น. ไพบูลย อภิรักษ 2/05/2551 7:20 น. E/E

18 306/15276 โคมไฟหลุด โคมไฟชํารุด ไดทําการแกไขและปรับปรุงแลว Keeper ทันตกรรม ชั้น 1 3/05/2551 6:00 น. วีระ 3/05/2551 6:00 น. ววรรณวิทย 3/05/2551 6:20 น. 3/05/2551 7:10 น. กองแกว อภิรักษ 3/05/2551 7:10 น. E/E

19 306/15277
หลอดไฟเสียFL 18W

หนาเคานเตอร
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดFL 18Wให

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ X-ray 3/05/2551 7:00 น. วีระ 3/05/2551 7:00 น. อารยะ,นิรุติ์ 3/05/2551 7:05 น. 3/05/2551 7:10 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 3/05/2551 7:10 น. E/E

20 306/15278 ล็อคหนาตาง ล็อคหนาตาง ทําการล็อคเรียบรอยแลว เจาหนาที่
6A  ชั้น6 หอง

1621
3/05/2551 14:55 น. ชวลิต 3/05/2551 14:55 น. ชวลิต 3/05/2551 15:00 น. 3/05/2551 15:05 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 3/05/2551 15:05 น. OTHER

21 306/15279 กอกน้ํารั่วที่หองน้ําชาย กอกน้ําชํารุด
ที่เปดหลวม ทําการซอมเรียบนอย

แลว
น้ําใจ หองพักแพทย 3/05/2551 15:00 น. ชวลิต 3/05/2551 15:00 น. ชวลิต 5/05/2551 15:05 น. 5/05/2551 15:10 น. ณัจรินทร อภิรักษ 5/05/2551 15:10 น. SAN

22 306/15280
สายฉีดชําระเสียมีน้ํา

หยด
สายฉีดชําระเสีย ทําการขันใหแนนแลวใชการไดปกติ เจาหนาที่

6A  ชั้น6 หอง

1622
3/05/2551 15:00 น. ชวลิต 3/05/2551 15:00 น. ไพศาล 3/05/2551 15:06 น. 3/05/2551 15:12 น. รื่นรมณ อภิรักษ 3/05/2551 15:12 น. SAN

23 306/15281 โทรศัพทไมมีสัญญาณ โทรศัพทเสีย
เปลี่ยนสาย Main Telephone 1 เสน  

เนื่องจากสายเกาสัญญานไมดี
ละมัย ทันตกรรม ชั้น 1 3/05/2551 15:15 น. ชวลิต 3/05/2551 15:15 น. ไพศาล 3/05/2551 15:17 น. 3/05/2551 15:19 น. ภาวิณี อภิรักษ 3/05/2551 15:19 น. TEL

24 306/15282
หลอดไฟ FL 36 W 

กระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟFL 36Wใหใหมแลว ชะมอย สูตินารี 4/05/2551 10:00 น. นิรุติ์ 4/05/2551 10:00 น. นิรุติ์ 4/05/2551 10:10 น. 4/05/2551 10:15 น. นาง อภิรักษ 4/05/2551 10:15 น. E/E

25 306/15283 แผนยางขอบประตูหลุด แผนยางเสื่อม ทากาวติดใหใหมเรียบรอยแลว เจาหนาที่ 6A  ชั้น6 4/05/2551 12:10 น. สราวุฒิ 4/05/2551 12:10 น. ชวลิต,นิรุติ์ 4/05/2551 12:15 น. 4/05/2551 12:25 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 4/05/2551 12:25 น. OTHER

26 306/15284
หองน้ําชายโซน B 

กอกน้ําไหลไมหยุด
กอกน้ําไมไหล ทําการซอมเรียบรอยแลว บุปผาทิพย

หองน้ําชายโซน B

 ชั้น4
4/05/2551 13:55 น. สราวุฒิ 4/05/2551 13:55 น. นิรุติ์ 4/05/2551 16:10 น. 4/05/2551 16:20 น. ปบ อภิรักษ 4/05/2551 16:20 น. SAN

27 306/15285 หลอดไฟเสียภายในหอง หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

เรียบรอยแลว
ปวีณา OR  ชั้น3 4/05/2551 18:00 น. สราวุฒิ 4/05/2551 18:00 น. นิรุติ์ 4/05/2551 18:00 น. 4/05/2551 18:10 น. ยุวดี อภิรักษ 4/05/2551 18:10 น. E/E

28 306/15286
หลอดไฟFL- 18W

กระพริบ 1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดFL 18W ใหม

 1หลอดเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ หองเกจ B 1 5/05/2551 7:35 น. อารยะ 5/05/2551 7:35 น. วีระ 5/05/2551 7:35 น. 5/05/2551 7:50 น. วิภารัตน อภิรักษ 5/05/2551 7:50 น. E/E

29 306/15287
บานประตูล็อคเกอรใน

หองน้ําหญิงหลุด
บานประตูหลุด

ทําการซอมแซมเรียบรอบแลวใช

งานปกติ
เจาหนาที่ Check  up ชั้น4 5/05/2551 8:30 น. อารยะ 5/05/2551 8:30 น. นิรุติ์ 5/05/2551 12:58 น. 5/05/2551 13:03 น. เบญจพร อภิรักษ 5/05/2551 13:03 น. OTHER

30 306/15288 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดFL 36W ใหม

 1หลอดเรียบรอยแลว
วุฒิชัย หนาหองแกส B1 5/05/2551 9:50 น. สราวุฒิ 5/05/2551 9:50 น. นิรุติ์ 5/05/2551 9:10 น. 5/05/2551 9:15 น. แสงทอง อภิรักษ 5/05/2551 9:15 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

31 306/15289
หองพักแพทยหลอดไฟ

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดFL 18W ใหม

 1หลอดเรียบรอยแลว
นฤมล OPD  เด็ก  ชั้น 2 5/05/2551 10:30 น. สราวุฒิ 5/05/2551 10:30 น. ชวลิต 5/05/2551 10:35 น. 5/05/2551 10:45 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 5/05/2551 10:45 น. E/E

32 306/15290
หลอดไฟ Halogen 2

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดHalogen  2

หลอดเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ Round  ชั้น5 5/05/2551 10:50 น. ชวลิต 5/05/2551 10:50 น. ชวลิต 5/05/2551 11:00 น. 5/05/2551 11:30 น. สายทอง อภิรักษ 5/05/2551 11:30 น. E/E

33 306/15291 หลอดไฟsuperluxeเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดsuperluxe  1

หลอดเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ Round  ชั้น6 5/05/2551 14:00 น. ชวลิต 5/05/2551 14:00 น. ชวลิต 5/05/2551 14:20 น. 5/05/2551 14:30 น. รื่นรมณ อภิรักษ 5/05/2551 14:30 น. E/E

34 306/15292
สายสัญญาณโทรศัพท

ชํารุด
สายสัญญาณโทรศัพทชํารุด เปลี่ยนสายโทรศัพทใหม เจาหนาที่ 6A  ชั้น6 หอง1601 5/05/2551 15:45 น. ชวลิต 5/05/2551 15:50 น. ชวลิต 5/05/2551 15:50 น. 5/05/2551 15:55 น. รื่นรมณ อภิรักษ 5/05/2551 15:55 น. TEL

35 306/15293
หลอดไฟsuperluexเสีย 

1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดsuperluxe  1

หลอดเรียบรอยแลว
ทีรารัตน

หองยา  ชั้น1 

หองน้ําหญิง
5/05/2551 16:10 น. ประสงค 5/05/2551 16:10 น. _ 5/05/2551 16:20 น. 5/05/2551 16:30 น. ทีรารัตน อภิรักษ 5/05/2551 16:30 น. E/E

36 306/15294 หลอดไฟเสีย FL 36W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอด FL  36 W 2

หลอดเรียบรอยแลว
หญิง กายภาพ ชั้น2 5/05/2551 16:40 น. สราวุฒิ 5/05/2551 16:40 น. นิรุติ์,สราวุฒิ 5/05/2551 16:45 น. 5/05/2551 16:50 น. วารุณี อภิรักษ 5/05/2551 16:50 น. E/E

37 306/15295 เดินสายโทรศัพทใหม เดินสายโทรศัพทใหม
ทําการเปลี่ยนจุดสายเสียบตัว

โทรศัพทเขาหอง ON CALL แลว

ี 

เจาหนาที่ ICU  ชั้น3 5/05/2551 18:40 น. สราวุฒิ 5/05/2551 18:40 น. ชวลิต 5/05/2551 18:45 น. 5/05/2551 19:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 5/05/2551 19:00 น. TEL

38 306/15296
หลอดไฟFL  18W

กระพริบทางเดิน
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18W  2

 หลอดใหใหมเรียบรอยแลว
รัตนภรณ OR หองผาตัด 6/05/2551 7:30 น. วรรณวิทย 6/05/2551 7:30 น. อารยะ 6/05/2551 7:40 น. 6/05/2551 7:45 น. ปานฤดี อภิรักษ 6/05/2551 7:45 น. E/E

39 306/15297
เปลี่ยนหลอดไฟFL  

18W  4 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18W  4

 หลอดใหใหมเรียบรอยแลว  แตบัล

ี  3 ั ป 

เจาหนาที่ Lab ชั้น 2 6/05/2551 9:55 น. สาริษฐ 6/05/2551 9:55 น. สาริษฐ 6/05/2551 10:00 น. 6/5/2008 1 0:16:00 ปวีณา อภิรักษ 6/5/2008 1 0:16:00 E/E

40 306/15298
หลอดไฟแบบตะเกียบ

กระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ  

18W ใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ GI ชั้น2 6/05/2551 9:10 น. นิรุติ์ 6/05/2551 9:10 น. ไพศาล,สราวฒุิ 6/05/2551 9:11 น. 6/05/2551 9:14 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 6/05/2551 9:14 น. E/E

41 306/15299
เครื่องเลน DVD  ไมมี

สัญญาณเสียง

เครื่องเลน DVD  ไมมี

สัญญาณเสียง
ตรวจเช็คแลว พบวาปกติดี สายรุง 5A ชั้น5 6/05/2551 9:55 น. นิรุติ์ 6/05/2551 9:55 น. นิรุติ์,สัมฤทธิ์ 6/05/2551 10:10 น. 6/05/2551 10:20 น. สงกรานต อภิรักษ 6/05/2551 10:20 น. E/E

42 306/15300
เก็บสายไฟที่หอง

หัวหนา
เก็บสายไฟ

ไดทําการเก็บสายไฟใหมและเดิน

สายไฟใหม
หทัยมาศ 6B  ชั้น6 6/05/2551 10:45 น. นิรุติ์ 6/05/2551 10:45 น. สราวุฒิ,ไพศาล 6/05/2551 10:50 น. 6/05/2551 12:02 น. ผไทนพ อภิรักษ 6/05/2551 12:02 น. E/E

43 306/14651
หลอดไฟเสียหองน้ํา 

ในหอง 1519
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 

15W ใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่

5A  ชั้น 5 หอง 

1519
6/05/2551 13:15 น. สราวุฒิ 6/05/2551 13:15 น. ชวลิต 6/05/2551 13:20 น. 6/05/2551 13:25 น. ยม อภิรักษ 6/05/2551 13:25 น. E/E

44 294/14652
หลอดไฟ PLL  36W 

เสีย 1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ PLL  36W 

ใหมเรียบรอยแลว
ราตรี Check up  ชั้น 4 6/05/2551 14:15 น. สัมฤทธิ์ 6/05/2551 14:15 น. ไพศาล 6/05/2551 14:30 น. 6/05/2551 14:35 น. สวาง อภิรักษ 6/05/2551 14:35 น. E/E

45 294/14655 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน เปลี่ยนฟลัชวาลวชักโครกใหม เจาหนาที่
5A  ชั้น 5 หอง 

1511
6/05/2551 16:00 น. ชวลิต 6/05/2551 16:00 น. สราวุฒิ,ชวลิต 6/05/2551 16:30 น. 6/05/2551 16:40 น. ขวัญระวี อภิรักษ 6/05/2551 16:40 น. SAN



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ
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สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

46 197/9833
ติดกลองกระดาษเนอส

เซอรี่ 3 กลองกับชั้น 6B

 1 

ติดกลองกระดาษ ติดกลองกระดาษใหเรียบรอยแลว แมบาน _ 6/05/2551 10:30 น. ไพศาล 6/05/2551 10:30 น. ไพศาล,ศิวะ 6/05/2551 10:31 น. 6/05/2551 10:50 น. ดุษฏี อภิรักษ 6/05/2551 10:50 น. OTHER

47 294/14654
เครื่องแฟกซชํารุด รับ

เอกสารแลวตัวหนังสือ

ป 

เครื่องแฟกซเสีย
ตรวจเช็คสัญญาณปกติแตหัวหมึกมี

เสีย
อัจรีญา การตลาด ชั้น3 6/05/2551 15:35 น. สราวุฒิ 6/05/2551 15:35 น. ชวลิต 6/05/2551 15:40 น. 6/05/2551 15:50 น. อัจรีญา อภิรักษ 6/05/2551 15:50 น. E/E

48 294/14656
หลอดฟลูโอเรสเซนต  

18W เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL  18W 

ใหใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ หองพักแพทย ชั้น2 6/05/2551 16:30 น. สิวะ 6/05/2551 16:30 น. สราวุฒิ 6/05/2551 16:35 น. 6/05/2551 16:45 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 6/05/2551 16:45 น. E/E

49 294/14657
หลอดไฟสองภาพหนา

ลิฟทHalogen 220Vเสีย
หลอดไฟสองภาพเสีย

เปลี่ยนหลอดไฟสองภาพHalogen 

220V ใหใหมเรียบรอยแลว
PCS แมบาน ชั้น 1 7/05/2551 7:30 น. วีระ 7/05/2551 7:30 น. อารยะ 7/01/2551 7:40 น. 7/05/2551 7:45 น. ปรางทิพย อภิรักษ 7/05/2551 7:45 น. E/E

50 294/14658
หลอดไฟเสียFL  18W 1

 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL  18W

ใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ การเงิน  ชั้น 3 7/05/2551 8:04 น. วีระ 7/05/2551 8:04 น. สราวุฒิ 7/05/2551 8:04 น. 7/05/2551 8:10 น. มาริณ อภิรักษ 7/05/2551 8:10 น. E/E

51 294/14659
หลอดไฟกระพริบ 1

หลอด
อุปกรณเสีย

ทําการเปลี่ยนสตารทเตอรใหม

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ 5B  ชั้น 5 7/05/2551 8:10 น. อารยะ 7/05/2551 8:10 น. _ 7/05/2551 8:20 น. 7/05/2551 8:25 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 7/05/2551 8:25 น. E/E

52 294/14660 โชคประตูหองชํารุด โชคประตูหองชํารุด ทําการปรับประตูใหนิ่มขึ้น เจาหนาที่ OR  ชั้น 3 7/05/2551 9:00 น. สราวุฒิ 7/05/2551 9:00 น. ไพศาล 7/05/2551 9:01 น. 7/05/2551 9:08 น. ปานฤดี อภิรักษ 7/05/2551 9:08 น. OTHER

53 294/14661 เสาสัญญาณทีวีชํารุด เสาสัญญาณทีวีชํารุด
ทําการติดกาวรางเก็บสายไฟที่เสา

แลว
ชาลิณี OPD  เด็ก 7/05/2551 9:35 น. สราวุฒิ 7/05/2551 9:35 น. นิรุติ์ ,สาริษฐ 7/05/2551 9:55 น. 7/05/2551 10:05 น. จิรนันท อภิรักษ 7/05/2551 10:05 น. TEL

54 294/14664
หองน้ําหญิงเซนเซอร

เสีย
หองน้ําหญิงเซนเซอรเสีย ทําการซอมแซมเรียบรอยแลว วรรณวิสา

โซน B ชั้น4 

หองน้ําหญิง
7/05/2551 14:50 น. สราวุฒิ 7/05/2551 14:50 น. นิรุติ์ 7/05/2551 18:00 น. 7/05/2551 18:19 น. นาง อภิรักษ 7/05/2551 18:19 น. SAN

55 294/14665 ติดกลองกระดาษทิชชู ติดกลองกระดาษทิชชู
ทําการติดตั้งกลองกระดาษชําระ

เรียบรอยแลว
จินตนา เนอรสเซอรี่ ชั้น5 7/05/2551 15:25 น. สราวุฒิ 7/05/2551 15:25 น. ไพศาล, 7/05/2551 15:28 น. 7/05/2551 15:42 น. ณัฐนรี อภิรักษ 7/05/2551 15:42 น. OTHER

56 249/12406
ประตูหองไมสามารถ

ปดลอคได

ประตูหองไมสามารถ

ปดลอคได
เปลี่ยนใสกุญแจใหม 2 ชุด มานะ,ปฎิญา security  หอง 2230 7/05/2551 13:30 น. พงษศักดิ์ 7/05/2551 13:30 น. พงษศักดิ์ 7/05/2551 14:00 น. 7/05/2551 14:30 น. มานะ อภิรักษ 7/05/2551 14:30 น. OTHER

57 294/14667
โทรศัพทเสีย ไมมี

อะไหล
โทรศัพทเสีย ไมมีอะไหล รออะไหล ปทมาพร การตลาด ชั้น 3 7/05/2551 16:00 น. สราวุฒิ 7/05/2551 16:00 น. สราวุฒิ 7/05/2551 16:05 น. 7/05/2551 16:10 น. sureet อภิรักษ 7/05/2551 16:10 น. TEL

58 294/14668
หลอดไฟFL  36Wหัว

เตียงภายในหองเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟFL 36 W พรอม

สตารเตอรใหมเรียบรอยแลว
ปราณี 6B  ชั้น6 2610 7/05/2551 17:40 น. สราวุฒิ 7/05/2551 17:40 น. ไพศาล,นิรุติ์ 7/05/2551 17:45 น. 7/05/2551 18:00 น. ปราณี อภิรักษ 7/05/2551 18:00 น. E/E

59 294/14669
หลอดไฟเสียFL  18W 1

 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟFL 18 W ใหม

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ 5A ชั้น5  หอง1517 7/05/2551 18:50 น. สัมฤทธิ์ 7/05/2551 18:50 น. สัมฤทธิ์ 7/05/2551 18:54 น. 7/05/2551 18:59 น. ขวัญระวี อภิรักษ 7/05/2551 18:59 น. E/E

60 294/14663
เก็บสายไฟหองตรวจ

เบอร 9

เก็บสายไฟหองตรวจเบอร 

10
เก็บสายไฟใสรางเรียรอยแลว เจาหนาที่ ทันตกรรม ชั้น1 7/05/2551 14:10 น. สราวุฒิ 7/05/2551 14:10 น. ไพศาล 7/05/2551 23:09 น. 7/05/2551 23:15 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 7/05/2551 23:15 น. OTHER
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61 294/14662
หลอดไฟเสียFL  

8W/T5 1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟFL 8W /T5 ใหม

เรียบรอยแลว
แมบานเน็ต SKIN ชั้น2 7/05/2551 12:25 น. สราวุฒิ 7/05/2551 12:25 น. สราวุฒิ 7/05/2551 13:30 น. 7/05/2551 12:35 น. พิชชากานต อภิรักษ 7/05/2551 12:35 น. E/E

62 294/14682
เจาะผนัง 2 รู ในหองน้ํา

เพื่อแขวนกระจก
เจาะรูผนังในหองน้ํา ทําการเจาะรูติดตั้งเรียบรอยแลว วนิสรา หองยา  ชั้น 1 8/05/2551 19:09 น. นิภา 8/05/2551 19:09 น. ไพศาล 8/05/2551 19:10 น. 8/05/2551 19:18 น. สาริศ อภิรักษ 8/05/2551 19:18 น. OTHER

63 294/14673
หลอดไฟกระพริบ 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 W  1 

หลอด ใหใหมเรียบรอยแลว
บุปผาทิพย

หนาลิฟทโซน A  

ชั้น1
8/05/2551 10:22 น. นิภา 8/05/2551 10:22 น. นิรุติ์,สาริษฐ 8/05/2551 10:30 น. 8/05/2551 10:30 น. กองแกว อภิรักษ 8/05/2551 10:30 น. E/E

64 294/14674 กระสวยเสีย กระสวยเสีย ทําการรีเซ็ทแลวใหม สมฤดี check up ชั้น4 8/05/2551 10:46 น. นิภา 8/05/2551 10:46 น. สราวุฒิ 8/05/2551 10:47 น. 8/05/2551 11:00 น. เชษฐสุดา อภิรักษ 8/05/2551 11:00 น. OTHER

65 294/14676 หัวเตียงนอนชํารุด หัวเตียงนอนชํารุด ไมสามารถซอมได รอการสงซอม เจาหนาที่ 6 B ชั้น6 2619 8/05/2551 13:45 น. สาริษฐ 8/05/2551 13:45 น. สาริษฐ 8/05/2551 14:10 น. 8/05/2551 14:20 น. ปราณี อภิรักษ 8/05/2551 14:20 น. OTHER

66 294/14678
หลอดไฟเสีย 1หลอด 

FL  18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 W  1 

หลอด ใหใหมเรียบรอยแลว
ชลิตา

X-ray ชั้น1  

เคานเตอร
8/05/2551 17:15 น. ไพศาล 8/05/2551 17:15 น. นิรุติ์,ไพศาล 8/05/2551 17:17 น. 8/05/2551 17:24 น. เยาวลักษณ อภิรักษ 8/05/2551 17:24 น. E/E

67 294/14679
ประตูเสีย เปดเขาออก

เสียงดังออดแอด
ประตูเสีย เอาน้ํายาSouex  มาฉีดเรียบรอยแลว ณัฐรินทร OPD- MED ชั้น4 8/05/2551 18:00 น. นิภา 8/05/2551 18:00 น. วรรณวิทย 8/05/2551 18:15 น. 8/05/2551 18:20 น. สรอยสุดา อภิรักษ 8/05/2551 18:20 น. OTHER

68 294/14680
โคมไฟดับ ตรง

เคานเตอรพยาบาล
โคมไฟดับ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟSuperluxe  

ใหใหมเรียบรอยแลว
เอราวัณ 6B  ชั้น 6 8/05/2551 18:20 น. นิภา 8/05/2551 18:20 น. วรรณวิทย 8/05/2551 18:35 น. 8/05/2551 19:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 8/05/2551 19:00 น. E/E

69 294/14681 ออดคางเสีย ออดคางเสีย ไดทําการซอมแซมใหเรียบรอยแลว อุไรวรรณ 6A ชั้น 5 หอง 1508 8/05/2551 18:28 น. นิภา 8/05/2551 18:28 น. วรรณวิทย 8/05/2551 18:50 น. 8/05/2551 19:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 8/05/2551 0:00 น. E/E

70 294/14671 แอรไมเย็น แอรไมเย็น ตรวจสอบแลวปกติดี วรรณา ผาตัด 8/05/2551 8:19 น. นิภา 8/05/2551 8:19 น. นิรุติ์ 8/05/2551 8:20 น. 8/05/2551 8:21 น. วาสนา อภิรักษ 8/05/2551 8:21 น. A/C

71 294/14672
หลอดไฟกระพริบ 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดFl 18 W  ใก

ใหมแลว 1 หลอดเรียบรอยแลว
ณัฐรินทร เวชระเบียน  ชั้น 1 8/05/2551 9:45 น. นิภา 8/05/2551 9:45 น. นิรุติ์ 8/05/2551 11:05 น. 8/05/2551 11:25 น. ประกฤษ อภิรักษ 8/05/2551 11:25 น. E/E

72 291/14675 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน ฟลัชวาลวเสีย ปทวี 5B หอง 2520 8/05/2551 13:20 น. สราวุฒิ 8/05/2551 13:20 น. นิรุติ์ 8/05/2551 14:59 น. 8/05/2551 15:30 น. รัชนีกร อภิรักษ 8/05/2551 15:30 น. SAN

73 294/14670 สายอากาศทีวีเสีย สายอากาศทีวีเสีย เปลี่ยนใหแลวใชการได พัชรินทร ICU  ชั้น 3 8/05/2551 7:54 น. นิภา 8/05/2551 7:54 น. ไพศาล,สัมฤทธิ 8/05/2551 8:10 น. 8/05/2551 8:15 น. พัชรินทร อภิรักษ 8/05/2551 8:15 น. E/E

74 294/14683
หลอดไฟFL  18W 

กระพริบ 1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 W 

ใหใหมแลวเรีบรอย
กรรณิการ Admin ชั้น3 9/05/2551 6:30 น. อารยะ 9/05/2551 6:30 น. นคร 9/05/2551 7:00 น. 9/05/2551 7:10 น. นอย อภิรักษ 9/05/2551 7:10 น. E

75 294/14684
หลอดไฟFL 36 Wเสีย 1

 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 36  W

 ใหใหมแลวเรีบรอย
หมอพิชา Pai ชั้น7 9/05/2551 8:58 น. นิภา 9/05/2551 8:58 น. นิรุติ์ 9/05/2551 9:15 น. 9/05/2551 9:30 น. สุพรรณี อภิรักษ 9/05/2551 0:00 น. E
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76 294/14687
หลอดไฟกระพริบ 1

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ 

11W ใหใหมแลวเรียบรอย
ปราณี 6B  ชั้น6 หอง2618 9/05/2551 14:54 น. นิภา 9/05/2551 14:54 น. สาริษฐ,สัทฤทธิ9/05/2551 15:00 น. 9/05/2551 15:10 น. ผองศรี อภิรักษ 9/05/2551 15:10 น. E

77 294/14688
หลอดไฟหัวเตียง

กระพริบ
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการตรวจสอบแลว เจาหนาที่ 5A  ชั้น 5 หอง1503 9/05/2551 16:45 น. นิภา 9/05/2551 16:45 น. สราวุฒิ,ไพศาล 9/05/2551 16:55 น. 9/5/2008  17::00 ยม อภิรักษ 9/5/2008  17::00 E

78 197/9834 ประตูตก ทําใหฝด ประตูตก ทําใหฝด ไดทําการซอมแซมแลว แมบาน ชั้น4 9/05/2551 8:50 น. สัมฤทธิ์ 9/05/2551 8:50 น. นิรุติ์ 9/05/2551 8:50 น. 9/05/2551 9:20 น. ดุษฏี อภิรักษ 9/05/2551 9:20 น. O

79 294/14685 หลอดไฟดับ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนสตารทเตอรเรียบรอย

แลว
บุปผาทิพย 6A  ชั้น1611 9/05/2551 10:30 น. นิภา 9/05/2551 10:30 น. สาริษฐ 9/05/2551 10:40 น. 9/05/2551 10:50 น. วิภาดา อภิรักษ 9/05/2551 10:50 น. E

80 294/14686
หลอดไฟตรงโตะ

อาหารไมติด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ตรวจเช็คแลวปกติดี สงกรานต 5A  ชั้น 5 หอง1511 9/05/2551 13:00 น. นิรุติ์ 9/05/2551 13:00 น. นิรุติ์ 9/05/2551 13:00 น. 9/05/2551 13:20 น. จิตตราพร อภิรักษ 9/05/2551 13:20 น. E

81 294/14689 ประตูคาง โชคประตูเสีย ประตูเสีย ทําการใสแหวนรองแลวขันแนน สมศรี 6B  ชั้น6 หอง2605 9/05/2551 17:29 น. นิภา 9/05/2551 17:29 น. ไพศาล,สราวฒุิ 9/05/2551 17:30 น. 9/05/2551 17:50 น. นันทวัน อภิรักษ 9/05/2551 17:50 น. O

82 294/14690 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดPhilip superluxe

ใหใหมเรียบรอยแลว
พยาบาล 6A 10/05/2551 7:00 น. วรรณวิทย 10/05/2551 7:00 น. อารยะ 10/05/2551 7:10 น. 10/05/2551 7:15 น. นิภาภัทร อภิรักษ 10/05/2551 7:15 น. E/E

83 294/14691
หลอดไฟเสีย F18 

silvevia
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอด silveviaใหใหม

เรียบรอยแลว
พยาบาล เนอสรเซอรี่ 10/05/2551 7:00 น. วรรณวิทย 10/05/2551 7:00 น. อารยะ 10/05/2551 7:10 น. 10/05/2551 7:15 น. สัตยา อภิรักษ 10/05/2551 7:15 น. E/E

84 294/14692
หลอดไฟเสีย F18 

silvevia
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอด silveviaใหใหม

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ CI  10/05/2551 7:00 น. วรรณวิทย 10/05/2551 7:00 น. นคร 10/05/2551 7:30 น. 10/05/2551 7:50 น. อรอุมา อภิรักษ 10/05/2551 7:50 น. E/E

85 294/14693 หลอดไฟเสีย Superluxe หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอด  superluxeให

ใหมเรียบรอยแลว
พยาบาล 5A 10/05/2551 7:30 น. วรรณวิทย 10/05/2551 7:30 น. อารยะ 10/05/2551 7:50 น. 10/05/2551 8:00 น. ภาวิดา อภิรักษ 10/05/2551 8:00 น. E/E

86 294/14694 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอด  FL  18  W ให

ใหมเรียบรอยแลว
พยาบาล ER   ชั้น1  หอง ER 10/05/2551 8:31 น. ไพศาล 10/05/2551 8:31 น. ไพศาล 10/05/2551 8:32 น. 10/05/2551 8:35 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 10/05/2551 8:35 น. E/E

87 294/14696
วาลวน้ํามีน้ําหยด 

เปลี่ยนสายฉีกชําระ

วาลวน้ํามีน้ําหยด , สายฉีด

ชํารุด
เปลี่ยนสายฉีดแลว จันทิวา ICU 10/05/2551 11:40 น. นคร 10/05/2551 11:40 น. ไพศาล 10/05/2551 13:00 น. 10/05/2551 13:20 น. จันทิวา อภิรักษ 10/05/2551 13:20 น. SAN

88 294/14697 หลอดไฟเสีย 2หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดตะเกียบ 18 2

หลอด,FL 18 หลอด , Halogen 12  

1

นัฐรินทร Heart  ชั้น2 10/05/2551 15:43 น. ประสงค 10/05/2551 15:43 น. ไพศาล 10/05/2551 15:44 น. 10/05/2551 15:50 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 10/05/2551 15:50 น. E/E

89 294/14698 หลอดไฟเสีย 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอด FL 18 w ให

ใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่

X-ray ชั้น1 หอง

ฟลม
10/05/2551 15:45 น. ประสงค 10/05/2551 15:45 น. ประสงค 10/05/2551 15:48 น. 10/05/2551 16:00 น. ชาริณ อภิรักษ 10/05/2551 16:00 น. E/E

90 294/14695
Hard ไฟเสีย, showder 

ไฟเสีย

Hard ไฟเสีย, showder ไฟ

เสีย

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ PLL 36W 

และ Halogen 220V 50 W ใหแลว
round  ชั้น 2 10/05/2551 11:00 น. นคร 10/05/2551 11:00 น. สัมฤทธิ์ 10/05/2551 11:10 น. 10/05/2551 11:20 น. นคร อภิรักษ 10/05/2551 11:20 น. E/E
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91 294/14699
หลอดไฟตูเย็นเสีย

Sylvania 60 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอดSylvania 60 W ใหใหม

เรียบรอยแลว
นฤมล หองอาคาร ชั้น2 11/05/2551 8:38 น. ไพศาล 11/05/2551 8:38 น. สัมฤทธิ์ 11/05/2551 8:55 น. 11/05/2551 9:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 11/05/2551 9:00 น. E/E

92 294/14700 หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนหลอด FL  18 W  ใหใหม

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ หองพักแพทย ชั้น2 11/05/2551 10:20 น. ไพศาล 11/05/2551 10:20 น. ไพศาล 11/05/2551 10:21 น. 11/05/2551 10:23 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 11/05/2551 10:23 น. E/E

93 304/15151
หลอดไฟกระพริบ FL 

18 W 1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอด FL  18 W  ใหใหม

เรียบรอยแลว
แมบาน Information  ชั้น 2 8/07/2551 14:15 น. สัมฤทธิ์ 8/07/2551 14:15 น. สัมฤทธิ์ 11/05/2551 14:20 น. 11/05/2551 14:25 น. จิราพร อภิรักษ 11/05/2551 14:25 น. E/E

94 304/15152
หลอดไฟกระพริบ FL  

36 W 1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอด FL  36 W  syvania 

ใหใหมเรียบรอยแลว
เอราวัณ 6B ชั้น 6 หอง 2610 11/05/2551 14:25 น. นิภา 11/05/2551 14:25 น. สัมฤทธิ์ 11/05/2551 14:50 น. 11/05/2551 14:55 น. รุงรัตน อภิรักษ 11/05/2551 14:55 น. E/E

95 304/15153
หลอดไฟกระพริบ FL  

36 W 1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอด FL  36 W  syvania 

ใหใหมเรียบรอยแลว
ศศิภา ชั้น2 หองตรวจ 11/05/2551 14:25 น. นิภา 11/05/2551 14:25 น. สัมฤทธิ์ 11/05/2551 14:40 น. 11/05/2551 14:45 น. มลิดา อภิรักษ 11/05/2551 14:45 น. E/E

96 304/14154
หลอดไฟจูปเตอรเสีย  1

 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนหลอด จูปเตอร 1 หลอดให

ใหมเรียบรอยแลว
รัตนาภรณ

5A  ชั้น 5 หอง 

1504
11/05/2551 14:55 น. นิภา 11/05/2551 14:55 น. วีระ 11/05/2551 14:55 น. 11/05/2551 15:10 น. กรรณิการ อภิรักษ 11/05/2551 15:10 น. E/E

97 304/15155 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL  18  W 

ใหใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่

ปอมขามทางเขา 

ชั้น 1
12/05/2551 8:50 น. สาริษฐ 12/05/2551 9:00 น. สาริษฐ 12/05/2551 9:00 น. 12/05/2551 9:10 น. เสกสรรก อภิรักษ 12/05/2551 9:10 น. E/E

98 304/15156
หองน้ําหญิง หลัง

เคานเตอรมีน้ํารั่ว
หองน้ําหญิงมีน้ํารั่ว ทําการขันนอตใหแนนอลว เจาหนาที่ OPD  MED  ชั้น 4 12/05/2551 8:20 น. นิรุติ์ 12/05/2551 8:20 น. นิรุติ์ 12/05/2551 8:30 น. 12/05/2551 8:50 น. ปวีณา อภิรักษ 12/05/2551 8:50 น. SAN

99 304/15157 ทํากุญแจลอคตู ทํากุญแจลอคตู
ทําการถอด( หมอซื้ออะไหลเองรอ

เปลี่ยน)
บุปผา ER  หองพักแพทย 12/05/2551 9:45 น. นิภา 12/05/2551 9:45 น. นิรุติ์ 12/05/2551 10:13 น. 12/05/2551 10:17 น. กษภร อภิรักษ 12/05/2551 10:17 น. OTHER

100 304/15159 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟจูปเตอรให

ใหมเรียบรอยแลว
สุจิน 6 B  ชั้น6 หอง 2617 12/05/2551 10:45 น. นิภา 12/05/2551 10:45 น. สราวุฒิ.นิรุติ์ 12/05/2551 10:50 น. 12/05/2551 11:05 น. สุจีน อภิรักษ 12/05/2551 11:05 น. E/E

101 304/15160
หลอดไฟกระพริบ 1

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ 18  W 

Coolwhite ใหใหมแลว
เจาหนาที่ Information 12/05/2551 14:20 น. สราวุฒิ 12/05/2551 14:20 น. สาริษฐ 12/05/2551 14:20 น. 12/05/2551 14:25 น. จิตราพร อภิรักษ 12/05/2551 14:25 น. E/E

102 304/15161 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ 18  W ให

ใหมเรียบรอยแลว
ษณดล การเงิน ชั้น 3 12/05/2551 15:30 น. สราวุฒิ 12/05/2551 15:30 น.สราวุฒิ,สาริษฐ12/05/2551 15:40 น. 12/05/2551 15:40 น. ษณดล อภิรักษ 12/05/2551 15:40 น. E/E

103 304/15162 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหใหม

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ 6B  ชั้น 6 หอง 2607 12/05/2551 19:00 น. ศิวะ 12/05/2551 19:00 น. ศิวะ 12/05/2551 19:05 น. 12/05/2551 19:10 น. อําภา อภิรักษ 12/05/2551 19:10 น. E/E

104 304/15164 หลอดไฟสั้นเสีย 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W 

ใหใหมแลว
อุไรรัตน

ทันตกรรม หอง 

supply
12/05/2551 17:15 น. นิภา 12/05/2551 17:15 น. นคร 12/05/2551 17:25 น. 12/05/2551 17:30 น. กุลยา อภิรักษ 12/05/2551 17:30 น. E/E

105 304/15165 ตอตู ตอตู ทําการประกอบใหแลว เจาหนาที่ หองคลอด ชั้น 3 13/05/2551 7:55 น. นคร 13/05/2551 7:55 น.สมัฤทธิ์, ไพศาล13/05/2551 8:20 น. 13/05/2551 8:40 น. วราภรณ อภิรักษ 13/05/2551 0:00 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

106 304/15166 ปลั๊กไฟเสีย ปลั๊กไฟเสีย ไดทําการเปลี่ยนใหมแลว คุณหนึ่ง
ทันตกรรม หอง 

supply
13/05/2551 9:26 น. นิภา 13/05/2551 9:26 น. สราวุฒิ,ศิวะ 13/05/2551 9:30 น. 13/05/2551 10:00 น. อารีย อภิรักษ 13/05/2551 10:00 น. E/E

107 304/15167
ลอเตียงลอคไมอยู  

ตัวลอคเสีย
ตัวลอคลอเตียงเสีย

เปนสวนรับผิดชอบของเครื่องมือ

แพทย
นฤมล ER  13/05/2551 9:40 น. นิภา 13/05/2551 9:40 น. สัมฤทธิ์ 13/05/2551 9:50 น. 13/05/2551 9:52 น. นฤมล อภิรักษ 13/05/2551 9:52 น. OTHER

108 304/15168
หองน้ําน้ําไมเขา และมี

ทิชชูอยูเต็ม
หองน้ํา น้ําไมเขา ทําการเปดวาลวแลวใชการไดปกติ ชะมอย สูตินารี หองน้ํา 13/05/2551 9:49 น. นิภา 13/05/2551 9:49 น. ไพศาล 13/05/2551 9:55 น. 13/05/2551 9:55 น. มาลี อภิรักษ 13/05/2551 9:55 น. SAN

109 304/15169 รถสงผาลอชํารุด รถสงผาลอชํารุด ทําการเปลี่ยนลอใหมใหแลว คุณเพ็ญ หองผา ชั้น B1 13/05/2551 9:55 น. พงษศักดิ์ 13/05/2551 9:55 น. พงษศักดิ์ 13/05/2551 9:55 น. 13/05/2551 10:15 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 13/05/2551 10:15 น. OTHER

110 304/15170
ไฟดับ หองน้ําคนไข 

1601
หลอดไฟเสีย

ขาหลอดเสียทําการซอมแกไขแลว

ใชการได
ผองศรี

6A  ชั้ น6 หอง 

1601
13/05/2551 10:00 น. นิภา 13/05/2551 10:00 น.สัมฤทธิ์,ไพศาล13/05/2551 10:30 น. 13/05/2551 10:45 น. ผองศรี อภิรักษ 13/05/2551 10:45 น. E/E

111 304/15171
หองน้ําหญิง กอกน้ํามี

น้ําไหล

หองน้ําหญิง กอกน้ํามีน้ํา

ไหล

ทําการปดวาลวเพื่อRESET ระบบ

ใหมอีกครั้ง
อรสา OPD MED หองน้ํา 13/05/2551 10:25 น. นิภา 13/05/2551 10:25 น. ไพศาล 13/05/2551 10:20 น. 13/05/2551 10:30 น. มาลี อภิรักษ 13/05/2551 10:30 น. SAN

112 304/15172
หองน้ําหญิงฝาชัก

โครกแตก
หองน้ําหญิงฝาชักโครกแตก

ซอมเรียบรอยแลวโดยการขันนอต

ยึดฝาชักโครกใหแนน
อรวรรณ ชั้น 4 หองน้ําหญิง 13/05/2551 10:34 น. นิภา 13/05/2551 10:34 น.ไพศาล,สราวฒุิ13/05/2551 10:35 น. 13/05/2551 10:42 น. ดุษฏี อภิรักษ 13/05/2551 10:42 น. SAN

113 304/15174
เปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง 

ไฟ Emergency

เปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง ไฟ 

Emergency

ทําการติดตั้งไฟEmergency และทํา

การเก็บสายใสราง
ชุติมา เวชระเบียน ชั้น1 13/05/2551 11:00 น. นิภา 13/05/2551 11:00 น.ไพศาล,สราวฒุิ13/05/2551 11:01 น. 13/05/2551 11:35 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 13/05/2551 11:35 น. OTHER

114 304/15175
เปลี่ยนขั้วหลอดไฟหอง

 2603

เปลี่ยนขั้วหลอดไฟหอง 

2604
เสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่ 6B ชั้น 6 หอง 2603 13/05/2551 15:00 น. สาริษฐ 13/05/2551 15:00 น. สาริษฐ 13/05/2551 15:05 น. 13/05/2551 15:10 น. วิไลพร อภิรักษ 13/05/2551 15:10 น. E/E

115 304/15176 ลูกบิดประตูหองน้ําเสีย ลูกบิดประตูหองน้ําเสีย ไดทําการตรวจสอบแลววาปกติ พลอย OPD  เด็ก  หองน้ํา 13/05/2551 13:59 น. นิภา 13/05/2551 13:59 น.สราวุฒิ,ไพศาล13/05/2551 14:05 น. 13/05/2551 14:35 น. ขนิษฐา อภิรักษ 13/05/2551 14:35 น. OTHER

116 304/15177
หลอดไฟ 18 W เสีย 

หลังเคานเตอร
หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟ 18W  ใหใหม เจาหนาที่ OPD  เด็ก  ชั้น 2 13/05/2551 15:56 น. นิภา 13/05/2551 15:56 น. ไพศาล 13/05/2551 15:56 น. 13/05/2551 16:26 น. จิรนันท อภิรักษ 13/05/2551 16:26 น. E/E

117 304/15179 หลอดไฟ 18 W เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟ 18W  ใหใหม จินดา การตลาด ชั้น 3 13/05/2551 18:07 น. นิรุติ์ 13/05/2551 18:07 น. นิรุติ์ 13/05/2551 18:18 น. 13/05/2551 18:22 น. จินดา อภิรักษ 13/05/2551 18:22 น. E/E

118 304/15180
เจาะถาดติดตั้งฐานรอง

เครื่องทําฟนปลอม

เจาะถาดติดตั้งฐานรอง

เครื่องทําฟนปลอม
ทําการติดตั้งใหแลว เจาหนาที่ ทันตกรรม 13/05/2551 14:00 น. นิภา 13/05/2551 14:00 น. สัมฤทธิ์ 13/05/2551 14:20 น. 13/05/2551 15:00 น. ภาวิณี อภิรักษ 13/05/2551 15:00 น. OTHER

119 304/15181 ซิงค น้ํารั่ว ซิงค น้ํารั่ว ทําการซอมแซมแลว เจาหนาที่ ไตเทียม 13/05/2551 19:30 น. นิภา 13/05/2551 19:30 น.สารวุฒิ,สัมฤทธ1ิ3/05/2551 19:40 น. 13/05/2551 19:45 น. นารี อภิรักษ 13/05/2551 19:45 น. SAN

120 304/15178 รีโมทไฟเสีย รีโมทไฟเสีย ทําการซอมแซมแลว สายทอง 5A  ชั้น 5 หอง1519 13/05/2551 16:00 น. นิภา 13/05/2551 16:00 น.สัมฤทธิ์,ไพศาล13/05/2551 16:05 น. 13/05/2551 16:10 น. สายทอง อภิรักษ 13/05/2551 16:10 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ
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ตรวจสอบ

หนางาน
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สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

121 304/15182 หองซักลาง กฮกน้ําหยด หองซักลาง กฮกน้ําหยด ทําการขันนอตใหแนน ปวีณา 5A  ชั้น 5 14/05/2551 8:00 น. นิภา 14/05/2551 8:00 น. ไพศาล,สราวฒุิ 14/05/2551 8:01 น. 14/05/2551 8:05 น. ปวีณา อภิรักษ 14/05/2551 8:05 น. SAN

122 304/15183 หลอดไฟเสียecotone หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟecotoneให

ใหม 1 หลอด
นัทณรี เนอสรเซอรี่ 14/05/2551 8:00 น. วรรณวิทย 14/05/2551 8:00 น. อารยะ 14/05/2551 8:10 น. 14/05/2551 8:10 น. รัตนา อภิรักษ 14/05/2551 8:10 น. E/E

123 304/15184 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหใหม 1 

หลอด
เจาหนาที่

6A  ชั้น 6 หอง 

1609
14/05/2551 10:30 น. ศิวะ 14/05/2551 10:30 น. ศิวะ 14/05/2551 11:00 น. 14/05/2551 11:15 น. สมใจ อภิรักษ 14/05/2551 11:15 น. E/E

124 304/15185 หลอดไฟสองภาพเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟจูปเตอรให

ใหม  หลอด
เจาหนาที่ 6B  ชั้น 6 หอง 2603 14/05/2551 10:58 น. นิภา 14/05/2551 10:58 น. ศิวะ 14/05/2551 11:00 น. 14/05/2551 11:10 น. วิภาดา อภิรักษ 14/05/2551 11:10 น. E/E

125 304/15186 หลอดไฟเสีย 3หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟEcotone 15

 Wใหใหม  หลอด
เจาหนาที่ เนอสรเซอรี่  ชั้น 5 14/05/2551 14:00 น. สราวุฒิ 14/05/2551 14:00 น. ไพศาล 14/05/2551 14:01 น. 14/05/2551 14:10 น. ธัญธรณ อภิรักษ 14/05/2551 14:10 น. E/E

126 304/15187 กระสวยเสีย กระสวยเสีย ทําการซอมแซมเรียบรอยแลว วิลาศ check up ชั้น 4 14/05/2551 15:20 น. นิภา 14/05/2551 15:20 น. สราวุฒิ 14/05/2551 15:25 น. 14/05/2551 15:30 น. วิลาศ อภิรักษ 14/05/2551 15:30 น. E/E

127 304/15190 แอรมีน้ําหยด แอรมีน้ําหยด ทําการแกไขปดรอยน้ําใหแลว เจาหนาที่ ทันตกรรม 14/05/2551 18:54 น. นิภา 14/05/2551 18:54 น.สมัฤทธิ์,สาริษฐ14/05/2551 18:59 น. 14/05/2551 19:20 น. ภาวิณี อภิรักษ 14/05/2551 19:20 น. A/C

128 197/9835
ขอบบัวลางกาวหลุด 

หองน้ําชาย หนาประตู
ขอบบัวลางกาวหลุด ทําการทากาวยางแลว PCS แผนกเด็ก ชั้น 2 14/05/2551 14:00 น. นิภา 14/05/2551 14:00 น. ไพศาล 14/05/2551 14:02 น. 14/05/2551 14:18 น. ดุษฏี อภิรักษ 14/05/2551 14:18 น. OTHER

129 197/9836
ติดกลองกระดาษทิชชู

หองน้ําหญิง
ติดกลองกระดาษทิชชู ทําการติดตั้งแลวใชการได แมบาน

หองน้ําสวนกลาง 

ชั้น 4
14/05/2551 14:20 น. นิภา 14/05/2551 14:20 น. ไพศาล 14/05/2551 16:00 น. 14/05/2551 16:15 น. ดุษฏี อภิรักษ 14/05/2551 16:15 น. OTHER

130 304/15191 หลอดไฟเสีย 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหใหม FL 18 W อุต OPD  ศัลย 14/05/2551 21:20 น. วีระ 14/05/2551 21:20 น. นคร 14/05/2551 21:30 น. 14/05/2551 21:35 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 14/05/2551 21:35 น. E/E

131 304/15188
ตูแชที่ใชแชน้ําแข็งมี

น้ําลนมาหลังตู
ตูเย็นน้ํารั่ว

มีน้ําขังดานลางตู ทําการยกตูและ

ทําความสะอาด
บุปผาทิพย สูตินารี  ชั้น 4 14/05/2551 17:45 น. นิภา 14/05/2551 17:45 น. ไพศาล, นิรุติ์ 14/05/2551 17:46 น. 14/05/2551 17:50 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 14/05/2551 17:50 น. E/E

132 304/15189
กอกน้ําหองน้ําชายปด

ไมได
กอกน้ําหลวม ทําการขันปรับหัวกอกใหแนน น้ําใจ พักแพทย ชั้น 2 14/05/2551 18:08 น. นิภา 14/05/2551 18:08 น. ไพศาล, นิรุติ์ 14/05/2551 18:09 น. 14/05/2551 18:12 น. ดุษฏี อภิรักษ 14/05/2551 18:12 น. SAN

133 304/15192 หลอดไฟดับ 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบงานซ้ํา อทิติยา ชั้น3 15/05/2551 7:30 น. อารยะ 15/05/2551 7:30 น. _ 15/05/2551 0:00 น. 15/05/2551 0:00 น. _ อภิรักษ 15/05/2551 0:00 น. ใบงานซ้ํา

134 304/15193
เปลี่ยนหลอดไฟ1หลอด

  18 W  daylight
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W  

daylightใหใหมเสร็จเรียบรอยแลว
พิชญา

พยาบาล ชั้น 3 

หองการพยาบาล
15/05/2551 8:10 น. นิภา 15/05/2551 8:10 น. สราวุฒิ 19/04/2552 14:00 น. 15/05/2551 8:20 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 15/05/2551 8:20 น. E/E

135 304/15194
เปลี่ยนหลอดไฟ1หลอด

  18 W  daylight
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W  

daylightใหใหมเสร็จเรียบรอยแลว
แมบาน

ไตเทียม หองน้ํา

ชาย
15/05/2551 9:05 น. นิภา 15/05/2551 9:05 น. ไพศาล 15/05/2551 9:00 น. 15/05/2551 10:05 น. พิสมัย อภิรักษ 15/05/2551 10:05 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

136 304/15195 หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบงานซ้ํา _ _ 15/05/2551 0:00 น. _ 15/05/2551 0:00 น. _ 15/05/2551 0:00 น. 15/05/2551 0:00 น. _ อภิรักษ 15/05/2551 0:00 น. ใบงานซ้ํา

137 304/15196
โทรศัพยเสีย ไมมีเสียง

เวลาโทร
โทรศัพทเสีย ทําการซอมแซมแลว นาถยา ทันตกรรม ชั้น 1 15/05/2551 9:33 น. นิภา 15/05/2551 9:33 น. นิรุติ์,สราวุฒิ 15/05/2551 10:00 น. 15/05/2551 10:10 น. วิไลลักษ อภิรักษ 15/05/2551 0:00 น. TEL

138 304/15197
หลอดไฟดับFL  18 W 

daylight
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ 18 W  

daylightใหใหมเสร็จเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ Office   ชั้น 3 15/05/2551 9:35 น. สาริษฐ 15/05/2551 9:35 น. สาริษฐ 15/05/2551 9:50 น. 15/05/2551 10:05 น. ฤทัยรัตน อภิรักษ 15/05/2551 10:05 น. E/E

139 304/15199 ทําไฟปายทางออก หลอดไฟเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนขั้วหลอด FL กันน้ํา,บัลลาจ

,สตารเตอร,สายVFF ,เทปพันสาย
เจาหนาที่ ชาง 15/05/2551 9:30 น. กฤษณ 15/05/2551 9:30 น. ยุทธ,กฤษณ,ชว 15/05/2551 9:40 น. 15/05/2551 10:40 น. เดชา อภิรักษ 15/05/2551 10:40 น. E/E

140 304/15200 เก็บสายไฟที่หองตรวจ เก็บสายไฟที่หองตรวจ ทําการจัดเก็บสายไฟเรียบรอยแลว เจาหนาที่ ทันตกรรม ชั้น 1 15/05/2551 11:15 น. นิรุติ์ 15/05/2551 11:15 น. สราวุฒิ, นิรุติ์ 15/05/2551 11:15 น. 15/05/2551 11:16 น. ฑิฆัมพร อภิรักษ 15/05/2551 0:00 น. E/E

141 295/14701
หลอดไฟกระพริบ 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone Pll 

36ใหใหมเสร็จเรียบรอยแลว
จิราพร สูตินารี หอง 6 15/05/2551 11:20 น. นิภา 15/05/2551 11:20 น. นิรุติ์ 15/05/2551 11:21 น. 15/05/2551 11:24 น. ทัศวี อภิรักษ 15/05/2551 11:24 น. E/E

142 295/14704 แอรมีน้ําหยด แอรมีน้ําหยด ไดทําการปดรอยรั่วแลว วิภาดา 6B  ชั้น 6 15/05/2551 15:28 น. นิภา 15/05/2551 15:28 น.สมัฤทธิ์,สราวฒุ1ิ5/05/2551 15:50 น. 15/05/2551 16:20 น. เอราวัณ อภิรักษ 15/05/2551 16:20 น. A/C

143 295/14706
หลอดไฟกลมหนา

ประตูหองคนไข
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ Ecotone 

Wameใหใหมเสร็จเรียบรอยแลว
เจาหนาที่

6A  ชั้น 6 หอง 

1615
15/05/2551 19:36 น. นิภา 15/05/2551 19:36 น. นิรุติ์,สราวุฒิ 15/05/2551 19:45 น. 15/05/2551 19:50 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 15/05/2551 19:50 น. E/E

144 304/15198
ขอบเฟรมที่พื้นหลุดที่

หองกาแฟ
ขอบเฟรมหลุด ติดกาวใหหใมแลว ภาวิณี

check up ชั้น 4 

หองกาแฟ
15/05/2551 9:30 น. นิภา 15/05/2551 9:30 น. นิรุติ์ 15/05/2551 9:49 น. 15/05/2551 10:00 น. ปวีณา อภิรักษ 15/05/2551 10:00 น. OTHER

145 295/14705 อางลางมือตัน อางลางมือตัน ทําการซอมแซมแลว แมบาน BIC ชั้น 7 15/05/2551 17:00 น. นิภา 15/05/2551 17:00 น. นิรุติ์,ไพศาล 15/05/2551 17:05 น. 15/05/2551 17:45 น. ภาวิณี อภิรักษ 15/05/2551 17:45 น. SAN

146 295/14708
หลอดไฟกลมกระพริบ 

1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  Ecotone 

ใหใหมเรียบรอยแลว
ณัฐนรี

เนอรสเซอรี่  ชั้น

 5 หองอาบน้ํา
16/05/2551 7:56 น. นิภา 16/05/2551 7:56 น. สาริษฐ 16/05/2551 8:00 น. 16/05/2551 8:10 น. จินตนา อภิรักษ 16/05/2551 8:10 น. E/E

147 295/14710 ขันนอตเตียงหลวม ขันนอตเตียงหลวม เช็คแลวปกติดี ทิพวัลย
6A  ชั้น 6  หอง 

1608
16/05/2551 8:17 น. นิภา 16/05/2551 8:17 น. นิรุติ์ 16/05/2551 8:19 น. 16/05/2551 8:23 น. ผองศรี อภิรักษ 16/05/2551 0:00 น. OTHER

148 295/14711 ตัดกุญแจลอคเกอร ตัดกุญแจลอคเกอร ไดทําการถอดแมกุญแจเรียบรอยแลว วิลาสิณี
ทันตกรรม  หอง

เบรค
16/05/2551 8:28 น. นิภา 16/05/2551 8:28 น. สราวุฒิ 16/05/2551 8:30 น. 16/05/2551 8:35 น. วลาสิณี อภิรักษ 16/05/2551 8:35 น. OTHER

149 295/14712
ราวเหล็กสําหรับจับ

ผยุงตัวนอตหลวม

ราวเหล็กสําหรับจับผยุง

ตัวนอตหลวม
ไดทําการซอมแซมแลว วิภาดา

6B  ชั้น 6 หอง 

2619
16/05/2551 9:52 น. นิภา 16/05/2551 9:52 น. สราวุฒิ 16/05/2551 10:00 น. 16/05/2551 10:10 น. สุจีน อภิรักษ 16/05/2551 10:10 น. OTHER

150 295/14713
หลอดไฟฟลูเรสเซนต 

2หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดเปลียนหลอดไฟ  daylight  18 W

 ใหใหมแลว
นฤมล

OPD  เด็ก ชั้น 2

 หองตรวจ 12
16/05/2551 11:27 น. นิภา 16/05/2551 11:27 น. นิรุติ์,ไพศาล 16/05/2551 11:28 น. 16/05/2551 11:31 น. นิลมล อภิรักษ 16/05/2551 11:31 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

151 295/14714 ปลั๊กไฟ 3 ตาชํารุด ปลั๊กไฟ 3 ตาชํารุด ไดทําการซอมแซมแลว เจาหนาที่ OR  ชั้น 3 16/05/2551 11:28 น. นิภา 16/05/2551 11:28 น. สาริษฐ 16/05/2551 11:28 น. 16/05/2551 11:30 น. จินตนา อภิรักษ 16/05/2551 11:30 น. E/E

152 295/14715 ฝากรอบสวิซทไฟหลุด ฝากรอบสวิซทไฟหลุด ทําการซอมแซมแลว สายทอง
5A  ชั้น 5 หอง 

1503
16/05/2551 13:51 น. นิภา 16/05/2551 13:51 น.ไพศาล,สราวฒุิ16/05/2551 14:00 น. 16/05/2551 14:05 น. ยม อภิรักษ 16/05/2551 14:05 น. OTHER

153 295/14716
ไฟฉายเสีย ใสถานยัง

ใชไมได
ไฟฉายเสีย ไดทําการตรวจสอบแลว ใชการได เจาหนาที่

OPD  เด็ก ชั้น 2

 หองหมอ 4
16/05/2551 14:15 น. นิภา 16/05/2551 14:15 น. สราวุฒิ 16/05/2551 14:20 น. 16/05/2551 14:20 น. อุดร อภิรักษ 16/05/2551 14:20 น. E/E

154 295/14717 โทรศัพทเสีย ไมมีเสียง โทรศัพทเสีย ไดทําการซอมแซมแลว ธัญวพร Marketing ชั้น 3 16/05/2551 14:21 น. นิภา 16/05/2551 14:21 น.ไพศาล,สราวฒุิ16/05/2551 14:22 น. 16/05/2551 14:25 น. ธนวภรณ อภิรักษ 16/05/2551 14:25 น. TEL

155 295/14718 อางน้ําตัน อางน้ําตัน
ตรวจสอบพบวาทอรั่ว จึง วับน้ํา

แลวยาซิลิคอน
พัชรี lab  ชั้น 2 หองlab 16/05/2551 14:40 น. นิภา 16/05/2551 14:40 น.ไพศาล,สราวฒุิ16/05/2551 14:41 น. 16/05/2551 14:55 น. กรรณิการ อภิรักษ 16/05/2551 14:55 น. SAN

156 295/14719
  หลอดไฟขาด   

(superluxe 60W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟ เจาหนาที่

6B  ชั้น 6 หอง 

2618
16/05/2551 16:00 น. นิภา 16/05/2551 16:00 น. สาริษฐ,นิรุติ์ 16/05/2551 16:00 น. 16/05/2551 16:05 น. สุจีน อภิรักษ 16/05/2551 16:05 น. E/E

157 295/14720 เจาะรูผนัง2 รู แขวนของ เจาะรูผนัง2 รู แขวนของ ไดทําการเจาะรู 4 รูเพื่อแขวนไฟฉาย เจาหนาที่
ลานจอดรถ ชั้น 

B 2 หองคลังยา
16/05/2551 17:40 น. นิภา 16/05/2551 17:40 น. นิรุต 16/05/2551 18:00 น. 16/05/2551 18:25 น. ปราโมทย อภิรักษ 16/05/2551 18:25 น. OTHER

158 295/14721 หลอดไฟไมติด หลอดไฟเสื่อมสภาพ ตรวจสอบแลวปกติดี ไพศาล 6A ชั้น 6 หอง 1606 17/05/2551 8:00 น. ไพศาล 17/05/2551 8:00 น. ไพศาล 17/05/2551 9:01 น. 17/05/2551 9:04 น. รื่นรมย อภิรักษ 17/05/2551 9:04 น. E/E

159 295/14722 หลอดไฟเสีย FL 36W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเหปลี่ยนหลอดไฟใหม FL

 36W  ใหใหมเรียบรอยแลวแลว
โรสราริน

Dental  ชั้น 1 

หองSupply
17/05/2551 10:17 น. ไพศาล 17/05/2551 10:17 น. ไพศาล 17/05/2551 10:15 น. 17/05/2551 10:18 น. วิลาสิณี อภิรักษ 17/05/2551 10:18 น. E/E

160 295/14725
หลอดไฟตะเกียบ FL 18

 W เสียในหองน้ํา
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเหปลี่ยนหลอดไฟใหม FL 

  18  W  ใหใหมเรียบรอยแลวแลว
ฉะมอย สุตินารี ชั้น 4 17/05/2551 17:25 น. ชวลิต 17/05/2551 17:25 น. ไพศาล 17/05/2551 17:31 น. 17/05/2551 17:35 น. ฉะมอย อภิรักษ 17/05/2551 17:35 น. E/E

161 295/14723
โคมดาวไลท ตรงเตียง

คนไข ฝาครอบหลุด
หลอดไฟเสีย ทําการเปลี่ยนใหแลว ใชการไดแลว พันธิสา

6B ชั้น 6 หอง 

2603
17/05/2551 10:50 น. ชวลิต 17/05/2551 10:50 น. ไพศาล 17/05/2551 10:51 น. 17/05/2551 10:55 น. ปราณี อภิรักษ 17/05/2551 10:55 น. E/E

162 295/14724 หองน้ําเบอร 2 ทอตัน หองน้ําเบอร 2 ทอตัน
 ทําการเปลี่ยนยางสอบ และทะลวง

ทอใหแลว
แมบาน

X-rayชั้น 1 

หองน้ํา 2
17/05/2551 11:10 น. ชวลิต 17/05/2551 11:10 น. สัมฤทธิ์ 17/05/2551 12:30 น. 17/05/2551 11:50 น. เชาวลิต อภิรักษ 17/05/2551 11:50 น. SAN

163 295/14726 หลอดไฟเสีย  FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W

 ใหใหมเรียบรอยแลว
จิตตา

ICU  =yho 3 

หอง 7
18/05/2551 13:43 น. สราวุฒิ 18/05/2551 13:43 น. สราวุฒิ 18/05/2551 13:45 น. 18/05/2551 13:50 น. จันทิกา อภิรักษ 18/05/2551 13:50 น. E/E

164 295/14727 หลอดไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหใหม

เรียบรอยแลว
ชลิตตา X -ray  ชั้น 1 18/05/2551 7:35 น. นคร 18/05/2551 7:35 น. นคร,สัมฤทธิ์ 18/05/2551 7:50 น. 18/05/2551 7:55 น. ชลิตา อภิรักษ 18/05/2551 7:55 น. E/E

165 295/14728 ออดเสีย ออดเสีย ไดทําการเปลี่ยนหลอดใหใหม จุทารัตน
5A ชั้น 5 หอง 

1518
18/05/2551 7:40 น. นคร 18/05/2551 7:40 น. นคร,สัมฤทธิ์ 18/05/2551 7:50 น. 18/05/2551 7:55 น. สายทอง อภิรักษ 18/05/2551 7:55 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

166 295/14729
หลอดไฟเสีย 1หลอด 

FL  18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18 W

 ใหใหมเรียบรอยแลว
ชลิตา

X-ray  ชั้น 1 หอง

 MRI
19/05/2551 8:10 น. สราวุฒิ 19/05/2551 8:10 น. นิรุติ์,ศิวะ 19/05/2551 8:30 น. 19/05/2551 8:34 น. ชุติกาญจน อภิรักษ 19/05/2551 8:34 น. E/E

167 295/14730
หลอดไฟเสียบริเวณ

ทางเดินหนาหองน้ํา , 

ิ โ ฟ

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  ใหใหม

เรียบรอยแลว
จิตตราพร

5A ชั้น 5 หอง 

1504
19/05/2551 10:50 น. สราวุฒิ 19/05/2551 10:50 น. ศิวะ 19/05/2551 11:15 น. 19/05/2551 11:20 น. เพ็ญนภา อภิรักษ 19/05/2551 11:20 น. E/E

168 295/14731 สายออดหลุดอออกมา สายออดหลุดอออกมา ทําการซอมแซมแลว เจาหนาที่
6B  ชั้น 6 หอง' 

2615
19/05/2551 10:55 น. สราวุฒิ 19/05/2551 10:55 น. ศิวะ 19/05/2551 11:00 น. 19/05/2551 11:05 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 19/05/2551 11:05 น. E/E

169 295/14732
สายฉีดชําระรั่วอยู

ภายในหอง
สายฉีดชําระรั่ว ทําการซอมแซมแลว แมบาน

5A ชั้น 5 หอง 

1511
19/05/2551 15:40 น. สราวุฒิ 19/05/2551 15:40 น. สราวุฒิ,นิรุติ์ 19/05/2551 15:45 น. 19/05/2551 15:50 น. ยม อภิรักษ 19/05/2551 15:50 น. SAN

170 295/14748
เปลี่ยนลายไฟ( สาย 

VFF 20  เมตร,เทปพัน

ไฟ 1  )

เปลี่ยนลายไฟ
ทําการเปลี่ยนลายไฟเสร็จเรียบรอย

แลว
เจาหนาที่ พักแพทย 18/05/2551 11:00 น. นิภา 18/05/2551 11:00 น. กฤษณ 18/05/2551 11:10 น. 19/05/2551 16:00 น. ละดม อภิรักษ 19/05/2551 16:00 น. OTHER

171 295/14733
หลอดไฟเสีย  F  18 

sivevnia
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการแกไขแลว พยาบาล 6A 20/05/2551 5:30 น. วรรณวิทย 20/05/2551 5:30 น. วรรณวิทย 20/05/2551 5:30 น. 20/05/2551 5:50 น. รื่นรมณ อภิรักษ 20/05/2551 5:50 น. E/E

172 295/14734
หลอดไฟสองภาพเสีย

ยาว
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหมให

เรียบรอยแลว
แหวน

6B ชั้น 6 หอง 

2615
20/05/2551 6:45 น. นคร 20/05/2551 6:45 น. วีระ 20/05/2551 6:45 น. 20/05/2551 7:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 20/05/2551 7:00 น. E/E

173 295/14736
หลอดไฟ FL 18 W เสีย

 1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W

ใหมใหเรียบรอยแลว
รัตนา OPD เด็ก ชั้น 2 20/05/2551 7:25 น. นคร 20/05/2551 7:25 น. วรรณวิทย 20/05/2551 7:30 น. 20/05/2551 7:30 น. รุชนี อภิรักษ 20/05/2551 7:30 น. E/E

174 295/14735 หลอด  FL  18 W เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W

ใหมใหเรียบรอยแลว
จินตนา

6A ชั้น 6 หอง 

1601
20/05/2551 7:20 น. นคร 20/05/2551 7:20 น. วรรณวิทย 20/05/2551 7:20 น. 20/05/2551 7:50 น. ไพศาล อภิรักษ 20/05/2551 7:50 น. E/E

175 295/14737
หลอดไฟสั้นเสีย 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W

ใหมใหเรียบรอยแลว
ผไทมาศ ฝาการตลาด ชั้น 3 20/05/2551 8:45 น. นิภา 20/05/2551 8:45 น. ไพศาล 20/05/2551 8:46 น. 20/05/2551 8:50 น. ผไทมาศ อภิรักษ 20/05/2551 8:50 น. E/E

176 295/14738
หลอดไฟสั้นเสีย 1 

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W

ใหมใหเรียบรอยแลว
ชลิตา

X-ray  หองน้ํา

รวม
20/05/2551 9:25 น. นิภา 20/05/2551 9:25 น. ไพศาล 20/05/2551 9:26 น. 20/05/2551 9:28 น. เยาวลักษ อภิรักษ 20/05/2551 9:28 น. E/E

177 295/14739
ชักโครกเวลากดน้ํามี

น้ําลนออกมา
ชักโครกน้ําลน ทําการแกไขแลวใชการไดปกติ ชุติพร

ลานจอดรถ  B1

 หองน้ําชาย
20/05/2551 9:30 น. นิภา 20/05/2551 9:30 น. สัมฤทธิ์,ไพศาล20/05/2551 10:00 น. 20/05/2551 10:20 น. กฤษณ อภิรักษ 20/05/2551 10:20 น. SAN

178 295/14740
หลอดไฟหลังเคานเตอร

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ตรวจสอบแลวปกติดี เจาหนาที่ 6 A  ชั้น 6 20/05/2551 10:40 น. ไพศาล 20/05/2551 10:40 น. ไพศาล 20/05/2551 10:41 น. 20/05/2551 10:47 น. ไพศาล อภิรักษ 20/05/2551 10:47 น. E/E

179 295/14741 ไฟกระพริบ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดเรียบรอย(ขา

หลอดหัก)
เบญจมาศ

ทันตกรรม ชั้น 1

 หอง 5
20/05/2551 12:34 น. ประสงค 20/05/2551 12:34 น. ประสงค 20/05/2551 12:40 น. 20/05/2551 12:46 น. เบญมาศ อภิรักษ 20/05/2551 12:46 น. E/E

180 295/14742
หลอดไฟกลม หนา

เคานเตอรเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟsuperdeluxe 

 60  W  ใหใหมเรียบรอยแลว
สายฝน

6 A  ชั้น 6 

เคานเตอร
20/05/2551 13:30 น. นิภา 20/05/2551 13:30 น. สราวุฒิ 20/05/2551 13:40 น. 20/05/2551 14:10 น. ปราณี อภิรักษ 20/05/2551 14:10 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

181 295/14743 ประตูเปดคางไมได ประตูเปดคางไมได ทําการซอมแซมแลว เจาหนาที่
6 B  ชั้น 6 หอง 

2605
20/05/2551 13:40 น. นิภา 20/05/2551 13:40 น. สราวุฒิ 20/05/2551 14:00 น. 20/05/2551 14:05 น. ปราณี อภิรักษ 20/05/2551 14:05 น. OTHER

182 295/14746 ปลั๊กไฟแตก ปลั๊กไฟแตก เปลี่ยนใหมแลวใชการได เจาหนาที่ ทันตกรรม หอง 3 20/05/2551 15:20 น. นิภา 20/05/2551 15:20 น. สัมฤทธิ์, 20/05/2551 15:30 น. 20/05/2551 15:40 น. เบญจมาศ อภิรักษ 20/05/2551 15:40 น. OTHER

183 295/14747 โทรศัพทเสีย โทรศัพทเสีย ไดทําการซอมแซมแลว เจาหนาที่ ชั้น 2 20/05/2551 16:00 น. นิภา 20/05/2551 16:00 น. สราวุฒิ 20/05/2551 16:20 น. 20/05/2551 16:25 น. สกุล อภิรักษ 20/05/2551 16:25 น. TEL

184 295/14749
หองน้ําหญิง หลอดไฟ

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ

superdeluxe16 W  ใหใหมเรียบรอย



นุชรี
OPD -ศัลยกรรม

 ชั้น 1
20/05/2551 18:40 น. นิภา 20/05/2551 18:40 น. สราวุฒิ 20/05/2551 18:50 น. 20/05/2551 18:55 น. วิรัญญา อภิรักษ 20/05/2551 18:55 น. E/E

185 295/14750
หลอดไฟกลมเสียขางๆ

หัวเตียงคนไข
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ตรวจสอบแลวปกติดี แคทรียา

5A ชั้น 5 หอง 

1503
20/05/2551 19:30 น. นิภา 20/05/2551 19:30 น. สัมฤทธิ์ 20/05/2551 19:40 น. 20/05/2551 19:50 น. เบญจา อภิรักษ 20/05/2551 19:50 น. E/E

186 295/14744
อางลางหนา หองน้ํา

ชายตัน
อางลางหนาตัน ไดทําการซอมแซมแลว ชุติพร

OPD  เด็ก  

หองน้ําชาย
20/05/2551 15:20 น. นิภา 20/05/2551 15:20 น. สราวุฒิ 20/05/2551 15:20 น. 20/05/2551 15:40 น. ภาวิณี อภิรักษ 20/05/2551 15:40 น. SAN

187 296/14751 ออดหลุด ออดหลุด ติดตั้งใหแลวใชการได เจาหนาที่ Nursery   ชั้น 5 21/05/2551 8:44 น. นิภา 21/05/2551 8:44 น. สัมฤทธิ์ 21/05/2551 9:40 น. 21/05/2551 9:45 น. อลิสา อภิรักษ 21/05/2551 9:45 น. E/E

188 296/14752
หลอดไฟกระพริบ

(ตะเกียบ 18 W  840)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ตะเกียบ 18

 W ใหใหมแลว
เจาหนาที่

สูตินารี  ชั้น 4 

หอง น้ํา
21/05/2551 8:51 น. นิภา 21/05/2551 8:51 น. สัมฤทธิ์ 21/05/2551 9:30 น. 21/05/2551 9:35 น. อภิรักษ 21/05/2551 9:35 น. E/E

189 296/14753 ชักโครกตัน ชักโครกตัน
ทําการปรับและแกไขใหแลว ใช

การได
เจาหนาที่

สูตินารี ชั้น4 

หอง น้ํา
21/05/2551 8:50 น. นิภา 21/05/2551 8:50 น. สัมฤทธิ์ 21/05/2551 10:00 น. 21/05/2551 10:35 น. แกสะปน อภิรักษ 21/05/2551 0:00 น. SAN

190 296/14754
    เปลี่ยนหลอดไฟ      

FL 18  W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL  18  W  

 1  หลอด ใหใหมเรียบรอยแลว
สุนันทา บุคคล ชั้น 3 21/05/2551 11:40 น. นิภา 21/05/2551 11:40 น. ไพศาล 21/05/2551 11:41 น. 21/05/2551 11:42 น. จีรวุฒิ อภิรักษ 21/05/2551 11:42 น. E/E

191 296/14755
หลอดไฟยาวกระพริบ 

1หลอด  18  W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL  18  W  

 1  หลอด ใหใหมเรียบรอยแลว
จรีพรรณ

Shoulder  and 

joint หองตรวจ 1
21/05/2551 14:11 น. นิภา 21/05/2551 14:11 น. สราวุฒิ 21/05/2551 14:45 น. 21/05/2551 14:50 น. นิศานาถ อภิรักษ 21/05/2551 14:50 น. E/E

192 296/14756
หลอดไฟกระพริบ 1

หลอด   Ecotone 15 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  Ecotone  15

  W   1  หลอด ใหใหมเรียบรอยแลว
สรีรัตน

6B  ชั้น 6 หอง 

เคานเตอร
21/05/2551 14:17 น. นิภา 21/05/2551 14:17 น. สราวุฒิ 21/05/2551 14:30 น. 21/05/2551 14:34 น. สรีรัตน อภิรักษ 21/05/2551 0:00 น. E/E

193 258/12856
ปลั๊กไฟ รถสงอาหาร

,ลอรถสงอาการเสีย,รถ

 ไิ 

ปลั๊กไฟ รถสงอาหาร,ลอ

รถสงอาการเสีย,รถสง

ไิ  

ทําการแกไขใหเสร็จเรียบรอย

หมดแลว
ธรณัส

โภชนาการ IPD 

ชั้น 2หองอาหาร
21/05/2551 16:00 น. นิภา 21/05/2551 16:00 น. สัมฤทธิ์ 21/05/2551 16:05 น. 21/05/2551 17:58 น. ธรณัส อภิรักษ 21/05/2551 17:58 น. OTHER

194 296/14757
หลอดไฟนีออนสั้น เสีย

 1หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  18 W 

daylight ใหแลว
ขวัญลดา

กายภาพ ชั้น2 

หองแพทย
21/05/2551 14:51 น. นิภา 21/05/2551 14:51 น. สราวุฒิ 21/05/2551 15:30 น. 21/05/2551 15:40 น. จิตติมา อภิรักษ 21/05/2551 15:40 น. E/E

195 296/14758
หลอดไฟกระพริบ  

TLD  10 W/54 philips
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  TLD  10 W

 /54 philips  1หลอด ใหเรียบรอยแลว
พัศกร เวชระเบียน ชั้น 1 21/05/2551 15:00 น. นิภา 21/05/2551 15:00 น. สราวุฒิ 21/05/2551 15:10 น. 21/05/2551 15:20 น. พรรษกร อภิรักษ 21/05/2551 15:20 น. E/E



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

196 296/14760
โทรศัพทเสียสัญญาณ

ไมดี
โทรศัพทเสีย เปลี่ยนใหแลวใชการได จิรนันท OPD  เด็ก ชั้น 2 21/05/2551 16:41 น. สราวุฒิ 21/05/2551 16:41 น. สัมฤทธิ์ 21/05/2551 16:50 น. 21/05/2551 16:59 น. จิรนันท อภิรักษ 21/05/2551 16:59 น. TEL

197 296/14759
หลอดไฟกระพริบ

บริเวณ หนาเคานเตอร 

   36 

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL  36 W 

ใหใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ 6A  ชั้น 6 21/05/2551 15:00 น. สราวุฒิ 21/05/2551 15:00 น. ไพศาล, นิรุติ์ 21/05/2551 15:04 น. 21/05/2551 15:10 น. วีรญา อภิรักษ 21/05/2551 15:10 น. E/E

198 296/14761
หลอดไฟหองน้ํา

กระพริบ  FL  36 w
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  36  W 

ใหใหมแลว
ดร.เลาท Check up  ชั้น 4 22/05/2551 6:30 น. วรรณวิทย 22/05/2551 6:30 น. อารยะ 22/05/2551 7:30 น. 22/05/2551 7:35 น. สุวิมล อภิรักษ 22/05/2551 7:35 น. E/E

199 296/14762 หลอดไฟดับ  FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18  W 

ใหใหมแลว
สงกรานต 5A ชั้น 5 22/05/2551 6:40 น. อารยะ 22/05/2551 6:40 น. อารยะ 22/05/2551 6:50 น. 22/05/2551 6:59 น. สายทอง อภิรักษ 22/05/2551 0:00 น. E/E

200 296/14763
หลอดไฟเสียหนาลิฟท

 ชั้น 5
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ   18  W  

daylight ใหใหมแลว
ภาวิณี

หนาลิฟท 1-2 

ชั้น 5
22/05/2551 9:00 น. สราวุฒิ 22/05/2551 9:00 น. สราวุฒิ 22/05/2551 9:05 น. 22/05/2551 9:10 น. ภาวิณี อภิรักษ 22/05/2551 9:10 น. E/E

201 296/14764
หลอดไฟเสียSuperluxe

 ตรงเคานเตอร,daylight

 18  ั  d  ใ

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ superluxe  

60  W สวน daylight  ขาดสตาร

 ํ ใ  

เจาหนาที่
5A ชั้น 5  

เคานเตอร
22/05/2551 9:12 น. นิภา 22/05/2551 9:12 น. นคร, นิรุติ์ 22/05/2551 9:18 น. 22/05/2551 9:24 น. สงกรานต อภิรักษ 22/05/2551 9:24 น. E/E

202 296/14765 ชักโครกกดไมลง ชักโครกตัน ไดทําการซอมแซมแลว สุอัมพร
ศูนยสุขภาพ ชั้น

 4 หองน้ํา
22/05/2551 9:15 น. นิภา 22/05/2551 9:15 น. สมัฤทธิ์,สราวฒุิ22/05/2551 9:55 น. 22/05/2551 10:10 น. ธนทร อภิรักษ 22/05/2551 10:10 น. SAN

203 296/14766 หลอดไฟเสีย 1หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ   18  W  

daylight ใหใหมแลว
แมบาน

Admin ชั้น 3 

หอง อ.อดินันท
22/05/2551 9:17 น. นิภา 22/05/2551 9:17 น. สัมฤทธิ์ 22/05/2551 9:20 น. 22/05/2551 9:22 น. ฤทัยรัตน อภิรักษ 22/05/2551 9:22 น. E/E

204 296/14768 หลอดไฟสั้น 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ   18  W  

daylight ใหใหมแลว
นิตยา

ทันตกรรม หอง

ตรวจ 2
22/05/2551 10:47 น. นิภา 22/05/2551 10:47 น. สราวุฒิ 22/05/2551 10:48 น. 22/05/2551 10:49 น. มาลีย อภิรักษ 22/05/2551 10:49 น. E/E

205 296/14769
หลอดไฟกลมเสีย 1

หลอด,รีโมทไฟเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนรีโมทไฟ 1ตัว  , 

Ecotone  15 W
สายทอง

5 A  ชั้น 5 หอง 

1502
22/05/2551 11:15 น. นิภา 22/05/2551 11:15 น. ชวลิต,สราวุฒิ 22/05/2551 11:30 น. 22/05/2551 11:35 น. สายทอง อภิรักษ 22/05/2551 11:35 น. E/E

206 296/14770 หลอดไฟดับ หลอดไฟดับ สวิทซเบรคเกอรTIP ชลธิชา
OR  ชั้น 3 

หองน้ําหญิง
22/05/2551 12:13 น. นิภา 22/05/2551 12:13 น. สราวุฒิ 22/05/2551 12:14 น. 22/05/2551 13:00 น. สัมฤทธิ์ อภิรักษ 22/05/2551 13:00 น. E/E

207 296/14771 ประตูหองผามีนอตหลุด ประตูหองผามีนอตหลุด ทําการยึดนอตใหแลว ใชการไดปกติ รัศมี 6 B ชั้น 6 หองผา 22/05/2551 15:33 น. นิภา 22/05/2551 15:33 น. สัมฤทธิ์ 22/05/2551 15:45 น. 22/05/2551 15:49 น. สัมฤทธิ์ อภิรักษ 22/05/2551 0:00 น. OTHER

208 296/14772 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟEcotone  15

 Wใหใหม
บุปผาทิพย แมบาน ชั้น 2 22/05/2551 16:37 น. นิภา 22/05/2551 16:37 น. สราวุฒิ 22/05/2551 16:40 น. 22/05/2551 16:42 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 22/05/2551 16:42 น. E/E

209 295/14702
โทรศัพยเสีย ไมมีเสียง

เวลาโทร เบอร 1114
โทรศัพทเสีย ทําการซอมเสร็จเรียบรอยแลว ชลิตา X-ray    เคานเตอณ 15/05/2551 11:56 น. นิภา 15/05/2551 11:56 น. สาริษฐ 15/05/2551 15:00 น. 23/05/2551 15:30 น. ชลิตา อภิรักษ 23/05/2551 15:30 น. TEL

210 295/14703 เกาอี้ชํารุด เกาอี้ชํารุด
ทําการซอมแซมเสร็จเรียบรอย ใช

งานไดปกติ
นิสาภัทร OR  ชั้น 3 15/05/2551 13:42 น. นิภา 15/05/2551 13:42 น. นิรุติ์ 15/05/2551 14:00 น. 23/05/2551 10:00 น. นิสาภัศน อภิรักษ 23/05/2551 10:00 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ
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งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

211 296/14773 ประตูเปดคางไมได ประตูเปดคางไมได ใชแหวนรองฐานเพื่อขันใหแนนขึ้น สุรีรัตน
6B ชั้น 6 หอง 

2605
23/05/2551 8:00 น. วีระ 23/05/2551 8:00 น. ไพศาล 23/05/2551 8:01 น. 23/05/2551 8:05 น. ปราณี อภิรักษ 23/05/2551 0:00 น. OTHER

212 296/14776 ติดบอรดในหองหมอ ติดบอรดในหองหมอ ทําการติดบอรดโดยกาวรอน อุดร
OPD -เด็ก ชั้น 2

 หองหมอเบอร4
23/05/2551 10:00 น. นิภา 23/05/2551 10:00 น. ไพศาล,นิรุติ์ 23/05/2551 10:15 น. 23/05/2551 10:22 น. อุดร อภิรักษ 23/05/2551 10:22 น. OTHER

213 296/14774 สายฉีดชําระรั่ว สายฉีดชําระรั่ว เปลี่ยนสายฉีดใหม 1เสน ปวีณา
check up ชั้น 4 

หองน้ําคนพิการ
23/05/2551 9:24 น. นิภา 23/05/2551 9:24 น. สราวุฒิ 23/05/2551 11:10 น. 23/05/2551 11:20 น. ชมอย อภิรักษ 23/05/2551 11:20 น. SAN

214 296/14778
หลอดไฟเสีย(Halogen  

12 V, Ecotone อยางละ

1 )

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟHalogen 12 

V 1 หลอดและ  Ecotone   1 หลอด 

ใ  ี  

สายทอง
5A  ชั้น 5  หอง 

1517
23/05/2551 14:20 น. นิภา 23/05/2551 14:20 น. สราวุฒิ 23/05/2551 14:30 น. 23/05/2551 15:10 น. สายทอง อภิรักษ 23/05/2551 15:10 น. E/E

215 296/14779
หลอดไฟเสีย 1หลอดFL

  18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL 18 W 

ใหเรียบรอยแลว
ดุษฏี

ER  ชั้น 1 หอง

เคานเตอร
23/05/2551 20:30 น. สัมฤทธิ์ 23/05/2551 20:30 น. สัมฤทธิ์ 23/05/2551 20:35 น. 23/05/2551 20:35 น. ดุษฏี อภิรักษ 23/05/2551 0:00 น. E/E

216 296/14777 ใตอางน้ํา มีน้ํารั่ว ใตอางน้ํา มีน้ํารั่ว ไดทําการอุดรอยรั่วใหแลว แมบาน
check up ชั้น 4 

หองน้ําหญิง
23/05/2551 10:50 น. นิภา 23/05/2551 10:50 น. วีระ,นคร 23/05/2551 23:00 น. 23/05/2551 23:15 น. นาง อภิรักษ 23/05/2551 23:15 น. SAN

217 296/14775
หองน้ําผูหญิง กอกน้ํา

มีน้ําหยด

หองน้ําผูหญิง กอกน้ํามีน้ํา

หยด
เปลี่ยนกอกใหมใหแลว พยาบาล

พักแพทย ชั้น 2 

หองน้ําหญิง
23/05/2551 9:37 น. นิภา 23/05/2551 9:37 น. ชวลิต 23/05/2551 9:50 น. 23/05/2551 17:00 น. ภาวิณี อภิรักษ 23/05/2551 17:00 น. SAN

218 296/14780 หลอดไฟเสีย FL18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 w ให

ใหมเรียบรอยแลว
เหนง ทันตกรรม 24/05/2551 9:00 น. ชวลิต 24/05/2551 9:00 น. ไพศาล 24/05/2551 9:01 น. 24/05/2551 9:04 น. มาลีย อภิรักษ 24/05/2551 9:04 น. E/E

219 296/14781
     หลอดไฟเสีย    

(Ecotone 15 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  Ecotone 15

 W ใหใหมเรียบรอยแลว
แมบาน

ทันตกรรม ชั้น 1

 หองเบรค
24/05/2551 16:30 น. ชวลิต 24/05/2551 16:30 น. ชวลิต 24/05/2551 16:35 น. 24/05/2551 16:40 น. วิไลลักษ อภิรักษ 24/05/2551 16:40 น. E/E

220 296/14782 หลอดไฟเสีย FL18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟFL 18 w ให

ใหมเรียบรอยแลว
แมบาน

ทันตกรรม ชั้น 1

 หองตรวจ 6
24/05/2551 16:30 น. ชวลิต 24/05/2551 16:30 น. ชวลิต 24/05/2551 16:35 น. 24/05/2551 16:40 น. ชุติกานต อภิรักษ 24/05/2551 16:40 น. E/E

221 296/14783
หลอดไฟเสีย 

PLL840/4P
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ   ใหใหม

เรียบรอยแลว
วิมลวรรณ

5A ชั้น 5 หอง 

1506
24/05/2551 19:50 น. ชวลิต 24/05/2551 19:50 น. วรรณวิทย 24/05/2551 19:55 น. 24/05/2551 20:05 น. วิมลวรรณ อภิรักษ 24/05/2551 20:05 น. E/E

222 296/14784
หลอดตะเกียบดับ 1

หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  18 W 840 

ใหใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ อายุรกรรม 25/05/2551 6:15 น. อารยะ 25/05/2551 6:15 น. ชวลิต 25/05/2551 8:30 น. 25/05/2551 8:40 น. สุรศักดิ์ อภิรักษ 25/05/2551 8:40 น. E/E

223 296/14785
หลอดดับในหองน้ํา

พนักงาน
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ   

superdeluxe ใหใหมเรียบรอยแลว
สงกรานต

5 A  ชั้น 5 

หองน้ํา
25/05/2551 7:45 น. อารยะ 25/05/2551 7:45 น. วรรณวิทย 25/05/2551 7:50 น. 25/05/2551 8:00 น. สงกรานต อภิรักษ 25/05/2551 0:00 น. E/E

224 296/14787
หลอดไฟเสีย 2หลอด

และรีโมทไฟเสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ Halogen 

12V, superdeluxe อยางละ1หลอด 

ป ี่ โี ไฟ ใ ใ 

เจาหนาที่ 6 A  ชั้น 5 25/05/2551 14:30 น. ชวลิต 25/05/2551 14:30 น. ชวลิต 25/05/2551 14:30 น. 25/05/2551 14:50 น. รัตนาภรณ อภิรักษ 25/05/2551 14:50 น. E/E

225 296/14786 หลอดไฟเสีย 11หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดHalogen 12 V 9

 หลอด ,Halotone 12 V  1หลอด , 

82  11  1  ี 

ชางซอม Round 25/05/2551 11:00 น. ชวลิต 25/05/2551 11:00 น. ชวลิต 25/05/2551 11:30 น. 25/05/2551 11:40 น. ไพศาล อภิรักษ 25/05/2551 11:40 น. E/E
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226 296/14788 หลอดไฟเสีย หนา SKIN หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนไฟ  18 W 840  ให

ใหมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ Round 25/05/2551 10:00 น. ชวลิต 25/05/2551 10:00 น. ชวลิต 25/05/2551 16:00 น. 25/05/2551 16:10 น. ถนอมทรัพย อภิรักษ 25/05/2551 16:10 น. E/E

227 296/14789 สายกอกน้ําหลุด สายกอกน้ําหลุด ใสกลับเขาไปใหมใชไดเหมือนเดิม เจาหนาที่ หองครัว ชั้น 2 25/05/2551 16:00 น. ชวลิต 25/05/2551 16:00 น. ชวลิต,อารยะ 25/05/2551 16:30 น. 25/05/2551 22:30 น. วีระยุทธ อภิรักษ 25/05/2551 22:30 น. SAN

228 296/14790
LS 4 หอง VAV sไม

สามารถควบคุมได

LS 4 หอง VAV sไม

สามารถควบคุมได
ทําการแกไขใชไดชั่วคราว เจาหนาที่ หองคลอด ชั้น 3 25/05/2551 23:00 น. วีระ 25/05/2551 23:00 น. นคร,อารยะ 26/05/2551 2:00 น. 26/05/2551 3:00 น. สุ อภิรักษ 26/05/2551 3:00 น. OTHER

229 296/14791
หลอดไฟเสียFL 36 W 

Cool
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 36 W ให

เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ Round  ชั้น 4 25/05/2551 16:00 น. ชวลิต 25/05/2551 16:00 น. ชวลิต 25/05/2551 16:20 น. 25/05/2551 16:30 น. นาง อภิรักษ 25/05/2551 16:30 น. E/E

230 296/14792
หลอดไฟเสีย  ทางเดิน

CCSD,ทางเดินหลัง OR
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL 18 W 2 

หลอดและ Ecotone 3 หลอด ให

ี  

เจาหนาที่ Round  ชั้น 3 25/05/2551 10:30 น. ชวลิต 25/05/2551 10:30 น. ชวลิต 25/05/2551 11:00 น. 25/05/2551 11:30 น. สมควร อภิรักษ 25/05/2551 11:30 น. E/E

231 296/14793 ประตูเปดคางไมได ประตูเปดคางไมได ทําการขันนอตใหม อร
6A ชั้น 6 หอง 

1603
26/05/2551 7:55 น. นิภา 26/05/2551 7:55 น. ชวลิต,วีระ 26/05/2551 8:00 น. 26/05/2551 8:20 น. รัตนาภรณ อภิรักษ 26/05/2551 8:20 น. OTHER

232 296/14796
หลอดไฟกระพริบ 

ตะเกียบ 11W 827
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ  

11W 827
ดุษฏี 5 B ชั้น 5 26/05/2551 11:23 น. นิภา 26/05/2551 11:23 น. สราวุฒิ 26/05/2551 11:30 น. 26/05/2551 11:35 น. ดุษฏี อภิรักษ 26/05/2551 11:35 น. E/E

233 296/14797 ประตูต็เสื้อผา ประตูต็เสื้อผาชํารุด ทําการซอมแซมแลว กาญจนา
OPD  สูติ  ชั้น 4

 หองstaff
26/05/2551 11:43 น. นิภา 26/05/2551 11:43 น. ชวลิต 26/05/2551 12:05 น. 26/05/2551 12:10 น. สุอัมพร อภิรักษ 26/05/2551 12:10 น. OTHER

234 296/14798
ชักโครกกดน้ําแลวไหล

ไมหยุด

ชักโครกกดน้ําแลวไหลไม

หยุด
ไดทําการซอมแซมแลว สมใจ

6 A  ชั้น 6 หอง 

1604
26/05/2551 11:44 น. นิภา 26/05/2551 11:44 น. ชวลิต 26/05/2551 11:45 น. 26/05/2551 12:02 น. แพรวพิมล อภิรักษ 26/05/2551 12:02 น. SAN

235 305/15202 ซิงคน้ํารั่ว ซิงคน้ํารั่ว ทําการตรวจซอมทอน้ําใหม วิภาดา
6B ชั้น 6 หอง 

2603
26/05/2551 13:57 น. นิภา 26/05/2551 13:57 น. นิรุต,ชวลิต 26/05/2551 14:00 น. 26/05/2551 14:15 น. สุจีน อภิรักษ 26/05/2551 14:15 น. SAN

236 296/14800 Wallpaper หลุด Wallpaper หลุด ติดกาววอลเปเปอรแลว วิภาดา
6B ชั้น 6 หอง 

2603
26/05/2551 12:19 น. นิภา 26/05/2551 12:19 น. นิรุต,ชวลิต 26/05/2551 14:00 น. 26/05/2551 14:15 น. สุจีน อภิรักษ 26/05/2551 14:15 น. OTHER

237 305/15203
โทรศัพทเสียไมไดยิน

เสียงคนโทรเขา
โทรศัพทเสีย เช็คแลวปกติ พัชชา

ฝายการพยาบาล 

 ชั้น 3
26/05/2551 14:42 น. นิภา 26/05/2551 14:42 น. นิรุต,ชวลิต 26/05/2551 14:45 น. 26/05/2551 15:00 น. จินตจุทา อภิรักษ 26/05/2551 15:00 น. TEL

238 305/15204
หองน้ําเจาหนาที่ชาย

สายฉีดชําระแตก
สายฉีดชําระแตก ทําการเปลี่ยนสายฉีดใหม ดุษฏี ศัลยกรรม ชั้น 1 26/05/2551 15:11 น. นิภา 26/05/2551 15:11 น. นิรุต,ชวลิต 26/05/2551 15:18 น. 26/05/2551 15:23 น. สังเวียน อภิรักษ 26/05/2551 15:23 น. SAN

239 305/15201 หลอดโคมไฟ หลอดไฟเสื่อมสภาพ ขั้วหลอดหลวมแกไขแลว บุปผาทิพย 6 B หอง 1619 26/05/2551 12:28 น. นิภา 26/05/2551 12:28 น. นิรุต 26/05/2551 13:50 น. 26/05/2551 14:00 น. ไพศาล อภิรักษ 26/05/2551 14:00 น. E/E

240 296/14767 หลอดเล็กกลมเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการซอมแซมหลอดไฟใหแลว แมบาน
6A ชั้น 6 หอง 

1619
22/05/2551 9:19 น. นิภา 22/05/2551 9:19 น. สราวุฒิ 22/05/2551 9:20 น. 27/05/2551 15:20 น. ผองศรี อภิรักษ 27/05/2551 15:20 น. E/E
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ผู
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ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

241 296/14799 หลอดไฟแตก หลอดไฟเสื่อมสภาพ ทําการเปลี่ยนหลอดไฟแลว ชุติพร
ทันตกรรม 

หองน้ําหญิง
26/05/2551 12:16 น. นิภา 26/05/2551 12:16 น. สราวุฒิ 26/05/2551 12:30 น. 27/05/2551 12:40 น. นาถยา อภิรักษ 27/05/2551 12:40 น. E/E

242 305/15205 ปรตูตูเสื้อผาชํารุด ปรตูตูเสื้อผาชํารุด ไดทําการซอมแซมหลอดไฟแลว จุฑารัตน
5A ชั้น 5 หอง 

1508
27/05/2551 18:40 น. นิภา 27/05/2551 18:40 น. สราวุฒิ 27/05/2551 14:58 น. 27/05/2551 15:00 น. วิภาวดี อภิรักษ 27/05/2551 0:00 น. OTHER

243 305/15206
หลอดไฟเสียตรง

เคานเตอร(superluxe)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ superluxe 

ใหแลว
ปวีณา 6 B  ชั้น 6 27/05/2551 7:00 น. นิภา 27/05/2551 7:00 น. อารยะ 27/05/2551 7:50 น. 27/05/2551 8:00 น. อําภา อภิรักษ 27/05/2551 8:00 น. E/E

244 305/15208 กอกน้ําปดไมสนิท กอกน้ําเสีย
ทําการตรวจสอบแลวตองเปลี่ยน

กอกใหม แตยังใชไดอยู
เบญจมาศ IMCU   ชั้น 3 27/05/2551 9:41 น. นิภา 27/05/2551 9:41 น. ไพศาล 27/05/2551 9:41 น. 27/05/2551 9:42 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 27/05/2551 9:42 น. SAN

245 305/15209
หลอดไฟยาวเสีย1 

หลอด(Coolwhite  36 

)

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟCoolwhite 36

 W ใหแลว
จินตนา Nursery  ชั้น 5 27/05/2551 9:52 น. นิภา 27/05/2551 9:52 น. ไพศาล 27/05/2551 9:53 น. 27/05/2551 9:55 น. พนิดา อภิรักษ 27/05/2551 9:55 น. E/E

246 305/15211
หลอดไฟเสีย 1 หลอด

(superluxe 50 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ superluxe  

50 Wใหแลว
ณัฐรินทร

 หนารานกาแฟ   

 ชั้น 1
27/05/2551 10:26 น. นิภา 27/05/2551 10:26 น. สราวุฒิ 27/05/2551 10:27 น. 27/05/2551 10:28 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 27/05/2551 10:28 น. E/E

247 305/15212
หลอดไฟเสียหอง 

2601(Ecotone 15 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  Ecotone 15

 Wใหแลว
ปราณี

6 B  ชั้น 6  หอง 

2601
27/05/2551 10:45 น. นิภา 27/05/2551 10:45 น. ไพศาล,นิรุต 27/05/2551 14:46 น. 27/05/2551 14:48 น. ปราณี อภิรักษ 27/05/2551 14:48 น. E/E

248 305/15213
เปลี่ยนหลอดไฟสั้น

(daylight  18 W )
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  daylight  18

 W ใหแลว
นิยดา

ทันตกรรมหอง

ตรวจ 8
27/05/2551 11:39 น. นิภา 27/05/2551 11:39 น. ไพศาล 27/05/2551 11:40 น. 27/05/2551 11:41 น. อุไรลักษณ อภิรักษ 27/05/2551 11:41 น. E/E

249 305/15214
เปลี่ยนหลอดไฟ  

(daylight  18 W )
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  daylight  18

 W ใหแลว
ขวัญลดา กายภาพ 27/05/2551 12:30 น. นิภา 27/05/2551 12:30 น.สราวุฒิ, ไพศาล27/05/2551 13:31 น. 27/05/2551 13:33 น. อารดา อภิรักษ 27/05/2551 13:33 น. E/E

250 305/15215
หลอดไฟเสีย 1 หลอด

(superluxe 60 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ   superluxe 

60 w ใหแลว
พนักงานขาย Coffee shop ชั้น 1 27/05/2551 13:05 น. สราวุฒิ 27/05/2551 13:05 น. สราวุฒิ 27/05/2551 13:05 น. 27/05/2551 13:10 น. ณัฐรินทร อภิรักษ 27/05/2551 13:10 น. E/E

251 305/15216
  หลอดไฟเสีย 1หลอด  

    ( FL  18 W )
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  FL   18  W

 ใหแลว   1 หลอด
นิตยา

ทันตกรรม  หอง

 3
27/05/2551 13:22 น. นิภา 27/05/2551 13:22 น. สัมฤทธิ์ 27/05/2551 13:40 น. 27/05/2551 13:45 น. สมฤดี อภิรักษ 27/05/2551 13:45 น. E/E

252 305/15218
  หลอดไฟเสีย      

(Ecotone 15 W)
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  Ecotone 15 

 W ใหแลว   1 หลอด
อลาดา

ฝายการพยาบาล

 ชั้น 3 หองน้ํา
27/05/2551 15:40 น. นิภา 27/05/2551 15:40 น. สราวุฒิ 27/05/2551 15:45 น. 27/05/2551 15:50 น. อารดา อภิรักษ 27/05/2551 15:50 น. E/E

253 305/15210
หองน้ําคนพิการชัก

โครกหลุด
ฝาชักโครกหลุด เปลี่ยนฝาชักโครกใหใหม 1 ฝา บุปผาทิพย

โซน A ชั้น 4 

หองน้ํา
27/05/2551 10:15 น. นิภา 27/05/2551 10:15 น. ไพศาล 27/05/2551 16:30 น. 27/05/2551 16:39 น. ปวีณา อภิรักษ 27/05/2551 16:39 น. SAN

254 305/15220 กอกน้ําไหลไมหยุด กอกน้ําไหลไมหยุด แกไขแลวใชไดปกติ จิตตรา ICU  ชั้น 3 หอง 1 27/05/2551 22:05 น. นิภา 27/05/2551 22:05 น. วีระ 27/05/2551 22:05 น. 27/05/2551 22:10 น. อารีย อภิรักษ 27/05/2551 22:10 น. SAN

255 305/15219 กอกน้ํามีน้ําไหลไมหยุด กอกน้ํามีน้ําไหลไมหยุด ไดทําการแกไขแลว ใชการได ปญญา OR  ชั้น 3 27/05/2551 20:17 น. นิภา 27/05/2551 20:17 น. สัมฤทธิ์ 27/05/2551 16:00 น. 27/05/2551 16:15 น. ปญญา อภิรักษ 27/05/2551 16:15 น. SAN



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

256 203/10118
กระเบื้องยางที่หองน้ํา

ชาย
กระเบื้องยางที่หองน้ําชาย แกไขใหแลว ณัฐรินทร แมบาน PCS 27/05/2551 15:20 น. นิภา 27/05/2551 15:20 น. _ 27/05/2551 0:00 น. 27/05/2551 0:00 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 27/05/2551 0:00 น. ใบงานซ้ํา

257 203/10117
นีอตที่ใสตูวาง TVที่

แผนก IMCU หลุด

นีอตที่ใสตูวาง TVที่แผนก 

IMCU หลุด
แกไขใหแลว ณัฐรินทร แมบาน PCS 27/05/2551 15:20 น. นิภา 28/05/2551 15:20 น. _ 27/05/2551 15:30 น. 27/05/2551 15:30 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 27/05/2551 15:30 น. OTHER

258 305/15217 ประตูเปดคางไมได ประตูเปดคางไมได แกไขแลวใชไดปกติ รุงทิวา ศัลกรรม ตรวจ 5 27/05/2551 15:06 น. นิภา 27/05/2551 15:06 น. วรรณวิทย 27/05/2551 15:10 น. 27/05/2551 15:20 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 27/05/2551 15:20 น. OTHER

259 305/15207
หลอดไฟดับ 1 หลอด 

FL   18 W daylight
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18 W 

daylight  ใหใหมแลว
เจาหนาที่ Nursery ชั้น 5 27/05/2551 7:00 น. อารยะ 27/05/2551 7:00 น. นิรุต 27/05/2551 7:00 น. 28/05/2551 10:00 น. จินตนา อภิรักษ 28/05/2551 10:00 น. E/E

260 305/15221 หลอดไฟเสีย FL  18 W หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18 W 

daylight  ใหใหมแลว
จิตรา ICU ชั้น 3 หอง 1 28/05/2551 7:20 น. วีระ 28/05/2551 7:20 น. วีระ 28/05/2551 7:30 น. 28/05/2551 7:40 น. อารีย อภิรักษ 28/05/2551 7:40 น. E/E

261 305/15223
หลอดไฟเสีย   18 W  

daylight  1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18 W 

daylight  ใหใหมแลว
เจาหนาที่ หองคลอด ชั้น 3 28/05/2551 10:19 น. นิภา 28/05/2551 10:19 น. สราวุฒิ 28/05/2551 10:22 น. 28/05/2551 10:24 น. ปวีณา อภิรักษ 28/05/2551 10:24 น. E/E

262 305/15224 โทรศัพทเสีย โทรศัพทเสีย ตรวจสอบแลวใชงานไดปกติ ผองศรี
6 A ชั้น 6 หอง 

1621
28/05/2551 10:36 น. นิภา 28/05/2551 10:38 น.สัมฤทธิ์,ไพศาล28/05/2551 10:39 น. 28/05/2551 10:41 น. ไพศาล อภิรักษ 28/05/2551 10:41 น. TEL

263 305/15225 ชักโครกตัน ชักโครกตัน ทําการซอมแซมแลว ภัควรรณ
6 A ชั้น 6 หอง 

1616
28/05/2551 10:45 น. นิภา 28/05/2551 10:45 น. นิรุต 28/05/2551 10:48 น. 28/05/2551 11:09 น. ผองศรี อภิรักษ 28/05/2551 11:09 น. SAN

264 305/15227
หลอดไฟเสีย   18 W  

daylight  1 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18 W 

daylight  ใหใหมแลว
พิกุล

Nursery ชั้น 5  

หองรับเด็ก
28/05/2551 14:57 น. นิภา 28/05/2551 14:57 น. นิรุต 28/05/2551 15:04 น. 28/05/2551 15:10 น. รัตนา อภิรักษ 28/05/2551 15:10 น. E/E

265 295/14707 น้ําไหลไมหยุด น้ําไหลไมหยุด
ตรวจพบวากอกน้ําเสีย ตองซื้อกอกน้ํา

ใหม  แจงซื้อกับคุณพงษศักดิ์แลว
ประดม พักแพทย  ชั้น 2 16/05/2551 7:30 น. นคร 16/05/2551 7:30 น. วีระ 16/05/2551 7:30 น. 28/05/2551 16:00 น. น้ําใจ อภิรักษ 28/05/2551 16:00 น. SAN

266 249/12407 ปรับกลอง,หลอดไฟเสีย ปรับกลอง,หลอดไฟเสีย ทําการปรับเปลี่ยนใหแลว แผน ME  หอง 2230 13/05/2551 10:10 น. นิรุต 13/05/2551 10:10 น. สัมฤทธิ์, 28/05/2551 14:55 น. 28/05/2551 15:21 น. มานะ อภิรักษ 28/05/2551 15:21 น. E/E

267 305/15222 ออดเสีย ออดเสีย สั่งชื้อออดใหม สุภาภรณ ICU ชั้น 3 28/05/2551 8:00 น. นิภา 28/05/2551 8:00 น. นิรุต 28/05/2551 8:08 น. 28/05/2551 8:19 น. ปราณี อภิรักษ 28/05/2551 8:19 น. E/E

268 305/15226 หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบงานซ้ํา ฉะมอย สูติการี ชั้น 4 28/05/2551 0:00 น. นิภา 28/05/2551 0:00 น. _ 28/05/2551 0:00 น. 28/05/2551 0:00 น. _ _ 28/05/2551 0:00 น. ใบงานซ้ํา

269 305/15229 ไฟกระพริบหนาหองมัม หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ตะเกียบ 18

 W coolwhite ใหใหมแลว
ฉะมอย สูตินารี หองมัม 28/05/2551 16:54 น. นิภา 28/05/2551 16:54 น. นิรุตื,ไพศาล 28/05/2551 16:58 น. 28/05/2551 17:04 น. สุรัตนา อภิรักษ 28/05/2551 0:00 น. E/E

270 305/15230 ลิ้นชักล็อคไมได ลิ้นชักล็อคไมได ทําการเปลี่ยตัวล็อคใหแลว จิราวรรณ การเงิน ชั้น 4 28/05/2551 17:00 น. นิภา 28/05/2551 17:00 น. นิรุตื,ไพศาล 28/05/2551 17:06 น. 28/05/2551 17:15 น. จิราวรรณ อภิรักษ 28/05/2551 17:15 น. OTHER



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ
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แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง
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ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

271 305/15228
หองน้ําหญิง มีน้ําลน

ออกมาจากทอ

หองน้ําหญิง มีน้ําลน

ออกมาจากทอ
ทําการเทน้ํายาลงในทอ เจาหนาที่ Admin  ชั้น 3 28/05/2551 15:00 น. นิภา 28/05/2551 15:00 น. ไพศาล 28/05/2551 15:01 น. 28/05/2551 15:04 น. สุดา อภิรักษ 28/05/2551 0:00 น. SAN

272 305/15231
หลอดบริเวณกลางหอง

เสีย
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ Halotone 

ใหใหมแลว 1หลอด
เจาหนาที่ 6B ชั้น6 29/05/2551 7:30 น. นิภา 29/05/2551 7:30 น. สราวุฒิ,นิรุต 29/05/2551 8:35 น. 29/05/2551 9:10 น. ปวีณา อภิรักษ 29/05/2551 9:10 น. E/E

273 305/15232 ชวยเปดล็อคเกอร เปดล็อคเกอร เปดใหเรียบรอยแลว วันเพ็ญ OPD หองเบรก 29/05/2551 8:00 น. นิภา 29/05/2551 8:00 น. สัมฤทธิ์ 29/05/2551 8:20 น. 29/05/2551 8:25 น. วันเพ็ญ อภิรักษ 29/05/2551 8:25 น. OTHER

274 305/15233
หลอดไฟสองภาพดับ

หลังเคานเตอร
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ Halogen ให

ใหมแลว 1หลอด
บุปผาทิพย OPD  - ศัลย 29/05/2551 8:15 น. นิภา 29/05/2551 8:15 น. สัมฤทธิ์ 29/05/2551 8:20 น. 29/05/2551 8:22 น. นุจรี อภิรักษ 29/05/2551 8:22 น. E/E

275 305/15234 หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ    

840   ใหแลว 1หลอด
เจาหนาที่ check up  ชั้น 4 ห 29/05/2551 8:19 น. นิภา 29/05/2551 8:19 น. สัมฤทธิ์ 29/05/2551 8:39 น. 29/05/2551 8:45 น. สุภาพร อภิรักษ 29/05/2551 8:45 น. E/E

276 305/15235
หลอดไฟดับหนา

เคานเตอร
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟตะเกียบ 11

 W ใหแลว 1หลอด
สายทอง

5A ชั้น 5 หอง 

เคานเตอร
29/05/2551 8:30 น. นิภา 29/05/2551 8:30 น. สัมฤทธิ์ 29/05/2551 11:00 น. 29/05/2551 11:00 น. จิตรพร อภิรักษ 29/05/2551 11:00 น. E/E

277 305/15236 สายฉีดชําระเสีย สายฉีดชําระเสีย เปลี่ยนสายฉีดชําระใหม 1 เสน เจาหนาที่
5 A ชั้น 5 หอง 

1510
29/05/2551 11:56 น. นิภา 29/05/2551 11:56 น. นิรุต 29/05/2551 11:59 น. 29/05/2551 12:05 น. สุดา อภิรักษ 29/05/2551 12:05 น. SAN

278 305/15237
เก็บสายไฟและกลองตู

สายไฟฟาและติดตั้ง

ไฟ  ิ  

เก็บสายไฟ.ติดตั้งสวิทซไฟ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว เดชา
หองล็อคเกอร

และหองเปลี่ยน

ื้ 

29/05/2551 15:58 น. นิภา 29/05/2551 15:58 น.สมัฤทธิ์,สราวฒุ2ิ9/05/2551 15:59 น. 29/05/2551 16:30 น. เดชา อภิรักษ 29/05/2551 16:30 น. OTHER

279 305/15238
หองน้ําชายหลังเวช

ระเบียน ชักโครกมีนั่ว
ชักโครกตัน ทําการหรี่นน้ําลงใชไดแลว นันทินี

หลังเวชระเบียน

 ชั้น 1
29/05/2551 16:05 น. นิภา 29/05/2551 16:05 น. นิรุต,สราวุฒิ 29/05/2551 16:08 น. 29/05/2551 16:18 น. บปุผาทิพย อภิรักษ 29/05/2551 16:18 น. SAN

280 305/15241
หลอดไฟเสีย แลมทาง

ขึ้นลงดานหนา, ทาง

ึ้ ฝ ั

หลอดไฟเสื่อมสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟใหเรียบรอยแลว เจาหนาที่ แลม 29/05/2551 19:27 น. นิภา 29/05/2551 19:27 น. วีระ 29/05/2551 20:00 น. 30/05/2551 0:00 น. วีระ อภิรักษ 30/05/2551 0:00 น. E/E

281 305/15239 เปลี่ยนลอรถเข็น เปลี่ยนลอรถเข็น แกไขใหเรียบรอยแลว ผองศรี
6 A  ชั้น 6 หอง

แมบาน
29/05/2551 17:10 น. นิภา 29/05/2551 17:10 น. _ 29/05/2551 17:20 น. 29/05/2551 17:30 น. เจาหนาที่ อภิรักษ 29/05/2551 17:30 น. OTHER

282 305/15242
กลองสบูหลุด,กอกน้ํา

ไหลไมหยุด

กลองสบูหลุด,กอกน้ําไหล

ไมหยุด

ไดทําการยึดกลองสบูและทําการ

ซอมแซมกอกน้ําแลว
ณัฐรินทร X -ray 30/05/2551 11:00 น. นิภา 30/05/2551 11:00 น. สราวุฒิ 30/05/2551 11:10 น. 30/05/2551 14:00 น. รัชนีวรรณ อภิรักษ 30/05/2551 14:00 น. SAN

283 305/15243 ประตูหอง X-ray  ล็อค ประตูหอง X-ray  ล็อค ยกเลิกไบงาน เจาหนาที่ X -ray 30/05/2551 11:05 น. นิภา 30/05/2551 11:05 น. _ _ _ _ _ _ ยกเลิกใบงาน

284 305/15244 มูลี่หลุด มูลี่หลุด ทําการซอมฉวมแลว สายทอง
5 A  ชั้น5 หอง 

1515
30/05/2551 11:30 น. นิภา 30/05/2551 11:30 น. นิรุติ์ 30/05/2551 13:00 น. 30/05/2551 13:15 น. อุไรวรรณ อภิรักษ 30/05/2551 13:15 น. OTHER

285 305/15245
ติดโทรศัพทตรง

เคานเตอรพยาบาล
ติดโทรศัพทหลุด ทําการติดตั้งเรียบรอยแลว รัชนี OPD - เด็ก 30/05/2551 11:30 น. นิภา 30/05/2551 11:30 น. ศิวะ 30/05/2551 11:35 น. 16/07/2551 11:45 น. อนัญธิตา อภิรักษ 30/05/2551 11:45 น. TEL



Typeว-ด-ป/เวลาเสร็จ

ผู

ตรวจสอบ

หนางาน

ผูตรวจรับ

งานจาก

แผนกจาง

ว-ด-ป/ที่ตรวจรับ

งาน
แผนก ว-ด-ป/เวลาแจง ผูรับใบแจง

ว-ด-ป/เวลารับ  

ใบแจง
ผูปฏิบัติงาน ว-ด-ป/เวลาเริ่มงาน

สวนผูแจง (ตรวจรับงาน)สวนผูแจงงาน สวน Maintenance Unit

เลขที่ เลมที่/NO. ประเภท/รายละเอียดงาน สาเหตุงานที่แจง รายละเอียดการติดตามงาน ผูแจง

286 305/15246 ประตูมีเสียงดัง ประตูมีเสียงดัง ทําการแกไขแลว ผองศรี
6 A  ชั้น 6 หอง 

1612
30/05/2551 11:30 น. นิภา 30/05/2551 11:30 น. ศิวะ 30/05/2551 11:35 น. 30/05/2551 11:40 น. ผองศรี อภิรักษ 30/05/2551 11:40 น. OTHER

287 305/15249
หลอดไฟsynvania เสีย 

2 หลอด
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอด synvania  12 V

 50w ให 2หลอด เรียบรอยแลว
ผองศรี

6 A  ชั้น 6 หอง 

1625
30/05/2551 14:50 น. นิภา 30/05/2551 14:50 น. สราวุฒิ 30/05/2551 15:00 น. 30/05/2551 15:05 น. ผองศรี อภิรักษ 30/05/2551 15:05 น. E/E

288 305/15250
ไฟสองภาพ ไมติด 1 

ขาง
หลอดไฟเสีย

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  จําปา  25 W

 1หลอด
ผองศรี

6A  ชั้น 6 หอง 

1605
30/05/2551 17:29 น. นิภา 30/05/2551 17:29 น. ไพศาล 30/05/2551 17:30 น. 30/05/2551 17:32 น. ผองศรี อภิรักษ 30/05/2551 17:32 น. E/E

289 305/15247 วาวลน้ํารอนปดไมสนิท วาวลน้ํารอนปดไมสนิท
 ตรวจสอบแลวพบวา ริง ชํารุดจึง

ทําการซอมแซม
วิชญา CSSD ชั้น 3 30/05/2551 11:38 น. นิภา 30/05/2551 11:38 น.ไพศาล,สราวฒุิ30/05/2551 11:39 น. 30/05/2551 11:52 น. วิชญา อภิรักษ 30/05/2551 11:52 น. SAN

290 297/14801 โทรศัพทไมมีสัญญาณ โทรศัพทไมมีสัญญาณ ทําการซอมแซมแลว จุฑารัตน
5 A ชั้น5 หอง 

1517
30/05/2551 18:05 น. นิภา 30/05/2551 18:05 น. นิรุต,ไพศาล 30/05/2551 18:10 น. 30/05/2551 18:20 น. อุไรวรรณ อภิรักษ 30/05/2551 18:20 น. TEL

291 297/14802 ไฟกระพริบ 1 หลอด หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม

เรียบรอยแลว
วิรัญญา

Shoulder and 

liont หอง 2
30/05/2551 18:40 น. นิภา 30/05/2551 18:40 น. ไพศาล 30/05/2551 18:45 น. 30/05/2551 18:51 น. วิรัญญา อภิรักษ 30/05/2551 18:51 น. E/E

292 297/14803 เปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการซอมแซมสายไฟสวนที่สึก

หรอแลวและเปลี่ยนสายไฟใหใหม
วิมลวรรณ

5 A  ชั้น 5  หอง 

1508
30/05/2551 19:40 น. นิภา 30/05/2551 19:40 น. สราวุฒิ 30/05/2551 19:45 น. 30/05/2551 20:00 น. กรรณิการ อภิรักษ 30/05/2551 20:00 น. E/E

293 297/14804
หลอดหระพริบ 1 

หลอด(Ecotone pl -l 

840)

หลอดไฟเสื่อมสภาพ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟEcotone pl-l 

840ใหแลว
เจาหนาที่ G1ชั้น 2 31/05/2551 7:30 น. นิภา 31/05/2551 7:30 น. อารยะ 31/05/2551 7:35 น. 31/05/2551 7:40 น. อัมพร อภิรักษ 31/05/2551 7:40 น. E/E

294 297/14805
หลอดไฟเสีย 1 หลอด

FL  36 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ  Ecotone  15

 Wและ synvania 18Wใหแลว
เจาหนาที่

5 A  ชั้น 5 หอง 

1515
31/05/2551 10:20 น. นิภา 31/05/2551 10:20 น. สัมฤทธิ์ 31/05/2551 10:30 น. 31/05/2551 10:40 น. บุปผาทิพย อภิรักษ 31/05/2551 0:00 น. E/E

295 297/14806
หลอดไฟทางเดินเสียFL

  18 W
หลอดไฟเสื่อมสภาพ

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟ FL  18Wให

แลว
ชนิดา OR  ชั้น 3 31/05/2551 22:40 น. วีระ 31/05/2551 22:40 น. วีระ 31/05/2551 22:40 น. 31/05/2551 22:50 น. ฌมินดา อภิรักษ 31/05/2551 22:50 น. E/E


